


บริิษััท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ�ล จำำากัด ดำาเนิินิแผนิกลยุทธ์์ ในิการิพััฒนิาองค์กริส่� 

การิเติิบโติอย�างยั�งยืนิ โดยคำานึิงถึึงผ่�มีีส�วนิเกี�ยวข้�องทางธุ์ริกิจำให้� ได�รัิบปริะโยชน์ิริ�วมีกันิ 

ธุ์ริกิจำจึำงจำะอย่�ริอดได�และเติิบโติไปพัริ�อมีๆ กันิ ควบค่�กับวิสัยทัศน์ิเพืั�อก�าวส่�ความีเป็นิห้นึิ�ง 

ข้องผ่�นิำาผลิติภััณฑ์์สายไฟฟ้าและสายเคเบิ�ลริะดับ ASEAN และติ�อยอดเทคโนิโลยีส่�นิวัติกริริมี 

ที�ห้ลากห้ลายในิผลิติภััณฑ์์สายไฟฟ้า สายส�งสัญญาณ และสายสื�อสาริ โดยกำากับการิดำาเนิินิงานิ

ด�วยแนิวคิดที�ให้�ความีสำาคัญกับเศริษัฐกิจำที�เชื�อมีโยงกับคุณภัาพัชีวิติข้องผ่�คนิและสิ�งแวดล�อมี

เสมีอ



ชื่่อหนัังสืือ  

ค่�มืีอการิออกแบบ

และติิดตัิ�งริะบบไฟฟ้า

ชื่่อผู้้�แต่่ง 

ผศ.ปริะสิทธิ์� พิัทยพััฒน์ิ

ภัาควิชาวิศวกริริมีศาสติร์ิ ไฟฟ้ากำาลัง

คณะวิศวกริริมีศาสติร์ิ 

มีห้าวิทยาลัยเทคโนิโลยีมีห้านิคริ
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จำำ�นัวนั : 3,000 เล�มี
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อำ�นัวยก�รัผู้ลิิต่ : 

บัรัิษััที่ สื�ยไฟฟ้�บั�งกอกเคเบัิ�ลิ จำำ�กัด

โทริ. 0 2651 9221-9, 0 2651 9252-7
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17 ถึนินิเทศบาลนิฤมีาณ แข้วงลาดยาว เข้ติจำตุิจัำกริ กรุิงเทพัมีห้านิคริ 10900



(นิายสมีพังศ์ นิคริศริี)
ปริะธ์านิกริริมีการิบริิห้าริ 

บริิษััท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ�ล จำำากัด 
1 มีีนิาคมี 2564

สารจากประธานกรรมการบริหาร

บริิษััท สายไฟฟา้บางกอกเคเบิ�ล จำำากัด ได�จัำดทำาค่�มืีอการิใช�สายไฟฟา้เล�มีแริกในิป ีพั.ศ. 2520 

ติ�อมีาเมืี�อสำานัิกงานิมีาติริฐานิอุติสาห้กริริมี ได�ทำาการิแก� ไข้ปริับปรุิงมีาติริฐานิสายไฟฟ้าจำาก  

มีอก.11-2518 เป็นิ มีอก.11-2531 ปริะกอบกับการิไฟฟ้านิคริห้ลวงและการิไฟฟ้าส�วนิภ่ัมิีภัาค

ก็ได�จัำดทำามีาติริฐานิกฎการิเดินิสายไฟฟ้าและติิดตัิ�งอุปกริณ์ไฟฟ้าขึ้�นิ บริิษััทฯ จึำงมีีโคริงการิจัำดทำา

ห้นัิงสือ “คู่่�มืือการออกแบบและติดิติ้�งระบบไฟฟา้”  เพืั�อเป็นิข้�อม่ีลให้�กับวิศวกริและช�างไฟฟ้า 

สำาห้รัิบการิใช�งานิได�อย�างสะดวกและอ�างอิงได� โดยได�รัิบการิอนุิเคริาะห์้จำากผ่�ช�วยศาสติริาจำาริย์

ปริะสิทธิ์� พิัทยพััฒน์ิ ผ่�เชี�ยวชาญด�านิการิออกแบบริะบบไฟฟ้า แห้�งภัาควิชาวิศวกริริมีศาสติริ์

ไฟฟ้ากำาลังคณะวิศวกริริมีศาสติร์ิ มีห้าวิทยาลัยเทคโนิโลยีมีห้านิคริ เป็นิผ่�ช�วยจัำดทำาและดำาเนิินิ 

การิปรัิบปรุิงแก� ไข้ติลอดมีา เช�นิ เมืี�อมีีการิปรัิบปรุิงมีาติริฐานิการิติิดตัิ�งสายไฟฟ้าสำาห้รัิบ

ปริะเทศไทยข้องสมีาคมีวิศวกริริมีสถึานิแห้�งปริะเทศไทย ห้รืิอเมืี�อมีีการิปรัิบปรุิงมีาติริฐานิ 

สายไฟฟ้าจำาก มีอก.11-2531 เป็นิ มีอก.11-2553 และล�าสุดคือ มีอก. 11-2559
 

ด�วยปณิธ์านิที�บริิษััทฯ ปริะสงค์ ให้�ห้นัิงสือค่�มืีอการิออกแบบและติิดตัิ�งริะบบไฟฟ้านีิ�ได�ก�อให้�

เกิดการิพััฒนิาเพืั�อนิำามีาส่�ความีปลอดภััยข้องริะบบไฟฟ้าอันิเป็นิเป้าห้มีายสำาคัญ จึำงได�สนัิบสนุินิ

การิจัำดพิัมีพ์ัเพืั�อแจำกจำ�ายให้�กับวิศวกริ ผ่�รัิบเห้มีา ช�างไฟฟ้า ติลอดจำนิสถึาบันิการิศึกษัาติ�างๆ 

เพืั�อให้�เกิดปริะโยชน์ิอย�างส่งสุด และบริิษััทฯ ได�ดำาเนิินิการิติ�อเนืิ�องมีาจำนิถึึงเล�มีปัจำจุำบันิ 

ซึ�งเป็นิฉบับปรัิบปรุิง ครัิ�งที� 3
 

ด�วยจิำติอันิเป็นิวิทยาทานิ เพืั�อคุณปริะโยชน์ิติ�อสังคมีและปริะเทศชาติิ บริิษััทฯ ห้วังเป็นิ 

อย�างยิ�งว�าห้นัิงสือเล�มีนีิ�จำะช�วยอำานิวยปริะโยชน์ิติ�อวิศวกริ ช�างไฟฟ้า ผ่�รัิบเห้มีา ผ่�ออกแบบ  

และผ่�ก�อสริ�าง ในิการินิำาไปใช� ให้�เกิดความีปลอดภััยส่งสุดติ�อผ่�บริิโภัคและผ่� ใช�งานิได�เป็นิอย�างดี 

และข้อข้อบคุณคณะผ่�จัำดทำาทุกท�านิมีา ณ โอกาสนีิ�



ด�วยความีนิับถึือ     

                                            

(ผ่�ช�วยศาสติริาจำาริย์ปริะสิทธ์ิ� พัิทยพััฒนิ์)

ภัาควิชาวิศวกริริมีไฟฟ้ากำาลัง

คณะวิศวกริริมีศาสติริ์ 

มีห้าวิทยาลัยเทคโนิโลยีมีห้านิคริ

คำำานำา

ติามีที�บริิษััท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ�ล จำำากัด ได�กริุณาให้�ข้�าพัเจำ�าเข้ียนิห้นิังสือ  

“คู่่�มืือการออกแบบและติิดติ้�งระบบไฟฟ้า” ติั�งแติ�เล�มีแริก และติ�อมีาได�มีีการิปรัิบปรุิง 

ฉบับที� 2 ซึ�งเป็นิที�นิิยมีอย�างกว�างข้วางในิห้มี่�ช�างและวิศวกริไฟฟ้า เนืิ�องจำากเป็นิข้�อมี่ล 

ที�ถึ่กติ�องและเข้�าใจำง�าย

เมีื�อทางกริะทริวงอุติสาห้กริริมีได�ปริับปริุงมีาติริฐานิสายไฟฟ้าจำาก มีอก.11-2531 เป็นิ  

มีอก.11-2553 โดยปริะกาศใช�ตัิ�งแติ�วันิที� 31 กริกฎาคมี 2556 และทางวิศวกริริมีสถึานิ 

แห้�งปริะเทศไทยในิพัริะบริมีริาช่ปถึัมีภั์ (วสท.) ได�ปรัิบปริุงมีาติริฐานิการิติิดติั�งทางไฟฟ้า

สำาห้รัิบปริะเทศไทย จำากฉบับ พั.ศ.2551 เป็นิฉบับ พั.ศ.2556 ดังนัิ�นิเพืั�อให้�สอดคล�อง 

กับมีาติริฐานิสายไฟฟ้าให้มี� และมีาติริฐานิการิติิดติั�งไฟฟ้าให้มี� บริิษััท สายไฟฟ้าบางกอก

เคเบิ�ล จำำากัด จำึงให้�ข้�าพัเจำ�าช�วยจัำดทำาห้นัิงสือให้มี� ซึ�งห้นัิงสือค่�มีือการิออกแบบและติิดตัิ�ง

ริะบบไฟฟ้าเล�มีนิี�จำะมีีเนิื�อห้าเกี�ยวกับสายไฟฟ้าปริากฎอย่�เกือบทุกบท ข้�าพัเจำ�าพัริ�อมีผ่�ช�วย

จำึงได�ปรัิบปรุิงแก� ไข้ห้นัิงสือค่�มีือให้มี�ติลอดทั�งเล�มีให้�มีีความีสมีบ่ริณ์มีากที�สุดเท�าที�จำะทำาได� 

เพัื�อติอบโจำทย์ความีติ�องการิข้องช�างและวิศวกริไฟฟ้า ข้�าพัเจำ�าห้วังเป็นิอย�างยิ�งว�าห้นัิงสือค่�มีือ 

ที�ปริับปริุงให้มี�นิี�จำะเป็นิปริะโยชนิ์ติ�อผ่�อ�านิอย�างมีากเช�นิที�ผ�านิมีา

สุดท�ายนิี� ข้�าพัเจำ�าข้อข้อบคณุ คณุสมีพังศ ์นิคริศริ ีปริะธ์านิกริริมีการิบริหิ้าริ บริษิัทั สายไฟฟา้ 

บางกอกเคเบิ�ล จำำากดั ที�เห้น็ิความีสำาคญัและสนิบัสนินุิให้�จำดัทำาห้นัิงสอืค่�มีอืนิี� เพัื�อเปน็ิปริะโยชน์ิ

แก�ช�างและวิศวกริไฟฟ้า และข้อข้อบคุณพันิักงานิ บริิษััท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ�ล จำำากัด  

ทุกท�านิที�ให้�ความีริ�วมีมีือในิการิจำัดทำาห้นิังสือค่�มีือนิี�



COMPANY PROFILE

บริิษััท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ�ล จำำากัด ก�อตัิ�งเมืี�อเดือนิสิงห้าคมี พั.ศ.2507 เพืั�อ

ดำาเนิินิกิจำการิผลิติและจำำาห้นิ�ายผลิติภััณฑ์์สายไฟฟ้าชนิิดติัวนิำาทองแดงและตัิวนิำาอะล่มีิเนิียมี  

โดยมีีผ่�บริิห้าริและผ่�ถึือหุ้�นิเป็นิคนิไทยทั�งห้มีด มีีทุนิจำดทะเบียนิปัจำจำุบันิ 1,300 ล�านิบาท

สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ�ล เป็นิโริงงานิผลิติข้นิาดให้ญ� มีีกำาลังการิผลิติที�ส่งสามีาริถึผลิติ 

สายไฟฟ้าได�ห้ลากห้ลายชนิิด อีกทั�งยังมีีทีมีวิศวกริที�มีีความีริ่� ความีสามีาริถึ และความี

เชี�ยวชาญ และด�วยปริะสบการิณ์อันิยาวนิานิข้องบริิษััทฯ ที�สามีาริถึผลิติได�ทั�งสายไฟฟ้ากำาลัง  

สายคอนิโทริล สายอินิสทริ่เมี�นิท์ และสายสื�อสาริ เป็นิติ�นิ

สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ�ล ดำาเนิินิธ์ุริกิจำด�วยริะบบบริิห้าริการิจัำดการิสมีัยให้มี� มีีการิ

พัฒันิาคณุภัาพัมีาติริฐานิผลติิภัณัฑ์อ์ย�างติ�อเนิื�อง โดยมีุ�งเนิ�นิการิบริหิ้าริการิจำดัการิใช�ปริะโยชนิ ์

จำากวัติถุึดิบอย�างมีีปริะสิทธิ์ภัาพัและปริะสิทธิ์ผลเต็ิมีเปี่ยมี สอดคล�องกับการิเสริิมีด�วยริะบบ

เทคโนิโลยีสาริสนิเทศ เพัื�อเพัิ�มีศักยภัาพัส่งสุดในิกริะบวนิการิผลิติทั�งในิปัจำจำุบันิและอนิาคติ



โรงงานสมุทรปราการ
93 ห้มี่� 11 ถึนินิสุข้สวัสดิ� ติำาบลในิคลองบางปลากด 

อำาเภัอพัริะสมีุทริเจำดีย์ จำังห้วัดสมีุทริปริาการิ 10290

โทริ. 0 2425 0441-3 

โทริสาริ. 0 2815 6296

โรงงานฉะเชิิงเทรา
39/1 ห้มี่� 1 ถึนินิบางปะกง-ฉะเชิงเทริา ติำาบลแสนิภั่ดาษั 

อำาเภัอบ�านิโพัธ์ิ� จำังห้วัดฉะเชิงเทริา 24140 

โทริ. 0 3857 7266-9 

โทริสาริ. 0 3857 7270-1

sales@bangkokcable.com

www.bangkokcable.com

bangkokcablebcc

@bangkokcablebcc

สำานักงานใหญ่
187/1 ถึนินิริาชดำาริิ แข้วงลุมีพัินิี  

เข้ติปทุมีวันิ กริุงเทพัมีห้านิคริ 10330

โทริ. 0 2651 9221-9, 0 2651 9252-7, 0 2254 4550-9

โทริสาริ. 0 2253 6028, 0 2253 5973, 0 2254 3859

บริษััท สายไฟฟ้าบางกอกเคำเบิ�ล จำากัด



OUR VISION

MISSION

Our goal is to be the number one electrical wires and cables 

manufacturer in Southeast Asia by providing the highest quality 

products at the most competitive prices with the fastest delivery.  

We will continuously develop our human capital, products,  

and manufacturing technologies to deliver superior value to our  

key stakeholders.

Our vision is to become a regional leader in electrical energy 

transmission, elevating innovative technologies, research, and  

development to pioneer industry leading solutions that will meet  

the diverse needs of our customers. Our pursuit of this vision will be  

underpinned by our commitments to sustainability and the principles 

of ‘circular economy’, contributing to the sustainable growth and  

happiness of the communities, societies, and environment that  

we reach.



1 CORE - PVC INSULATED AND SHEATHED CABLE,
ROUND TYPE

450/750 V 70๐C 60227 IEC 01 (THW)

450/750 V 70๐C VCT450/750 V 70๐C NYY

300/500 V 70๐C VAF

0.6/1 kV CV (FR-CV optional)

SINGLE-CORE NON-SHEATHED CABLE 
WITH RIGID CONDUCTOR

1 CORE - PVC INSULATED AND SHEATHED CABLE
ROUND TYPE, FLEXIBLE CONDUCTOR

2 CORES - PVC INSULATED AND SHEATHED CABLE,
FLAT TYPE

1- 4 CORES - CROSSLINKED 
POLYETHYLENE POWER CABLE



(IEC 60502-2) For general purpose power distribution in dry or wet location.
Exposed in aerial, direct burial, conduit, open tray and underground duct 
installation.

TIS 2341-2555 For aerial power 
transmission and distribution line.



(IEC 60840 or TIS 2202-2547) Preferably laid in substations,
factories and urban area. The cable shall be suitable for use
in ducts, trays and direct burial in ground, subjected to
immerse in water all time.



For supervisory electrical equipment, station control circuits, outdoor,
suitable installation in the dry or wet cable trenches.

The cable shall be suitable for connecting instrument and control systems 
for analog or digital transmission.

CONTROL 
CABLES 

CABLES 
INSTRUMENTATION 

CVV-SLA

CVV-SLA-SWA

CVV-IS-OS

CVV-IS-OS-SWA



Flame propagation test

Resistance to fire alone Resistance to fire with water Resistance to fire 
with mechanical shock

Acidity of gases test Smoke density test

Flame retardant property
Low smoke & Halogen 
free properties
TUV SUD Certificate mark

Fire resistant property
Flame retardant property
Low smoke & Halogen 
free properties
TUV SUD Certificate mark

Low Smoke Halogen Free Cables Fire Resistant Cables



PHOTOVOLTAIC 
CABLES (H1Z2Z2-K)

Construction

Conductor   :  Tinned Annealed Copper (Flexible class 5)
Insulation    :  Cross-linked Polyolefin copolymer
Sheath         :  Cross-linked Polyolefin copolymer

Size : 1.5 - 240 sq.mm

Ozone resistance                         
Halogen free                              
Weather/UV resistance               
Flame retardant                          
Low smoke                                  
Acid and Alkaline resistance

The cable use for interconnection wiring of photovoltaic power system 
like solar panel arrays for utility scale solar plants or rooftops. Suitable for both 
internal and external use. They can also install to be fixed, free movable, in 
cable trays and in conduit.

Features

Applications

Cross-Sectional Area (sq.mm)

Standard : BS EN 50618 : 2014
Classification

1.5 (1.8) kV  DC      1.0/1.0 kV  AC

: BS EN 50396
: BS EN 50525-1
: BS EN 50618
: BS EN 60332-1-2
: BS EN 61034-2
: BS EN 60811-404



Management  SystemManagement  System

ISO  9001                QMS02093/538

ISO  14001              EMS07007/266

ISO  45001              OHSMS20033/111



ห้�องปฏิบัติิการิทดสอบสายเคเบิ�ลภัายใติ�สภัาวะเผาไห้มี�แห้�งแริกข้องปริะเทศไทย ที�ได�ริับ 

การิริับริองความีสามีาริถึห้�องปฏิบัติิการิทดสอบติามีมีาติริฐานิ มีอก.17025 (ISO/IEC 17025)  

ห้�องปฏิบัติิการิที�ทันิสมีัยแห้�งนิี�สามีาริถึดำาเนิินิการิทดสอบการิติ�านิทานิการิลุกไห้มี� ความี 

ห้นิาแนิ�นิข้องควันิไฟ ความีสามีาริถึในิการิส�งผ�านิกริะแสไฟฟ้าได�ข้ณะเกิดเพัลิงไห้มี� ติลอดจำนิ

การิปล�อยก๊าซและกริดฮาโลเจำนิติามีมีาติริฐานิติ�างๆ ที�ได�ริับการิยอมีริับในิริะดับสากล

ห้�องปฏิบัติิการิทดสอบสายไฟฟ้าแริงดันิปานิกลางและแริงดันิส่ง ที� ได�ริับการิรัิบริอง

ความีสามีาริถึห้�องปฏิบัติิการิทดสอบติามีมีาติริฐานิ มีอก.17025 (ISO/IEC 17025) เป็นิห้�อง 

ปฏิบัติิการิที��มีีมีาติริฐานิการิทดสอบที�แมี�นิยำาและเชื�อถึือได� ในิริะดับสากล

LABORATORY FOR 
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AND HIGH VOLTAGE 

CABLES

CABLES UNDER FIRE 

CONDITIONS 

LABORATORY
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1.1 บทน�า
	 ระบบไฟฟ้าก�าลังโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย	 ระบบการผลิต	 ระบบ
การส่ง	 ระบบการจ�าหน่าย	 และระบบการใช้ก�าลังไฟฟ้า	 โดยแต่ละระบบ 
มีลักษณะดังนี้
 l ระบบการผลิต	 (Generating	 System)	หมายถึง	 ระบบที่มีหน้าที่
เปลี่ยนพลังงานรูปอื่นๆ	 มาเป็นพลังงานไฟฟ้า	 เช่น	 เปล่ียนจากพลังงานศักย์
ของน�้า	 หรือ	 พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงมาเป็นพลังงาน
ในการขับเคลื่อนเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า
	 	 ระบบไฟฟ้าก�าลังโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย	 โรงไฟฟ้าและเครื่อง
ก�าเนิดไฟฟ้า	ซึ่งจะผลิตก�าลังไฟฟ้าออกมาที่แรงดันประมาณ	10	-	20	kV	แล้ว
ท�าการแปลงระดับแรงดันให้เป็นแรงดันสูงข้ึนท่ีลานไกไฟฟ้า	 (Switch	 Yard)	
เพื่อที่จะเข้าสู่ระบบการส่งต่อไป
 l ระบบการส่ง	 (Transmission	 System)	 หมายถึง	 ระบบการส่ง
พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากระบบการผลิตไปยังระบบการจ�าหน่าย	 เพื่อจ�าหน่าย
ก�าลังไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป	 โดยจะท�าการส่งในระดับแรงดันสูงเพ่ือลด
การสูญเสียพลังงานในสายส่งซึ่งจะท�าให้การส่งก�าลังไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้น	
ระบบการส่งโดยทั่วไปประกอบด้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและบริภัณฑ์ที่ใช้ส่ง
ก�าลังไฟฟ้าอื่นๆ

บทที่

1 ระบบการส่งจ่ายก�าลังไฟฟ้า
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 l ระบบการจ�าหน่าย	(Distribution	System)	หมายถึง	ระบบไฟฟ้า
ที่รับพลังงานไฟฟ้าจากระบบการส่งแล้วลดระดับแรงดันลงจากแรงดันสูง	 
ให้เป็นแรงดันปานกลาง	เพื่อที่จะให้ระบบการใช้ไฟฟ้าต่อไป
	 	 ระบบการจ�าหน่ายโดยทั่วไปประกอบด้วย	 สถานีจ�าหน่ายไฟฟ้าย่อย	
สายจ�าหน่ายแรงดันปานกลาง	หม้อแปลงจ�าหน่าย	และสายจ�าหน่ายแรงดันต�า่
 l  ระบบการใช้ก�าลังไฟฟ้า	 (Utilization	 System)	 หมายถึง	 ระบบ
ไฟฟ้าที่รับก�าลังไฟฟ้าจากระบบการจ�าหน่ายที่มีระดับแรงดันปานกลาง	 
แล้วท�าการลดระดับแรงดันลงให้เป็นแรงดันต�่า	 เพื่อจ่ายก�าลังไฟฟ้าให้กับ
บริภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

 
รูปที่	1.1	ระบบไฟฟ้าก�าลัง

 

 

ระบบการจําหน่ายโดยทัว่ไปประกอบดว้ย สถานีจําหน่ายไฟฟ้าย่อย สายจําหน่ายแรงดนั
ปานกลาง หมอ้แปลงจาํหน่าย และสายจาํหน่ายแรงดนัตํ่า 
 -   ระบบการใช้กาํลงัไฟฟ้า ( Utilization System )  หมายถงึ ระบบไฟฟ้าทีร่บั
กาํลงัไฟฟ้าจากระบบการจาํหน่ายทีม่รีะดบัแรงดนัปานกลาง แลว้ทาํการลดระดบัแรงดนัลง
ใหเ้ป็นแรงดนัตํ่า เพือ่จา่ยกาํลงัไฟฟ้าใหก้บับรภิณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าต่างๆ 

 
 

 
 

รปูท่ี 1.1 ระบบไฟฟ้ากาํลงั 
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1.2	 กำรส่งจำ่ยก�ำลังไฟฟ้ำในประเทศไทย
	 ส�าหรับประเทศไทยในการผลิตและการส่งจ่ายก�าลังไฟฟ้า	 ด�าเนินงาน
โดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	3	แห่ง	ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีหน้าที่รับผิดชอบแตก
ต่างกันไป	ดังนี้คือ
 l	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)
	 	 Electricity	Generating	Authority	of	Thailand	(EGAT)
 l	 การไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)
	 	 Metropolitan	Electricity	Authority	(MEA)
 l	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)
	 	 Provincial	Electricity	Authority	(PEA)

1.3	 กำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 มีหน้าท่ีจัดหาแหล่งพลังงาน 
และผลิตก�าลังไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ	รวมทั้งมีอ�านาจ
ในการจัดซื้อ	 หรือขายก�าลังไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง	 แล้วจัดส่ง
ต่อให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 ระบบการส่ง (Transmission System)
	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ใช้ระบบสายส่งแรงดันสูง	4	ระดับ
แรงดัน	คือ
	 500		kV	3	เฟส	3	สาย	50	Hz
	 230		kV	3	เฟส	3	สาย	50	Hz
	 115		kV	3	เฟส	3	สาย	50	Hz
		 69		 kV	3	เฟส	3	สาย	50	Hz
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1.4	 กำรไฟฟ้ำนครหลวง
	 การไฟฟ้านครหลวง	 มีหน้าที่บริการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขต	 
3	จังหวัด	ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	สมุทรปราการ	และนนทบุรี	
	 ระบบไฟฟ้าก�าลังของการไฟฟ้านครหลวงอาจแบ่งได้	3	ระบบ	ดังนี้คือ
 1. ระบบการส่งก�าลังไฟฟ้าย่อย (Sub-transmission	System)
	 	 การไฟฟ้านครหลวง	 จะรับก�าลังไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	 และท�าการส่งก�าลังไฟฟ้าไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยในระบบ 
แรงดันสูง	230	kV,	115	kV	และ	69	kV
 2. ระบบการจ�าหน่าย (Distribution System)
	 	 การไฟฟ้านครหลวงมีสถานีไฟฟ้าย่อยอยู่หลายแห่งในเขตพื้นที่ 
รับผิดชอบ	 โดยที่สถานีไฟฟ้าย่อยแต่ละแห่งจะ	 มีหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง	 
(Power	Transformer)	จ�านวน	2-4	ชุด	เพื่อที่จะแปลงไฟฟ้าระดับแรงดันสูง	
115	 kV	 หรือ	 69	 kV	 ไปเป็นระดับแรงดันปานกลาง	 12	 kV	 หรือ	 24	 kV	 
ซึ่งในอนาคต	 กฟน.	 จะท�าการเปลี่ยนมาใช้ระบบ	 24	 kV	 ทั้งหมด	 ดังนั้น	 
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าในบริเวณที่ยังคงใช้ระบบ	 12	 kV	 จึงควรเลือกใช้
หม้อแปลงชนิด	Dual	Voltage	12/24	kV	 เพื่อที่จะได้สามารถเปลี่ยนระบบ
แรงดันจาก	12	kV	ไปเป็น	24	kV	ได้โดยไม่ต้องท�าการเปลี่ยนหม้อแปลง
 3. ระบบการใช้ก�าลังไฟฟ้า (Utilization System)
	 	 การไฟฟ้านครหลวงจะติดตั้งหม้อแปลงที่บริเวณที่จะใช้ไฟฟ้า	 
โดยหม้อแปลงจ�าหน่ายจะแปลงไฟฟ้าจากระดับแรงดัน	 24	 kV	 หรือ	 12	 kV	 
ไปเป็นระดับแรงดัน	240/416	V	3	เฟส	4	สาย	ดังรูปที่	1.2
	 	 แม้ว ่าทางด้านแรงดันต�่าของหม้อแปลงจะมีแรงดันพิกัดเป็น	
240/416	 V	 ก็ตาม	 แต่	 กฟน.	 ให้ใช้	 แรงดันพิกัดระบุของด้านแรงดันต�่าเป็น	
220/380	V	3	เฟส	4	สาย
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รูปที่	1.2	ระบบการใช้ก�าลังไฟฟ้า	ของ	กฟน.

1.5	 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหน้าท่ีในการจัดหาและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ 
ทุกจังหวัดของประเทศไทย	 ยกเว้นจังหวัดที่อยู ่ในความรับผิดชอบของ 
การไฟฟ้านครหลวง	
	 ระบบไฟฟ้าก�าลังของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจแบ่งได้	3	ระบบดังนี้
 1. ระบบการส่งก�าลังไฟฟ้าย่อย	(Sub-transmission	System)
	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับก�าลังไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย	แล้วท�าการจัดส่งก�าลังไฟฟ้าด้วยระบบ	115	kV	และ	69	kV
 2. ระบบการจ�าหน่าย (Distribution System)
	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ระบบแรงดันจ�าหน่ายอยู่	2	ระบบ	ได้แก่
  l	 ระบบแรงดัน	 22	 kV	 (Conventional	 Solidly	 Grounded	
System)	 จังหวัดส่วนใหญ่เกือบทั่วทั้งประเทศจะใช้ระบบนี้	 ยกเว้นจังหวัด
ทางภาคใต	้และบางจังหวัดในภาคเหนือ	
  l	 ระบบแรงดัน	 33	 kV	 (Multigrounded	 System	 With	 
Overhead	Ground	Wire)	ใช้ในภาคใต้	ตั้งแต่จังหวัดระนองลงไป
 3. ระบบการใช้ก�าลังไฟฟ้า (Utilization System)
	 	 ระบบการใช้ก�าลังไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นระบบ 
แรงดันต�่า	230/400	V	3	เฟส	4	สายดังแสดงในรูปที่	1.3

 

 

 

 
รปูท่ี 1.  ระบบการใช้กาํลงัไฟฟ้า ของ กฟน. 

 
1.5 การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคมหีน้าทีใ่นการจดัหาและจาํหน่ายไฟฟ้าใหทุ้กจงัหวดัของประเทศ
ไทย ยกเวน้จงัหวดัทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของการไฟฟ้านครหลวง  
 ระบบไฟฟ้ากาํลงัของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอาจแบง่ได ้3 ระบบดงัน้ี 
 1. ระบบการส่งกาํลงัไฟฟ้าย่อย  ( Sub-transmission  System ) 
 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาครบักาํลงัไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศ 
 ไทย แลว้ทาํการจดัสง่กาํลงัไฟฟ้าดว้ยระบบ 115 kV และ  69 kV 
 .  ระบบการจาํหน่าย ( Distribution System ) 
 การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคใชร้ะบบแรงดนัจาํหน่ายอยู ่2 ระบบ ไดแ้ก่ 
 -  ระบบแรงดนั 22 kV  ( Conventional Solidly Grounded System )  
 จงัหวดัสว่นใหญ่เกอืบทัว่ทัง้ประเทศจะใชร้ะบบน้ี ยกเวน้จงัหวดัทาง 
 ภาคใต ้และบางจงัหวดัในภาคเหนือ   
 -   ระบบแรงดนั 33 kV  ( Multigrounded System With Overhead  
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รูปที่	1.3	ระบบการใช้ก�าลังไฟฟ้าแรงดันต�่า	3	เฟส	4	สาย

1.6	 กำรจ่ำยก�ำลังไฟฟ้ำให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ำ
	 ในการจ่ายก�าลังไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้านั้น	ทางการไฟฟ้าฯ	จะพิจารณาว่า
อาคารที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการนั้น	 มีการใช้ปริมาณไฟฟ้าเป็นเท่าใด	
ถ้าหากอาคารที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการนั้น	ใช้โหลดน้อยกว่า	300	kVA	
ทางการไฟฟ้าฯ	 ก็จะจ่ายไฟฟ้าให้เป็นระบบแรงดันต�่า	 (Low	 Voltage)	 
ส�าหรับอาคารหรือสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณสูง	
คือ	 ใช้โหลดตั้งแต่	 300	 kVA	 ขึ้นไปนั้น	 ทางการไฟฟ้าฯ	 จะจ่ายไฟฟ้าให้เป็น
ระบบแรงดันปานกลาง	(Medium	Voltage)
	 ส�าหรับอาคารหรือสถานประกอบการที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงมาก	
ทางการไฟฟ้าฯ	 จะจ่ายก�าลังไฟฟ้าให้ในระบบแรงดันสูง	 (High	 Voltage)	 
115	kV	หรือ	69	kV	ซึ่งอาจต้องมีการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยขึ้น	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของการไฟฟ้าฯ

 

 

Ground Wire ) ใชใ้นภาคใต ้ตัง้แต่จงัหวดัระนองลงไป 
 3.  ระบบการใช้กาํลงัไฟฟ้า  ( Utilization  System ) 
 ระบบการใชก้าํลงัไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจะเป็นระบบแรงดนัตํ่า  
  2/ V 3 เฟส  สายดงัแสดงในรปูที ่1.3 

 

 
รปูท่ี 1.  ระบบการใช้กาํลงัไฟฟ้าแรงดนัตํา่ 3 เฟส 4 สาย 

 
1.6 การจ่ายกาํลงัไฟฟ้าให้กบัผูใ้ช้ไฟฟ้า 

ในการจ่ายกําลงัไฟฟ้าใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้านัน้ ทางการไฟฟ้าฯ จะพจิารณาว่าอาคารที่อยู่
อาศยัหรอืสถานประกอบการนัน้ มกีารใชป้รมิาณไฟฟ้าเป็นเท่าใด ถ้าหากอาคารทีอ่ยู่อาศยั
หรอืสถานประกอบการนัน้ ใชโ้หลดน้อยกว่า 300 kVA ทางการไฟฟ้าฯ กจ็ะจ่ายไฟฟ้าให้
เป็นระบบแรงดนัตํ่า ( Low Voltage ) สาํหรบัอาคารหรอืสถานประกอบการขนาดใหญ่ทีม่ ี
การใชไ้ฟฟ้าในปรมิาณสงู คอื ใชโ้หลดตัง้แต่ 300 kVA ขึน้ไปนัน้ ทางการไฟฟ้าฯ จะจ่าย
ไฟฟ้าใหเ้ป็นระบบแรงดนัปานกลาง ( Medium Voltage ) 

หมอ้แปลงระบบ
จาํหน่าย 3 เฟส แรงสูง22 kV
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 ขนาดมิเตอร์ของการไฟฟ้านครหลวง
	 ในการติดต้ังมิเตอร์ส�าหรับอาคาร	 หรือ	 สถานประกอบการต่างๆ	 น้ัน	
จะต้องพิจารณาเลือกขนาดของมิเตอร์ตามความเหมาะสมกับโหลด	 โดยมิเตอร์
ก็จะแบ่งออกเป็นหลายขนาด	ดังต่อไปนี้
 1. มิเตอร์ระบบ 220 V	1	เฟส	2	สาย	จะมีขนาดดังนี้
	 	 -	 5		 (15A)	 ,	 220	V
	 	 -	 15		(45A)	 ,	 220	V
	 	 -	 30		(100A)	 ,	 220	V
	 	 -	 50		(150A)	 ,	 220	V
 2. มิเตอร์ระบบ 220/380 V 3	เฟส	4	สาย	จะมีขนาดดังนี้
	 	 -	 15		(45A)	 ,	 380	V
	 	 -	 30		(100A)	 ,	 380	V
	 	 -	 50		(150A)	 ,	 380	V
	 	 -	 200	A	 ,	 380	V
	 	 -	 400	A	 ,	 380	V
 3. มิเตอร์ระบบ 12 kV	 3	 เฟส	 3	 สาย	 จะมีขนาดตั้งแต่	 15	 A	 
(300	kVA)	ไปจนถึง	750	A	(15000	kVA)
 4. มิเตอร์ระบบ 24 kV 3	 เฟส	 3	 สาย	 จะมีขนาดตั้งแต่	 10	 A	 
(400	kVA)	ไปจนถึง	625	A	(25000	kVA)
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 ลักษณะการจ่ายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฯ กับผู้ใช้ไฟฟ้า
 l  แรงดันต�่า	ในกรณีที่การไฟฟ้าฯ	จ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบ
แรงดันต�่านั้น	จะสามารถแสดงได้ดังรูปที่	1.4	โดยจะมีมิเตอร์เป็นตัวแบ่งแยก
ทรัพย์สินระหว่างการไฟฟ้าฯ	กับผู้ใช้ไฟฟ้า

รูปที	่1.4	การจ่ายไฟฟ้าในระบบแรงดันต�า่

 l  แรงดันปานกลาง	ในกรณีที่การไฟฟ้าฯ	จ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ในระบบ
แรงดันปานกลางนั้น	 ลักษณะการจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ	
จะขึ้นอยู่กับระบบของการไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่	และ	ระบบของสถานประกอบการ
ลักษณะการจ่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางให้กับผู ้ใช้ไฟฟ้า	 ของการไฟฟ้าฯ	
สามารถแบ่งออกได้เป็น	3	กรณี	ดังนี้
	 	 -	 ผู ้ใช้ไฟฟ้ารับไฟฟ้าด้วยสายอากาศ	 จากสายป้อนอากาศของ 
การไฟฟ้าฯ	ซึ่งสามารถแสดงได้ดังรูปที่	1.5
	 	 -	 ผู้ใช้ไฟฟ้ารับไฟฟ้าด้วยสายไฟฟ้าใต้ดิน	 จากสายป้อนอากาศของ
การไฟฟ้าฯ	ซึ่งสามารถแสดงได้ดังรูปที่	1.6

 

 

Wh

แผงไฟฟ้าประธาน

ส่วนของการไฟฟ้าฯ

ส่วนของผู ใ้ช ไ้ฟฟ้า

มิเตอร์การไฟฟ้าฯ

4. มิเตอรร์ะบบ 24 kV 3 เฟส 3 สาย จะมขีนาดตัง้แต่ 10 A ( 400 kVA ) ไปจนถงึ 
65 A  ( 5000 kVA ) 

 
ลกัษณะการจ่ายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฯ กบัผูใ้ช้ไฟฟ้า 
-   แรงดนัตํา่ ในกรณีทีก่ารไฟฟ้าฯ จา่ยไฟฟ้าใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้าในระบบแรงดนัตํ่านัน้ จะ

สามารถแสดงไดด้งัรปูที ่1. โดยจะมมีเิตอรเ์ป็นตวัแบง่แยกทรพัยส์นิระหวา่งการไฟฟ้าฯ กบั
ผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 1.  การจ่ายไฟฟ้าในระบบแรงดนัตํา่ 
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	 	 -	 ผู้ใช้ไฟฟ้ารับไฟฟ้าด้วยสายไฟฟ้าใต้ดิน	 จากสายป้อนใต้ดินของ
การไฟฟ้าฯ	ซึ่งสามารถแสดงได้ดังรูปที่	1.7

รูปที่	1.5	ผู้ใช้ไฟฟ้ารับไฟด้วยสายอากาศ	จากสายป้อนอากาศของการไฟฟ้าฯ
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รูปที	่1.6	ผู้ใช้ไฟฟ้ารับไฟด้วยสายใต้ดิน	จากสายป้อนอากาศของการไฟฟ้าฯ
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รูปที่	1.7	ผู้ใช้ไฟฟ้ารับไฟด้วยสายใต้ดิน	จากสายป้อนใต้ดินของการไฟฟ้าฯ
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1.7	 กำรจัดวงจรกำรจ่ำยไฟฟ้ำ	 (Distribution	Circuit	 
	 Arrangements)
	 ในการออกแบบระบบจ่ายก�าลังไฟฟ้าส�าหรับอาคาร	หรือสถานประกอบการ
ต่างๆ	นั้น	ผู้ออกแบบจะต้องค�านึงถึงองค์ประกอบต่างๆ	หลายประการด้วยกัน 
ได้แก่	 ความปลอดภัย	 ความเช่ือถือได้	 การบ�ารุงรักษา	 ความยืดหยุ่น	 และ 
ความประหยัด	 เป็นต้น	 นอกจากน้ีแล้ว	 ลักษณะของการบริการทางไฟฟ้า	 
ซ่ึงอยู่บริเวณสถานที่นั้น	 ลักษณะของโหลดคุณภาพของการบริการท่ีสถานที่
ต้องการ	 และขนาดของอาคาร	 ก็เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ	 ที่ผู ้ออกแบบ 
จะต้องพิจารณาด้วยว่าจะเลือกหรือออกแบบระบบการจ่ายไฟฟ้าแบบใด	 
จึงจะเหมาะสมที่สุด

	 ระบบไฟฟ้าพื้นฐานที่ใช้ในการจ่ายไฟให้กับผู้ใช้	สามารถจัดเป็น	5	แบบ	คือ
	 1.	 Radial	System
	 2.	 Primary-Selective	System
	 3.	 Secondary-Selective	System
	 4.	 Secondary	Spot	Network	System
	 5.	 Looped	Primary	System

 1. Radial System
	 	 ในกรณีท่ีไฟฟ้า	 ถูกส่งมายังอาคารในระบบแรงดันใช้งาน	 รูปแบบ
การจ่ายไฟฟ้าแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่ง่ายและมีราคาถูกที่สุด	โดยไฟฟ้าจะถูกส่ง
เข้ามาในระบบแรงดันต�่า	ผ่านบริภัณฑ์ป้องกันต่างๆ	จากนั้นจึงจ่ายต่อไปยังโหลด
หรือตู้จ่ายไฟต่อไป	 ส่วนในกรณีที่ไฟฟ้าถูกส่งมาในระบบแรงดันปานกลาง	 
ก็ต้องมีหม้อแปลงเพื่อแปลงไฟฟ้าให้ได้ระดับแรงดันปานกลางเป็นระดับ 
แรงดันใช้งานเสียก่อน	โดยจะต้องมีบริภัณฑ์ป้องกัน	ได้แก่	เซอร์กิตเบรกเกอร์	
หรือฟิวส์	ทั้งด้านแรงดันปานกลาง	และด้านแรงดันต�่า	ดังแสดงในรูป	1.8
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รูปที	่1.8	การจ่ายไฟฟ้าแบบ	Radial	Circuit

 2. Primary-Selective System
	 	 การจ่ายไฟฟ้าแบบนี้จะเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบให้มากข้ึน	
โดยจะลดปัญหาท่ีเกิดจากการเกิดการผิดพร่อง	 (Fault)	 ท่ีสายป้อนปฐมภูมิ	 
(Primary	 Feeder)	 ลง	 ลักษณะการจัดวงจรก็คือจะเพ่ิมสายป้อนปฐมภูมิ	 
(Primary	Feeder)	และสวิตซ์ส�าหรับตัดโหลด	(Load	Break	Switch)	ขึ้นอีก
ชุดหนึ่ง	ส�าหรับหม้อแปลงแต่ละตัว	ดังรูป	1.9
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รปูท่ี 1.8  การจ่ายไฟฟ้าแบบ Radial Circuit 

 
2. Primary-Selective System 

 การจ่ายไฟฟ้าแบบน้ีจะเพิม่ความเชื่อถอืไดข้องระบบใหม้ากขึน้ โดยจะลดปญัหาที่
เกดิจากการเกดิการผดิพรอ่ง ( Fault ) ทีส่ายป้อนปฐมภูม ิ( Primary Feeder ) ลง ลกัษณะ
การจดัวงจรกค็อืจะเพิม่สายป้อนปฐมภมู ิ( Primary Feeder ) และสวติซส์าํหรบัตดัโหลด   
( Load Break Switch ) ขึน้อกีชุดหน่ึง   สาํหรบัหมอ้แปลงแต่ละตวั ดงัรปู 1. 

LVCB  =  Low Voltage Circuit Breaker 
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รูปที่	1.9	การจ่ายไฟฟ้าแบบ	Primary	Selective

 

 

 

 
รปูท่ี 1.9  การจ่ายไฟฟ้าแบบ Primary Selective 

 
 ในสภาวะการทาํงานปกต ิสวติซจ์ะถกูปิดอยูใ่นตาํแหน่งทีเ่หมาะสม โดยใหส้ายป้อน
ปฐมภมู ิ( Primary Feeder ) แต่ละชุดจา่ยโหลดเทา่ๆ กนั ถา้มกีารเกดิการผดิพรอ่ง ( Fault 
) ทีส่ายป้อนปฐมภมู ิ( Primary Feeder ) ชุดใดชุดหน่ึง การตดัต่อวงจรกจ็ะเกดิขึน้ ทาํให้
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	 	 ในสภาวะการท�างานปกติ	สวิตซ์จะถูกปิดอยู่ในต�าแหน่งที่เหมาะสม	
โดยให้สายป้อนปฐมภูมิ	 (Primary	 Feeder)	 แต่ละชุดจ่ายโหลดเท่าๆ	 กัน	 
ถ้ามีการเกิดการผิดพร่อง	 (Fault)	 ท่ีสายป้อนปฐมภูมิ	 (Primary	 Feeder)	 
ชุดใดชุดหนึ่ง	 การตัดต่อวงจรก็จะเกิดข้ึน	 ท�าให้สายป้อนปฐมภูมิ	 (Primary	
Feeder)	 อีกชุดหน่ึงเข้ามาจ่ายไฟฟ้าแทนทันที	 ดังนั้นสายป้อนปฐมภูมิ	 
(Primary	 Feeder)	 แต่ละชุดจะต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าให้แก่โหลดทั้งหมดได	้

นอกจากนี้คู่ของฟิวส์	 หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์	 จะต้องท�าการยึดระหว่างกันด้วย	
เพื่อป้องกันการปิดวงจรพร้อมกัน	 และการตัดต่อวงจรอาจเป็นแบบใช้มือ	
หรือเป็นระบบอัตโนมัติก็ได้

 3. Secondary-Selective System
	 	 การจ่ายไฟฟ้าแบบนี	้แสดงได้ดังรูปที	่1.10	ในสภาวะการท�างานปกติ	
ก็จะเหมือนกับระบบ	 Radial	 2	 ชุดแยกจากกัน	 และเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
ต่อเชื่อมบัสทุติยภูม	ิ(Secondary	Bus)	จะเปิดอยู่	โหลดจะถูกแบ่งให้ประมาณ
เท่าๆ	กันในแต่ละบัสถ้ามีการเกิดการผิดพร่อง	(Fault)	ขึ้นที่สายป้อนปฐมภูมิ	
(Primary	Feeder)	หรือหม้อแปลงชุดใดชุดหนึ่ง	โหลดทั้งหมดที่ต่ออยู่กับบัสนั้น
ก็จะไม่มีไฟฟ้า	แต่เนื่องจากอีกบัสหนึ่งยังคงมีไฟฟ้าอยู่	จึงสามารถใช้ไฟฟ้าจาก
อีกบัสหนึ่งได้	 โดยเริ่มจากเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์หลักทางด้านทุติยภูมิของ
หม้อแปลง	 ด้านที่มีการเกิดการผิดพร่อง	 (Fault)	 จากนั้นก็ปิดเซอร์กิตเบรก
เกอร์ต่อเชื่อมบัสทุติยภูมิ	 (Secondary	 Bus)	 ส่วนเซอร์กิตเบรกเกอร์หลัก 
ทางด้านทุติยภูมิทั้ง	 2	 ตัว	 ควรจะมีการยึดระหว่างกันกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
ต่อเชื่อมบัสทุติยภูมิ	 (Secondary	 Bus)	 ด้วยเพ่ือเป็นการป้องกันหม้อแปลง 
ทั้ง	2	ตัว	ไม่ให้ท�างานแบบขนานกัน
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รูปที่	1.10	การจ่ายไฟฟ้าแบบ	Secondary	Selective

	 	 จะเห็นว่าการจ่ายไฟฟ้าแบบนี้	จะสามารถเพิ่มความเชื่อถือได้ให้สูงขึ้น
กว่าแบบ	Primary	Selective	ในกรณีเกิดการผิดพร่อง	(Fault)	ที่หม้อแปลง	
แต่ราคาของการจัดวงจรแบบน้ีก็จะสูงข้ึนด้วย	 เนื่องจากจะต้องเผ่ือขนาด 
ของหม้อแปลง	 และสายป้อนปฐมภูมิ	 (Primary	 Feeder)	 ให้สามารถจ่าย
โหลดทั้ง	2	บัสได้	ทั้งนี้ราคาก็จะขึ้นอยู่กับการเผื่อขนาดไว้เพียงใด
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รปูท่ี 1.  การจ่ายไฟฟ้าแบบ Secondary Selective 

 
 จะเห็นว่าการจ่ายไฟฟ้าแบบน้ี จะสามารถเพิม่ความเชื่อถือได้ให้สูงขึ้นกว่าแบบ 
Primary Selective ในกรณีเกดิการผดิพรอ่ง ( Fault ) ทีห่มอ้แปลง แต่ราคาของการจดัวงจร
แบบน้ีกจ็ะสงูขึน้ดว้ย เน่ืองจากจะตอ้งเผื่อขนาดของหมอ้แปลง และสายป้อนปฐมภมู ิ 
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 4. Secondary Spot Network System
	 	 รูปที	่1.11	จะแสดงถึงการจัดวงจรแบบ	Secondary	Spot	Network	
แบบง่ายๆ	โดยจะประกอบไปด้วยหม้อแปลงที่เหมือนกัน	2	ลูก	หรือมากกว่า	
ซึ่งจะรับไฟฟ้ามาจากสายป้อนปฐมภูมิ	 (Primary	 Feeder)	 แยกกันลูกละชุด	
หม้อแปลงเชื่อมต่อกันทางบัสด้านแรงต�่าผ่านตัวป้องกันวงจรข่าย	 (Network	
Protector)	 โดยที่หม้อแปลงทั้งหมดท�างานแบบขนานกัน	 ตัวป้องกันวงจรข่าย	
(Network	Protector)	ซึ่งเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ถูกควบคุมโดยรีเลย์	เซอร์กิต
เบรกเกอร์จะเปิดวงจรโดยอัตโนมัติเมื่อมีก�าลังไฟฟ้าไหลจากด้านแรงดันต�่า
เข้าสู่หม้อแปลง

รูปที่	1.11	การจ่ายไฟฟ้าแบบ	Secondary	Spot	Network
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ไวเ้พยีงใด 

 
 4. Secondary Spot Network System 
 รปูที ่1.1 จะแสดงถงึการจดัวงจรแบบ Secondary Spot Network แบบงา่ยๆ โดย
จะประกอบไปดว้ยหมอ้แปลงทีเ่หมอืนกนั  ลกู หรอืมากกวา่ ซึง่จะรบัไฟฟ้ามาจากสายป้อน
ปฐมภูม ิ( Primary Feeder ) แยกกนัลกูละชุด หมอ้แปลงเชื่อมต่อกนัทางบสัดา้นแรงตํ่าผ่าน
ตวัป้องกนัวงจรขา่ย ( Network Protector ) โดยทีห่มอ้แปลงทัง้หมดทาํงานแบบขนานกนั 
ตวัป้องกนัวงจรขา่ย ( Network Protector ) ซึง่เป็นเซอรก์ติเบรกเกอรถ์ูกควบคุมโดยรเีลย ์ 
เซอรก์ติเบรกเกอรจ์ะเปิดวงจรโดยอตัโนมตัเิมือ่มกีาํลงัไฟฟ้าไหลจากดา้นแรงดนัตํ่าเขา้สูห่มอ้
แปลง 
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	 	 ในสภาวะการท�างานปกติ	หม้อแปลงแต่ละตัวจะรับโหลดเท่าๆ	กัน	
เมื่อมีการเกิดการผิดพร่อง	 (Fault)	 ขึ้นที่หม้อแปลง	 หรือท่ีสายป้อนปฐมภูมิ	 
(Primary	Feeder)	ชุดใดชุดหนึ่ง	ตัวป้องกันวงจรข่าย	(Network	Protector)	
ของหม้อแปลงชุดน้ันจะเปิดวงจร	 เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับ
จากทางด้านแรงต�่าเข้าสู่หม้อแปลง	 และหม้อแปลงตัวที่เหลือก็จะท�าหน้าที่
จ่ายไฟฟ้าให้แก่โหลดแทนท�าให้สามารถจ่ายไฟฟ้าให้โหลดได้อย่างต่อเนื่อง 
ไม่ขาดตอน
	 	 การจัดวงจรแบบ	Secondary	Spot	Network	จะเป็นการจัดวงจร
ที่มีความเชื่อถือได้มากที่สุด	ส�าหรับการจ่ายโหลดมากๆ	โอกาสที่จะเกิดไฟฟ้า
ดับจะเกิดขึ้นได้เฉพาะเมื่อมีการเกิดการผิดพร่อง	(Fault)	พร้อมๆ	กันทางด้าน	
ปฐมภูมิหรือเกิดการผิดพร่อง	 (Fault)	 ท่ีบัสด้านทุติยภูม	ิ (Secondary	 Bus)	
เท่านั้น	 อย่างไรก็ตามระบบนี้เป็นระบบที่มีราคาแพง	 ซึ่งนอกจากจะต้องเผื่อ
ขนาดของหม้อแปลงและสายป้อนปฐมภูม	ิ(Primary	Feeder)	แล้ว	โดยทั่วไป
ตัวป้องกันวงจรข่าย	(Network	Protector)	ก็มีราคาแพงอีกด้วย

 5. Looped Primary System
	 	 การจัดวงจรแบบ	Looped	Primary	System	มีสองแบบ	โดยรูปที	่
1.12	 เป็นระบบวงรอบปิด	 (Close	 Loop)	 ซึ่งเป็นระบบเก่า	 ส่วนรูปที	่ 1.13	
เป็นระบบวงรอบเปิด	(Open	Loop)	ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่นิยมใช้มากกว่าระบบ
วงรอบปิด	จะท�างานโดยปิดสวิตซ์ทั้งหมดของวงจรดังรูปที่	1.13	แม้ว่าระบบ
นี้จะมีราคาไม่แพงแต่ก็ไม่เป็นที่นิยมใช	้โดยจะนิยมใช้แบบวงรอบเปิดมากกว่า	
เนื่องจากเมื่อเกิดการผิดพร่อง	 (Fault)	 ท่ีส่วนหนึ่งส่วนใดในวงรอบจะท�าให้
การจ่ายไฟหยุดชะงักลง	และจะหาจุดที่เกิดการผิดพร่อง	(Fault)	ได้ยาก
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รูปที่	1.12	การจ่ายไฟฟ้าแบบ	Close	Looped	Primary

 

 

 
 
 

 
รปูท่ี .  การจ่ายไฟฟ้าแบบ  Close Looped Primary 

 

Iso la ting  Sw itches
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CB
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รูปที่	1.13	การจ่ายไฟฟ้าแบบ	Open	Looped	Primary

	 ส่วนระบบวงรอบเปิด	 ซึ่งถูกออกแบบเพื่อใช้กับสายส่งใต้ดินจะใช	้ 
Ring	Main	Unit	 (RMU)	 เป็นตัวตัดต่อระบบจากโหลดเมื่อเกิดการผิดพร่อง	 
(Fault)	โดยจะท�าการเปิดวงจรเมื่อเกิดการผิดพร่อง	(Fault)	และจะปิดวงจร
เมื่อได้ท�าการแก้ไขระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	เมื่อวงจรใดวงจรหนึ่งเกิดการผิดพร่อง	
(Fault)	 ขึ้น	 อีกวงจรก็จะท�าหน้าที่จ่ายโหลดให้เมื่อซ่อมแซมแก้ไขส่วนที่เกิด
การผิดพร่อง	 (Fault)	 เรียบร้อยแล้ววงจรก็จะท�างานแบบอิสระโดยแต่ละวงจร
ต่างก็จ่ายโหลดของตัวเองต่อไป	 ข้อเสียของระบบนี้คือราคาของอุปกรณ์จะมี
ราคาสูง	เพราะว่าต้องใช้สายไฟฟ้าขนาดใหญ่	และต้องมีอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	
มากมาย

 

 

RMU RMU RMU RMU

CB CB

CB

TR 1 TR 2 TR  TR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

รปูท่ี 1.1  การจ่ายไฟฟ้าแบบ  Open Looped Primary 
 

 สว่นระบบวงรอบเปิด ซึง่ถกูออกแบบเพือ่ใชก้บัสายสง่ใตด้นิจะใช ้Ring Main Unit ( 
RMU ) เป็นตวัตดัต่อระบบจากโหลดเมื่อเกดิการผดิพรอ่ง ( Fault ) โดยจะทาํการเปิดวงจร
เมื่อเกดิการผดิพรอ่ง ( Fault ) และจะปิดวงจรเมื่อไดท้าํการแกไ้ขระบบเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
เมื่อวงจรใดวงจรหนึ่งเกดิการผดิพรอ่ง ( Fault ) ขึน้ อกีวงจรกจ็ะทาํหน้าทีจ่่ายโหลดใหเ้มื่อ
ซ่อมแซมแกไ้ขสว่นทีเ่กดิการผดิพรอ่ง ( Fault ) เรยีบรอ้ยแลว้วงจรกจ็ะทาํงานแบบอสิระโดย
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1.8	 ระบบกำรจ่ำยไฟฟ้ำสำยป้อนใต้ดิน
 	 ปัจจุบันในเมืองใหญ่ได้มีการน�าสายป้อน	ทั้งระบบแรงสูง	ระบบปานกลาง	
และระบบแรงต�่า	ลงใต้ดินเพื่อความปลอดภัยและสวยงาม

 1.8.1 ระบบการจ่ายไฟฟ้าสายป้อนใต้ดิน	อาจท�าได้ดังนี้
	 	 -		Radial
	 	 -		Primary	Selective
	 	 -		Open	Loop
	 	 -		Special	Spare	Line	

ระบบ Radial
 

	 -	จ่ายไฟด้วยสายป้อนจุดเดียว	ไม่มีส�ารอง
	 -	อุปกรณ์ไฟใช้	Switchgear	1	Bay
	 -	จ่ายไฟฟ้าให้หม้อแปลง	Network	ในเขตวงจรตาข่ายเท่านั้น
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ระบบ Primary Selective

 

	 -	จ่ายไฟ	1	สายป้อน	ส�ารอง	1	สายป้อน
	 -	สายป้อนทั้ง	2	มาจาก
	 	 ต่างสถานีย่อย
	 	 ต่าง	Bay	ของสถานีย่อย
	 -	อุปกรณ์รับไฟใช้	RMU	3	Bay	หรือ	ATS
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ระบบ Loop

 

	 -	การจ่ายไฟด้วย	1	สายป้อน	และ	ส�ารองด้วยอีกสายป้อน	ต่ออนุกรมกัน
	 -	สายป้อนทั้ง	2	มาจาก
	 	 ต่างสถานีย่อย
	 	 ต่าง	Bay	ของสถานีย่อย
	 -	อุปกรณ์รับไฟใช้	RMU	3	Bay	หรือ	4	Bay
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ระบบ Special Spare Line

 

	 -	จ่ายไฟด้วย	1	สายป้อนและส�ารองอีกสายป้อน
	 -	รูปผสมระหว่าง	Primary	Selective	กับ	Loop
	 -	สายป้อนทั้ง	2	มาจากต่างสถานนีย่อย	ต่าง	Bay	ในสถานีย่อยเดียวกัน
	 -	อุปกรณ์รับไฟใช้	RMU	3	Bay	หรือ	ATS
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 1.8.2 โหลดของการจ่ายไฟแบบ Loop 
	 	 ส�าหรับสายป้อนแรงดันปานกลางอาจแบ่งได้เป็น

   กรณี 1 Loop
	 	 	โหลดต้องไม่เกิน	4000	kVA

       กรณี 2 Loop
	 						 โหลด	4001	-	8000	kVA

       กรณี 3 Loop
	 	 โหลด	8001	-	15000	kVA
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2.1 บทน�า
	 สายไฟฟ้ามีหน้าที่ส�าหรับน�าพลังงานไฟฟ้า	 จากแหล่งจ่ายไฟไปยัง
บริภัณฑ์ไฟฟ้าต่างๆ	 ในปัจจุบันได้มีผู้ผลิตสายไฟฟ้าข้ึนมากมายหลายชนิด
ตามความต้องการส�าหรับการติดตั้งในรูปแบบต่างๆ	ดังนั้นการเลือกใช้สายไฟฟ้า
เพื่อให้มีความเหมาะสมปลอดภัย	 ประหยัด	 และเชื่อถือได้	 จะต้องพิจารณา 
ถึงปัจจัยหลายประการด้วยกัน	 ได้แก่	 ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
ที่ติดตั้ง	 ความสามารถในการน�ากระแสของตัวน�า	 ขนาดแรงดันตกที่เกิดขึ้น	
ความสามารถในการทนต่อความร้อนที่เกิดขึ้นทั้งในขณะใช้งานปกติและขณะ
เกิดการลัดวงจร	 สายไฟฟ้าแรงดันต�่าเป็นสายไฟฟ้าที่ใช้ได้กับแรงดันไม่เกิน	
1000	 V	 มีลักษณะเป็นสายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน	 โดยที่ตัวน�าสายไฟฟ้าชนิดน้ี	
อาจจะใช้ทองแดงหรืออะลูมิเนียม	 แต่ที่นิยมใช้ส�าหรับสายไฟฟ้าแรงดันต�่า	 
คือ	 ตัวน�าทองแดง	 ถ้ามีขนาดใหญ่จะมีลักษณะเป็นตัวน�าตีเกลียว	 แต่ถ้ามี

ขนาดเล็ก	 ตัวน�าก็จะเป็นตัวน�าเดี่ยว	 วัสดุฉนวนที่นิยมใช้กับสายไฟฟ้าแรงดันต�่า	
ได้แก่	 Polyvinyl	 Chloride	 (PVC)	 และ	 Cross	 Linked	 Polyethylene	 
(XLPE)

บทที่

2 สายไฟฟ้าแรงดันต�่า
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2.2	 ส่วนประกอบ
	 สายไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส�าคัญ	 3	 ส่วน	 ได้แก่	 ตัวน�า	
ฉนวน	และเปลือก
 2.2.1 ตัวน�า
	 	 ตัวน�าของสายไฟฟ้าท�ามาจากโลหะที่มีความน�าไฟฟ้าสูงอาจจะอยู่
ในรูปของตัวน�าเดี่ยว	(Solid)	หรือตัวน�าตีเกลียว	(Strand)	ซึ่งประกอบไปด้วย
ตัวน�าเล็กๆ	ตีเข้าด้วยกันเป็นเกลียวซึ่งมีข้อดีคือการน�ากระแสต่อพื้นที่หน้าตัด
สูงขึ้นเนื่องจากผลของ	 Skin	 Effect	 ลดลงและการเดินสายท�าได้ง่ายเพราะมี
ความอ่อนตัวกว่า	 โลหะท่ีนิยมใช้เป็นตัวน�าได้แก่ทองแดงและอะลูมิเนียม 
โดยโลหะทั้งสองชนิดมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปตามแต่ลักษณะของงาน	ตารางที	่2.1	
จะเปรียบเทียบคุณสมบัติของทองแดงและอะลูมิเนียม
  ทองแดง	เป็นโลหะที่มีความน�าไฟฟ้าสูงมากมีความแข็งแรง	เหนียว	
ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีแต่มีข้อเสีย	 คือมีน�้าหนักมากและราคาสูงจึงไม่เหมาะ
ส�าหรับงานด้านระบบสายส่งแรงดันสูงแต่จะเหมาะกับการใช้งานโดยทั่วไป
โดยเฉพาะงานในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
  อะลูมิเนียม	 เป็นโลหะมีความน�าไฟฟ้าสูงรองจากทองแดง 
แต่เม่ือเปรียบเทียบในกรณีกระแสเท่ากันแล้วพบว่าอะลูมิเนียมจะมีน�้าหนัก
เบาและราคาถูกกว่าจึงเหมาะกับงานเดินสายไฟนอกอาคารและระบบสายส่ง
แรงดันสูง	 ถ้าทิ้งอะลูมิเนียมไว้ในอากาศจะเกิดออกไซด์ของอะลูมิเนียม 
ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นฉนวนฟิล์มบางๆ	 เกาะตามผิวช่วยป้องกันการสึกกร่อน 
แต่จะมีข้อเสียคือท�าให้การเชื่อมต่อท�าได้ยาก
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ตารางที่ 2.1
เปรียบเทียบคุณสมบัติของทองแดงและอะลูมิเนียม

คุณสมบัติ ทองแดง อะลูมิเนียม

ความน�าไฟฟ้าสัมพัทธ์	(ทองแดง	=	100) 100 61

สภาพความต้านทานไฟฟ้าที	่20oC	(Ωm	x	10-8) 1.724 2.803

สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน	
(peroC	x	10-6)

17 23

จุดหลอมเหลว	(oC) 1083 659

ความน�าความร้อน	(W/cmoC) 3.8 2.4

ความหนาแน่นที	่20oC	(g/cm3) 8.89 2.7

 2.2.2 ฉนวน
	 	 ฉนวนท�าหน้าท่ีห่อหุ้มตัวน�า	 เพื่อป้องกันการสัมผัสกันโดยตรง
ระหว่างตัวน�าหรือระหว่างตัวน�ากับส่วนที่ต่อลงดินและเพื่อป้องกันตัวน�า 
จากผลกระทบทางกลและทางเคมีต่างๆ	 ในระหว่างที่ตัวน�า	 น�ากระแสไฟฟ้า
จะเกิดพลังงานสูญเสียในรูปของความร้อน	ความร้อนที่เกิดขึ้นจะถ่ายเทไปยัง
เนื้อฉนวน	 ความสามารถในการทนต่อความร้อนของฉนวนจะเป็นตัวก�าหนด
ความสามารถในการทนต่อความร้อนของสายไฟฟ้านั่นเอง	 การเลือกใช้ชนิด
ของฉนวนจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิใช้งาน	 ระดับแรงดันของระบบและสภาพแวดล้อม
ในการติดต้ัง	 วัสดุท่ีนิยมใช้เป็นฉนวนมากที่สุดในขณะนี้คือ	 Polyvinyl	 
Chloride	(PVC)	และ	Cross	Linked	Polyethylene	(XLPE)	ตารางที	่2.2	
แสดงคุณสมบัติของฉนวน	PVC	และ	XLPE
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ตารางที่ 2.2
คุณสมบัติของฉนวน PVC และ XLPE

คุณสมบัติ PVC XLPE

พิกัดอุณหภูมิสูงสุดขณะใช	้(oC) 70 90

พิกัดอุณหภูมิสูงสุดขณะลัดวงจร	(oC) 120 250

ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก 6 2.4

ความหนาแน่น	(g/cm3) 1.4 0.92

ความน�าความร้อน	(cal/cm.secoC)	 3.5 8

ความทนทานต่อแรงดึง	(kg/mm2) 2.5 3

	 จะเห็นว่าฉนวน	 XLPE	 มีความแข็งแรง	 ทนต่อความร้อนและถ่ายเท
ความร้อนได้ดีกว่าฉนวน	PVC	ปัจจุบันจึงมีการใช้ฉนวน	XLPE	เพิ่มมากขึ้น

 2.2.3 เปลือก 
	 	 เปลือกท�าหน้าที่หุ้มแกนหรือหุ้มสายชั้นนอกสุด	อาจจะมี	1	หรือ	
2	 ชั้นก็ได้	 เพื่อป้องกันความเสียหายทางกายภาพที่อาจเกิดขึ้นในขณะติดตั้ง
หรือใช้งาน	 การเลือกใช้ชนิดของเปลือกจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการติดต้ัง	
วัสดุที่นิยมใช้ท�าเป็นเปลือกมากที่สุด	 คือ	 Polyvinyl	 Chloride	 (PVC)	 และ	
Polyethylene	 (PE)	 ส่วนกรณีสายที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษก็อาจใช้วัสดุ	
เช่น	Flame	Retardant	Polyvinyl	Chloride	(FR-PVC)	หรือ	Low	Smoke	
Halogen	Free	(LSHF)	ก็ได้
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2.3	 สำยไฟฟ้ำอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวน	PVC
	 สายไฟฟ้าชนิดนี้จะมีตัวน�าเป็นอะลูมิเนียมแบบตีเกลียวไม่อัดแน่นหรือ
แบบตีเกลียวอัดแน่นและหุ้มด้วยฉนวน	 PVC	 สามารถใช้ได้กับแรงดันไม่เกิน	
750	V	สายไฟฟ้าชนิดนี้จะเป็นไปตามมาตรฐาน	มอก.293-2541
	 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวน	 PVC	 สามารถใช้งานในระบบ
จ�าหน่ายแรงดันต�่า	เดินภายนอกอาคารเป็นสายประธาน	(Main)	หรือสายป้อน	
(Feeder)	 โดยจะใช้เดินในอากาศเหนือพื้นดิน	 ทางการไฟฟ้านครหลวง 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ใช้สายชนิดนี้เป็นสายประธานแรงต�่า	 เดินมาจาก
หม้อแปลงจ�าหน่าย	 (Distribution	 Transformers)	 พาดบนลูกถ้วยตาม 
เสาไฟฟ้าหรือใต้ชายคาบ้านหรือตึกแถว	 เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้	 สายชนิดนี ้
มีราคาถูกและรับแรงดึงได้พอควร
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รูปที่	2.1	สายอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวน	PVC
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2.4		สำยไฟฟ้ำทองแดงหุ้มด้วยฉนวน	PVC
	 เน่ืองจากทองแดงมีคุณสมบัติข้อดีที่เหนือกว่าอะลูมิเนียมหลายประการ
ด้วยกัน	 ไม่ว่าจะเป็นโลหะที่มีความน�าไฟฟ้าสูงกว่าการตัดต่อก็ท�าได้ง่ายกว่า	
จึงนิยมใช้สายไฟฟ้าชนิดนี้กันมาก	 สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยฉนวน	 PVC	 
มีมากมายหลายชนิดแต่ละชนิดก็เหมาะกับงานแต่ละแบบ	 ท�าให้สามารถ 
ใช้สายไฟฟ้าชนิดนี้กับงานได้กว้างขวางมากตั้งแต่เป็นสายเชื่อมต่อวงจรเล็กๆ	
จนกระทั่งเป็นสายประธานหรือสายป้อน	 ในที่นี้จึงจะขอกล่าวถึงสายไฟฟ้า
ตาม	 มอก.11-2553	 โดยจะกล่าวถึงสายไฟฟ้าที่ใช้งานในการเดินสายถาวร 
ที่ใช้กันโดยทั่วๆ	ไป	ดูรายละเอียดต่อได้ในบทที่	3
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รูปที	่2.2	สายทองแดงหุ้มฉนวน	PVC
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2.5	 สำยไฟฟ้ำทองแดงหุ้มด้วยฉนวน	XLPE
	 สายไฟฟ้าชนิดนี้	 ท�าตามมาตรฐาน	มอก.2143-2546	 (IEC	 60502-1)	 
มีฉนวน	และเปลือก	แรงดันไฟฟ้าที่ก�าหนด	0.6	/	1	kV	มีจ�านวนแกน	1	-	4	แกน	
บางมาตรฐานเรียกว่าสาย	CV	เนื่องจากฉนวน	XLPE	สามารถทนความร้อนได้	
90	°C	จึงน�ากระแสได้สูงกว่าสายหุ้มฉนวน	PVC	มักนิยมใช้เป็นสาย	Feeder	
และสาย	Main

 การใช้งาน 
 l		ใช้งานทั่วไป
 l		ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
 l		เดินบน	Cable	Trays	
 l		การติดตั้งในอาคารต้องเดินในที่ปิดมิดชิด	
	 ยกเว้นเปลือกนอกของสายมีคุณสมบัติต้านทานการลุกไหม้	 (Flame	
retardant)	IEC	60332	-	3	ต้องค�านึงถึงพิกัดกระแสและอุณหภูมิของอุปกรณ์
ที่จะน�าไปใช้ประกอบร่วมกับสายให้มีความสัมพันธ์กันด้วย
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รูปที	่2.3	สาย	XLPE	1	แกน
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รูปที่	2.4	สาย	XLPE	2	แกน
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รูปที	่2.5	สาย	XLPE	3	แกน
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รูปที่	2.6	สาย	XLPE	4	แกน
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3.1 บทน�า
	 สายไฟฟ้าถือเป็นวัสดุที่ส�าคัญมากในระบบไฟฟ้าและระบบที่ใช้ไฟฟ้า
ในการท�างาน	มาตรฐานสายไฟมีมานานตาม	มอก.11-2518	เช่น	สาย	TW	60	°C,	
สาย	THW	75	°C	จึงได้เปลี่ยนเป็น	มอก.11-2531	มีทั้งหมด	17	ตารางและต่อมา
ได้ปรับปรุงเป็นมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่	 คือ	 มอก.11-2553	 เน่ืองจากขณะนี้
ประเทศไทยได้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน	 IEC	 มากข้ึน	 ดังน้ันทาง
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ปรับปรุงมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ให้เป็นตามมาตรฐาน 
IEC	60227	มาตรฐานใหม่นี้	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	31	กรกฎาคม	2556
 
3.2 มอก.11-2553
	 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด	์
แรงดันไฟฟ้าที่ก�าหนดไม่เกิน	450	/	750	โวลต์
	 มี	6	เล่มด้วยกัน
	 เล่ม	1		 ข้อก�าหนดทั่วไป	
	 เล่ม	2		 วิธีทดสอบ
	 เล่ม	3		 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือก	ส�าหรับงานติดตั้งยึดกับที่
	 เล่ม	4		 สายไฟฟ้ามีเปลือก	ส�าหรับงานติดตั้งยึดกับที่
	 เล่ม	5		 สายอ่อน
	 เล่ม	101	 สายไฟฟ้ามีเปลือก	ส�าหรับงานทั่วไป

บทที่

3 สายไฟฟ้าแรงดันต�่า
ตาม มอก.11-2553
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3.3	 เล่มที่1	ข้อก�ำหนดทั่วไป
 3.3.1 แรงดันไฟฟ้า
	 	 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิล
คลอไรด์แรงดันไฟฟ้าที่ก�าหนดไม่เกิน	450/	750	โวลต์
	 	 ก�าหนดให้	เป็น	Uo	/	U
  Uo	=	แรงดัน	RMS	ระหว่าง	ตัวน�า	กับ	ดิน
	 	 U		=	แรงดัน	RMS	ระหว่าง	ตัวน�า	กับ	ตัวน�า

 

Ground Earth

ตัวอย่างแรงดัน
	 แรงดัน	450	/	750	V
	 450	x	 3	 =	779	V
	 	 	 =	750	V
	 แรงดัน	300	/	500	V
	 300	x	 3	 =	520	V
	 	 	 =	500	V
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 3.3.2 สีฉนวน
	 	 สายแกนเดียว	 ไม่ก�าหนด
	 	 สาย	2	แกน	 สีฟ้าและสีน�า้ตาล
	 	 สาย	3	แกน	 สีเขียวแถบเหลือง,	สีฟ้า,	สีน�้าตาล	หรือ	
	 	 	 สีน�้าตาล,	สีด�า,	สีเทา
	 	 สาย	4	แกน	 สีเขียวแถบเหลือง,	สีน�า้ตาล,	สีด�า,	สีเทา	หรือ	
	 	 	 สีฟ้า,	สีน�้าตาล,	สีด�า,	สีเทา
	 	 สาย	5	แกน	 สีเขียวแถบเหลือง,	สีฟ้า,	สีน�้าตาล,	สีด�า,	สีเทา	
	 	 	 หรือ	สีฟ้า,	สีน�้าตาล,	สีด�า,	สีเทา,	สีด�า

	 	 ระบบไฟฟ้า	3	เฟส	4	สาย
	 	 สาย	สีเขียวแถบเหลือง	 	 สายดิน
	 	 สาย	สีฟ้า	 	 สาย	Neutral
	 	 สาย	สีน�้าตาล	 	 สายเฟส	1	(A)
	 	 สาย	สีด�า	 	 สายเฟส	2	(B)
	 	 สาย	สีเทา	 	 สายเฟส	3	(C)

 3.3.3 การก�าหนดรหัส

  3.3.3.1  การก�าหนดรหัส ชนิดของสายไฟฟ้าใช้หมายเลข 2 ตัว
	 	 หมายเลข	แรก	 เป็นการระบุขั้นพื้นฐานของสายไฟฟ้า
	 	 หมายเลข	สอง	 เป็นการระบุแบบเฉพาะชั้นและแบบของสายไฟฟ้า
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  3.3.3.2 ชั้นและแบบของสายไฟฟ้าเป็นดังนี้
  0 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกนอก ส�าหรับงานติดตั้งยึดกับที่
	 	 	 01	 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก	 ชนิดตัวน�าสายแข็ง	 
	 	 	 	 ส�าหรับงานทั่วไป	(60227	IEC	01)
	 	 	 02	 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก	 ชนิดตัวน�าสายอ่อน	 
	 	 	 	 (Flexible	Conductor)	ส�าหรับงานทั่วไป	(60227	IEC	02)
	 	 	 05	 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก	 ชนิดตัวน�าเส้นเดี่ยว	 
	 	 	 	 ส�าหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน	 ท่ีอุณหภูมิของตัวน�า	 
	 	 	 	 70	องศาเซลเซียส	(60227	IEC	05)
	 	 	 06	 สายไฟฟ้าเดี่ยวไม่มีเปลือก	ชนิดตัวน�าสายอ่อน	ส�าหรับ 
	 	 	 	 งานเดินสายไฟฟ้าภายใน	 ที่อุณหภูมิของตัวน�า	 70	 
	 	 	 	 องศาเซลเซียส	(60227	IEC	06)
	 	 	 07	 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก	 ชนิดตัวน�าเส้นเดี่ยว	 
	 	 	 	 ส�าหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน	ที่อุณหภูมิของตัวน�า	 
	 	 	 	 90	องศาเซลเซียส	(60227	IEC	07)
	 	 	 08	 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก	 ชนิดตัวน�าสายอ่อน	 
	 	 	 	 ส�าหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน	ที่อุณหภูมิของตัวน�า	 
	 	 	 	 90	องศาเซลเซียส	(60227	IEC	08)
  1 สายไฟฟ้ามีเปลือกส�าหรับงานติดตั้งยึดกับที่
  	 10	 สายไฟฟ้ามีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบา	(60227	IEC	10)
  4 สายไฟฟ้าอ่อน (Flexible cable) ไม่มีเปลือกส�าหรับ 
   การใช้งานเบา
	 	 	 41	 สายอ่อนทินเซลแบน	(60227	IEC	41)
	 	 	 43	 สายอ่อนส�าหรับไฟฟ้าประดับตกแต่งภายใน	 (60227	 
	 	 	 	 IEC	43)
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  5 สายไฟฟ้าอ่อน (Flexible cable) มีเปลือกส�าหรับ 
   การใช้งานปกติ
	 	 	 52	 สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบา	(60227	IEC	52)
	 	 	 53	 สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ธรรมดา	 (60227	 
	 	 	 	 IEC	53)
  7 สายไฟฟ้าอ่อน (Flexible cable) มีเปลือกส�าหรับ 
   การใช้งานพิเศษ
	 	 	 71c	 สายลิฟต์กลมมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์	 และสาย 
	 	 	 	 ส�าหรับการเชื่อมต่อแบบอ่อนตัวได้	(60227	IEC	71c)
	 	 	 71f	 สายลิฟต์แบนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์	 และสาย 
	 	 	 	 ส�าหรับการเชื่อมต่อแบบอ่อนตัวได้	(60227	IEC	71f)

3.4	 สำยไฟฟ้ำตำม	มอก.11-2553	ที่นิยมใช้งำน
 3.4.1 60227 IEC 01
	 	 60227	IEC	01	คือ	สายไฟฟ้าแกนเดี่ยว	ไม่มีเปลือก	ชนิดตัวน�า
สายแข็งส�าหรับงานทั่วไป	รหัส	60227	IEC	01	แรงดันไฟฟ้าที่ก�าหนด	450	/	
750	V	คล้ายสายไฟฟ้า	ตารางที่	4	มอก.11-2531	หรือเรียกทั่วไปว่า	สาย	THW	
มีขนาด	1.5	mm2	ถึง	400	mm2

  การใช้งาน
  l		ใช้งานทั่วไป
  l		เดินในช่องเดินสาย	และต้องป้องกันน�้าเข้าช่องเดินสาย
  l		ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
  l		ห้ามเดินบน	Cable	Trays
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รูปที	่3.1	สาย	60227	IEC	01	(THW)

 3.4.2 สาย VAF
	 	 สาย	VAF	คือ	สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกมี	2	แบบ	คือ	
สายแบน	2	แกน	ไม่มีสายดิน	และ	2	แกน	มีสายดิน
	 	 รหัสชนิดกรณีไม่มีสายดิน	 VAF
	 	 กรณีมีสายดิน	 VAF-	G	หรือ	VAF	/	G
	 	 แรงดันไฟฟ้าที่ก�าหนด	 300	/	500	V
	 	 มีขนาด	1	mm2	ถึง	16	mm2
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  การใช้งาน
  l		ใช้เดินเกาะผนัง
  l		เดินในช่องเดินสาย
  l		ห้ามร้อยท่อ
  l		ห้ามฝังดิน

รูปที่	3.2	สาย	VAF
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รูปที	่3.3	สาย	VAF-G

 3.4.3 สาย NYY
  สาย NYY คือ	สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน	มีเปลือกในและเปลือกนอก
	 	 รหัสชนิด	 กรณีไม่มีสายดิน	 NYY
	 	 	 กรณีมีสายดิน	 NYY	-	G	หรือ	NYY	/	G
	 	 แรงดันไฟฟ้าที่ก�าหนด	 450	/	750	V
	 	 NYY	แกนเดี่ยว	 มีขนาด	1	mm2	-	500	mm2

	 	 NYY	หลายแกน	 มีขนาด	1	mm2	-	300	mm2

	 	 NYY	หลายแกนมีสายดิน	 มีขนาด	1	mm2	-	300	mm2
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  การใช้งาน
  l		ใช้งานทั่วไป
  l		ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
  l		เดินบน	Cable	Trays

รูปที่	3.4	สาย	NYY	แกนเดี่ยว
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รูปที	่3.5	สาย	NYY	หลายแกน
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รูปที	่3.6	สาย	NYY	หลายแกนมีสายดิน
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 3.4.4 สาย VCT
	 	 สาย	VCT	คือ	สายไฟฟ้าแบบอ่อน	หุ้มฉนวน	มีเปลือก
	 	 แรงดันไฟฟ้าที่ก�าหนด	 450	/	750	V
	 	 มีขนาด	1	mm2	ถึง	35	mm2

  การใช้งาน
  l		ใช้งานทั่วไป
  l		ใช้ต่อเช้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
  l		ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
  l		เดินบน	Cable	Trays

รูปที	่3.7	สาย	VCT	แกนเดี่ยว
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รูปที่	3.8	สาย	VCT	หลายแกน
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รูปที	่3.9	สาย	VCT	หลายแกนมีสายดิน
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 3.4.5 สายรหัส 60227 IEC 10 
	 	 สาย	 60227	 IEC	 10	 คือ	 สายไฟฟ้าหลายแกน	มีเปลือก	 ชนิด
ตัวน�าสายแข็งส�าหรับงานทั่วไป	 แรงดันไฟฟ้าท่ีก�าหนด	 300	 /	 500	 V	
โครงสร้างคล้ายสาย	 NYY	 แต่ฉนวน	 และเปลือกบางกว่า	 เหมาะส�าหรับใช ้
งานเบา	มีขนาด	1.5	mm2	ถึง	35	mm2

	 	 การใช้งาน
  l		ใช้งานทั่วไป
  l		เดินในช่องเดินสาย	และต้องป้องกันน�้าเข้าช่องเดินสาย
  l		ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
  l		วางบน	Cable	Trays

รูปที	่3.10	สาย	60227	IEC	10
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รูปที่	3.11	สาย	60227	IEC	10	มีสายดิน
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4.1 บทน�า
	 สายไฟฟ้าแรงดันสูงเป็นสายที่ใช้กับระดับแรงดันตั้งแต่	 1	 kV	 ขึ้นไป	 
โดยแรงดันตั้งแต่	1	kV	-	36	kV	เรียกว่าแรงดันปานกลาง	(Medium	voltage)	
แรงดันตั้งแต่	 36	 kV	 ขึ้นไปเรียกว่าแรงดันสูง	 (High	 voltage)	 เป็นสายที่มี
ขนาดใหญ่	ในลักษณะตัวน�าตีเกลียว	
	 สายไฟฟ้าแรงดันสูงสามารถแบ่งออกได้เป็น	2	ประเภท	คือ	
 l		สายเปลือย	(Bare	Wires)	
 l		สายหุ้มฉนวน	(Insulated	Wires)

4.2 สายเปลือย (Bare Wires)
	 สายเปลือย	คือ	สายที่ไม่มีเปลือกหรือฉนวนหุ้มสาย	ถ้าหากน�าไปใช้กับ
ระบบจ�าหน่ายแรงดันต�่าจะไม่ปลอดภัย	 จึงใช้สายชนิดนี้กับงานแรงดันสูง	 
สายเปลือยที่นิยมใช้ในงานแรงดันสูงมักจะท�ามาจากอะลูมิเนียม	 เพราะมี 
น�้าหนักเบาและราคาถูก	 แต่สายอะลูมิเนียมล้วนจะสามารถรับแรงดึงได้ต�่า	 
จึงมีการพัฒนาเพื่อให้สามารถรับแรงดึงได้สูงขึ้น	 โดยการเสริมแกนเหล็ก	 
หรือใช้โลหะอื่นผสม	สายเปลือยที่นิยมใช้ในปัจจุบัน	ได้แก่
 l	 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย	(AAC)
 l	 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมแกนเหล็ก	(ACSR)

บทที่

4 สายไฟฟ้าแรงดันสูง
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 4.2.1 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC - All Aluminium 
Conductor)
	 	 	 เป็นตวัน�าอะลมูเินยีมตเีกลยีวเป็นชัน้ๆ	สายชนิดนีร้บัแรงดงึได้ต�า่	
จึงไม่สามารถขึงสายให้มีระยะห่างช่วงเสา	(Span)	มากๆ	ได้	โดยปกติความยาว
ช่วงเสาต้องไม่เกิน	50	m	ยกเว้นสายที่มีขนาด	95	mm2	ขึ้นไปนั้น	สามารถที่จะมี
ระยะห่างช่วงเสาได้ไม่เกิน	 100	m	 มาตรฐานส�าหรับสายไฟฟ้าอะลูมิเนียม 
ตีเกลียวเปลือย	คือ	มอก.85-2548,	IEC	61089	:	1991	(Aluminium	stranded	
conductors)	สาย	AAC	มีลักษณะดังรูปที่	4.1

 4.2.2 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR - Aluminium  
Conductor Steel Reinforced) 
	 	 	 เป็นสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมตีเกลียว	และมีแกนเหล็กอยู่ตรงกลาง	
เพื่อให้สามารถรับแรงดึงได้สูงขึ้น	ท�าให้สามารถขยายระยะห่างช่วงเสาได้มากขึ้น	
แต่จะไม่ใช้สายชนิดนี้ในบริเวณชายทะเล	เพราะว่าจะเกิดการกัดกร่อนจากไอ
ของเกลือ	 ท�าให้อายุการใช้งานสั้นลง	 มาตรฐานส�าหรับสายไฟฟ้าอะลูมิเนียม
แกนเหล็ก	คือ	มอก.85-2548,	IEC	61089	:	1991	(Aluminium	conductors,	
steel	-	reinforced)	สาย	ACSR	มีลักษณะดังรูปที่	4.2

 



บทที่ 4 สายไฟฟ้าแรงดันสูง

คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 59

รูปที่	4.1	สาย	AAC
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รูปที	่4.2	สาย	ACSR
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4.3	 สำยหุ้มฉนวนแรงสูง	(Insulated	cable)
	 สายหุ้มฉนวนแรงสูงมี	2	แบบคือ
	 1.	 สายหุ้มฉนวนแรงสูงไม่เต็มพิกัด	(Partial	Insulated	Cable)
	 2.	 สายหุ้มฉนวนแรงสูงเต็มพิกัด	(Fully	Insulated	Cable)

4.4	 สำยหุ้มฉนวนแรงสูงไม่เต็มพิกัด
	 สายแบบนี้ไม่มี	Metallic	Insulated	Screen	จึงไม่ควรแตะต้อง	การติดตั้ง
ต้องตั้งอยู่บนลูกถ้วย	 หรือ	 Spacer	 จะติดต้ังติดกับผนังหรือบนพ้ืนผิวโลหะ 
ที่ต่อลงดินไม่ได้
 1. สาย Partial Insulated Cable (PIC)
	 	 การใช้สายเปลือยจะมีโอกาสเกิดลัดวงจรขึ้นได้ง่าย	เพื่อลดปัญหานี้	
จึงได้มีการน�าสาย	 PIC	 มาใช้แทนสายเปลือย	 โดยโครงสร้างของสาย	 PIC	 
จะประกอบด้วย	ตัวน�าอะลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มด้วยฉนวน	XLPE	1	ชั้น	
 2. สาย Space Aerial Cable (SAC)
	 	 สาย	 SAC	 โครงสร้างเป็นตัวน�าอะลูมิเนียมตีเกลียว	 มีฉนวน	XLPE	
หุ้มเช่นเดียวกับสาย	PIC	แต่จะมีเปลือก	(Sheath)	ที่ท�าจาก	XLPE	หุ้มฉนวน
อีกช้ันหนึ่ง	 ท�าให้มีความทนทานมากกว่าสาย	 PIC	 สาย	 SAC	 มีลักษณะ 
ดังรูปที่	4.3

	 	 แม้ว่าสายชนิดนี้จะมีเปลือก	(Sheath)	หุ้มฉนวนอีกชั้นหนึ่ง	แต่ก็ไม่ควร
สัมผัสสายโดยตรง	 เพราะจะเป็นอันตรายได้	 ในการใช้งานสายชนิดนี	้ จะต้อง
ใช	้Spacer	เพื่อจ�ากัดระยะห่างระหว่างสาย	นอกจากนี้จะต้องใช้	Messenger	
Wire	 ช่วยดึงสายไว้	 โดย	Messenger	Wire	 จะต่อลงดินท�าหน้าที่เป็นสาย	
Overhead	Ground	Wire
	 	 ในขณะนี้ทางการไฟฟ้า	 ก�าลังด�าเนินการเปลี่ยนการใช้สาย	 PIC	 
เป็นสาย	SAC
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รูปที	่4.3	สาย	SAC



บทที่ 4 สายไฟฟ้าแรงดันสูง

คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 63

รูปที	่4.3	สาย	SAC	(ต่อ)
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4.5	 สำยหุ้มฉนวนเต็มพิกัด
	 สายแบบน้ีมี	 Metallic	 Insulation	 Screen	 จึงสามารถแตะต้องได้	
และติดตั้งได้ทุกรูปแบบ	เดินลอยอากาศ	ในท่อร้อยสายในอากาศ	ในท่อร้อยสาย
ใต้ดิน	หรือฝังดินโดยตรง

  พิกัดแรงดัน
 Uo	/	U	(Umax)
   Uo		 แรงดัน	RMS	เทียบกับดิน
		 	 	 U			 แรงดัน	RMS	ระหว่างสาย
    Umax		แรงดันใช้งานสูงสุด

		 แรงดันพิกัดส�าหรับสาย	MV	ได้แก่
 l	 1.8	/	3	(3.6)	kV
 l	 3.6	/	6	(7.2)	kV
 l	 6	/	10	(12)	kV
 l	 8.7	/	15	(17.5)	kV
 l	 12	/	20	(24)	kV
 l	 18	/	30	(36)	kV
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รูปที	่4.4	สาย	XLPE	1	core
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รูปที่	4.5	สาย	XLPE	3	cores	
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รูปที	่4.6	สาย	XLPE	1	core	with	armour
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รูปที่	4.7	สาย	XLPE	3	cores	with	armour
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ส่วนประกอบของสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตามรูปที่	4.7
	 1.	 Conductor
	 	 ตัวน�าท�าจากโลหะที่มีความน�าไฟฟ้าสูงเป็นแบบตัวน�าตีเกลียว	(Strand)	
โลหะที่นิยมใช้คือ	ทองแดง	และอะลูมิเนียม
	 2.	 Conductor	Screen
 	 เป็นวัสดุกึ่งตัวน�าหุ้มตัวน�า	ท�าหน้าที่กระจายสนามไฟฟ้า	ไม่ให้หนาแน่น
	 3.	 Insulation
	 	 ฉนวนท�าหน้าที่ห่อหุ้มตัวน�า	เพื่อป้องกันการสัมผัสกันระหว่างตัวน�า	
และระหว่างตัวน�ากับส่วนที่ต่อลงดิน
	 	 ฉนวนที่นิยมใช้คือ	XLPE
	 4.	 Insulation	Screen
	 	 เป็นวัสดุกึ่งตัวน�าที่หุ้มอยู่บนฉนวน	ท�าหน้าที่ลดการเกิด	Discharge	
ที่ผิวฉนวน
	 5.	 Metallic	Screen

	 	 ท�าด้วยลวดหรือเทปโลหะ	ที่ท�าจากทองแดง	ใช้พันบนตัวน�า	เพื่อจ�ากัด
สนามไฟฟ้า	และ	ปล่อย	Discharge	Current	ลงดิน
	 6.	 Filler
	 	 ตัวเติม	 ใช้เติมให้เต็มในช่องระหว่างแกนของสายหลายแกน	 ท�าจาก
วัสดุที่ไม่อมความชื้น	Non	-	hygroscopic	Material
	 7.	 Binding	Tape
	 	 ท�าจากวัสดุไม่อมความชื้น	(Non	-	hygroscopic	Material)	มีหน้าที่
ท�าให้พื้นผิวเรียบ
	 8.	 Inner	Sheath
	 	 เปลือกภายใน	ท�าด้วย	PVC	หรือ	PE
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	 9.	 Armour
	 	 เกราะป้องกัน	ท�าด้วยเส้นลวดหรือเทปโลหะ	เพื่อเพิ่มความแข็งแรง	
ป้องกันทางกลให้สายไฟ	ใช้ลวดเหล็กอะลูมิเนียม	หรือ	เทปเหล็ก	ส�าหรับสาย
แกนเดียวใช้อะลูมิเนียม	สาย	3	แกนใช้เหล็ก
	 10.	Binding	Tape
	 	 ท�าให้พื้นผิวของ	Armour	เรียบ
	 11.	Outer	Sheath
	 	 เปลือกภายนอก	ท�าด้วย	PVC	หรือ	PE

4.6	 พิกัดกระแสของสำย	MV	หุ้มฉนวน
	 1.	 สาย	SAC	เดินบน	Spacer	ในอากาศ
	 2.	 สาย	XLPE	การติดตั้งกลุ่มที่	7,	2,	5	และ	Duct	Bank
 

ตารางที่ 4.1
พิกัดกระแสสาย SAC

ขนาดสาย
(mm2)

สาย 25 kV
(A)

สาย 35 kV
(A)

35 150 -

50 181 181

70 225 225

95 275 274

120 319 317

150 362 360

185 418 415

240 497 493
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ตารางที่ 4.2
(ตารางที่ 5 - 36)

ขนาดกระแสของสายเคเบิล	 ตัวน�าทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน	
เปลือกนอกพีวีซี	 มีชีลด์	 ขนาดแรงดัน	 (Uo/U)	 ต้ังแต่	 3.6/6	 กิโลโวลต	์ 
ถึง	18/30	กิโลโวลต	์อุณหภูมิตัวน�า	90	ºC	อุณหภูมิโดยรอบ	40	ºC	วางบน
รางเคเบิลแบบระบายอากาศ	หรือบนรางเคเบิลแบบบันได

ลักษณะการติดตั้ง กลุ่มที่	7

จ�านวน
ตัวน�ากระแส

3

รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้ ตามมาตรฐาน	IEC	60502-2

ชนิดรางเคเบิล แบบระบายอากาศ แบบบันได

รูปแบบการติดตั้ง

ขนาดสาย
(ตร.มม.)

ขนาดกระแส	(แอมแปร์)

50 217 217 255

อย
ู่ระ

หว
่าง

กา
รพ

ิจา
รณ

า

217

อย
ู่ระ

หว
่าง

กา
รพ

ิจา
รณ

า

221 217 260

70 270 269 317 269 276 269 324

95 329 329 387 329 336 329 395

120 380 379 446 379 388 379 455

150 429 430 499 430 438 430 509

185 490 494 568 494 501 494 580

240 577 583 664 583 589 583 678

300 659 669 754 669 672 669 770

400 746 769 837 769 762 769 854
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ตารางที่ 4.3
(ตารางที่ 5 - 37)

ขนาดกระแสของสายเคเบิล	 ตัวน�าทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอ
ลิเอทิลีน	เปลือกนอกพีวีซี	มีชีลด์	ขนาดแรงดัน	(Uo/U)	ตั้งแต	่3.6/6	กิโลโวลต์	
ถึง	18/30	กิโลโวลต	์อุณหภูมิตัวน�า	90	ºC	อุณหภูมิโดยรอบ	40	ºC	(เดินร้อย 
ในท่อในอากาศ)	และ	30	ºC	(ร้อยท่อฝังดิน)

ลักษณะการติดตั้ง กลุ่มที	่2 กลุ่มที่	5

จ�านวนตัวน�ากระแส ไม่เกิน	3

ลักษณะตัวน�า แกนเดียว

รูปแบบการติดตั้ง

รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ตามมาตรฐาน	IEC	60502-2

ขนาดสาย	(ตร.มม.) ขนาดกระแส	(แอมแปร์)

35 148 149

50 175 178

70 215 218

95 265 265

120 303 303

150 348 341

185 396 386

240 478 454

300 551 521

400 636 607

500 730 706
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ตารางที่ 4.4 
(ตารางที่ 5 - 38)

ขนาดกระแสสายเคเบิลตัวน�าทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิ
เอทิลีน	มีเปลือกนอก	อุณหภูมิตัวน�า	90	ºC	อุณหภูมิโดยรอบ	30	ºC	ขนาดแรงดัน 
(Uo/U)	3.6/6	ถึง	18/30	กิโลโวลต์	เดินใน	duct	bank	ไม่เกิน	8	ท่อ

ขนาดสาย 

(ตร.มม.)

ขนาดกระแสต่อ 1 วงจร (แอมแปร์)

จ�านวนวงจรทั้งหมด

1 2 3 4 5 6 7 8

35 175 160 147 137 130 122 116 110

50 210 191 175 162 153 144 136 130

70 251 228 208 193 182 171 161 154

95 313 282 256 236 222 208 196 187

120 357 322 292 270 254 238 224 213

150 405 362 327 300 282 263 248 235

185 461 410 369 339 318 296 278 264

240 535 475 427 392 367 342 321 305

300 611 539 481 440 411 382 358 339

400 694 619 553 507 473 440 412 391

500 797 695 616 560 522 483 451 427
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4.7		สำยไฟฟ้ำแรงดันสูงของ	BCC
	 บริษัท	 สายไฟฟ้าบางกอกเคเบ้ิล	 จ�ากัด	 (BCC)	 ซึ่งเป็นบริษัทช้ันน�า 
ในประเทศ	ได้ผลิตสายไฟฟ้าแรงดันสูงทุกชนิดตามการใช้งานดังรูป
 

รูปที่	4.8	สาย	XLPE	1	core	ขนาดแรงดัน	18/30	(36)	kV
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รูปที่	4.9	สาย	XLPE	3	cores	ขนาดแรงดัน	18/30	(36)	kV
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	รูปที	่4.10	สาย	XLPE	1	core	with	armour	ขนาดแรงดัน	18/30	(36)	kV
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รูปที่	4.11	สาย	XLPE	3	cores	with	armour	ขนาดแรงดัน	18/30	(36)	kV
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รูปที่	4.12	สาย	XLPE	(100%	insulation	levels)	ขนาดแรงดัน	15	kV
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รูปที่	4.13	สาย	XLPE	(133%	insulation	levels)	ขนาดแรงดัน	15	kV
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รูปที่	4.14	สาย	XLPE	(100%	insulation	levels)	ขนาดแรงดัน	25	kV
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รูปที่	4.15	สาย	XLPE	(133%	insulation	levels)	ขนาดแรงดัน	25	kV
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รูปที่	4.16	สาย	XLPE	(100%	insulation	levels)	ขนาดแรงดัน	35	kV
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รูปที่	4.17	สาย	XLPE	(133%	insulation	levels)	ขนาดแรงดัน	35	kV
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รูปที่	4.18	สาย	XLPE	ขนาดแรงดัน	69	kV
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5.1  บทน�า
	 สายไฟฟ้าที่มีใช้ในปัจจุบันขณะนี้ส่วนมากเป็นฉนวน	 PVC	 เมื่อเกิด
เพลิงไหม้ท�าให้เกิดควัน	 ก๊าซ	 และความร้อนเป็นจ�านวนมาก	 เป็นเหตุให้เกิด
การเสียชีวิต	 และสูญเสียทรัพย์สิน	 ดังนั้นสายไฟฟ้าที่จะใช้ในอาคารสมัยใหม่
จะต้องท�าให้มีคุณสมบัติป้องกันสิ่งเหล่านี้	สายไฟฟ้าชนิดนี้เรียกว่า	สายทนไฟ	
(Fire	 Performance	 Cables)	 จะใช้ในวงจรที่ส�าคัญ	 และยังสามารถจ่าย
กระแสได้ในระยะเวลาหนึ่งเมื่อเกิดเพลิงไหม้

5.2 คุณสมบัติ
	 คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของสายทนไฟ	(Fire	Performance	Cables)	
ที่ดีควรมีอย่างน้อย	4	ประการดังนี้
 l	 การต้านเปลวเพลิง	(Flame	Propagation	or	Flame	Retardant)
 l	 การปล่อยก๊าซกรด	(Acids	and	Corrosive	Gas	Emission)
 l	 การปล่อยควัน	(Smoke	Emission)
 l	 การต้านทานการติดไฟ	(Fire	Resistance)

บทที่

5 สายทนไฟ
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5.3		กำรต้ำนเปลวเพลิง	(Flame	Propagation	or	Flame	 
	 Retardant)
	 คือ	มีคุณสมบัติการหน่วงเหนี่ยวลุกลามการไหม้ของสายไฟฟ้า	เมื่อเกิด
ไฟไหม้สายไฟฟ้าจะช่วยลดปัญหาการลุกลามของไฟไปตามสายไฟฟ้า	 ดังนั้น
บริเวณที่ถูกไฟไหม้จะไม่ขยายเป็นบริเวณกว้าง	 และเม่ือน�าแหล่งไฟออก 
ก็จะดับไปเอง	(Self-extinguish)
 มาตรฐานการทดสอบ
 มาตรฐาน IEC 60332-1	 มาตรฐานการทดสอบการหน่วงเหนี่ยว 

การลุกลามไฟของสายไฟเส้นเดี่ยวในแนวตั้ง	โดยน�าชิ้นทดสอบยาว	600	±	25	mm	
ยึดกับที่ยึดสายในแนวตั้งและ	 จุดหัวเผา	 โดยให้หัวเผาเอียงท�ามุม	 45	 องศา	
แล้วท�าการเผาสายไฟในเวลาที่ก�าหนด	ตามตารางที่	5.1	ด้านล่าง	เมื่อเผาแล้ว
วัดจากปลายสายด้านบนลงมาถึงระยะที่เปลวไฟลามมาถึงต้องได้มากกว่า	 
50	mm

ตารางที่ 5.1 เวลาการทดสอบ

Overall Diameter of test 
piece (D) ; mm

Time for flame 
application ; s

D <	25 60

25	<	D	<	50 120

50	<	D	<	75 240

D	<	75 480

 มาตรฐาน IEC 60332-3	 เป็นมาตรฐานที่ใช้ส�าหรับการทดสอบสาย
ไฟฟ้าเพื่อก�าหนดความสามารถในการต้านทานการลุกลามของไฟภายใต้
สภาวะที่ก�าหนด	 โดยน�าสายที่ต้องการทดสอบความยาวอย่างน้อย	 3.5	m	
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จ�านวน	2	ท่อนหรือมากกว่า	ติดตั้งแบบแนวตั้งภายในตู้เผาขนาด	1	m	x	2	m	x	4	m	
เม่ือเผาสิ้นสุดแล้ว	 ระยะที่ถูกเผาไหม้ต้องสูงไม่เกิน	 2.5	m	 วัดจากหัวเผา	 
การทดสอบแบ่งเป็น	5	ประเภทดังตารางที่	5.2

ตารางที่ 5.2 ประเภทของการทดสอบ

Category วัตถุดิบที่ติดไฟได้ (ลิตร/เมตร) เวลาในการเผา (นาที)

A 7 40

B 3.5 40

C 1.5 20

A	F/R 7 40

D 0.5 20

 
 

รูปที่	5.1	แสดงการทดสอบ	การต้านเปลวเพลิง	(IEC	60332-3)

ตารางท่ี  5.2  ประเภทของการทดสอบ 
 

Category วตัถุดบิทีต่ดิไฟได ้(ลติร/เมตร) เวลาในการเผา (นาท)ี 
A 7 40 
B .5 40 
C 1.5 20 

A F/R 7 40 
D 0.5 20 

 

  

  
รปูท่ี 5.1 แสดงการทดสอบ การต้านเปลวเพลิง ( IEC 60332-3 ) 
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5.4		กำรปล่อยก๊ำซกรด	 (Acids	 and	 Corrosive	 Gas	 
	 Emission)
	 สายไฟฟ้าเมื่อถูกไฟไหม้ส่วนประกอบบางส่วนจะท�าให้เกิดก๊าซขึ้น	
ก๊าซบางอย่างก็จะท�าให้เกิดกรด	 ซึ่งมีคุณสมบัติการกัดกร่อนสูง	 สายทนไฟ
ต้องไม่มีส่วนประกอบที่ท�าให้เกิดสารฮาโลเจน	(Zero	Halogen)
 มาตรฐานการทดสอบ
 มาตรฐาน IEC 60754-2 มาตรฐานการทดสอบนี้ใช้วัดค่าความเป็นกรด
ของก๊าซซึ่งถูกปล่อยออกมาในระหว่างการเผาไหม้ของวัตถุดิบที่น�ามาจาก
ส่วนต่างๆ	ของตัวอย่างสายไฟ	โดยเตรียมชิ้นทดสอบประมาณ	1000	±	5	mg	
จากสายตัวอย่างแล้วน�ามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ	 แล้วน�าไปใส่ไว้ในถาดส�าหรับเผา
เตรียมระบบส่งอากาศและเตาเผาให้พร้อม	 แล้วน�าถาดพร้อมชิ้นทดสอบเข้า
เตาเผาแล้วเริ่มจับเวลา	 อุณหภูมิในการเผาต้องไม่ต�่ากว่า	 935	 °C	 -	 965	 °C	 
ใช้เวลา	 30	 นาที	 น�าน�้าที่ได้จากการดูดซึมควันไปตรวจสอบ	 ค่า	 pH	 และ	 
ค่า	Conductivity
	 ค่า	 pH	 ที่ได้ต้องไม่น้อยกว่า	 4.3	 และค่า	 Conductivity	 ต้องไม่เกิน	 
10	µS/mm
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รปูท่ี 5.2 แสดงการทดสอบ การปล่อยกา๊ซกรด ( IEC 60754-2 ) 

 
 5.5     การปล่อยควนั ( Smoke Emission ) 

สายไฟฟ้าเมื่อถูกไฟไหมส้ว่นประกอบหลายอย่างจะทําใหเ้กดิควนัขึน้ ควนัเหล่าน้ีจะ
ทาํใหก้ารมองเหน็ลดลง และทาํใหส้าํลกัควนัเสยีชวีติ 

มาตรฐานการทดสอบ 
 มาตรฐาน IEC 61034-2 มาตรฐานการทดสอบในสว่นน้ีวา่ดว้ยการทดสอบเพื่อ
วดัความหนาแน่นของควนัที่เกดิจากการเผาไหมส้ายไฟฟ้าภายใต้สภาวะเงื่อนไขที่
กําหนด โดยทดสอบในหอ้งทบึรปูทรงสีเ่หลีย่มลกูบาศกข์นาด 3 m ทําการเผาสายตวั
อยา่งความยาว 1 ± 0.05 m เมตร วางในแนวนอนบนถาดแอลกอฮอล ์จากนัน้จงึปิด
ระบบหมุนเวยีนอากาศแล้วจุดไฟ การทดสอบจะถือว่าเสรจ็สิ้นหลงัจากเปลวไฟดบั

รูปที่	5.2	แสดงการทดสอบ	การปล่อยก๊าซกรด	(IEC	60754-2)

5.5		กำรปล่อยควัน	(Smoke	Emission)
	 สายไฟฟ้าเมื่อถูกไฟไหม้ส่วนประกอบหลายอย่างจะท�าให้เกิดควันข้ึน	
ควันเหล่านี้จะท�าให้การมองเห็นลดลง	และท�าให้ส�าลักควันเสียชีวิต
 มาตรฐานการทดสอบ
 มาตรฐาน IEC 61034-2 มาตรฐานการทดสอบในส่วนนี้ว่าด้วยการ
ทดสอบเพื่อวัดความหนาแน่นของควันที่เกิดจากการเผาไหม้สายไฟฟ้าภายใต้
สภาวะเงื่อนไขที่ก�าหนด	 โดยทดสอบในห้องทึบรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์
ขนาด	3	m	ท�าการเผาสายตัวอย่างความยาว	1	±	0.05	m	วางในแนวนอน 

บนถาดแอลกอฮอล์	 จากนั้นจึงปิดระบบหมุนเวียนอากาศแล้วจุดไฟ	การทดสอบ
จะถือว่าเสร็จสิ้นหลังจากเปลวไฟดับแล้ว	 และไม่มีการลดของปริมาณแสง 
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ที่ส่องผ่าน	5	นาที	หรือใช้เวลาในการทดสอบทั้งสิ้น	40	นาที	บันทึกค่าต�า่สุด
ของค่าความเข้มแสงที่ผ่าน	 ความเข้มของแสงท่ีจดบันทึกไว้จากเคร่ืองรับแสง	
ต้องมีความเข้มแสงหลังการทดสอบไม่น้อยกว่า	 60	 %	 ก่อนการทดสอบ	
ส�าหรับจ�านวนท่อนของตัวอย่างที่ใช้ทดสอบจะพิจารณาจากเส้นผ่านศูนย์กลาง	 (D)	
ของสายตัวอย่าง	ตามตารางที่	5.3

ตารางที่ 5.3 จ�านวนท่อนของตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ Smoke Emission

D	>	40.0 จ�านวนท่อนของสายตัวอย่าง	1	ท่อน

20.0	<	D	≤	40.0 จ�านวนท่อนของสายตัวอย่าง	2	ท่อน

10.0	<	D	≤	20.0 จ�านวนท่อนของสายตัวอย่าง	3	ท่อน

5.0	<	D	≤	10.0 จ�านวนท่อนของสายตัวอย่าง	45/D	ท่อน	
โดยให้ปัดทศนิยมลง

1.0	≤	D	≤	5.0 จ�านวนท่อนของสายตัวอย่าง	45/3D	มัด*	
โดยให้ปัดทศนิยมลง

	 *แต่ละมัดประกอบด้วยสายตัวอย่างจ�านวน	7	เส้นพันรวมแกนกันด้วย
ระยะเลย์	20D-30D	และมัดด้วยลวดขนาดประมาณ	0.5	มม.	ตรงจุดกึ่งกลาง
ของสายตัวอย่างและมัดทุกๆ	 ระยะ	 100	 มม.	 วัดจากจุดกึ่งกลางของสาย 
ตัวอย่างโดยมัดเป็น	2	รอบ
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รปูท่ี 5.3 แสดงการทดสอบ การปล่อยควนั ( IEC 61034-2 ) 

 
 5.6     การต้านทานการติดไฟ ( Fire Resistance ) 
           สายไฟฟ้าทีท่นต่อการตดิไฟไมก่่อใหเ้กดิการลุกลามของไฟ และสามารถจา่ย
กระแสไฟฟ้าไดป้กตขิณะเกดิการลุกไหมข้องสายอยู ่

 
 
 

รูปที่	5.3	แสดงการทดสอบ	การปล่อยควัน	(IEC	61034-2)
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5.6		กำรต้ำนทำนกำรติดไฟ	(Fire	Resistance)
		 สายไฟฟ้าท่ีทนต่อการติดไฟไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของไฟ	 และ
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ปกติขณะเกิดการลุกไหม้ของสายอยู่
 มาตรฐานการทดสอบ
 l  มาตรฐาน IEC 60331 
	 	 ทดสอบโดยการต่อสายไฟฟ้าความยาว	1200	มม.	เข้ากับชุดทดสอบ
และจ่ายกระแสไฟฟ้าท่ีแรงดันพิกัด	 ให้เปลวไฟที่อุณหภูมิ	 750	 °C	 เป็นเวลา	
90	 นาที	 โดยสายไฟฟ้าจะต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ปกติ	 และต้องไม่เกิด 
การบกพร่องด้านระบบการจ่ายแรงดันไฟฟ้าตลอดระยะเวลาของการทดสอบ
หรือฟิวส์	2	A	ต้องไม่ขาด	
 l	 มาตรฐาน BS 6387 
	 	 มาตรฐานนี้ระบุถึงคุณสมบัติที่ต้องการของสายไฟฟ้าที่สามารถ 
จะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้	 และจะต้องไม่เกิดการลัดวงจร	 ตลอดระยะเวลา 
การทดสอบ	 การทดสอบการทนไฟแบ่งเป็น	 3	 แบบ	 8	 ประเภท	 ก�าหนด
เครื่องหมายด้วยตัวอักษรแบ่งตามคุณสมบัติการทนไฟ	อุณหภูมิและเวลาที่ใช้
ในการทดสอบ	โดยมีรายละเอียดดังตารางที่	5.4
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ตารางที่ 5.4 อุณหภูมิการทดสอบและเครื่องหมาย 

การทดสอบ เครื่องหมาย

การทนไฟ 650	°C	เป็นเวลา	3	ชั่วโมง A

750	°C	เป็นเวลา	3	ชั่วโมง B

950	°C	เป็นเวลา	3	ชั่วโมง C

950	°C	เป็นเวลา	20	นาที S

การทนไฟและน�้า 650	°C	เป็นเวลา	15	นาที
จากนั้น	พ่นน�้า	และท�าการทดสอบ
650	°C	เป็นเวลา	15	นาที

W

การทนไฟ
และทนแรงกระแทก

650	°C	เป็นเวลา	15	นาที	โดยมีแรงกระแทก X

750	°C	เป็นเวลา	15	นาที	โดยมีแรงกระแทก Y

950	°C	เป็นเวลา	15	นาที	โดยมีแรงกระแทก Z

BS 6387 Cat. C

รูปที่	5.4	การทดสอบ	การต้านทานการติดไฟ	(BS	6387)

  BS 6387 Cat. C 

  

  
 
BS 6387 Cat. W 
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BS 6387 Cat. W

 
 

BS 6387 Cat. Z
 

รูปที่	5.4	การทดสอบ	การต้านทานการติดไฟ	(BS	6387)	(ต่อ)

  BS 6387 Cat. C 

  

  
 
BS 6387 Cat. W 

  

  
    BS 6387 Cat. Z 

  

  
 

รปูท่ี 5.4 แสดงการทดสอบ การต้านทานการติดไฟ ( BS 6387 ) 
 

5.7     สายทนไฟ ( Fire Performance Cables ) 
สายทนไฟอาจแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื 

1. สายควนัน้อย ไรฮ้าโลเจน ( Low Smoke Halogen Free Cable )   
2. สายตา้นทานการตดิไฟ ( Fire Resistant Cable ) 

 
5.7.1   สาย Low Smoke และ Halogen Free 
    มคีุณสมบตั ิ ประการคอื 

-   ตา้นทานการลุกไหม ้
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5.7	 สำยทนไฟ	(Fire	Performance	Cables)
	 สายทนไฟอาจแบ่งออกได้เป็น	2	ประเภทคือ
	 1.	 สายควันน้อย	ไร้ฮาโลเจน	(Low	Smoke	Halogen	Free	Cable)	
	 2.	 สายต้านทานการติดไฟ	(Fire	Resistant	Cable)

 5.7.1 สาย Low Smoke และ Halogen Free
	 	 	 มีคุณสมบัต	ิ3	ประการคือ
   l		ต้านทานการลุกไหม้
   l		การปล่อยก๊าซกรด
   l		การปล่อยควัน

 5.7.2  สาย Fire Resistant
    สายประเภทนี้จะมี	Mica	ห่อหุ้มตัวน�า	มีคุณสมบัติ	4	ประการคือ
   l		ต้านทานการลุกไหม้
   l		การปล่อยก๊าซกรด
   l		การปล่อยควัน
   l		ต้านทานการติดไฟ
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5.8		สำยทนไฟตำมมำตรฐำน	วสท.
	 ในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า	 วสท.	 พ.ศ.	 2556	 มีหลายบทที่เกี่ยว
กับสายทนไฟ	ได้แก่
	 บทที่	11	มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า
	 บทที่	12	วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต
ส่วนการบังคับใช้อยู่ที่
	 บทที่	8	สถานที่เฉพาะ
	 บทที่	9	อาคารชุด	อาคารสูงหรือ	อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
	 บทที่	13	อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน
 
  5.8.1 บทที่ 11 มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า
   1. คุณสมบัติสายทนไฟ
		 	 	 มีคุณสมบัติที่ส�าคัญ	4	ประการ	ดังต่อไปนี้
   l	 คุณสมบัติต้านเปลวเพลิง	 (Flame	 Propagation	 or	 
	 	 	 	 Flame	Retardant)
   l		คุณสมบัติการปล่อยก๊าซกรด	(Acids	and	Corrosive	Gas	 
    Emission)
   l		คุณสมบัติการปล่อยควัน	(Smoke	Emission)
   l		คุณสมบัติต้านทานการติดไฟ	(Fire	Resistance)	
   2. การรับรองผลิตภัณฑ์
	 	 	 สายทนไฟต้องได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์	 (Certificate)	 
จากสถาบันทดสอบที่เชื่อถือได้	เช่น	LPCB,	TUV,	KEMA,	ASTA	เป็นต้น



บทที่ 5 สายทนไฟ

คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 99

 5.8.2 บทที่ 12 วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต
   1.  วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต
   l		วงจรไฟฟ้าที่ต้องออกแบบเป็นพิเศษให้ทนต่อความร้อน 
	 	 	 	 จากอัคคีภัย	 และสามารถใช้งานได้ชั่วเวลาหนึ่งเรียกว่า	 
	 	 	 	 วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต
   l  ให้มีวิศวกรไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ออกแบบและควบคุม 
    การติดตั้ง
   l		มีการตรวจสอบทุกปี
   2. ขอบเขต
   l		ใช้ส�าหรับวงจรไฟฟ้าที่ต้องการการใช้งานได้อย่างดีและ 
	 	 	 	 ต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน	เช่น
	 	 	 	 1)		ระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน
	 	 	 	 2)		ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
	 	 	 	 3)		ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน
	 	 	 	 4)		ระบบอัดอากาศส�าหรับบันไดหนีไฟ
	 	 	 	 5)		ระบบดูดและระบายควัน
	 	 	 	 6)		ระบบสูบน�า้และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
	 	 	 	 7)		ระบบสื่อสารฉุกเฉินส�าหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
	 	 	 	 8)	 ระบบลิฟท์ผจญเพลิง
   3.  ระบบการเดินสายไฟฟ้า
	 	 	 1)	สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าท�างานได ้
	 	 	 	 ในสภาวะท่ีถูกเพลิงไหม้	 และทนทางกายภาพต่อถูกฉีด 
	 	 	 	 น�้าดับเพลิง
	 	 	 2)	สายไฟฟ้าที่	 เปลือกนอกไม่ใช่โลหะต้องเดินในท่อ	 RSC	 
	 	 	 	 หรือ	IMC
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  4. ข้อก�าหนดการทนไฟของระบบวงจรช่วยชีวิตต่างๆ 
	 	 		 (ตามหนังสือมาตรฐาน	วสท.	ข้อ	12.8)
		 	 	 1.	(12.8.1)	สายไฟฟ้าส�าหรับ	วงจรช่วยชีวิตต้องทนเพลิงไหม ้
    ได้ตาม	BS	6387	ระดับชั้น	CWZ	ส�าหรับระบบดังต่อไปนี้
		 	 	 	 1)	 ระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน
		 	 	 	 2)	 ระบบอัดอากาศส�าหรับบันไดหนีไฟ
		 	 	 	 3)		ระบบดูดและระบายควัน
		 	 	 	 4)		ระบบสูบน�้าและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
		 	 	 	 5)		ระบบสื่อสารฉุกเฉินส�าหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
		 	 	 	 6)		ระบบลิฟต์ผจญเพลิง
		 	 	 2.	(12.8.2)	สายไฟฟ้าส�าหรับวงจรช่วยชีวิตต้องทนเพลิงไหม้ได	้ 
    ตาม	 BS	 6387	 ระดับช้ัน	 AWX	 หรือผ่านมาตรฐาน	 
	 	 	 	 IEC	 60331	 พร้อมท้ังมีคุณสมบัติ	 การปล่อยก๊าซกรด	 
	 	 	 	 ตามมาตรฐาน	IEC	60754	-	2	และมีคุณสมบัติการปล่อยควัน 
    ตามมาตรฐาน	IEC	61034	-	2	ซึ่งได้แก่ระบบดังต่อไปนี้
	 	 	 	 1)		ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
	 	 	 	 2)		ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน

 5.8.3  บทที่ 8 สถานที่เฉพาะ
  1.  โรงมหรสพ (ข้อ 8.1)
    สายไฟฟ้า
	 	 	 สายไฟฟ้าระบบแรงต�่า	 ในส่วนภายในท่ีผู้นั่งชมการแสดง	
ห้องควบคุม	 เวที	 ช่องทางเดิน	 บันได	 ทางหนีไฟ	 ต้องเป็นสายตัวน�าทองแดง 
หุ้มฉนวน	และมีคุณสมบัติ	ดังนี้
   l	 คุณสมบัติต้านเปลวเพลิง	 (Flame	 Propagation	 or	 
	 	 	 	 Flame	Retardant)	Cat.	C
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   l	 คุณสมบัติการปล่อยก๊าซกรด	(Acids	Gas	Emission)
   l	 คุณสมบัติการปล่อยควัน	(Smoke	Emission)
	 	 	 สายไฟฟ้าของวงจรช่วยชีวิต	 ต้องเป็นสายตัวน�าทองแดง 
หุ้มฉนวน	ตามที่ก�าหนดในข้อ	12.8	

  2.  สถานบริการ (ข้อ 8.3)
    ทั่วไป
	 	 	 สถานบริการ	 หมายถึง	 อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้
ประกอบกิจการเป็นสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ	 และ
อาคารที่เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	เรื่องก�าหนดประเภท	และระบบ
ความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ	พ.ศ.	2555	
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	
   สายไฟฟ้า
	 	 	 สายไฟฟ้าระบบแรงต�่า	 ในพื้นที่บริการ	 ต้องเป็นสายตัวน�า
ทองแดงหุ้มฉนวน	และมีคุณสมบัติ	ดังนี้
   l	 ข้อ	11.2.1	Cat.	C	
   l	 ข้อ	11.2.2	
   l	 ข้อ	11.2.3	
		 	 	 สายไฟฟ้าของวงจรช่วยชีวิต	 ต้องเป็นสายตัวน�าทองแดง 
หุ้มฉนวน	ตามที่ก�าหนดในข้อ	12.8	

   3. โรงแรม (ข้อ 8.4) 
     สายไฟฟ้า
	 	 	 สายไฟฟ้าระบบแรงต�า่	 ต้องเป็นสายทองแดงหุ้มฉนวน	PVC	
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่	 มอก.11-2553	 หรือสายอื่นที่มี	
คุณสมบัติไม่ต�า่กว่า
  	 สายไฟฟ้าของวงจรช่วยชีวิต	ต้องเป็นไปตามก�าหนดในข้อ	12.8
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 5.8.4 บทที่ 9 อาคารชุด อาคารสูง หรือ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
  สายไฟฟ้า
	 	 สายไฟฟ้าระบบแรงต�่า	 ต้องเป็นสายทองแดงหุ้มฉนวน	 PVC	
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่	 มอก.11-2553	 หรือสายอื่นที่มี
คุณสมบัติไม่ต�่ากว่า	
	 	 สายไฟฟ้าของวงจรช่วยชีวิต	ต้องเป็นไปตามก�าหนดในข้อ	12.8

 5.8.5 บทที่ 13 อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน 
  ทั่วไป
		 	 อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน	หมายถึง
  l		 อาคารหรือโครงสร้างใดๆ	ที่อยู่ใต้ผิวดิน
  l		 ชั้นใต้ดินของอาคารทั่วไป	
  l		 อาคารจอดรถใต้ผิวดิน
  l		 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
  l		 อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน
  l		 อุโมงค์ใต้ดินที่ใช้ส�าหรับการจราจร

  ขอบเขต
	 	 วงจรไฟฟ้าแบ่งเป็น	3	ประเภท
	 	 ประเภทที	่1	 ระบบที่ต้องการความปลอดภัยปกต	ิ
	 	 	 	 	 	 (Normal	Safety	Requirement	System)
	 	 ประเภทที	่2		 ระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูง
		 	 	 	 	 	 (High	Safety	Requirement	System)
	 	 ประเภทที่	3		 ระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงมาก
		 	 	 	 	 	 (Very	High	Safety	Requirement	System)
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  1) ประเภทที่ 1 ระบบที่ต้องการความปลอดภัยปกติ (ข้อ 13.2.1)
    (Normal Safety Requirement System)
	 	 	 1.	ระบบแสงสว่างทั่วไป
	 	 	 2.	ระบบไฟฟ้าก�าลัง	นอกเหนือจากข้อ	13.2.2	และ13.2.3
	 	 	 3.	ระบบปั๊มน�้าขึ้นถังบนหลังคา
		 	 	 4.	ระบบปรับอากาศ
	 	 	 5.	ระบบระบายน�า้โดยทั่วไป
  2) ประเภทที่ 2 ระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูง (ข้อ 13.2.2)
    (High Safety Requirement System)
		 	 	 1.		ระบบปรับอากาศเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ	การจ่ายลม
		 	 	 2.		ระบบระบายน�้าฉุกเฉิน
		 	 	 3.		ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน
		 	 	 4.		ระบบสัญญาณเตือนภัยต่างๆ
		 	 	 5.		ระบบควบคุม	Computer
		 	 	 6.		ระบบทางหนีไฟ	(Escape	Way)
  3) ประเภทที่ 3 ระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงมาก (ข้อ 13.2.3)
    (Very High Safety Requirement System)
		 	 	 1.	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินทั้งในอาคาร	 และใต้ผิวดิน 
	 	 	 	 และอุโมงค์ทางวิ่ง
		 	 	 2.	ระบบอัดอากาศส�าหรับบันไดหนีไฟ
		 	 	 3.	ระบบดูดและระบายควัน
		 	 	 4.	ระบบสื่อสารฉุกเฉิน
		 	 	 5.	ระบบดูดและระบายควันทั้งในอาคารใต้ผิวดินและอุโมงค ์
	 	 	 	 ทางวิ่ง
		 	 	 6.	ระบบเครื่องสูบน�้าดับเพลิงและการดับเพลิงทั้งหลาย
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  1) ระบบที่ต้องการความปลอดภัยปกติ (ข้อ 13.3.2.1)
	 	 	 1.	ฉนวนสายไฟฟ้าต้องทนอุณหภูมิได้ไม่ต�า่กว่า	90	°C
	 	 	 2.	ฉนวนหรือวัสดุหุ ้มสายไฟฟ้าต ้องเป็นชนิด	 Flame	 
    Retardant	มีคุณสมบัติต้านทานการลุกไหม้ตามมาตรฐาน	 
    IEC	60332	-1	หรือ	IEC	60332	-	3	มีคุณสมบัติการปล่อย 
	 	 	 	 ก๊าซตามมาตรฐาน	 IEC	 60754	 -	 2	 หรือมีคุณสมบัติ 
	 	 	 	 การปล่อยควันตามมาตรฐาน	IEC	61034	-	2
		 	 	 3.		สายไฟฟ้าท่ีเปลือกนอก	 ไม่ใช่โลหะ	 จะต้องเดินในท่อ	 
	 	 	 	 แบบ	RSC,	IMC
		 	 	 4.	สายไฟฟ้าต้องต่อเข้าเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องปิดผนึกที่ถาวร
  2) ระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูง (ข้อ 13.3.2.2)
	 	 	 นอกเหนือจากข้อก�าหนดในระบบที่ต้องการความปลอดภัย 
	 	 	 ปกติแล้ว	สายไฟฟ้าต้องเป็นไปตาม	BS	6387	ในระดับ	AWX
  3) ระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงมาก (ข้อ 13.3.2.3)
	 	 	 นอกเหนือจากข้อก�าหนดใน	 ระบบที่ต้องการความปลอดภัย 
	 	 	 ปกติแล้ว	สายไฟฟ้าต้องเป็นไปตาม	BS	6387	ในระดับ	CWZ	 
	 	 	 หรือใช	้MI	Cable

    การแยกระบบการเดินสาย
		 	 	 1)	ห้ามเดินสายร่วมกับระบบอื่น
		 	 	 2)	สายเคเบิลหลายแกนห้ามใช้ร่วมกัน
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    เมนสวิตซ์และสวิตซ์ต่างๆ
	 	 	 1)	ระบบความปลอดภัยปกติ	 และระบบความปลอดภัยสูง 
	 	 	 	 ตามก�าหนดบทที	่3
	 	 	 2)	ระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงมาก
		 	 	 	 ตามบทที่	3	และ	บทที	่12	ข้อ	12.4
	 	 	 3)	กรณีเมนสวิตซ์	และสวิตซ์ต่างๆ	ติดตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ผิวดิน
 	 	 	 ฉนวนหรือวัสดุหุ้มสายไฟฟ้าต้องเป็นชนิด	Flame	Retardant	 
    มีคุณสมบัติต้านเปลวเพลิง	ตามมาตรฐาน	IEC	60332	-	1	 
	 	 	 	 หรือ	 IEC	 60332	 -	 3	 มีคุณสมบัติการปล่อยก๊าซ	 ตาม 
	 	 	 	 มาตรฐาน	 IEC	 60754	 -	 2	 มีคุณสมบัติการปล่อยควัน	 
	 	 	 	 ตามมาตรฐาน	IEC	61034	-	2	ส�าหรับ	วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต  
	 	 	 	 ต้องเป็นไปตามบทที่	12

5.9	 พิกัดกระแสของสำยทนไฟ
 สายทนไฟ ฉนวนมีพิกัดอุณหภูมิ 90 °C
	 ดังนั้นพิกัดกระแสของสายทนไฟที่ติดตั้งในท่อร้อยสาย	มีดังนี้
		 	 กลุ่มการติดตั้งที	่2	(ร้อยท่อในอากาศ)	 ตารางที่	5	-	27
		 	 กลุ่มการติดตั้งที	่5	(ร้อยท่อฝังดิน)	 ตารางที่	5	-	29



คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า106

ตารางที่ 5-27
ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวน�าทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน	มีเปลือกนอก	
ส�าหรับขนาดแรงดัน	(U0/U)	ไม่เกิน	0.6/1	กิโลโวลต์	อุณหภูมิตัวน�า	90	ºC	อุณหภูมิ
โดยรอบ	40	ºC	เดินร้อยในท่อในอากาศ

	 ลักษณะการติดตั้ง	 กลุ่มที	่1	 	 กลุ่มที่	2

	 จ�านวนตัวน�ากระแส	 2	 3	 2	 3

	 ลักษณะตัวน�ากระแส	 แกนเดียว	 หลายแกน	 แกนเดียว	 หลายแกน	 แกนเดียว	 หลายแกน	 แกนเดียว	 หลายแกน

 
รูปแบบการติดตั้ง

        

	รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน					IEC	60502-1	และสายที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ	เช่น	สายทนไฟ,	สายไร้ฮาโลเจน,	สายควันน้อย	เป็นต้น 

 ขนาดสาย	(ตร.มม.)	 	 	 								ขนาดกระแส	(แอมแปร์)	 	 	 	

	 1	 13	 13	 12	 12	 15	 15	 14	 14

	 1.5	 17	 17	 15	 15	 21	 20	 18	 18

	 2.5	 24	 23	 21	 20	 28	 27	 25	 24

	 4	 32	 30	 28	 27	 38	 36	 34	 32

	 6	 41	 38	 36	 35	 49	 46	 44	 40

	 10	 56	 52	 49	 46	 68	 63	 60	 55

	 16	 74	 69	 66	 62	 91	 83	 80	 73

	 25	 96	 90	 86	 81	 121	 108	 106	 96

	 35	 119	 110	 106	 99	 149	 133	 131	 116

	 50	 144	 132	 128	 118	 180	 159	 159	 140

	 70	 182	 167	 163	 149	 230	 201	 202	 177

	 95	 219	 200	 197	 179	 278	 241	 245	 212

	 120	 253	 230	 227	 207	 322	 278	 284	 244

	 150	 289	 264	 259	 236	 358	 304	 311	 273

	 185	 329	 299	 295	 268	 409	 349	 349	 309

	 240	 386	 351	 346	 315	 480	 418	 410	 362

	 300	 442	 402	 396	 360	 549	 484	 468	 414

	 400	 -	 -	 -	 -	 622	 -	 531	 -

	 500	 -	 -	 -	 -	 713	 -	 606	 -
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ตารางที่ 5-29
ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวน�าทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน	 มีเปลือกนอก	
ขนาดแรงดัน	(U0/U)	ไม่เกิน	0.6/1	กิโลโวลต์	อุณหภูมิตัวน�า	90	ºC	อุณหภูมิโดยรอบ	
30	ºC	ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

	 ลักษณะการติดตั้ง																									กลุ่มที่	5	 														 กลุ่มที่	6
	 จ�านวนตัวน�ากระแส	 2	 3	 ไม่เกิน	3
 

ลักษณะตัวน�า
	 แกนเดียว	/		 แกนเดียว	/		 แกนเดียว	/	

	 	 หลายแกน	 หลายแกน	 หลายแกน

	 รูปแบบการติดตั้ง

	รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	 IEC	60502-1
	 ขนาดสาย	(ตร.มม.)	 ขนาดกระแส	(แอมแปร์)
	 1.5	 25	 22	 33
	 2.5	 33	 29	 43
	 4	 43	 38	 55
	 6	 54	 47	 70
	 10	 71	 63	 92
	 16	 94	 83	 119
	 25	 124	 109	 152
	 35	 150	 132	 184
	 50	 180	 159	 217
	 70	 223	 196	 266
	 95	 271	 238	 318
	 120	 313	 275	 362
	 150	 355	 312	 406
	 185	 406	 356	 459
	 240	 477	 418	 533
	 300	 543	 475	 601
	 400	 625	 545	 684
	 500	 717	 623	 777
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5.10	สำยทนไฟของ	BCC
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6.1 บทน�า
	 ในการเดินสายไฟฟ้านั้น	ถึงแม้ว่าฉนวนที่หุ้มสายไฟฟ้า	จะมีความแข็งแรง
ทนทานพอสมควร	 แต่ว่ามันก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะทนต่อแรงกระแทกต่างๆ	
จากภายนอกได้	ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันสายไฟฟ้า	ไม่ให้ได้รับความเสียหาย
และสามารถใช้งานได้ยาวนาน	ในปัจจุบันจึงนิยมที่จะเดินสายไฟฟ้าในท่อร้อยสาย	
(Raceways)	 ท่อร้อยสายเป็นอุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อกลมหรือช่องสี่เหลี่ยม
ผิวในเรียบใช้ในการเดินสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ

 ประโยชน์ของการใช้ท่อร้อยสาย มีดังนี้
	 1.	 ป้องกันสายไฟฟ้าจากความเสียหายทางกายภาพ	 เช่น	 การถูก
กระทบกระแทกจากของมีคม	หรือถูกสารเคมีต่างๆ
	 2.	 ป้องกันอันตรายกับคนท่ีอาจจะไปแตะถูกสายไฟฟ้า	 เมื่อฉนวนของ
มันเสียหาย	หรือมีการเสื่อมสภาพ
	 3.	 สะดวกต่อการร้อยสาย	 และ	 เปลี่ยนสายไฟฟ้าสายใหม่	 เมื่อสาย
หมดอายุการใช้งาน
	 4.	 ท่อร้อยสายที่เป็นโลหะ	 จะต้องมีการต่อลงดิน	 เพื่อเป็นการป้องกัน
ไฟฟ้าช๊อตได้
	 5.	 สามารถป้องกันไฟไหม้ได้	 เนื่องจากถ้าเกิดการลัดวงจรภายในท่อ	
ประกายไฟ	หรือความร้อนจะถูกจ�ากัดอยู่ภายในท่อ

บทที่

6 ท่อร้อยสาย เครื่องประกอบ และ 
กล่องไฟฟ้า
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	 ท่อร้อยสายท�ามาจากวัสดุที่เป็นโลหะ	เช่น	เหล็ก	อะลูมิเนียม	หรือ	วัสดุ
ที่เป็นอโลหะ	เช่น	พลาสติก	หรือแอสเบสโตส

6.2		ชนิดของท่อร้อยสำย
	 ท่อร้อยสายที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน	มีดังนี้
 l		 ท่อโลหะหนา	(Rigid	Metal	Conduit)
 l		 ท่อโลหะหนาปานกลาง	(Intermediate	Metal	Conduit)
 l		 ท่อโลหะบาง	(Electrical	Metallic	Tubing)
 l		 ท่อโลหะอ่อน	(Flexible	Metal	Conduit)
 l		 ท่ออโลหะแข็ง	(Rigid	Nonmetallic	Conduit)
 l	 รางเดินสาย	(Wireways)
 l	 รางเดินสายประกอบ	(Auxiliary	Gutters)

6.3		ท่อโลหะหนำ	(Rigid	Metal	Conduit,	RMC)
	 ท่อโลหะหนาเป็นท่อที่มีความแข็งแรงที่สุด	สามารถทนต่อสภาพแวดล้อม
ต่างๆ	ได้ดี	ท่อชนิดนี้ถ้าท�ามาจากเหล็กกล้าจะเรียกว่า	ท่อ	RSC	(Rigid	Steel	
Conduit)	 และส่วนใหญ่จะผ่านขบวนการชุบด้วยสังกะสี	 (Galvanized)	 
ซึ่งจะช่วยป้องกันสนิมได้อย่างดี	 การใช้งานสามารถใช้งานได้ทุกสถานที่	 และ
ทุกสภาพอากาศ	 ทั้งภายนอกและภายในอาคาร	 รวมทั้งสามารถฝังใต้ดินได	้
ท่อ	 RMC	 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่	 1/2”	 -	 6”	 และความยาว 
ท่อนละ	3	m
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 การติดตั้งมีกฎเกณฑ์ดังนี้ 
	 ในสถานที่เปียก	(Wet	Location)	ส่วนประกอบที่ใช้ยึดท่อ	เช่น	Bolt,	
Strap	และ	Screw	เป็นต้น	ต้องเป็นชนิดที่ทนต่อการผุกร่อนได้	ถ้าติดตั้งในที่
ที่มีการผุกร่อน	(Cinder	Fill)	ท่อจะต้องเป็นชนิดที่ทนต่อการผุกร่อนได	้หรือ
หุ้มท่อด้วยคอนกรีตหนาอย่างน้อย	2	นิ้ว	 ในการต่อท่อเข้ากับเครื่องประกอบ	
จะต้องใช้บุชชิ่ง	(Bushing)	เพื่อป้องกันฉนวนของสายไฟฟ้าเสียหาย	ถ้ามีการ
ดัดโค้ง	มุมดัดโค้งของท่อระหว่างจุดดึงสาย	รวมกันจะต้องไม่เกิน	360	องศา	
นอกจากนี	้การเดินท่อจะต้องมีการจับยึดที่มั่นคงแข็งแรงทุกระยะไม่เกิน	3	m	
และห่างจากกล่องไฟฟ้า	หรือจุดต่อไฟ	ไม่เกิน	0.9	m

รูปที่	6.1	มุมดัดโค้งท่อระหว่างจุดดึงสาย

กลอ่งไฟฟ้า

90

กลอ่งไฟฟ้า
90 90 90

กลอ่งไฟฟ้า

กลอ่งไฟฟ้า90
90

90
90

45

45

รวมได ้+++ = 36
อนุญาต

รวมได ้+++++ = 
ไมอ่นุญาต

ในสถานทีเ่ปียก ( Wet Location ) ส่วนประกอบทีใ่ชย้ดึท่อ เช่น Bolt, Strap และ 
Screw  เป็นตน้ ตอ้งเป็นชนิดทีท่นต่อการผุกร่อนได ้ถา้ตดิตัง้ในทีท่ีม่กีารผุกรอ่น ( Cinder 
Fill ) ท่อจะตอ้งเป็นชนิดทีท่นต่อการผุกร่อนได ้หรอืหุม้ท่อดว้ยคอนกรตีหนาอยา่งน้อย  น้ิว 
ในการต่อท่อเขา้กบัเครื่องประกอบ จะต้องใช้บุชชิง่ ( Bushing ) เพื่อป้องกนัฉนวนของ
สายไฟฟ้าเสยีหาย ถา้มกีารดดัโคง้ มมุดดัโคง้ของท่อระหวา่งจดุดงึสาย รวมกนัจะตอ้งไม่เกนิ  
360 องศา นอกจากน้ี การเดนิท่อจะตอ้งมกีารจบัยดึทีม่ ัน่คงแขง็แรงทุกระยะไม่เกนิ 3 m และ
หา่งจากกล่องไฟฟ้า หรอืจดุต่อไฟ ไมเ่กนิ 0.9 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูท่ี 6. มุมดดัโค้งท่อระหว่างจดุดึงสาย 
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รูปที่	6.2	การติดตั้งท่อ	RMC

6.4		ท่อโลหะหนำปำนกลำง	
	 (Intermediate	Metal	Conduit,	IMC)
	 ท่อโลหะหนาปานกลาง	 หรือ	 ท่อ	 IMC	 เป็นท่อที่มีความหนาน้อยกว่า
ท่อ	 RMC	 สามารถใช้งานแทนท่อ	 RMC	 ได้ทุกสถานที่	 แต่มีราคาถูกกว่า	 
การติดตั้ง	 การต่อสาย	 และการต่อแยก	 รวมทั้งการต่อท่อ	 ท�าในลักษณะ 
เช่นเดียวกับท่อ	RMC	โดยท่อ	IMC	มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต	่1/2”	-	4”	
และความยาวท่อนละ	3	m

6.5		ท่อโลหะบำง	(Electrical	Metallic	Tubing,	EMT)
	 ท่อโลหะบางหรือท่อ	EMT	เป็นท่อที่มีผนังบางกว่าท่อ	RMC	และ	IMC	
จึงมีความแข็งแรงน้อยกว่าและมีราคาถูกกว่า	 สามารถใช้ได้เฉพาะภายใน
อาคารเท่าน้ัน	 ท้ังในท่ีเปิดโล่ง	 (Exposed)	 และ	 ที่ซ่อน	 (Conceal)	 เช่น	 
เดินลอยตามผนัง	 เดินในฝ้าเพดาน	 หรือฝังในผนังคอนกรีตได้	 ท่อ	 EMT	 
จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่	1/2”	-	2”	และความยาวท่อนละ	3	m
	 ไม่ควรใช้ท่อ	 EMT	 ในที่ที่มีการกระทบกระแทกทางกล	 ไม่ใช้ฝังใต้ดิน
และไม่ใช้ในระบบแรงสูง	 ส่วนการติดตั้ง	 การต่อสายและการต่อแยก	 ท�าใน
ลักษณะเช่นเดียวกับท่อ	 RMC	 การต่อท่อ	 EMT	 ห้ามท�าเกลียว	 การต่อท่อ 
จะใช้ข้อต่อชนิดไม่มีเกลียว	เช่น	แบบใช้สกรูไข	และไม่อนุญาตให้ใช้ท่อ	EMT	
เป็นตัวน�าส�าหรับต่อลงดิน

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 6. การติดตัง้ท่อ RMC 
 

6.4  ท่อโลหะหนาปานกลาง  ( Intermediate Metal Conduit , IMC ) 
 ท่อโลหะหนาปานกลาง หรอื ท่อ IMC เป็นท่อทีม่คีวามหนาน้อยกว่าท่อ RMC สามารถ
ใชง้านแทนท่อ RMC ไดทุ้กสถานที ่แต่มรีาคาถูกกวา่ การตดิตัง้ การต่อสาย และการต่อแยก 
รวมทัง้การต่อท่อ ทาํในลกัษณะเช่นเดยีวกบัท่อ RMC โดยท่อ IMC มขีนาดเสน้ผา่น
ศนูยก์ลางตัง้แต่ 1/2” – 4” และความยาวท่อนละ  m 

 
6.5  ท่อโลหะบาง  ( Electrical Metallic Tubing , EMT ) 
 ท่อโลหะบางหรอืท่อ EMT เป็นท่อทีม่ผีนงับางกว่าท่อ RMC และ IMC จงึมคีวาม
แขง็แรงน้อยกวา่และมรีาคาถูกกวา่ สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะภายในอาคารเท่านัน้ ทัง้ในทีเ่ปิดโล่ง 
( Exposed ) และ ทีซ่่อน ( Conceal ) เช่น เดนิลอยตามผนงั เดนิในฝ้าเพดาน หรอืฝงัใน
ผนงัคอนกรตีได ้ท่อ EMT จะมขีนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางตัง้แต่ /” – ” และความยาวท่อน
ละ  m 
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6.6	 ท่อโลหะอ่อน	(Flexible	Metal	Conduit,	FMC)
	 ท่อโลหะอ่อนท�ามาจากเหล็กกล้าชุบสังกะสี	 ในลักษณะที่มีความอ่อน
ตัวสูง	 สามารถโค้งงอได้	 ท่อโลหะอ่อนเหมาะส�าหรับใช้งานกับอุปกรณ์ท่ีมี 
การสั่นสะเทือนขณะใช้งาน	 เช่น	มอเตอร์	 เครื่องจักรต่างๆ	หรือ	 ใช้กับงานที่
ต้องการความโค้งงอด้วยมุมหักสูงๆ	เช่น	จุดต่อดวงโคม
	 ท่อโลหะอ่อนไม่อนุญาตให้ใช้ในบางกรณี	ดังนี้
 l		 ในปล่องลิฟท์	หรือ	ปล่องขนของ
 l	 ในห้องแบตเตอรี่
 l		 ในสถานที่อันตราย
 l	 ในสถานที่เปียก	 ยกเว้นเมื่อมีการป้องกันไม่ให้น�้าเข้าไปในท่อ	 และ
ใช้สายไฟฟ้าที่เหมาะ
 l		 ฝังในดิน	หรือ	ฝังในคอนกรีต
	 การติดตั้งท่อ	 FMC	 จะต้องมีการจับยึดที่มั่นคงแข็งแรงทุกระยะไม่เกิน	
1.50	m	และห่างจากกล่องไฟฟ้า	หรือ	จากจุดต่อไฟ	ไม่เกิน	0.30	m
	 ในการดัดโค้งท่อ	 FMC	 จะต้องมีมุมดัดโค้งระหว่างจุดดึงสาย	 รวมกัน 
ไม่เกิน	 360	 องศา	 นอกจากนี้สามารถใช้ท่อโลหะอ่อนเป็นตัวน�าส�าหรับต่อ 
ลงดินได้	 เมื่อท่อโลหะอ่อนมีความยาวไม่เกิน	 1.80	m	 และสายไฟภายใน 
ต่อกับเครื่องป้องกันกระแสเกินขนาดไม่เกิน	20	A

รูปที	่6.3	การติดตั้งท่อโลหะอ่อน

 
 

 
 
 
 
 

รปูท่ี 6.3 การติดตัง้ท่อโลหะอ่อน 
 

6.7 ท่ออโลหะแขง็  ( Rigid Nonmetallic Conduit , RNC ) 
 ท่อ และ อุปกรณ์ของท่อชนิดนี้ ทํามาจากสารอโลหะซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมทาง
กายภาพได้แก่ ไฟเบอร์ ใยหนิ ซเีมนต์ พวีซีีอย่างแขง็ อพีอคซี่เสรมิใยแก้ว โพลีเอทธิลนี 
ความหนาแน่นสงู เป็นตน้ 
 ท่ออโลหะแขง็จะมคีวามทนทานต่อการกดักร่อน และการกระทบกระแทกไดด้ ีท่อชนิด
น้ีแม้ว่าความแขง็แรงจะน้อยกว่าท่อโลหะ แต่มนัมคีวามทนทานต่อความชื้น และการกดั
กรอ่นจากสารเคมใีนอากาศไดด้กีวา่ 
 ท่ออโลหะแขง็สามารถใชไ้ดใ้นสถานทีด่งัน้ี 

 -   ในทีเ่ปิดโล่ง ( Exposed ) ทีป้่องกนัความเสยีหายทางกายภาพ 
 -   ในทีซ่่อน ( Conceal ) เช่น เดนิซ่อนในผนงั พืน้ และ เพดาน 
 -   ในทีเ่ปียก และชืน้ โดยมกีารป้องกนัน้ําเขา้ไปในท่อ 
 -   สามารถฝงัใตด้นิได ้เพราะมนัทนต่อความชืน้ และการผุกรอ่นได ้แต่เพื่อความ 
     แขง็แรงส่วนมากจะหุม้ดว้ยคอนกรตี ทีเ่รยีกวา่ Duct Bank 
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6.7	 ท่ออโลหะแข็ง	(Rigid	Nonmetallic	Conduit,	RNC)
	 ท่อ	 และ	 อุปกรณ์ของท่อชนิดนี้	 ท�ามาจากสารอโลหะซึ่งมีคุณสมบัติ
เหมาะสมทางกายภาพได้แก่	 ไฟเบอร	์ ใยหิน	 ซีเมนต์	 พีวีซีอย่างแข็ง	 อีพอคซี่
เสริมใยแก้ว	โพลีเอทธิลีน	ความหนาแน่นสูง	เป็นต้น
	 ท่ออโลหะแข็งจะมีความทนทานต่อการกัดกร่อน	และการกระทบกระแทก
ได้ดี	 ท่อชนิดนี้แม้ว่าความแข็งแรงจะน้อยกว่าท่อโลหะ	แต่มันมีความทนทาน
ต่อความชื้น	และการกัดกร่อนจากสารเคมีในอากาศได้ดีกว่า
	 ท่ออโลหะแข็งสามารถใช้ได้ในสถานที่ดังนี้
 l		 ในที่เปิดโล่ง	(Exposed)	ที่ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ
 l		 ในที่ซ่อน	(Conceal)	เช่น	เดินซ่อนในผนัง	พื้น	และ	เพดาน
 l		 ในที่เปียก	และชื้น	โดยมีการป้องกันน�้าเข้าไปในท่อ
 l		 สามารถฝังใต้ดินได้	 เพราะมันทนต่อความชื้น	 และการผุกร่อนได	้
แต่เพื่อความแข็งแรงส่วนมากจะหุ้มด้วยคอนกรีต	ที่เรียกว่า	Duct	Bank
	 ท่ออโลหะแข็งไม่อนุญาตให้ใช้ในบางกรณีดังนี้	 คือ	 ใช้เป็นเครื่องแขวน	
และจับยึดดวงโคม	และในที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของท่อที่ระบุ
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6.8	 จ�ำนวนสำยไฟฟ้ำสูงสุดในท่อร้อยสำย
	 การเดินสายไฟฟ้าในท่อร้อยสาย	 เป็นแบบการติดตั้งที่มีการใช้มากที่สุด 
ซึ่งจ�านวนสายไฟฟ้าในท่อร้อยสายจะต้องมีจ�านวนไม่มากเกินไป	ด้วยเหตุผล	
2	ประการ	คือ
	 1.	 เมื่อมีกระแสไหลผ่านสายไฟฟ้าในท่อร้อยสาย	 จะท�าให้เกิดความ
ร้อนขึ้น	จึงจ�าเป็นต้องมีที่ว่างส�าหรับการระบายความร้อน
	 2.	 พื้นท่ีหน้าตัดรวมของสายไฟฟ้า	 ต้องเล็กกว่าพื้นที่หน้าตัดภายใน

ของท่อร้อยสายพอสมควร	 เพื่อให้การดึงสายไฟฟ้าท�าได้สะดวก	และไม่ท�าลาย
ฉนวนของสายไฟฟ้า
	 เปอร์เซ็นต์สูงสุดของพื้นที่หน้าตัดรวมของสายไฟฟ้า	 ต่อพื้นที่หน้าตัด
ของท่อร้อยสาย	(%	FILL)	ต้องได้ตาม	ตารางที่	6.1

ตารางที่ 6.1 (ตารางที่ 5 - 3) 
พื้นที่หน้าตัดรวมของสายไฟทุกเส้นคิดเป็นร้อยละเทียบกับพื้นที่หน้าตัดของท่อ

จ�านวนสายในท่อร้อยสาย 1 2 3 4 มากกว่า 4

สายไฟทุกชนิดยกเว้นสาย
ชนิดปลอกตะกั่วหุ้ม

53 31 40 40 40

สายไฟชนิดมีปลอกตะกั่วหุ้ม 55 30 40 38 35
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ตารางที่ 6.2 
ขนาดพื้นที่หน้าตัดของท่อร้อยสาย

ขนาดท่อ
mm (นิ้ว)

พ.ท. หน้าตัดท่อ
100%
(mm2)

1 ตัวน�า
53%

(mm2)

2 ตัวน�า
31%

(mm2)

3 ตัวน�าขึ้นไป
40%

(mm2)

15	(1/2) 177 94 55 71

20	(3/4) 314 166 97 126

25	(1) 491 260 152 196

32	(1	1/4) 804 426 249 322

40	(1	1/2) 1257 666 390 503

50	(2) 1963 1041 609 785

65	(2	1/2) 3318 1759 1029 1327

80	(3) 5027 2664 1558 2011

90	(3	1/2) 6362 3372 1972 2545

100	(4) 7854 4163 2435 3142

125	(5) 12272 6504 3804 4909

150	(6) 17671 9366 5478 7069

หมายเหตุ
	 -	 พื้นที่หน้าตัดท่อร้อยสาย	คิดจากสูตร
	 	 	 A	 =	
	 โดยที่
	 	 	 A	 =	 พื้นที่หน้าตัด	(mm2)
	 	 	 d	 =	 เส้นผ่านศูนย์กลาง	(mm)

หมายเหต ุ
 - พืน้ทีห่น้าตดัท่อรอ้ยสาย คดิจากสตูร 

 A = �
� �

2	
 
 โดยที ่
 A = พืน้ทีห่น้าตดั  ( mm ) 
 d = เสน้ผา่นศนูยก์ลาง ( mm ) 
 
 
ตวัอย่างท่ี  6.   ท่อขนาด 8 mm (  น้ิว ) มพีืน้ทีห่น้าตดัเท่าใด และถา้ใชบ้รรจสุาย  
เสน้  
  พืน้ทีห่น้าตดัรวมของสายตอ้งไม่เกนิเท่าใด 
 
วิธีทาํ                 

  A       =     �
� �

2 

 = �
� 80

2 

 =    ,7    mm                        
 สาย  เสน้ ตอ้งใชไ้มเ่กนิ  % 
 

  พืน้ทีห่น้าตดัรวมของสายตอ้งไมเ่กนิ 
                              =    7  . 
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ตัวอย่างที่ 6.1 
	 ท่อขนาด	 80	mm	 (3	 น้ิว)	 มีพื้นท่ีหน้าตัดเท่าใด	 และถ้าใช้บรรจุสาย	 
4	เส้น	พื้นที่หน้าตัดรวมของสายต้องไม่เกินเท่าใด

วิธีท�า 
	 	 	 A		 =	

	 	 	 	 =	

	 	 	 	 =		 5,027	mm2 
	 	 	 สาย	4	เส้น	ต้องใช้ไม่เกิน	40	%

   ∴	พื้นที่หน้าตัดรวมของสายต้องไม่เกิน
		 	 	 	 =	 5027	x	0.4
		 	 	 	 =	 2,011	mm2

หมายเหต ุ
 - พืน้ทีห่น้าตดัท่อรอ้ยสาย คดิจากสตูร 

 A = �
� �

2	
 
 โดยที ่
 A = พืน้ทีห่น้าตดั  ( mm ) 
 d = เสน้ผา่นศนูยก์ลาง ( mm ) 
 
 
ตวัอย่างท่ี  6.   ท่อขนาด 8 mm (  น้ิว ) มพีืน้ทีห่น้าตดัเท่าใด และถา้ใชบ้รรจสุาย  
เสน้  
  พืน้ทีห่น้าตดัรวมของสายตอ้งไม่เกนิเท่าใด 
 
วิธีทาํ                 

  A       =     �
� �

2 

 = �
� 80

2 

 =    ,7    mm                        
 สาย  เสน้ ตอ้งใชไ้มเ่กนิ  % 
 

  พืน้ทีห่น้าตดัรวมของสายตอ้งไมเ่กนิ 
                              =    7  . 
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6.9	 มิติสำยไฟฟำ้

ตารางที่ 6.3
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและพื้นที่หน้าตัดของสายไฟฟ้า

ขนาดสาย สาย 60227 IEC 01 สาย NYY 1/C สาย NYY 3/C สาย NYY 4/C สาย XLPE 1/C

ขนาด
สาย 

(mm2)

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง

(mm)

พื้นที่
หน้าตัด 
(mm2)

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง

(mm)

พื้นที่
หน้าตัด 
(mm2)

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง

(mm)

พื้นที่
หน้าตัด 
(mm2)

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง

(mm)

พื้นที่
หน้าตัด 
(mm2)

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง

(mm)

พื้นที่
หน้าตัด 
(mm2)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

-

3.3

4.0

4.6

5.2

6.7

7.8

9.7

10.9

12.8

14.6

17.1

18.8

20.9

23.3

26.6

29.6

33.2

-

-

8.6

12.6

16.6

21.2

35.2

47.7

73.8

93.3

129

167

230

278

343

426

556

688

866

-

8.8

9.2

9.8

10.5

11.0

12.0

13.0

14.5

16.0

17.0

19.0

21.5

23.0

26.0

28.0

31.5

35.0

38.5

43.0

60.8

66.5

75.4

86.6

95.0

113

133

165

201

227

284

363

416

531

616

779

962

1164

1452

13.0

13.5

15.0

16.5

18.0

20.5

24.5

28.5

31.5

36.0

40.5

46.0

50.5

56.0

61.5

69.0

76.0

-

-

133

143

177

214

254

330

471

638

779

1018

1288

1662

2003

2463

2971

3739

4537

-

-

14.0

14.5

16.0

17.5

19.0

23.0

26.5

31.0

35.0

39.5

44.5

51.5

56.0

62.0

68.0

76.5

85.0

-

-

154

165

201

241

284

416

552

755

962

1225

1555

2083

2463

3019

3632

4596

5675

-

-

-

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.5

11.5

12.5

14.0

15.5

17.5

19.5

21.5

23.8

26.5

29.0

32.5

36.5

-

33.1

38.4

44.1

50.2

56.7

70.8

104

123

154

189

241

299

363

434

552

661

830

1046
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6.10	ตัวอย่ำงกำรค�ำนวณขนำดท่อร้อยสำย

ตัวอย่างที่ 6.2 
	 ท่อร้อยสายขนาด	100	mm	มีพื้นที่หน้าตัดภายใน	เท่าใด	

วิธีท�า 
		 ท่อร้อยสายขนาด	100	mm	มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	80	mm	
  ∴ พื้นที่หน้าตัดภายใน	 =		

	 	 	 	 	 =		

	 	 	 	 	 =		 7,854	mm2 

ตัวอย่างที่ 6.3 
	 ต้องการร้อยสาย	60227	IEC	01	จ�านวน	5	เส้น	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี	้
	 	 	 	3	x	150	mm2

	 	 	 	1	x	70	mm2

	 	 	 	G	-	10	mm2

	 จะต้องใช้ท่อขนาดเท่าใด

วิธีท�า
	 จากตารางที่	6.3	มิติสายไฟฟ้า		 	
	 สาย	150	mm2		มีพื้นที่หน้าตัด	 =	3	x	343		 =		1,029	 mm2 
	 สาย	70	mm2		 มีพื้นที่หน้าตัด	 =	1	x	167		 =		 167	 	mm2

	 สาย	10	mm2		 มีพื้นที่หน้าตัด	 =	1	x	35.2	 =		 35.2	 	mm2

	 พื้นที่หน้าตัดรวม	 =	1,231.2	mm2

 
6.0 ตวัอย่างการคาํนวณขนาดท่อรอ้ยสาย 
 
ตวัอย่างท่ี  .2    ท่อรอ้ยสายขนาด 100 mm มพีืน้ทีห่น้าตดัภายใน เท่าใด  
 
วิธีทาํ  
           ท่อรอ้ยสายขนาด 100 mm มเีสน้ผา่นศนูยก์ลางภายใน 8 mm  

        พืน้ทีห่น้าตดัภายใน    =    �� �
2 

        =    �� 100
2   

        =    ,54  mm  

 

ตวัอย่างท่ี  .   ตอ้งการรอ้ยสาย 7 IEC  จาํนวน  เสน้ ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี  
             x      mm 
             x   7     mm 
             G –      mm  
    จะตอ้งใชท้่อขนาดเท่าใด 
 
วิธีทาํ 

400 
500 

33. 
- 

866 
- 

38.5 
43.0 

64 
45 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

3.5 
36.5 

830 
046 

 
6.0 ตวัอย่างการคาํนวณขนาดท่อรอ้ยสาย 
 
ตวัอย่างท่ี  .2    ท่อรอ้ยสายขนาด 100 mm มพีืน้ทีห่น้าตดัภายใน เท่าใด  
 
วิธีทาํ  
           ท่อรอ้ยสายขนาด 100 mm มเีสน้ผา่นศนูยก์ลางภายใน 8 mm  

        พืน้ทีห่น้าตดัภายใน    =    �� �
2 

        =    �� 100
2   

        =    ,54  mm  

 

ตวัอย่างท่ี  .   ตอ้งการรอ้ยสาย 7 IEC  จาํนวน  เสน้ ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี  
             x      mm 
             x   7     mm 
             G –      mm  
    จะตอ้งใชท้่อขนาดเท่าใด 
 
วิธีทาํ 

400 
500 

33. 
- 

866 
- 

38.5 
43.0 

64 
45 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

3.5 
36.5 

830 
046 
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		 จากตารางที่	6.2	ขนาดพื้นที่หน้าตัดของท่อร้อยสาย
		 ท่อขนาด	50	mm	(2”)	40	%	ของพื้นที่หน้าตัด	 =	 785	mm2	

		 ท่อขนาด	65	mm	(2	½”)	40	%	ของพื้นที่หน้าตัด	 =	 1,327	mm2

 ∴ เลือกใช้ท่อขนาด	65	mm	(2	½”)	

ตัวอย่างที่ 6.4  
	 ต้องการร้อยสายไฟฟ้า	NYY	3	x	240	mm2	ในท่อร้อยสาย	จะต้องใช้
ท่อร้อยสาย	ขนาดเท่าใด	
 
วิธีท�า 
	 จากตารางที่	6.3	ขนาดสาย	NYY	
	 สาย	240	mm2	มีพื้นที่หน้าตัด		 =	 779	 mm2 
	 ดังนั้นพื้นที่หน้าตัดรวม		 =	 3	x	779	 mm2

		 	 	 	 	 =		 2,337		mm2

	 จากตาราง	ขนาดพื้นที่หน้าตัดของท่อร้อยสาย
	 ท่อ	80	mm	,	(3”)	40	%	ของพื้นที่หน้าตัด		 =	 2,011		mm2

	 ท่อ	90	mm	,	(3	½”)	40	%	ของพื้นที่หน้าตัด		 =	 2,545		mm2

	 ดังนั้นเลือกใช้ท่อขนาด	90	mm	(3	½”)
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ตัวอย่างที่ 6.5 
	 สาย	 XLPE	 ขนาด	 95	mm2	 ถ้าเดินในท่อร้อยสาย	 ขนาด	 65	mm	 
จะได้มากที่สุดกี่เส้น	

วิธีท�า
	 จากตารางขนาดสาย	XLPE	ขนาด	95	mm2 
	 มีพื้นที่หน้าตัด		 =			241	mm2 
	 และจากตารางขนาดพื้นที่หน้าตัดของสายได้ว่า	40	%	
	 ของพื้นที่หน้าตัดของท่อร้อยสายขนาด	65	mm		 =	 1,327	mm2

 ∴ ได้จ�านวนสายมากที่สุดคือ	 1,327	/	241	 =	 5.51	เส้น
		 จ�านวนสายมากที่สุดคือ	5	เส้น

6.11	เครื่องประกอบ
	 หลังจากที่เลือกวิธีเดินสายไฟในท่อแล้ว	 การเดินสายไฟจะยังไม่แล้ว
เสร็จสมบูรณ์ถ้าไม่มีเครื่องประกอบ	 เพราะการเดินสายไฟในท่อ	 บางงาน 
อาจมีจุดต่อเชื่อมและจุดต่อแยก	 เพ่ือความสะดวก	 ปลอดภัย	 และประโยชน์
ทางกล	 เคร่ืองประกอบออกแบบส�าหรับการเดินสายให้สมบูรณ์มากขึ้น	 เช่น	
ตัวต่อ	 (Connectors,	 couplings)	 บุชชิ่ง	 ข้องอ	 Junction	Box	 Pull	 Box	 
และอื่นๆ	
	 NEC	Article	314	ได้กล่าวถึงอุปกรณ์ช่วยดังกล่าวอย่างละเอียด	ดังนี้

	 เครื่องประกอบ	(Fittings)	หมายถึง	อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการเดินสาย	
โดยใช้ร่วมกับท่อร้อยสายต่างๆ	เช่น	ท่อร้อยสาย	รางเดินสาย	และรางเคเบิล	
เป็นต้น	การใช้เครื่องประกอบในการเดินสายจะมีวัตถุประสงค์เพื่องานทางกล
มากกว่าทางไฟฟ้า	ซึ่งจะพอสรุปได้ดังนี้
	 -		 เพื่อช่วยในการจับยึดท่อร้อยสายให้มีความมั่นคงแข็งแรง
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	 -		 เพื่อการเปลี่ยนทิศทางในการเดินสาย
	 -		 เพื่อความสะดวกในการดึงสาย
	 -		 เพื่อการตัดต่อสาย
	 เครื่องประกอบสามารถแบ่งตามหน้าที่การใช้งานได้	3	ประเภท	ดังนี้
	 -		 กล่องไฟฟ้า	(Boxes)
	 -		 กล่องดึงสาย	(Pull	Boxes)
	 -		 เครื่องประกอบท่อร้อยสาย	(Conduit	Fittings)

	 อุปกรณ์	 (Devices)	หมายถึง	หน่วยหนึ่งของระบบไฟฟ้าที่มุ่งหมายให้
เป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้า	 แต่ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า	 เช่น	 สวิตช์,	 เต้ารับ	
เป็นต้น

 อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fittings)
	 เครื่องประกอบท่อร้อยสาย	 หมายถึง	 อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับท่อร้อยสาย	
เช่น	ข้อต่อ	 (Couplings)	ข้อต่อยึด	 (Connectors)	บุชชิ่ง	 (Bushing)	ข้องอ	
(Elbows)	และตัวจับยึด	(Supports)	เป็นต้น	เครื่องประกอบท่อร้อยสายชนิด
ที่ใช้กับท่อโลหะหนา	 (RMC)	 และท่อโลหะหนาปานกลาง	 (IMC)	 ส่วนใหญ ่
จะเป็นแบบมีเกลียว	 ส่วนกรณีท่ีใช้กับท่อโลหะบาง	 (EMT)	 นั้น	 เนื่องจากท่อ
ชนิดนี้ไม่มีเกลียวจึงต้องเชื่อมต่อเข้ากับกล่องไฟฟ้า	 หรืออุปกรณ์อื่นๆ	 โดยใช้
ข้อต่อ	 และข้อต่อยึดชนิดต่างๆ	 ได้แก่	 แบบขันสกรู	 (Setscrew)	 แบบชนิด 
อัดแน่น	 (Compression)	 และแบบชนิดย�้าร่อง	 (Indenter)	 เครื่องประกอบ
ท่อร้อยสายชนิดต่างๆ	แสดงในรูปที่	6.4
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เครื่องประกอบท่อ RMC

เครื่องประกอบท่อ EMT

บุชชิ่ง

(Setscrew)
แบบขนัสกรู

(Compression)
แบบอดัแน่น

(Steel Coupling)
แบบมเีกลยีว

(Compression)
แบบอดัแน่น

(Raintight)
แบบกนัฝน

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

เครือ่งประกอบท่อ  RMC 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

(Setscrew)
แบบขนัสกรู

(Compression)
แบบอดัแน่น

(Steel Coupling)
แบบมเีกลยีว

(Compression)
แบบอดัแน่น

(Raintight)
แบบกนัฝน

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

เครือ่งประกอบท่อ  RMC 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

(Polypropylene)
ชนิดทาํจากอโลหะ

(Steel / Malleable Iron)
ชนิดทาํจากโลหะ

(Grounding Lug)
ชนิดมกีารต่อลงดนิ

90 45

เครือ่งประกอบท่อ  EMT 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

บชุช่ิง 
 

  
 

 
 
 
 
 

ข้องอ 
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ข้องอ

ตัวจับยึด

รูปที	่6.4	เครื่องประกอบต่างๆ	ของท่อร้อยสาย	(ต่อ)

(Polypropylene)
ชนิดทาํจากอโลหะ

(Steel / Malleable Iron)
ชนิดทาํจากโลหะ

(Grounding Lug)
ชนิดมกีารต่อลงดนิ

90 45

เครือ่งประกอบท่อ  EMT 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

บชุช่ิง 
 

  
 

 
 
 
 
 

ข้องอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตวัจบัยึด 

 
รปูท่ี 6.4  เครื่องประกอบต่างๆ ของท่อรอ้ยสาย 

 
6. กล่องไฟฟ้า  (  Boxes  ) 
 กล่องไฟฟ้าทีใ่ชใ้นการเดนิสายมมีากมายหลายชนิด แต่ละชนิดจะมหีน้าทีต่่างๆ กนั 
เช่น กล่องสาํหรบัจดุต่อ  ไฟฟ้าของสวติช ์หรอื อุปกรณ์  ( Outlet Boxes ) กลอ่งสาํหรบัต่อ
สาย กล่องแยกสาย เป็นตน้ กล่องไฟฟ้าเหล่าน้ีจะช่วยใหม้คีวามปลอดภยัจากประกายไฟที่
จุดต่อไฟไปใกลก้บัวสัดทุีต่ดิไฟ 
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6.12	กล่องไฟฟ้ำ	(Boxes)
	 กล่องไฟฟ้าที่ใช้ในการเดินสายมีมากมายหลายชนิด	 แต่ละชนิด 
จะมีหน้าที่ต่างๆ	กัน	เช่น	กล่องส�าหรับจุดต่อ	ไฟฟ้าของสวิตช์	หรือ	อุปกรณ์	
(Outlet	 Boxes)	 กล่องส�าหรับต่อสาย	 กล่องแยกสาย	 เป็นต้น	 กล่องไฟฟ้า
เหล่านี้จะช่วยให้มีความปลอดภัยจากประกายไฟที่จุดต่อไฟไปใกล้กับวัสดุที่
ติดไฟ
	 กล่องไฟฟ้าเป็น	Fittings	ที่มีใช้มากที่สุด	มี	4	รูปแบบคือ
	 -		 Round	Box
	 -		 Octagonal	Box
	 -		 Square	Box
	 -		 Rectangular	Box
	 กล่องกลมและกล่องแปดเหลี่ยมใช้งานเดินซ่อมในฝ้า
	 กล่องจัตุรัสและผืนผ้าใช้ติดตั้งบนปูนแต่ถ้าใช้ในที่ซ่อมได้	
	 กล่องผืนผ้า	 Rectangular	 หรือ	 Gang	 boxes	 มีปริมาตรมากกว่า 
กล่องจัตุรัส	สามารถใช้ได้	ถ้าบรรจุ	Device	3	ตัว	เรียกว่า	3	Gang	boxes
	 กล่องส่วนมากท�าจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า	1.2	mm	และมีการเคลือบ
สังกะส	ีGalvanize	เพื่อป้องกันสนิม
	 Knock	out	ส�าหรับท่อเข้าออก	

	 กล่องต้องมีความลึกไม่น้อยกว่า	½”	แต่โดยทั่วไปจะลึกไม่น้อยกว่า	1¼”	
และขนาดที่ใช้มากที่สุดลึก	2½”
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รูปที่	6.5	กล่องไฟฟ้า	และ	แผ่นปิดชนิดต่างๆ

	 กล่องไฟฟ้าอาจท�ามาจากโลหะพวกเหล็ก	 แล้วเคลือบด้วยสังกะส	ี
(Galvanized	 Steel)	 หรืออโลหะพวก	 Porcelain,	 Bakelite	 และ	 PVC	 
กล่องไฟฟ้าที่ท�ามาจากโลหะ	จะต้องมีการต่อลงดินเพื่อความปลอดภัย	ขนาด
ของกล่องไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับจ�านวนสายไฟฟ้าที่ผ่านกล่องไฟฟ้านั้น	 การไฟฟ้า
ได้ให้ข้อก�าหนดส�าหรับกล่องไฟฟ้าไว้ดังนี้
	 -	 กล่องไฟฟ้าจะต้องสามารถเข้าถึงได	้และ	มีที่ว่างส�าหรับปฏิบัติงาน
เพียงพอ
	 -	 ตรงต�าแหน่งที่สายไฟผ่านกล่อง	จะต้องมีบุชชิ่ง	หรือ	เครื่องประกอบ
ขอบบน	เพื่อป้องกันฉนวนของสายไฟเสียหาย
	 -	 กล่องไฟฟ้าในระบบแรงสูง	 ต้องมีป้าย	 “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง”	 
ติดไว้ถาวรที่ด้านนอกของฝากล่อง
	 -	 กล่องไฟฟ้าจะต้องไม่มีร	ูหรือ	ช่องที่โตพอให้วัตถุเส้นผ่านศูนย์กลาง	
7.5	mm	สอดเข้าไปได้

 กล่องไฟฟ้าเป็น Fittings ทีม่ใีชม้ากทีส่ดุ ม ี รปูแบบคอื 
-   Round Box 
-   Octagonal Box 
-   Square Box 
-   Rectangular Box 

 กล่องกลมและกล่องแปดเหลีย่มใชง้านเดนิซ่อมในฝ้า 
 กล่องจตัุรสัและผนืผา้ใชต้ดิตัง้บนปนูแต่ถา้ใชใ้นทีซ่่อมได ้
 กล่องพืน้ผา้ Rectangular หรอื Gang boxes มปีรมิาตรมากกว่ากล่องจตุัรสั สามารถ
ใชไ้ด ้ถา้บรรจ ุDevice  ตวั เรยีกวา่  Gang boxes 
 กล่องสว่นมากทาํจากเหลก็หนาไม่น้อยกวา่ 1.2 mm และมกีารเคลอืบสงักะส ี
Galvanize เพื่อป้องกนัสนิม 
 Knock out สาํหรบัท่อเขา้ออก 
 กล่องตอ้งมคีวามลกึไมน้่อยกวา่ ½” แต่โดยทัว่ไปจะลกึไมน้่อยกวา่ ¼” และขนาดทีใ่ช้
มากทีสุ่ดลกึ 2½” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อคดิเห็น[Vk1]: ไม่ไดแ้ก ้
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6.13	ข้อต่อเปิด	(Conduit	Bodies)	
	 ข้อต่อเปิด	 หมายถึง	 ส่วนแยกต่างหากของระบบท่อร้อยสายท่ีจุดต่อ
ระหว่างส่วนของระบบตั้งแต่	 2	 ส่วนขึ้นไป	 หรือจุดปลายของระบบ	 เพ่ือให้ 
เข้าถึงระบบสายได้โดยฝาครอบที่ถอดได้	ข้อต่อที่เปิดใช้	มีแบบ	OC,	LB,	LL,	
LR,	TB,	OT	

 

รูปที่	6.6	ข้อต่อแบบต่างๆ

ข้อต่อ OC

ข้อต่อ LR

ข้อต่อ LB

ข้อต่อ TB

ข้อต่อ LL

ข้อต่อ OT
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	 -	 ข้อต่อเปิดถ้ามีสายไฟขนาด	 16	mm2	 หรือเล็กกว่า	 ต้องมีพื้นที่ 
หน้าตัดไม่น้อยกว่า	2	เท่า	ของท่อใหญ่สุด
	 -	 ข้อต่อเปิดจะต้องมีการจับยึดอย่างม่ันคง	 และต้องมีการป้องกัน 
สายไฟเข้าออก

6.14	กำรค�ำนวณขนำดกล่องต่อสำย
	 การติดตั้งท่อร้อยสายทุกครั้งจะต้องมีการตัดต่อสาย,	 เปลี่ยนทิศทาง
การเดินท่อและดึงสายไฟฟ้า	 การกระท�าดังกล่าวจะต้องท�าในกล่องต่อสาย,	
ข้อต่อเปิด	 และกล่องดึงสายเสมอเพ่ือไม่ให้ฉนวนสายไฟฟ้าได้รับความเสียหาย	
กล่องต่อสายต้องมีปริมาตรเพียงพอส�าหรับการปฏิบัติงาน	 และการระบาย
ความร้อน	การค�านวณหาขนาดกล่องต่อสายที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก
 1. การค�านวณ
	 		 การค�านวณขนาดกล่องต่อสาย	ท�าตาม	NEC	Art	314	
	 	 Outlet,	Device,	Pull,	and	Junction	Boxes,	Conduit	Bodies,	
Fittings	and	Handhole	Enclosures	
	 	 การค�านวณ	 ตาม	 NEC	 Art	 314	 ใช้สายไฟฟ้าในมาตรฐานของ
สหรัฐอเมริกา	 ซึ่งก�าหนดขนาดสายเป็น	 AWG	 (American	Wire	 Gauge)	 
ผู้เขียนจึงได้แปลงให้เป็น	mm2	 แล้วใช้ขนาดที่ใกล้เคียงตามมาตรฐานไทย	
การค�านวณดังกล่าวเป็นการค�านวณโดยประมาณ	 ดังนั้นจึงสามารถใช้กับ 
สายทุกชนิด	คือใช้ได้กับสาย	60227	IEC	01	สาย	NYY	และ	สาย	XLPE
 2. NEC Art 314
 	 NEC	Art	314	ได้ค�านวณและให้ตารางขนาดความจุของกล่องมาตรฐาน	
(Standard	 Boxes)	 และจ�านวณสายไฟฟ้าขนาดเท่ากันที่สามารถบรรจุ 
ในกล่องต่อสาย
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ตารางที่ 6.5 ปริมาตรสายไฟฟ้าทุกชนิด

พ้ืนท่ีภาคตัดขวางของตวัน�า 
(mm2)

ปริมาตร ภายในกล่องส�าหรับหนึ่งตัวน�า

 (cm3)  (in3)

0.5
1.0
1.5
2.5
4
6
10

24.6
28.7
32.8
36.9
41.0
49.2
81.9

1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
3.00
5.00

 3. ขั้นตอนการค�านวณหาขนาด กล่องต่อสาย
	 	 1.	 หาจ�านวนสายไฟ	และหาปริมาตรสายไฟ	ตามตาราง
	 	 2.	 Device	 ต่างๆ	 ใน	 Box	 เช่น	 Switch,	 Plug	 จะให้เป็นจ�านวน 
สายไฟ	เพื่อหาปริมาตร
	 	 3.	 รวมปริมาตรทั้งหมด
	 	 4.	 เลือกขนาด	Box	ตามตาราง	ที่มีปริมาตรมากกว่าปริมาตรรวม
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	 	 ข้อก�าหนดวิธีการค�านวณขนาดของ	Box	ท�าดังนี้
  1) ความจุของสายไฟฟ้า (Conductor Fill)
	 	 	 -	 แต่ละเส้นของสายไฟฟ้าที่เร่ิมจากภายนอก	 Box	 มาส้ินสุด	 
	 	 	 	 และตัดต่อภายใน	Box	ให้นับเป็น	1	เส้น	
	 	 	 -		สายไฟฟ้าที่เดินผ่านโดยไม่มีการตัดต่อนับเป็น	1	เส้น
		 	 	 -		ค�านวณปริมาตร	
	 	 	 -		สาย	Looped	เกิน	12	in	(300	mm)	ให้นับเป็น	2	เส้น

 

รูปที่	6.7	สาย	Looped
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  2) ความจุส�าหรับสวิตซ์ไฟ และ เต้ารับ (Device or Equipment Fill)
	 	 	 -	 ตัวรองรับ	(Yoke	or	Strap)	ที่มี	Device	1	ชุด	หรือมากกว่า 
	 	 	 	 ให้นับเป็น	2	เส้น	ส�าหรับสายไฟโตสุดที่ใช้
	 	 	 -		เม่ือมี	 Device	 1	 ชุดหรือมากกว่าให้นับเป็น	 2	 เส้นส�าหรับ 
	 	 	 	 สายไฟโตสุดที่ใช้

 

รูปที่	6.8	Box	ที่มี	Device

  3)  Equipment Grounding Conductor Fill
	 	 	 -		ถ้ามี	 Equipment	Grounding	Conductor	 1	 เส้นส�าหรับ 
	 	 	 	 สายไฟฟ้าโตสุด	
	 	 	 -		ถ้ามี	 Equipment	 Grounding	 Conductor	 อีกชุดหนึ่ง 
	 	 	 	 ให้นับเป็น	1	เส้น	ตามขนาดสายที่โตสุด

 

รูปที่	6.9	Box	ที่มี	Grounding
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ตัวอย่างที่ 6.6 
 มีกล่องอุปกรณ์	Device	Box	หรือ	Handy	Box	ขนาด	100	x	54	x	38	mm	
สามารถบรรจุสายขนาด	1,	1.5,	2.5,	4,	6	และ	10	mm2	อย่างละกี่เส้น

วิธีท�า
	 พิจารณาจากตารางที่	6.4	ที่แสดงความจุของกล่องต่อสาย
	 สายขนาด	 1	 mm2	 ใช้ได้	 5	 เส้น
	 สายขนาด	 1.5	 mm2	 ใช้ได้	 5	 เส้น
	 สายขนาด	 2.5	 mm2	 ใช้ได้	 4	 เส้น
	 สายขนาด	 4	 mm2	 ใช้ได้	 4	 เส้น
	 สายขนาด	 6	 mm2	 ใช้ได้	 3	 เส้น
	 สายขนาด	 10	 mm2	 ใช้ได้	 2	 เส้น

ตัวอย่างที่ 6.7  
	 จงหา	Square	Box	ขนาดเล็กสุด	ส�าหรับ
	 -		 สายขนาด	2.5	mm2		 จ�านวน	2	เส้น
	 -		 สายขนาด	1.5	mm2		 จ�านวน	4	เส้น

วิธีท�า
	 จาก	ตารางที่	6.5
	 สาย	2.5	mm2	 =		 2	x	2.25	
	 	 =		 4.5	in3

	 สาย	1.5	mm2	 =		 4	x	2.00	
	 	 =	 8.0	in3
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	 ปริมาตรสายไฟฟ้า		 =		 4.5	+	8.0	in3

	 	 =		 12.5	in3

	 จาก	ตารางที่	6.4	
	 	ใช้	Square	Box	ขนาด	4	x	1¼	in	(18	in3)

ตัวอย่างที่ 6.8  
	 จงหา	Device	Box	ขนาดเล็กสุด	ส�าหรับ
		 -		 สายขนาด	4	mm2		จ�านวน	3	เส้น
		 -		 สายขนาด	6	mm2		จ�านวน	2	เส้น

วิธีท�า
		 จาก	ตารางที่	6.5	
	 สาย	4	mm2	 =		 3	x	2.50
	 	 =		 7.5	in3

	 สาย	6	mm2	 =		 2	x	3.00	
	 	 =		 6.0	in3

	 ปริมาตรสายไฟฟ้า		 =		 7.5	+	6.0	in3

	 	 =		 13.5	in3

	 จาก	ตารางที่	6.4	
	 ใช้	Device	Box	ขนาด	3	x	2	x	2¾	in	(14	in3)
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ตัวอย่างที่ 6.9  
	 จงหา	Square	Box	ขนาดเล็กสุด	ส�าหรับ
		 สายขนาด		 4	 mm2	 จ�านวน	2	เส้น
		 สายขนาด		 2.5	 mm2	 จ�านวน	2	เส้น
		 สาย	EGC	ขนาด		 2.5	 mm2	 จ�านวน	1	เส้น

วิธีท�า
		 จาก	ตารางที่	6.5	
	 สาย	4	mm2	 =		 2	x	2.50
	 	 =		 5.0	in3

	 สาย	2.5	mm2	 =		 2	x	2.25
	 	 =	 4.5	in3

	 สาย	EGC	2.5	mm2	 =		 1	x	2.25
	 	 =	 2.25	in3

	 ปริมาตรสายไฟฟ้า		 =		 5.0	+	4.5	+	2.25	in3

	 	 =		 11.75	in3

	 จาก	ตารางที่	6.4	
		 ใช้	Square	Box	ขนาด	4	x	1¼	in	(18	in3)
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6.15	 กำรค�ำนวณขนำดกล่องดึงสำย	(Pull	Boxes)	
	 	 กล่องชุมสำย	(Junction	Box)	
	 ถ้าท่อร้อยสายมีความยาวมากและอาจต้องเปลี่ยนทิศทางการเดินสาย
จะใช้กล่องดึงสายช่วยในการเดินสายไฟฟ้าเพื่อความสะดวกโดยจะช่วยลดช่วง
ความยาวในการดึงสายป้องกันไม่ให้สายไฟฟ้าเสียหาย	 โดยใช้กับท่อร้อยสาย
ที่ใช้สายขนาด	ตั้งแต่	16	mm2	ขึ้นไป

 1. แบบดึงตรง (Straight Pull)
	 	 ในการดึงสายไฟฟ้าแบบดึงตรง	 กล่องดึงสายจะต้องมีความยาว 
ไม่น้อยกว่า	 8	 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ใหญ่ที่สุด	 ส่วนด้านกว้าง
ของกล่องคือทางเข้าของสายไฟฟ้า	ควรให้มีความกว้างที่มากพอในการใส่บุชชิ่ง	
(Bushing)	ได้	ดังแสดงในรูปที่	6.10	

รูปที่	6.10	กล่องดึงสายชนิดดึงตรง

d d

d

 
รปูท่ี .1  กล่องดึงสายชนิดดึงตรง 

 
. แบบดึงเป็นมุม  ( Angle Pull ) 
กรณีชนิดดึงเป็นมุมนัน้ระยะระหว่างท่อไปถึงผนังฝ ัง่ตรงกนัข้ามของกล่องดึงสาย

จะตอ้งมรีะยะไม่น้อยกวา่  เท่าของเสน้ผ่านศูนยก์ลางของท่อที่ใหญ่ทีสุ่ดรวมกบัขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลางของท่อที่เหลือซึ่งเข้าสู่ผนังของกล่องในแถวเดียวกัน และระยะที่ส ัน้ที่สุด
ระหวา่งท่อทางดา้นเขา้และท่อทางดา้นออกจะตอ้งไม่น้อยกวา่  เท่าของเสน้ผ่านศูนยก์ลาง
ของท่อนัน้ดงัแสดงในรปูที ่6.11 

 
 

 
 
 
 
 

รปูท่ี .11 กล่องดึงสายชนิดดึงเป็นมุม 

8d
d
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 2. แบบดึงเป็นมุม (Angle Pull)
	 	 กรณีชนิดดึงเป็นมุมนั้นระยะระหว่างท่อไปถึงผนังฝั่งตรงกันข้าม
ของกล่องดึงสายจะต้องมีระยะไม่น้อยกว่า	 6	 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ของท่อที่ใหญ่ที่สุดรวมกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่เหลือซ่ึงเข้าสู่ผนัง
ของกล่องในแถวเดียวกัน	 และระยะท่ีสั้นท่ีสุดระหว่างท่อทางด้านเข้าและท่อ
ทางด้านออกจะต้องไม่น้อยกว่า	 6	 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนั้น 
ดังแสดงในรูปที่	6.11

รูปที	่6.11	กล่องดึงสายชนิดดึงเป็นมุม

 3. แบบดึงเป็นรูปตัว U (U Pull)

	 	 กรณีชนิดดึงเป็นรูปตัว	U	นั้นระยะระหว่างท่อไปถึงผนังฝั่งตรงกันข้าม
ของกล่องดึงสายจะต้องมีระยะไม่น้อยกว่า	6	เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ
ที่ใหญ่ที่สุดรวมกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่เหลือซึ่งเข้าสู่ผนังของกล่อง
ในแถวเดียวกัน	 และระยะที่สั้นท่ีสุดระหว่างท่อทางด้านเข้า	 และท่อทางด้าน
ออกจะต้องไม่น้อยกว่า	 6	 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนั้นดังแสดง 
ในรูปที	่6.12

d d

d

 
รปูท่ี .1  กล่องดึงสายชนิดดึงตรง 

 
. แบบดึงเป็นมุม  ( Angle Pull ) 
กรณีชนิดดึงเป็นมุมนัน้ระยะระหว่างท่อไปถึงผนังฝ ัง่ตรงกนัข้ามของกล่องดึงสาย

จะตอ้งมรีะยะไม่น้อยกวา่  เท่าของเสน้ผ่านศูนยก์ลางของท่อที่ใหญ่ทีสุ่ดรวมกบัขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลางของท่อที่เหลือซึ่งเข้าสู่ผนังของกล่องในแถวเดียวกัน และระยะที่ส ัน้ที่สุด
ระหวา่งท่อทางดา้นเขา้และท่อทางดา้นออกจะตอ้งไม่น้อยกวา่  เท่าของเสน้ผ่านศูนยก์ลาง
ของท่อนัน้ดงัแสดงในรปูที ่6.11 

 
 

 
 
 
 
 

รปูท่ี .11 กล่องดึงสายชนิดดึงเป็นมุม 

8d
d
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รูปที	่6.12	กล่องดึงสายชนิดดึงเป็นรูปตัว	U

ตัวอย่างที่ 6.10  
 จงหาขนาด	 Pull	 Box	 ส�าหรับแบบดึงตรงซึ่งใช้กับท่อ	 3	 ขนาด	 คือ	 
80	mm,	50	mm	และ	15	mm

วิธีท�า  
	 ความยาวน้อยสุด	 =	 8	×	d
	 	 	 	 	 =	 8	×	80
	 	 	 	 	 =	 640

 

 
3. แบบดึงเป็นรปูตวั U  ( U Pull ) 
กรณชีนิดดงึเป็นรปูตวั U นัน้ระยะระหวา่งท่อไปถงึผนงัฝ ัง่ตรงกนัขา้มของกล่องดงึ

สายจะตอ้งมรีะยะไมน้่อยกวา่  เท่าของเสน้ผา่นศูนยก์ลางของท่อทีใ่หญ่ทีส่ดุรวมกบัขนาด
เสน้ผา่นศนูยก์ลางของท่อทีเ่หลอืซึง่เขา้สูผ่นงัของกล่องในแถวเดยีวกนั และระยะทีส่ ัน้ทีส่ดุ
ระหวา่งท่อทางดา้นเขา้ และท่อทางดา้นออกจะตอ้งไมน้่อยกวา่  เท่าของเสน้ผา่นศูนยก์ลาง
ของท่อนัน้ดงัแสดงในรปูที ่6.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รปูท่ี .12 กล่องดึงสายชนิดดึงเป็นรปูตวั U 
 
 

ความยาวนอ้ยสุด
8x80 = 40 mm.

15 mm.
50 mm.

ท่อ    mm.

ตวัอย่างท่ี .1   จงหาขนาด Pull Box  สาํหรบัแบบดงึตรงซึง่ใชก้บัท่อ  ขนาด 
คอื  8 mm ,  mm  และ  mm 

 
วิธีทาํ   

ความยาวน้อยสดุ  = 8  d 
     = 8  8 
     =  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ตวัอย่างท่ี  .11   จงหาขนาด Pull Box  สาํหรบัแบบดงึเป็นมมุซึง่ใชก้บัท่อ  ขนาด คอื  
   8 mm ,  mm  และ  mm 

 
วิธีทาํ 
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ตัวอย่างที่ 6.11  
	 จงหาขนาด	Pull	Box	ส�าหรับแบบดึงเป็นมุมซึ่งใช้กับท่อ	3	ขนาด	คือ	
80	mm,	50	mm	และ	25	mm

วิธีท�า

	 D	 =	 6	×	80	+	50	+	25	 =	 555		mm
	 d1	 =	 6	×	80	 =	 480	 mm
	 d2	 =	 6	×	50	 =	 300	 mm
	 d3	 =	 6	×	25	 =	 150	 mm

80 mm.
50 mm.

25 mm.

80 mm.
50 mm.
25 mm.d1

d2 d
D

 
 
 

 
 
 
 
 
 

D =   8 +  +  =    mm 
d =   8   = 8 mm 
d =      =  mm 
d =      =  mm 

 
ตวัอย่างท่ี .12   จงหาขนาด Pull Box สาํหรบัแบบดงึเป็นรปูตวั U ซึง่ใชก้บัท่อขนาด   
   mm 

 
วิธีทาํ 
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ตัวอย่างที่ 6.12  
	 จงหาขนาด	Pull	Box	ส�าหรับแบบดึงเป็นรูปตัว	U	ซึ่งใช้กับท่อขนาด	
50	mm

วิธีท�า

	 D	 =	 6	×	50	+	50	 =	 350	 mm
	 6d	 =	 6	×	50	 =	 300	 mm

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
D =       =  mm 
d =      =  mm 
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7.1 บทน�า
	 สายไฟฟ้าเป็นวัสดุท่ีส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่งในระบบไฟฟ้า	 เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า	 และระบบอื่นๆ	 ที่ใช้ไฟฟ้า	 ดังนั้นพิกัด
กระแสของสายไฟฟ้าต่างๆ	จึงส�าคัญอย่างยิ่งในระบบไฟฟ้า	ทั้งนี้วิศวกรและช่าง
ต้องรู้และเข้าใจสายไฟฟ้าต่างๆ	 เป็นอย่างดี	 เพ่ือท่ีจะสามารถค�านวณ	 และ
เลือกใช้สายไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม	ซึ่งหากเลือกขนาดของสายไฟฟ้าใหญ่เกินไป
ก็จะเกิดความสิ้นเปลือง	หรือหากเลือกสายไฟฟ้าขนาดเล็กเกินไปก็จะไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน	อาจท�าให้เกิดความร้อนหรือลัดวงจรขึ้นได้

7.2 การน�ากระแสของสายไฟฟ้า
	 การน�ากระแสของสายไฟฟ้า	มีปัจจัยอยู่หลายประการ	ที่ส�าคัญ	มีดังนี้

 1) ตัวน�า (Conductor)
	 	 -		ใช้โลหะ	2	ชนิดคือ	Copper,	Aluminum
	 	 -		เมื่อมีกระแสไหลผ่านตัวน�า	จะเกิดก�าลังสูญเสียขึ้น	คือ	I²	R
	 	 -		ก�าลังสูญเสียนี้จะท�าให้เกิดความร้อน

บทที่

7 พิกัดกระแสไฟฟ้าของสายไฟฟ้า
และตารางพิกัดกระแส
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 2) ฉนวน (Insulation)
	 	 -		ใช้กันมากม	ี2	ชนิดคือ	PVC	70	°C,	XLPE	90	°C	
	 	 -		ความร้อนจากตัวน�า	 ท�าให้อุณหภูมิฉนวนสูงขึ้น	 แต่จะเกินค่าพิกัด
อุณหภูมิฉนวนไม่ได้
	 	 -	 ดังนั้นพิกัดอุณหภูมิของฉนวนจะเป็นตัวก�าหนดการน�ากระแส
ของสายไฟฟ้า

 3)  อุณหภูมิโดยรอบ (Ambient Temperature)
	 	 อุณหภูมิโดยรอบ	 เป็นตัวก�าหนดอุณหภูมิเพิ่มขึ้น	 (Temperature	
Rise)	ของฉนวน	หากอุณหภูมิโดยรอบสูงสายไฟฟ้าก็จะน�ากระแสได้น้อยลง
	 	 Ambient	Temperature	
	 	 	 Air		 	 40	°C	(เดิม	30	°C)
	 	 	 Underground	 30	°C	(เดิม	20	°C)

 4)  ความต้านทานความร้อนดิน (Soil Thermal Resistivity)
	 	 สายไฟฟ้าที่ฝังดินโดยตรงหรือเดินในท่อฝังดินความสามารถในการ
ระบายความร้อนของดิน	จะเป็นตัวก�าหนดการน�ากระแสของสายไฟฟ้า
	 	 Soil	Thermal	Resistivity
	 	 	 ดินแห้ง	(Dry)	 2.5	K.m	/	W
	 	 	 ดินชื้น	(Moist)	 1.0	K.m	/	W
 
 5)  วิธีการติดตั้ง (Method of Installation)
	 	 การเดินสายไฟฟ้าท�าได้หลายแบบ	 แต่ละแบบจะมีความสามารถ
ในการ	ระบายความร้อนไม่เหมือนกัน	 และวิธีการติดต้ังมีผลต่อการน�ากระแส
ของสายไฟฟ้า
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 6)  กลุ่มวงจร (Grouping)
	 	 เมื่อมีวงจรไฟฟ้าหลายวงจรอยู่ใกล้กันความร้อนจากวงจรไฟฟ้า
ข้างเคียง	 จะท�าให้อุณหภูมิสูงขึ้น	 การน�ากระแสของสายไฟฟ้าจะลดลง	 วงจร
ของสายไฟฟ้าหลายวงจรที่ติดตั้งใกล้กันจะต้องใช้ตัวคูณปรับค่า	(Rating	Factor)

7.3	 พิกัดกำรน�ำกระแสสำยไฟฟ้ำ	ตำมมำตรฐำน	IEC	
 เนื่องจากการน�ากระแสของสายไฟฟ้ามีความส�าคัญมาก	IEC	จึงได้จัดท�า
มาตรฐานเก่ียวกับเรื่องนี้	 คือ	 IEC	 60287	 Electric	 Cables	 (Calculation	 
of	 the	 Current	 Rating),	 IEC	 60364–5–52	 Low-voltage	 electrical	 
installations	 Part	 5-52:	 Selection	 and	 erection	 of	 electrical	 
equipment-wiring	systems	การติดตั้งสายไฟฟ้า	(Installation	Methods)	
ท�าได้หลายแบบตาม	British	Standard	อาจท�าได้มากกว่า	120	วิธี	แต่ส�าหรับ
พิกัดกระแสสายไฟฟ้านั้น	การติดตั้งไฟฟ้านั้นมีวิธีใกล้เคียงกันมาก	ซึ่งสามารถ
จัดเป็นกลุ่มเดียวกันได้เรียกว่า	Reference	Method	แบ่งเป็น	A,	B,	C,	D,	E,	
F	และ	G
	 ค่าพิกัดกระแสสายไฟฟ้าของ	 IEC	 ตามตารางใช้ส�าหรับ	 1	 วงจร	 ถ้ามี
วงจรมากข้ึน	 และสภาพเปลี่ยนไป	 จะต้องใช้ตัวคูณปรับค่า	 Rating	 Factors	

ซึ่งมีอยู่หลายตาราง	พิกัดกระแสไฟฟ้าของ	IEC	หลายประเทศได้น�าไปปรับแต่ง
ให้เหมาะสมกับการใช้งานของประเทศของตน	 มาตรฐานพิกัดสายไฟฟ้า 
ของประเทศที่ท�าได้สมบูรณ์	คือ	British	Standard	BS	7671	Requirements	
for	 Electrical	 Installations	 ส่วนที่เกี่ยวกับพิกัดกระแสสายไฟฟ้า	 คือ	 
Appendix	4	Current–Carrying	Capacity	and	Voltage	Drop	for	Cables
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7.4	 พิกัดกระแสของสำยไฟฟ้ำตำมสมำคมวิศวกรรม 
	 สถำนแห่งประเทศไทย	(วสท.) 
	 การปรับปรุงตารางพิกัดกระแสสายไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้ง 
ทางไฟฟ้า	 มาตรฐานเก่าสายไฟฟ้าใช้ตาม	 มอก.11-2531	 เมื่อทางกระทรวง
อุตสาหกรรมได้ยกเลิก	 มอก.11-2531	และให้ใช้	 มอก.11-2553	ตารางพิกัด
กระแสเดิมจึงใช้ไม่ได้	 จึงได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้ง	 และจัดท�า 
ตารางขึ้นมาใหม่ตามหลักการของมาตรฐาน	 IEC	 และ	 BS	 และได้ปรับปรุง 
ตารางต่างๆ	 เพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย	 การปรับปรุง	 
มีดังนี้
 Ambient Temperature
	 	 Air	 	 จาก	 30	°C	 เป็น	 40	°C	
	 	 Underground		 จาก	 20	°C	 เป็น	 30	°C
	 	 Soil	Thermal	Resistivity		 จาก	 2.5	K.m/W	 เป็น	 1.0	K.m/W
	 	 Reference	Method	ลักษณะการติดตั้งกลุ่มที่	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7

7.5		วิธีกำรติดตั้ง
	 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ	วสท.	ฉบับปรับปรุงมีรูปแบบการติด
ตั้ง	และลักษณะการติดตั้งสายไฟฟ้า	แบ่งเป็น	7	กลุ่ม	ดังนี้
 กลุ่มที่ 1
	 	 สายแกนเดียว	หรือหลายแกนหุ้มฉนวน	มี	/	ไม่มีเปลือกนอก	
	 	 เดินในช่องเดินสายโลหะ	หรืออโลหะ	ภายในฝ้าเพดานที่เป็นฉนวน
ความร้อนหรือผนังกันไฟ
 กลุ่มที่ 2
	 	 สายแกนเดียว	หรือหลายแกนหุ้มฉนวน	มี	/	ไม่มีเปลือกนอก
	 	 เดินในช่องเดินสายโลหะ	 หรืออโลหะเดินเกาะผนังหรือฝังในผนัง
คอนกรีต	หรือที่คล้ายกัน
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 กลุ่มที่ 3
	 	 สายแกนเดียว	หรือหลายแกนหุ้มฉนวนมีเปลือกนอก
	 	 เดินเกาะผนังหรือเพดานที่ไม่มีสิ่งปิดหุ้มที่คล้ายกัน
 กลุ่มที่ 4
	 	 สายเคเบิลแกนเดียวหุ้มฉนวน	มี	/	ไม่มีเปลือกนอก
	 	 วางเรียงแบบมีระยะห่างเดินบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศ
 กลุ่มที่ 5
	 	 สายแกนเดียว	หรือหลายแกนหุ้มฉนวน	มีเปลือกนอก
	 	 เดินในท่อโลหะหรืออโลหะฝังดิน
 กลุ่มที่ 6
	 	 สายแกนเดียว	หรือหลายแกน	หุ้มฉนวนมีเปลือกนอก
	 	 ฝังดินโดยตรง
 กลุ่มที่ 7
	 	 สายเคเบิลแกนเดียว	หรือหลายแกนหุ้มฉนวน	มีเปลือกนอก
	 	 วางบนรางเคเบิลแบบด้านล่างทึบ,	 รางเคเบิลแบบระบายอากาศ	
หรือรางเคเบิลแบบบันได

7.6	 ตำรำงพิกัดสำยไฟฟ้ำของสมำคมวิศวกรรมสถำน 
	 แห่งประเทศไทย	(วสท.)
	 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ	 วสท.	 มีตารางที่เกี่ยวกับกระแส
ไฟฟ้าอยู่	30	ตาราง	คือ	ตารางที่	5	-	8	และตารางที	่5	-	20	ถึง	5	-	48
	 โดยทั่วไป	 ใต้ตารางจะมีหมายเหตุ	 ผู้เขียนได้ตัดหมายเหตุออก	 ผู้อ่าน
สามารถหาได้จากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า	วสท.
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ตารางที่ 5-8
ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสเนื่องจากจ�านวนสายที่น�ากระแส

ในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกันมากกว่า	1	กลุ่มวงจร

จ�านวนกลุ่มวงจร ตัวคูณปรับค่า

2 0.80

3 0.70

4 0.65

5 0.60

6 0.57

7 0.54

8 0.52

9 0.50

10-12 0.45

13-16 0.41

17-20 0.38



บทที่ 7 พิกัดกระแสไฟฟ้าของสายไฟฟ้า และตารางพิกัดกระแส

คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 159

ตารางที่ 5-20
ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี	 มี/ไม่มีเปลือกนอก	 ส�าหรับ
ขนาดแรงดัน	 (U0/U)	 ไม่เกิน	 0.6/1	 กิโลโวลต์	 อุณหภูมิตัวน�า	 70	 ºC	 อุณหภูม ิ
โดยรอบ	40	ºC	เดินในช่องเดินสายในอากาศ

	 ลักษณะการติดตั้ง	 กลุ่มที่	1	 กลุ่มที	่2
	 จ�านวนตัวน�ากระแส	 2	 3	 2	 3
	 ลักษณะตัวน�ากระแส	 แกนเดียว	 หลายแกน	 แกนเดียว	 หลายแกน	 แกนเดียว	 หลายแกน	 แกนเดียว	 หลายแกน

	 รูปแบบการติดตั้ง
 
	 	 60227	IEC	01,	60227	IEC	02,	60227	IEC	05,	60227	IEC	06,	60227	IEC	10,	NYY,	
	 รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	 NYY-G,	VCT,	VCT-G,	IEC	60502-1	และสายที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ
		 	 เช่น	สายทนไฟ,	สายไร้ฮาโลเจน,	สายควันน้อย	เป็นต้น
	 ขนาดสาย(ตร.มม.)	 ขนาดกระแส	(แอมแปร์)
	 1	 10	 10	 9	 9	 12	 11	 10	 10
	 1.5	 13	 12	 12	 11	 15	 14	 13	 13
	 2.5	 17	 16	 16	 15	 21	 20	 18	 17
	 4	 23	 22	 21	 20	 28	 26	 24	 23
	 6	 30	 28	 27	 25	 36	 33	 31	 30
	 10	 40	 37	 37	 34	 50	 45	 44	 40
	 16	 53	 50	 49	 45	 66	 60	 59	 54
	 25	 70	 65	 64	 59	 88	 78	 77	 70
	 35	 86	 80	 77	 72	 109	 97	 96	 86
	 50	 104	 96	 94	 86	 131	 116	 117	 103
	 70	 131	 121	 118	 109	 167	 146	 149	 130
	 95	 158	 145	 143	 131	 202	 175	 180	 156
	 120	 183	 167	 164	 150	 234	 202	 208	 179
	 150	 209	 191	 188	 171	 261	 224	 228	 196
	 185	 238	 216	 213	 194	 297	 256	 258	 222
	 240	 279	 253	 249	 227	 348	 299	 301	 258
	 300	 319	 291	 285	 259	 398	 343	 343	 295
	 400	 -	 -	 -	 -	 475	 -	 406	 -
	 500	 -	 -	 -	 -	 545	 -	 464	 -
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ตารางที่ 5-21
ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวน�าทองแดง	หุ้มฉนวน	มีเปลือกนอก	ส�าหรับขนาด
แรงดัน	(U0/U)	ไม่เกิน	0.6/1	กิโลโวลต์	อุณหภูมิตัวน�า	70	หรือ	90	ºC	อุณหภูมิ
โดยรอบ	40	ºC	เดินเกาะผนังในอากาศ

	 ลักษณะการติดตั้ง	 กลุ่มที่	3

	 จ�านวนตัวน�ากระแส	 2	 ไม่เกิน	3	 ไม่เกิน	3

	 ลักษณะสาย	 แบน	 กลม	 กลม

	 ลักษณะตัวน�ากระแส	 หลายแกน	 แกนเดียว	 หลายแกน

	 ประเภทฉนวน	 พีวีซี	 พีวีซี	 ครอสลิงกด์พอลิ-	 พีวีซี	 ครอสลิงกด์พอลิ-

	 	 	 	 เอทิลีน	 	 เอทิลีน

	 อุณหภูมิตัวน�า	 70	ºC	 70	ºC	 90	ºC	 70	ºC	 90	ºC

	 รูปแบบการติดตั้ง

	 รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	 VAF,	VAF-G	 NYY,	 IEC	60502-1	 NYY,	NYY-G	 IEC	60502-1

	 	 	 IEC	60502-1	 	 60227	IEC	10,

	 	 	 	 	 IEC	60502-1	

	 ขนาดสาย	(ตร.มม.)	 	 	 ขนาดกระแส	(แอมแปร์)

	 1	 14	 12	 16	 12	 15

	 1.5	 17	 16	 21	 15	 20

	 2.5	 23	 22	 28	 21	 27

	 4	 32	 29	 37	 28	 36

	 6	 41	 37	 49	 36	 47

	 10	 56	 51	 67	 50	 65

	 16	 74	 69	 90	 66	 87

	 25	 -	 90	 118	 84	 108

	 35	 -	 112	 147	 104	 134

	 50	 -	 145	 190	 125	 163

หรือ หรือ
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ตารางที่ 5-21
ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวน�าทองแดง	หุ้มฉนวน	มีเปลือกนอก	ส�าหรับขนาด
แรงดัน	(U0/U)	ไม่เกิน	0.6/1	กิโลโวลต์	อุณหภูมิตัวน�า	70	หรือ	90	ºC	อุณหภูมิ
โดยรอบ	40	ºC	เดินเกาะผนังในอากาศ

	 ลักษณะการติดตั้ง	 กลุ่มที่	3

	 จ�านวนตัวน�ากระแส	 2	 ไม่เกิน	3	 ไม่เกิน	3

	 ลักษณะสาย	 แบน	 กลม	 กลม

	 ลักษณะตัวน�ากระแส	 หลายแกน	 แกนเดียว	 หลายแกน

	 ประเภทฉนวน	 พีวีซี	 พีวีซี	 ครอสลิงกด์พอลิ-	 พีวีซี	 ครอสลิงกด์พอลิ-

	 	 	 	 เอทิลีน	 	 เอทิลีน

	 อุณหภูมิตัวน�า	 70	ºC	 70	ºC	 90	ºC	 70	ºC	 90	ºC

	 รูปแบบการติดตั้ง

	 รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	 VAF,	VAF-G	 NYY,	 IEC	60502-1	 NYY,	NYY-G	 IEC	60502-1

	 	 	 IEC	60502-1	 	 60227	IEC	10,

	 	 	 	 	 IEC	60502-1	

	 ขนาดสาย	(ตร.มม.)	 	 	 ขนาดกระแส	(แอมแปร์)

	 70	 -	 186	 244	 160	 208

	 95	 -	 227	 297	 194	 253

	 120	 -	 264	 345	 225	 293

	 150	 -	 304	 397	 260	 338

	 185	 -	 348	 455	 297	 386

	 240	 -	 411	 537	 351	 455

	 300	 -	 474	 620	 404	 524

	 400	 -	 552	 722	 -	 -

	 500	 -	 629	 823	 -	 -

หรือ หรือ
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ตารางที่ 5-22
ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวน�าทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวนพีวีซี	 มอก.11-2553	
ส�าหรับขนาดแรงดัน	 (U0/U)	 ไม่เกิน	 450/750	 โวลต์	 อุณหภูมิตัวน�า	 70	 ºC	
อุณหภูมิโดยรอบ	40	ºC	เดินบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศ

	 ลักษณะการติดตั้ง	 กลุ่มที่	4

 
รูปแบบการติดตั้ง

	 รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	 60227	IEC	01,	60227	IEC	10,	NYY

	 ขนาดสาย	(ตร.มม.)	 ขนาดกระแส	(แอมแปร์)

	 4	 30	 37

	 6	 39	 48

	 10	 56	 67

	 16	 78	 92

	 25	 113	 127

	 35	 141	 157

	 50	 171	 191

	 70	 221	 244

	 95	 271	 297

	 120	 315	 345

	 150	 365	 397

	 185	 418	 453

	 240	 495	 535

	 300	 573	 617

	 400	 692	 741

D

D D

D

D

D D

D D D D D D D

D

D D

D

D
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D D D D D D Dหรือ หรือ
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ตารางที่ 5-23
ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวน�าทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี	 มีเปลือกนอก	 ส�าหรับ
ขนาดแรงดัน	 (U0/U)	 ไม่เกิน	 0.6/1	 กิโลโวลต์	 อุณหภูมิตัวน�า	 70	 ºC	 อุณหภูมิ 
โดยรอบ	30	ºC	ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

	 ลักษณะการติดตั้ง	 กลุ่มที่	5	 กลุ่มที	่6
	 จ�านวนตัวน�ากระแส	 2	 3	 ไม่เกิน	3
	 ลักษณะตัวน�า	 แกนเดียว	/	 แกนเดียว	/	 แกนเดียว	/
	 	 หลายแกน	 หลายแกน	 หลายแกน

	 รูปแบบการติดตั้ง

	 รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	 NYY,	NYY-G,	ตามมาตรฐาน	IEC	60502-1
	 ขนาดสาย	(ตร.มม.)	 ขนาดกระแส	(แอมแปร์)
	 1	 17	 15	 21
	 1.5	 21		 19	 26
	 2.5	 28	 25	 35
	 4	 36	 33	 45
	 6	 46	 41	 57
	 10	 62	 55	 76
	 16	 81	 72	 99
	 25	 106	 94	 128
	 35	 129	 114	 154
	 50	 153	 136	 181
	 70	 190	 168	 223
	 95	 232	 204	 267
	 120	 265	 234	 304
	 150	 303	 266	 342
	 185	 344	 303	 386
	 240	 404	 361	 448
	 300	 462	 404	 507
	 400	 529	 462	 577
	 500	 605	 527	 654
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ตารางที่ 5-24
ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวนพีวีซี	ตาม	มอก.11-2553	
ส�าหรับขนาดแรงดัน	(U0/U)	ไม่เกิน	300/500	โวลต์	อุณหภูมิตัวน�า	70	หรือ	
90	ºC	อุณหภูมิโดยรอบ	40	ºC	เดินในอากาศ

อุณหภูมิตัวน�า 70	ºC 90	ºC

รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน 60227	IEC	05,	60227	IEC	06 60227	IEC	07,	60227	IEC	08

ขนาดสาย	(ตร.มม.) ขนาดกระแส	(แอมแปร์)

0.5 3 3

0.75 6 6

1 102) 10

1.5 - 16

2.5 - 25

 หมายเหตุ	(ตารางที่	5-24)
	 1)	 อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก	40	ºC	ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าดังต่อไปนี้
	 	 -	 ส�าหรับสายหุ้มฉนวนพีวีซี	70	ºC

อุณหภูมิโดยรอบ
(องศาเซลเซียส)

31-35 36-40 41-45 46-50 51-55

ตัวคูณปรับค่า 1.11 1.00 0.87 0.71 0.50

	 	 -	 ส�าหรับสายหุ้มฉนวนพีวีซี	90	ºC

อุณหภูมิโดยรอบ
(องศาเซลเซียส)

31-50 51-55 56-60 61-65 66-70

ตัวคูณปรับค่า 1.00 0.96 0.83 0.67 0.47

	 2)	 ค่าขนาดกระแสเฉพาะรหัสเคเบิล	60227	IEC	06	เท่านั้น
	 3)	 ดูค�าอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	ในตารางที่	5-48
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ตารางที่ 5-25
ขนาดกระแสของสายอ่อน	 (flexible	 cord)	 ตัวน�าทองแดงหลายแกนหุ้ม
ฉนวนพีวีซ	ีตาม	มอก.11-2553	ส�าหรับขนาดแรงดัน	(U0/U)	ไม่เกิน	300/500	
โวลต์	อุณหภูมิตัวน�า	70	หรือ	90	ºC	อุณหภูมิโดยรอบ	40	ºC	เดินในอากาศ

จ�านวนตัวน�ากระแส 2 3

รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน 60227	IEC	52,	60227	IEC	53,	60227	IEC	56,	60227	IEC	57

ขนาดสาย(ตร.มม.) ขนาดกระแส	(แอมแปร์)

0.5 3 3

0.75 6 6

1 10 10

1.5 16 16

2.5 25 20

 หมายเหตุ	(ตารางที่	5-25)
	 1)	 อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก	40	ºC	ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าดังต่อไปนี้
	 	 -	 ส�าหรับสายหุ้มฉนวนพีวีซี	70	ºC

อุณหภูมิโดยรอบ
(องศาเซลเซียส)

31-35 36-40 41-45 46-50 51-55

ตัวคูณปรับค่า 1.11 1.00 0.87 0.71 0.50

	 	 -	 ส�าหรับสายหุ้มฉนวนพีวีซี	90	ºC

อุณหภูมิโดยรอบ
(องศาเซลเซียส)

31-50 51-55 56-60 61-65 66-70

ตัวคูณปรับค่า 1.00 0.96 0.83 0.67 0.47

	 2)	 สายอ่อนตัวน�าทินเซล	 ท่ีมีรหัสเคเบิล	 60227	 IEC	 41	 มีค่าขนาด
กระแส	=	0.7	แอมแปร์	ที่อุณหภูมิตัวน�า	70	ºC	และอุณหภูมิโดยรอบ	40	ºC
	 3)	 ดูค�าอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	ในตารางที	่5-48
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ตารางที่ 5-26
ขนาดกระแสของสายเคเบิลอ่อน	(flexible	cable)	ตัวน�าทองแดงหุ้มฉนวนพี
วีซี	ตาม	มอก.11-2553	ส�าหรับขนาดแรงดัน	(U0/U)	ไม่เกิน	450/750	โวลต์	
อุณหภูมิตัวน�า	70	ºC	อุณหภูมิโดยรอบ	40	ºC	เดินในอากาศ

	 จ�านวน/ลักษณะ	 เคเบิล	1	แกน	2	เส้น	หรือ	 เคเบิล	3	แกน,	4	แกน
	 ตัวน�ากระแส	 เคเบิล	2	แกน	1	เส้น	มี/ไม่มี	สายดิน	 หรือ	5	แกน
	 รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	 60227	IEC	02,	VCT,	VCT-G	 VCT,	VCT-G
	 ขนาดสาย	(ตร.มม.)	 ขนาดกระแส	(แอมแปร์)	
	 1.5	 16	 -
	 2.5	 25	 -
	 4	 30	 26
	 6	 39	 34
	 10	 51	 47
	 16	 73	 63
	 25	 97	 83
	 35	 140	 102
	 50	 175	 -
	 70	 216	 -
	 95	 258	 -
	 120	 302	 -
	 150	 347	 -
	 185	 394	 -
	 240	 471	 -

	 หมายเหตุ	(ตารางที่	5-26)
	 1)	 อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก	40	ºC	ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าดังต่อไปนี้

อุณหภูมิโดยรอบ
(องศาเซลเซียส)

31-35 36-40 41-45 46-50 51-55

ตัวคูณปรับค่า 1.11 1.00 0.87 0.71 0.50

	 2)	 ดูค�าอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	ในตารางที	่5-48
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ตารางที่ 5-27
ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวน�าทองแดงหุ ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน	 
มีเปลือกนอก	ส�าหรับขนาดแรงดัน	(U0/U)	ไม่เกิน	0.6/1	กิโลโวลต์	อุณหภูมิตัวน�า	
90	ºC	อุณหภูมิโดยรอบ	40	ºC	เดินร้อยในท่อในอากาศ

	 ลักษณะการติดตั้ง	 กลุ่มที่	1	 กลุ่มที	่2
	 จ�านวนตัวน�ากระแส	 2	 3	 2	 3
	 ลักษณะตัวน�ากระแส	 แกนเดียว	 หลายแกน	 แกนเดียว	 หลายแกน	 แกนเดียว	 หลายแกน	 แกนเดียว	 หลายแกน

 รูปแบบการติดตั้ง

 
  IEC	60502-1	และสายที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ	
	 รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	 เช่น	สายทนไฟ,	สายไร้ฮาโลเจน,	สายควันน้อย	เป็นต้น
	 ขนาดสาย(ตร.มม.)	 ขนาดกระแส	(แอมแปร์)
	 1	 13	 13	 12	 12	 15	 15	 14	 14
	 1.5	 17	 17	 15	 15	 21	 20	 18	 18
	 2.5	 24	 23	 21	 20	 28	 27	 25	 24
	 4	 32	 30	 28	 27	 38	 36	 34	 32
	 6	 41	 38	 36	 35	 49	 46	 44	 40
	 10	 56	 52	 49	 46	 68	 63	 60	 55
	 16	 74	 69	 66	 62	 91	 83	 80	 73
	 25	 96	 90	 86	 81	 121	 108	 106	 96
	 35	 119	 110	 106	 99	 149	 133	 131	 116
	 50	 144	 132	 128	 118	 180	 159	 159	 140
	 70	 182	 167	 163	 149	 230	 201	 202	 177
	 95	 219	 200	 197	 179	 278	 241	 245	 212
	 120	 253	 230	 227	 207	 322	 278	 284	 244
	 150	 289	 264	 259	 236	 358	 304	 311	 273
	 185	 329	 299	 295	 268	 409	 349	 349	 309
	 240	 386	 351	 346	 315	 480	 418	 410	 362
	 300	 442	 402	 396	 360	 549	 484	 468	 414
	 400	 -	 -	 -	 -	 622	 -	 531	 -
	 500	 -	 -	 -	 -	 713	 -	 606	 -
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ตารางที่ 5-28
ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าแกนเดียวตัวน�าทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน	
ส�าหรับขนาดแรงดัน	 (U0/U)	 ไม่เกิน	 0.6/1	 กิโลโวลต์	 อุณหภูมิตัวน�า	 90	 ºC	
อุณหภูมิโดยรอบ	40	ºC	เดินบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศ

หรือ หรือ

	 ลักษณะการติดตั้ง	 กลุ่มที่	4

 
รูปแบบการติดตั้ง

	 รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	 ตามมาตรฐาน	IEC	60502-1

	 ขนาดสาย	(ตร.มม.)	 ขนาดกระแส	(แอมแปร์)

	 4	 47	 54

	 6	 60	 68

	 10	 82	 90

	 16	 110	 124

	 25	 147	 166

	 35	 183	 206

	 50	 224	 250

	 70	 289	 321

	 95	 354	 391

	 120	 413	 455

	 150	 480	 525

	 185	 551	 602

	 240	 654	 711

	 300	 758	 821

	 400	 917	 987

	 500	 1,064	 1,140
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ตารางที่ 5-29
ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวน�าทองแดงหุ ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน	 
มีเปลือกนอก	ขนาดแรงดัน	(U0/U)	ไม่เกิน	0.6/1	กิโลโวลต์	อุณหภูมิตัวน�า	90	ºC	
อุณหภูมิโดยรอบ	30	ºC	ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

	 ลักษณะการติดตั้ง	 กลุ่มที่	5	 กลุ่มที	่6
	 จ�านวนตัวน�ากระแส	 2	 3	 ไม่เกิน	3
	 ลักษณะตัวน�า	 แกนเดียว	/	 แกนเดียว	/	 แกนเดียว	/
	 	 หลายแกน	 หลายแกน	 หลายแกน

	 รูปแบบการติดตั้ง

	 รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	 IEC	60502-1
	 ขนาดสาย	(ตร.มม.)	 ขนาดกระแส	(แอมแปร์)
	 1.5	 25	 22	 33
	 2.5	 33	 29	 43
	 4	 43	 38	 55
	 6	 54	 47	 70
	 10	 71	 63	 92
	 16	 94	 83	 119
	 25	 124	 109	 152
	 35	 150	 132	 184
	 50	 180	 159	 217
	 70	 223	 196	 266
	 95	 271	 238	 318
	 120	 313	 275	 362
	 150	 355	 312	 406
	 185	 406	 356	 459
	 240	 477	 418	 533
	 300	 543	 475	 601
	 400	 625	 545	 684
	 500	 717	 623	 777
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ตารางที่ 5-30
ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวน�าทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี	 มีเปลือกนอก	 ส�าหรับ
ขนาดแรงดัน	 (U0/U)	 ไม่เกิน	 0.6/1	 กิโลโวลต์	 อุณหภูมิตัวน�า	 70	 ºC	 อุณหภูม ิ
โดยรอบ	 40	 ºC	 วางบนรางเคเบิลแบบระบายอากาศไม่มีฝาปิด	 หรือรางเคเบิล
แบบบันได

	 ลักษณะการติดตั้ง	 	 	 กลุ่มที	่7
	 ลักษณะตัวน�ากระแส	 แกนเดียว	 หลายแกน

 
รูปแบบการติดตั้ง

	 รหัสชนิด	 60227	IEC	10,	NYY,	NYY-G	และสายที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ
	 เคเบิลใช้งาน	 เช่น	สายทนไฟ,	สายไร้ฮาโลเจน,	สายควันน้อย	เป็นต้น
	 ขนาดสาย	(ตร.มม.)	 ขนาดกระแส	(แอมแปร์)
	 1	 -	 -	 -	 -	 13
	 1.5	 -	 -	 -	 -	 16
	 2.5	 -	 -	 -	 -	 22
	 4	 -	 -	 -	 -	 30
	 6	 -	 -	 -	 -	 37
	 10	 -	 -	 -	 -	 52
	 16	 -	 -	 -	 -	 70
	 25	 99	 96	 127	 113	 88
	 35	 124	 119	 157	 141	 110
	 50	 151	 145	 191	 171	 133
	 70	 196	 188	 244	 221	 171
	 95	 239	 230	 297	 271	 207
	 120	 279	 268	 345	 315	 240
	 150	 324	 310	 397	 365	 278
	 185	 371	 356	 453	 418	 317
	 240	 441	 422	 535	 495	 374
	 300	 511	 488	 617	 573	 432
	 400	 599	 571	 741	 692	 -
	 500	 686	 652	 854	 800	 -
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ตารางที่ 5-31
ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวน�าทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี	 มีเปลือกนอก	 ส�าหรับ
ขนาดแรงดัน	 (U0/U)	 ไม่เกิน	 0.6/1	 กิโลโวลต์	 อุณหภูมิตัวน�า	 70	 ºC	 อุณหภูม ิ
โดยรอบ	40	ºC	วางบนรางเคเบิลชนิดด้านล่างทึบ	มี/ไม่มี	ฝาปิด

	 ลักษณะการติดตั้ง	 กลุ่มที่	7
	 ลักษณะตัวน�า	 แกนเดียว	 หลายแกน

	 รูปแบบการติดตั้ง

 

	 รหัสชนิด	 60227	IEC	10,	NYY,	NYY-G,	ตามมาตรฐาน	IEC	60502-1
	 เคเบิลที่ใช้งาน	 และสายที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ	เช่น	สายทนไฟ,	สายไร้ฮาโลเจน,	สายควันน้อย	เป็นต้น	
	 ขนาดสาย	(ตร.มม.)	 ขนาดกระแส	(แอมแปร์)
	 1	 -	 -	 12	 10
	 1.5	 -	 -	 15	 13
	 2.5	 -	 -	 21	 17
	 4	 -	 -	 28	 23
	 6	 -	 -	 36	 30
	 10	 -	 -	 50	 40
	 16	 -	 -	 66	 54
	 25	 90	 77	 84	 70
	 35	 112	 96	 104	 86
	 50	 145	 117	 125	 103
	 70	 186	 149	 160	 130
	 95	 227	 180	 194	 156
	 120	 264	 208	 225	 179
	 150	 304	 228	 260	 196
	 185	 348	 258	 297	 222
	 240	 411	 301	 351	 258
	 300	 474	 343	 404	 295
	 400	 552	 406	 -	 -
	 500	 629	 464	 -	 -
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หมายเหตุ	(ตารางที่	5-31)
	 1)	 อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก	 40	 ºC	 ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามท่ี
ระบุไว้ในตารางที่	5-43
	 2)	 ในกรณีมีจ�านวนตัวน�ากระแสมากกว่า	 1	 กลุ่มวงจร	 ส�าหรับ 
รางเคเบิลแบบมีฝาปิดให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่	 5-31(ก)	 
และส�าหรับรางเคเบิลแบบไม่มีฝาปิดให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว ้ 
ในตารางที่	5-41
 ยกเว้น	 การจัดวางระยะห่างระหว่างกลุ่มวงจรมากกว่าสองเท่าของผล
รวมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวน�ากระแส	 ไม่ต้องน�าตัวคูณปรับค่า 
ตามตารางมาพิจารณา

ตารางที่ 5-31(ก)

	 จ�านวนกลุ่มวงจร	 ตัวคูณปรับค่า
	 2	 0.8
	 3	 0.7
	 4	 0.65
	 5	 0.6
	 6	 0.57
	 7	 0.54
	 8	 0.52
	 9	 0.50
	 10-12	 0.45
	 13-16	 0.41
	 17-20	 0.38

	 3)	 ดูค�าอธิบายรูปแบบการติดตั้งในตารางที่	5-47
	 4)	 ดูค�าอธิบายรหัสชนิดเคเบิลใช้งาน	ในตารางที่	5-48
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ตารางที่ 5-32
ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวน�าทองแดงหุ ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน	 
มีเปลือกนอก	ส�าหรับขนาดแรงดัน	(U0/U)	ไม่เกิน	0.6/1	กิโลโวลต์	อุณหภูมิตัวน�า	
90	ºC	อุณหภูมิโดยรอบ	40	ºC	วางบนรางเคเบิลแบบระบายอากาศ	ไม่มีฝาปิด	
หรือรางเคเบิลแบบบันได

	 ลักษณะการติดตั้ง	 	 	 กลุ่มที	่7
	 ลักษณะตัวน�ากระแส	 แกนเดียว	 หลายแกน

 
รูปแบบการติดตั้ง

	 รหัสชนิด	 IEC	60502-1	และสายที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ
	 เคเบิลใช้งาน	 เช่น	สายทนไฟ,	สายไร้ฮาโลเจน,	สายควันน้อย	เป็นต้น
	 ขนาดสาย	(ตร.มม.)	 ขนาดกระแส	(แอมแปร์)
	 1	 -	 -	 -	 -	 16
	 1.5	 -	 -	 -	 -	 21
	 2.5	 -	 -	 -	 -	 29
	 4	 -	 -	 -	 -	 38
	 6	 -	 -	 -	 -	 49
	 10	 -	 -	 -	 -	 68
	 16	 -	 -	 -	 -	 91
	 25	 128	 123	 166	 147	 116
	 35	 160	 154	 206	 183	 144
	 50	 197	 188	 250	 224	 175
	 70	 254	 244	 321	 289	 224
	 95	 311	 298	 391	 354	 271
	 120	 364	 349	 455	 413	 315
	 150	 422	 404	 525	 480	 363
	 185	 485	 464	 602	 551	 415
	 240	 577	 552	 711	 654	 490
	 300	 670	 640	 821	 758	 565
	 400	 790	 749	 987	 917	 -
	 500	 908	 861	 1,140	 1,064	 -
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ตารางที่ 5-33
ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวน�าทองแดงหุ ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน	 
มีเปลือกนอก	ส�าหรับขนาดแรงดัน	(U0/U)	ไม่เกิน	0.6/1	กิโลโวลต์	อุณหภูมิตัวน�า	
90	ºC	อุณหภูมิโดยรอบ	40	ºC	วางบนรางเคเบิลชนิดด้านล่างทึบ	มี/ไม่มี	ฝาปิด

	 ลักษณะการติดตั้ง	 กลุ่มที่	7
	 ลักษณะตัวน�า	 แกนเดียว	 หลายแกน

	 รูปแบบการติดตั้ง

 

	 รหัสชนิด	 IEC	60502-1	และสายที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ
	 เคเบิลที่ใช้งาน	 เช่น	สายทนไฟ,	สายไร้ฮาโลเจน,	สายควันน้อย	เป็นต้น
	 ขนาดสาย(ตร.มม.)	 ขนาดกระแส	(แอมแปร์)
	 1	 -	 -	 15	 14
	 1.5	 -	 -	 20	 18
	 2.5	 -	 -	 27	 24
	 4	 -	 -	 36	 32
	 6	 -	 -	 47	 40
	 10	 -	 -	 65	 55
	 16	 -	 -	 87	 73
	 25	 118	 106	 108	 96
	 35	 147	 131	 134	 116
	 50	 190	 159	 163	 140
	 70	 244	 202	 208	 177
	 95	 297	 245	 253	 212
	 120	 345	 284	 293	 244
	 150	 397	 311	 338	 273
	 185	 455	 349	 386	 309
	 240	 537	 410	 455	 362
	 300	 620	 468	 524	 414
	 400	 722	 531	 -	 -
	 500	 823	 606	 -	 -
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หมายเหตุ	(ตารางที่	5-33)
	 1)	 อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก	 40	 ºC	 ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามท่ี
ระบุไว้ในตาราง	ที่	5-43
	 2)	 ในกรณีมีจ�านวนตัวน�ากระแสมากกว่า	 1	 กลุ่มวงจร	 ส�าหรับ 
รางเคเบิลแบบมีฝาปิดให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่	 5-33(ก)	
และส�าหรับรางเคเบิลแบบไม่มีฝาปิดให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว ้ 
ในตารางที่	5-41
 ยกเว้น		 การจัดวางระยะห่างระหว่างกลุ่มวงจรมากกว่าสองเท่าของผล
รวมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวน�ากระแส	 ไม่ต้องน�าตัวคูณปรับค่า 
ตามตารางมาพิจารณา

ตารางที่ 5-33(ก)

	 จ�านวนกลุ่มวงจร	 ตัวคูณปรับค่า
	 2	 0.8
	 3	 0.7
	 4	 0.65
	 5	 0.6
	 6	 0.57
	 7	 0.54
	 8	 0.52
	 9	 0.50
	 10-12	 0.45
	 13-16	 0.41
	 17-20	 0.38

	 3)	 ดูค�าอธิบายรูปแบบการติดตั้งในตารางที	่5-47
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ตารางที่ 5-34
ขนาดกระแสของสายเคเบิลชนิดเอ็มไอ	ตัวน�าและเปลือก	(Sheath)	ทองแดง	หุ้ม/
ไม่หุ้มพีวีซ	ีโดยเปลือกทองแดงสามารถสัมผัสได้	อุณหภูมิเปลือก	70	ºC	อุณหภูมิ
โดยรอบ	40	ºC

	 	 1	 16	 13	 14	 17	 14	 15
	 	 1.5	 20	 16	 18	 21	 18	 20
	 	 2.5	 26	 22	 25	 28	 24	 26
	 	 4	 34	 30	 32	 37	 31	 35
	 	 1	 17	 14	 15	 18	 15	 17
	 	 1.5	 21	 18	 20	 22	 19	 22
	 	 2.5	 29	 24	 26	 31	 26	 29
	 	 4	 38	 31	 35	 40	 34	 38
	 	 6	 48	 41	 44	 51	 43	 48
	 	 10	 65	 55	 60	 70	 59	 65
	 	 16	 87	 73	 78	 93	 78	 87
	 	 25	 113	 95	 102	 121	 102	 112
	 	 35	 139	 116	 125	 148	 125	 137
	 	 50	 172	 144	 154	 183	 155	 168
	 	 70	 210	 176	 188	 224	 190	 205
	 	 95	 252	 212	 224	 269	 227	 246
	 	 120	 289	 243	 258	 309	 262	 281
	 	 150	 330	 278	 294	 354	 299	 320
	 	 185	 374	 315	 333	 401	 339	 362
	 	 240	 437	 369	 388	 469	 396	 422

ลักษณะการติดตั้ง

ลักษณะการจัดวางสาย

จ�านวนตัวน�ากระแสและ
รูปแบบการติดตั้ง

เคเบิลแกนเดียว	
2	เส้น	หรือ

เคเบิล	
2	แกน	1	เส้น	
วางชิดกัน

เคเบิลแกนเดียว	
3	เส้น	

วางสามเหลี่ยม
ชิดกัน	หรือ

เคเบิล	3	แกน	
1	เส้น

เคเบิลแกนเดียว	
3	เส้น	

วางเรียงชิดกัน

เคเบิลแกนเดียว	
2	เส้น	หรือ

เคเบิล	
2	แกน	1	เส้น	
วางชิดกัน

เคเบิลแกนเดียว	
3	เส้น	

วางสามเหลี่ยม
ชิดกัน	หรือ

เคเบิล	3	แกน	
1	เส้น

เคเบิลแกนเดียว	
3	เส้น	

วางเรียงชิดกัน

	 เดินเกาะผนังในอากาศ,	วางบนรางเคเบิล
ชนิดด้านล่างทึบ	ไม่มีฝาปิด

วางบนรางเคเบิลแบบระบายอากาศ
ไม่มีฝาปิด	หรือรางเคเบิลแบบบันได

กลุ่มที่	7

รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้
ขนาดแรงดัน ขนาดสาย

(ตร.มม.)
ขนาดกระแส	(แอมแปร์)

IEC	60702,	หรือ	AS	3187

500	V
(รุ่นใช้งาน

เบา)

750	V
(รุ่นใช้งาน

หนัก)
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ตารางที่ 5-35
ขนาดกระแสของสายเคเบิลชนิดเอ็มไอ	 ตัวน�าและเปลือก	 (Sheath)	 ทองแดง	 
โดยเปลือกทองแดงไม่สามารถให้บุคคลสัมผัสหรือไม่สามารถสัมผัสกับวัสดุติดไฟได้	
อุณหภูมิเปลือก	105	ºC	อุณหภูมิโดยรอบ	40	ºC

	 	 1	 20	 17	 19	 22	 19	 21
	 	 1.5	 26	 22	 25	 29	 24	 27
	 	 2.5	 35	 30	 33	 38	 32	 36
	 	 4	 47	 40	 43	 50	 42	 47
	 	 1	 22	 18	 22	 24	 20	 23
	 	 1.5	 29	 24	 28	 30	 26	 29
	 	 2.5	 39	 32	 38	 41	 35	 40
	 	 4	 51	 43	 49	 55	 46	 52
	 	 6	 64	 54	 62	 70	 59	 65
	 	 10	 88	 75	 84	 96	 80	 88
	 	 16	 117	 98	 109	 126	 106	 117
	 	 25	 153	 129	 142	 165	 138	 151
	 	 35	 187	 157	 172	 202	 169	 184
	 	 50	 231	 195	 212	 250	 210	 227
	 	 70	 282	 239	 258	 306	 257	 276
	 	 95	 339	 287	 307	 368	 308	 330
	 	 120	 390	 330	 352	 423	 354	 378
	 	 150	 446	 377	 400	 484	 406	 431
	 	 185	 506	 428	 453	 548	 460	 488
	 	 240	 592	 500	 526	 641	 537	 568

ลักษณะการติดตั้ง

ลักษณะการจัดวางสาย

จ�านวนตัวน�ากระแสและ
รูปแบบการติดตั้ง

เคเบิลแกนเดียว	
2	เส้น	หรือ

เคเบิล	
2	แกน	1	เส้น	
วางชิดกัน

เคเบิลแกนเดียว	
3	เส้น	

วางสามเหลี่ยม
ชิดกัน	หรือ

เคเบิล	3	แกน	
1	เส้น

เคเบิลแกนเดียว	
3	เส้น	

วางเรียงชิดกัน

เคเบิลแกนเดียว	
2	เส้น	หรือ

เคเบิล	
2	แกน	1	เส้น	
วางชิดกัน

เคเบิลแกนเดียว	
3	เส้น	

วางสามเหลี่ยม
ชิดกัน	หรือ

เคเบิล	3	แกน	
1	เส้น

เคเบิลแกนเดียว	
3	เส้น	

วางเรียงชิดกัน

	 เดินเกาะผนังในอากาศ,	วางบนรางเคเบิล
ชนิดด้านล่างทึบ	ไม่มีฝาปิด

วางบนรางเคเบิลแบบระบายอากาศ
ไม่มีฝาปิด	หรือรางเคเบิลแบบบันได

กลุ่มที่	7

รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้
ขนาดแรงดัน ขนาดสาย

(ตร.มม.)
ขนาดกระแส	(แอมแปร์)

IEC	60702,	หรือ	AS	3187

500	V
(รุ่นใช้งาน

เบา)

750	V
(รุ่นใช้งาน

หนัก)
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ตารางที่ 5-36
ขนาดกระแสของสายเคเบิล	 ตัวน�าทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน	
เปลือกนอกพีวีซ	ี มีชีลด์	 ขนาดแรงดัน	 (U0/U)	ตั้งแต	่ 3.6/6	กิโลโวลต์	 ถึง	 18/30	 
กิโลโวลต์	 อุณหภูมิตัวน�า	 90	 ºC	 อุณหภูมิโดยรอบ	 40	 ºC	 วางบนรางเคเบิลแบบ
ระบายอากาศ	หรือบนรางเคเบิลแบบบันได

	 ลักษณะการติดตั้ง	 กลุ่มที่	7

	 จ�านวนตัวน�ากระแส	 3

	 รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้	 ตามมาตรฐาน	IEC	60502-2

	 ชนิดรางเคเบิล	 แบบระบายอากาศ	 แบบบันได

	 รูปแบบการติดตั้ง

 

	 ขนาดสาย	(ตร.มม.)	 	 	 	 	ขนาดกระแส	(แอมแปร์)

	 50	 217	 217	 255	 	 217	 	 221	 217	 260

	 70	 270	 269	 317	 	 269	 	 276	 269	 324

	 95	 329	 329	 387	 	 329	 	 336	 329	 395

	 120	 380	 379	 446	 	 379	 	 388	 379	 455

	 150	 429	 430	 499	 	 430	 	 438	 430	 509

	 185	 490	 494	 568	 	 494	 	 501	 494	 580

	 240	 577	 583	 664	 	 583	 	 589	 583	 678

	 300	 659	 669	 754	 	 669	 	 672	 669	 770

	 400	 746	 769	 837	 	 769	 	 762	 769	 854

อย
ู่ระ

หว
่าง

กา
รพ

ิจา
รณ

า

อย
ู่ระ

หว
่าง

กา
รพ

ิจา
รณ

า
D D

D

D D D

D
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ตารางที่ 5-37
ขนาดกระแสของสายเคเบิล	 ตัวน�าทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน	
เปลือกนอกพีวีซ	ีมีชีลด	์ขนาดแรงดัน	(U0/U)	ตั้งแต่	3.6/6	กิโลโวลต์	ถึง	18/30	
กิโลโวลต์	 อุณหภูมิตัวน�า	 90	 ºC	 อุณหภูมิโดยรอบ	 40	 ºC	 (เดินร้อยในท่อ 
ในอากาศ)	และ	30	ºC	(ร้อยท่อฝังดิน)

	 ลักษณะการติดตั้ง	 กลุ่มที่	2	 กลุ่มที	่5

	 จ�านวนตัวน�ากระแส	 ไม่เกิน	3

	 ลักษณะตัวน�า	 แกนเดียว

 รูปแบบการติดตั้ง

	 รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน	 ตามมาตรฐาน	IEC	60502-2

	 ขนาดสาย	(ตร.มม.)	 ขนาดกระแส	(แอมแปร์)

	 35	 148	 149

	 50	 175	 178

	 70	 215	 218

	 95	 265	 265

	 120	 303	 303

	 150	 348	 341

	 185	 396	 386

	 240	 478	 454

	 300	 551	 521

	 400	 636	 607

	 500	 730	 706
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ตารางที่ 5-38
ขนาดกระแสสายเคเบิลตัวน�าทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน	
มีเปลือกนอก	อุณหภูมิตัวน�า	 90	 ºC	อุณหภูมิโดยรอบ	30	 ºC	ขนาดแรงดัน	
(U0/U)	3.6/6	ถึง	18/30	กิโลโวลต์	เดินใน	duct	bank	ไม่เกิน	8	ท่อ

ขนาดสาย		

(ตร.มม.)

ขนาดกระแสต่อ	1	วงจร	(แอมแปร์)

จ�านวนวงจรทั้งหมด

1 2 3 4 5 6 7 8

35 175 160 147 137 130 122 116 110

50 210 191 175 162 153 144 136 130

70 251 228 208 193 182 171 161 154

95 313 282 256 236 222 208 196 187

120 357 322 292 270 254 238 224 213

150 405 362 327 300 282 263 248 235

185 461 410 369 339 318 296 278 264

240 535 475 427 392 367 342 321 305

300 611 539 481 440 411 382 358 339

400 694 619 553 507 473 440 412 391

500 797 695 616 560 522 483 451 427
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ตารางที่ 5-39
ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม	(ตัวน�าทองแดง)	ตาม	มอก.448-2525

ขนาดสาย
(ตร.มม.)

ขนาดกระแส	(แอมแปร์)

วัฏจักรท�างานสูงสุด	*,	ร้อยละ

100 60 30 25 20

10 87 110 160 175 195

16 115 150 215 235 260

25 155 200 285 315 350

35 195 250 355 390 440

50 250 320 450 495 560

70 310 400 560 620 690

95 375 485 685 750 840

120 435 570 790 870 970

150 510 660 930 1,020 1,140

185 570 740 1,040 1,150 1,280

240 680 880 1,240 1,360 1,520
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ตารางที่ 5-40
ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสส�าหรับสายเคเบิลแกนเดียว	วางบนรางเคเบิล	เป็นกลุ่ม
มากกว่า	1	วงจร

วิธีการติดตั้ง
จ�านวน

รางเคเบิล

จ�านวนกลุ่มวงจรต่อรางเคเบิล ลักษณะการจัด
เรียงเคเบิล1 2 3 4 5-6 7-9

รางเคเบิลแบบ
ระบายอากาศ	
(หมายเหตุ	2)

1
2
3

1.00
0.96
0.95

0.91
0.87
0.85

0.87
0.81
0.78

0.82
0.78
0.75

0.78
0.74
0.70

0.77
0.69
0.65

รูปแบบวางชิดกัน
ในแนวนอน

รางเคเบิลแบบ
ระบายอากาศ
วางแนวตั้ง
(หมายเหต	ุ3)

1
2

1.00
0.95

0.86
0.84

0.80
0.77

0.75
0.72

0.71
0.67

0.70
0.66 รูปแบบวางชิดกัน

ในแนวตั้ง

รางเคเบิลแบบ
บันได
(หมายเหต	ุ2)

1
2
3

1.00
0.98
0.97

0.97
0.93
0.90

0.96
0.89
0.86

0.94
0.88
0.83

0.93
0.86
0.80

0.92
0.83
0.77

รูปแบบวางชิดกัน
ในแนวนอน

รางเคเบิลแบบ
ระบายอากาศ
(หมายเหต	ุ2)

1
2
3

1.00
0.97
0.96

0.98
0.93
0.92

0.96
0.89
0.86

0.93
0.85
0.82

0.89
0.80
0.76

-
-
-

รูปแบบวางชิดกัน
แบบสามเหลี่ยม	
ห่างกันไม่น้อย
กว่า	2	เท่า	
ของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเคเบิล

รางเคเบิลแบบ
ระบายอากาศ
วางแนวตั้ง
(หมายเหต	ุ3)

1
2

1.00
1.00

0.91
0.90

0.89
0.86

0.88
0.85

0.87
0.83

-
-

a a > 20mm

>
30

0m
m

> 225mm

a a > 20mm

>
30

0m
m

a a > 20mm

>
30

0m
m

D>2D

D

>2D

> 225mm
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ตารางที่ 5-40 (ต่อ)
ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสส�าหรับสายเคเบิลแกนเดียว	วางบนรางเคเบิล	 เป็นกลุ่ม
มากกว่า	1	วงจร

วิธีการติดตั้ง
จ�านวน

รางเคเบิล

จ�านวนกลุ่มวงจรต่อรางเคเบิล ลักษณะการจัด
เรียงเคเบิล1 2 3 4 5-6 7-9

รางเคเบิลแบบ
บันได
(หมายเหต	ุ2)

1
2
3

1.00
0.97
0.96

1.00
0.95
0.94

1.00
0.93
0.90

1.00
0.92
0.89

1.00
0.91
0.86

-
-

รูปแบบวางชิดกัน
แบบสามเหลี่ยม	
ห่างกันไม่น้อยกว่า	
2	เท่า	ของเส้น
ผ่านศูนย์กลาง
เคเบิล

รางเคเบิลแบบ
ระบายอากาศ
(หมายเหต	ุ2)

1
2
3

1.00
0.97
0.96

0.93
0.89
0.88

0.90
0.85
0.82

0.87
0.81
0.78

0.83
0.76
0.72

-
-
-

รูปแบบวางห่าง
กันไม่น้อยกว่าเส้น
ผ่านศูนย์กลาง
เคเบิล

รางเคเบิลแบบ
ระบายอากาศ
วางแนวตั้ง
(หมายเหต	ุ3)

1
2

1.00
0.94

0.91
0.90

0.89
0.86

0.88
0.85

0.87
0.83

-
-

รางเคเบิลแบบ
บันได
(หมายเหต	ุ2)

1
2
3

1.00
0.97
0.96

0.97
0.94
0.93

0.96
0.93
0.92

0.96
0.92
0.91

0.96
0.91
0.88

-
-
-

D

D

> 225mm

a a > 20mm

>
30

0m
m

D D

a a > 20mm

>
30

0m
m

D D

a a > 20mm

>
30

0m
m

D>2D

 

 

 

D

D

> 225mm

a a > 20mm

>
30
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m

D D

a a > 20mm

>
30

0m
m

D D

a a > 20mm

>
30

0m
m

D>2D

 

 

 
D

D

> 225mm

a a > 20mm

>
30

0m
m

D D

a a > 20mm

>
30

0m
m

D D

a a > 20mm

>
30

0m
m

D>2D

 

 

 

D

D

> 225mm

a a > 20mm

>
30

0m
m

D D

a a > 20mm

>
30

0m
m

D D

a a > 20mm

>
30

0m
m

D>2D

 

 

 

หมายเหตุ (ตารางที่	5-40)
1)	 ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสให้ใช้กับการวางสายไฟฟ้าชั้นเดียวเท่านั้น
2)	 ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสให้ใช้กับการติดตั้งรางเคเบิลในแนวนอนท่ีมีระยะห่างระหว่างรางเคเบิลในแนวด่ิง	 
 ไม่น้อยกว่า	300	มม.	และติดตั้งรางเคเบิลห่างจากผนังไม่น้อยกว่า	20	มม.	เท่านั้น
3)	 ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสให้ใช้กับการติดตั้งรางเคเบิลในแนวดิ่งที่มีระยะห่างระหว่างรางเคเบิลในแนวราบ	 
 ไม่น้อยกว่า	225	มม.	เท่านั้น
4)	 ในกรณีที่จ�านวนรางเคเบิลมากกว่าหนึ่งราง	ตัวคูณปรับค่าให้คิดจากรางเคเบิลที่มีกลุ่มวงจรมากที่สุด
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ตารางที่ 5-41
ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสส�าหรับสายเคเบิลหลายแกน	 วางบนรางเคเบิลแบบ
ระบายอากาศ	แบบด้านล่างทึบ	หรือแบบบันได	เมื่อวางเป็นกลุ่มมากกว่า	1	วงจร

วิธีการติดตั้ง
จ�านวน

รางเคเบิล

จ�านวนเคเบิลต่อรางเคเบิล

1 2 3 4 5-6 7-9

รางเคเบิลแบบ
ระบายอากาศ
(หมายเหตุ	2)

1
2
3

4-6

1.0
1.0
1.0
1.0

0.88
0.87
0.86
0.84

0.82
0.80
0.79
0.77

0.77
0.77
0.76
0.73

0.73
0.73
0.71
0.68

0.72
0.68
0.66
0.64

1
2
3

1.0
1.0
1.0

1.0
0.99
0.98

0.98
0.96
0.95

0.95
0.92
0.91

0.91
0.87
0.85

-
-
-

รางเคเบิลแบบ
ระบายอากาศ
วางแนวตั้ง
(หมายเหตุ	3)

1
2

1.0
1.0

0.88
0.88

0.82
0.81

0.77
0.76

0.73
0.71

0.72
0.70

1
2

1.0
1.0

0.91
0.91

0.89
0.88

0.88
0.87

0.87
0.85

-
-

     

a a > 20mm

>
30

0m
m

a a > 20mm

>
30

0m
m

D D

> 225mm

> 225mm

D
D

 

 

 

 

หมายเหตุ (ตารางที่	5-41)
1)	 ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสให้ใช้กับการวางสายไฟฟ้าชั้นเดียวเท่านั้น
2)	 ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสให้ใช้กับการติดตั้งรางเคเบิลในแนวนอนท่ีมีระยะห่างระหว่างรางเคเบิลในแนวด่ิง	 
 ไม่น้อยกว่า	300	มม.	และติดตั้งรางเคเบิลห่างจากผนังไม่น้อยกว่า	20	มม.	เท่านั้น
3)	 ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสให้ใช้กับการติดตั้งรางเคเบิลในแนวดิ่งที่มีระยะห่างระหว่างรางเคเบิลในแนวราบ	 
 ไม่น้อยกว่า	225	มม.	เท่านั้น
4)	 ในกรณีที่จ�านวนรางเคเบิลมากกว่าหนึ่งราง	ตัวคูณปรับค่าให้คิดจากรางเคเบิลที่มีกลุ่มวงจรมากที่สุด
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ตารางที่ 5-41 (ต่อ)
ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสส�าหรับสายเคเบิลหลายแกน	 วางบนรางเคเบิลแบบ
ระบายอากาศ	แบบด้านล่างทึบ	หรือแบบบันได	เมื่อวางเป็นกลุ่มมากกว่า	1	วงจร

วิธีการติดตั้ง
จ�านวน

รางเคเบิล

จ�านวนเคเบิลต่อรางเคเบิล

1 2 3 4 5-6 7-8

รางเคเบิลแบบ
ด้านล่างทึบ
(หมายเหตุ	2)

1
2
3

4-6

0.97
0.97
0.97
0.97

0.84
0.83
0.82
0.81

0.78
0.76
0.75
0.73

0.75
0.72
0.71
0.69

0.71
0.68
0.66
0.63

0.68
0.63
0.61
0.58

รางเคเบิลแบบ
บันได
(หมายเหตุ	2)

1
2
3

4-6

1.0
1.0
1.0
1.0

0.87
0.86
0.85
0.84

0.82
0.80
0.79
0.77

0.80
0.78
0.76
0.73

0.79
0.76
0.73
0.68

0.78
0.73
0.70
0.64

1
2
3

1.0
1.0
1.0

1.0
0.99
0.98

1.0
0.98
0.97

1.0
0.97
0.96

1.0
0.96
0.93

-
-
-

     

a a > 20mm

>
30

0m
m

a a > 20mm

>
30

0m
m

D D

a a > 20mm

>
30

0m
m

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า186

ตารางที่ 5-42
ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซีตาม	 มอก.293-2541	
ขนาดแรงดัน	(U0/U)	ไม่เกิน	450/750	โวลต์	อุณหภูมิตัวน�า	70	ºC	อุณหภูมิ
โดยรอบ	40	ºC	เดินบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศ

รูปแบบการติดตั้ง

ขนาดสาย	(ตร.มม.) ขนาดกระแส	(แอมแปร์)

25 97 86

35 121 108

50 147 132

70 189 171

95 231 210

120 268 245

150 310 284

185 354 327

240 419 389

300 485 452

400 584 547

500 674 635

D D D D

D

D

D D

  

D D D D

D

D

D D
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ตารางที่ 5-43
ตัวคูณปรับค่าอุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก	 40	 ºC	 ใช้กับค่าขนาดกระแส
ของเคเบิล	เมื่อเดินในอากาศ

อุณหภูมิโดยรอบ
(องศาเซลเซียส)

ฉนวน

PVC
XLPE	หรือ	

EPR

เอ็มไอ

70	oC 105	oC

11-15 1.34 1.23 1.41 1.21

16-20 1.29 1.19 1.34 1.16

21-25 1.22 1.14 1.26 1.13

26-30 1.15 1.10 1.18 1.09

31-35 1.08 1.05 1.09 1.04

36-40 1.00 1.00 1.00 1.00

41-45 0.91 0.96 0.91 0.96

46-50 0.82 0.90 0.79 0.91

51-55 0.70 0.84 0.67 0.87

56-60 0.57 0.78 0.53 0.82

61-65 - 0.71 - 0.76

66-70 - 0.64 - 0.70

71-75 - 0.55 - 0.65

76-80 - 0.45 - 0.59

81-85 - - - 0.51

86-90 - - - 0.43

91-95 - - - 0.35
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ตารางที่ 5-44
ตัวคูณปรับค่าอุณหภูมิโดยรอบแตกต่างจาก	30	ºC	ใช้กับค่าขนาดกระแสของ
เคเบิล	เมื่อเดินใต้ดิน

อุณหภูมิโดยรอบ
(องศาเซลเซียส)

ฉนวน

PVC XLPE	หรือ	EPR

11-15 1.18 1.12

16-20 1.12 1.08

21-25 1.07 1.03

26-30 1.0 1.0

31-35 0.94 0.96

36-40 0.87 0.91

41-45 0.80 0.86

46-50 0.71 0.82

51-55 0.62 0.76

56-60 0.51 0.70

61-65 - 0.65

66-70 - 0.57

71-75 - 0.49

76-80 - 0.41
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ตารางที่ 5-45
ตัวคูณปรับค่าส�าหรับสายเคเบิลแกนเดียว	 หรือหลายแกน	 ขนาดแรงดัน	
(U0/U)	ไม่เกิน	0.6/1	กิโลโวลต์	ฝังดินโดยตรง	เมื่อวางเป็นกลุ่มมากกว่า	1	วงจร	
วางเรียงกันแนวระดับ

จ�านวน
วงจร

ระยะห่างระหว่างผิวด้านนอกเคเบิล	แต่ละวงจร	(มม.)

วางชิดกัน เส้นผ่านศูนย์กลาง
เคเบิล	1	เส้น

125 250 500

2 0.75 0.80 0.85 0.90 0.90

3 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85

4 0.60 0.60 0.70 0.75 0.80

5 0.55 0.55 0.65 0.70 0.80

6 0.50 0.55 0.60 0.70 0.80

ตารางที่ 5-46
ตัวคูณปรับค่าส�าหรับสายเคเบิลแกนเดียว	 หรือหลายแกน	 ขนาดแรงดัน	
(U0/U)	 ไม่เกิน	 0.6/1	 กิโลโวลต์	 ร้อยท่อฝังดินโดยตรง	 เมื่อวางเป็นกลุ่ม
มากกว่า	1	วงจร	วางเรียงกันแนวระดับ

จ�านวนวงจร
ระยะห่างระหว่างผิวด้านนอกท่อ	แต่ละวงจร	(มม.)

วางชิดกัน 250 500 1,000

2 0.85 0.90 0.95 0.95

3 0.75 0.85 0.90 0.95

4 0.70 0.80 0.85 0.90

5 0.65 0.80 0.85 0.90

6 0.60 0.80 0.80 0.90



คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า190

ตารางที่ 5-47
รูปแบบการติดตั้งอ้างอิง

วิธีการเดินสาย รูปแบบการติดตั้ง
ลักษณะ

การติดตั้ง
หมายเหตุ

สายแกนเดียวหรือหลายแกนหุ้ม

ฉนวน	มี/ไม่มีเปลือกนอก	เดิน

ช่องเดินสายโลหะหรืออโลหะ	

ภายในฝ้าเพดานที่เป็นฉนวน

ความร้อน	หรือผนังกันไฟ

กลุ่มที่	1 ฝ้าเพดาน	หรือผนังกันไฟ

ที่เป็นฉนวนความร้อนคือ

วัสดุที่มีค่าการน�าทาง

ความร้อน	(thermal	

con-ductance)	

อย่างน้อย	10	W/m2
lK*

สายแกนเดียวหรือหลายแกนหุ้ม

ฉนวน	มี/ไม่มีเปลือกนอก	เดินใน

ช่องเดินสายโลหะหรืออโลหะเดิน

เกาะผนังหรือเพดาน	หรือฝังใน

ผนังคอนกรีตหรือที่คล้ายกัน

กลุ่มที่	2 กรณีฝังในผนังคอนกรีต

หรือที่คล้ายกันผนังนั้น

จะต้องมีค่าความ

ต้านทานความร้อน	

(thermal	resistivity)	

ไม่เกิน	2	Klm/W

สายแกนเดียวหรือหลายแกนหุ้ม

ฉนวนมีเปลือกนอก	เดินเกาะผนัง	

หรือเพดาน	ที่ไม่มีสิ่งปิดหุ้มที่

คล้ายกัน

หรือ

กลุ่มที่	3 -

สายเคเบิลแกนเดียวหุ้มฉนวน	

มี/ไม่มีเปลือกนอก	วางเรียงกัน

แบบมีระยะห่าง	เดินบนฉนวน

ลูกถ้วยในอากาศ

            
หรือ

กลุ่มที่	4 ระยะห่างถึงผนังและ

ระหว่างเคเบิลไม่น้อย

กว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง

เคเบิล
 

D

D

D D

D D D DD

D

D D

D D D DD

D

D D

D D D D

หรือ

หรือ
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ตารางที่ 5-47 (ต่อ)
รูปแบบการติดตั้งอ้างอิง

วิธีการเดินสาย รูปแบบการติดตั้ง
ลักษณะ

การติดตั้ง
หมายเหตุ

สายแกนเดียวหรือหลายแกนหุ้ม

ฉนวนมีเปลือกนอก	เดินในท่อ

โลหะหรืออโลหะฝังดิน

กลุ่มที่	5 -

สายแกนเดียว	หรือหลายแกน	

หุ้มฉนวน	มีเปลือกนอก	ฝังดิน

โดยตรง

กลุ่มที่	6 -

สายเคเบิลแกนเดียวหรือหลาย

แกนหุ้มฉนวน	มีเปลือกนอก	

วางบนรางเคเบิลแบบด้านล่างทึบ, 

รางเคเบิลแบบระบายอากาศ	

หรือรางเคเบิลแบบบันได

กลุ่มที่	7 รางเคเบิลแบบระบาย

อากาศจะต้องมีพื้นที่

รูระบายอากาศไม่น้อย

กว่าร้อยละ	30	ของ

พื้นผิวรางเคเบิลทั้งหมด
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือ

หรือ

หรือ
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ตารางที่ 5-48
ข้อก�าหนดการใช้งานของสายไฟฟ้าตัวน�าทองแดง	หุ้มฉนวนพีวีซ	ีตาม	มอก.11-2553

รหสัชนดิ
เคเบิล/
ชื่อเรียก

ขนาด
สาย

(ตร.มม.)
ลักษณะตวัน�า

จ�านวน
แกน

อุณหภูมิ
ตัวน�า

เปลือก
นอก

แรงดัน
ไฟฟ้า
Uo/U
(โวลต์)

การใช้งาน

60227	
IEC	01

1.5-400 เดี่ยวแข็ง
(Solid)	หรือ

ตีเกลียว	
(Stranded)

แกนเดียว 70°C ไม่มี 450/750 •		ใช้งานทั่วไป
•  เดินในช่องเดินสายและต้อง

ป้องกันน�้าเข้าช่องเดินสาย
•	 ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดิน

โดยตรง

60227
IEC	02

1.5-240 ฝอย
(Flexible)

แกนเดียว 70°C ไม่มี 450/750 •		ใช้งานทั่วไป
•		เดินในช่องเดินสายและต้อง

ป้องกันน�้าเข้าช่องเดินสาย
• ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดิน

โดยตรง

60227
IEC	05

0.5-1.0 เดี่ยวแข็ง
(Solid)

แกนเดียว 70°C ไม่มี 300/500 •		ใช้งานทั่วไป
•	 เดินในช่องเดินสายและต้อง

ป้องกันน�้าเข้าช่องเดินสาย
• ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดิน

โดยตรง

60227
IEC	06

0.5-1.0 ฝอย
(Flexible)

แกนเดียว 70°C ไม่มี 300/500 •		ใช้งานทั่วไป
•	 เดินในช่องเดินสายและต้อง

ป้องกันน�้าเข้าช่องเดินสาย
•	 ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดิน

โดยตรง

60227
IEC	07

0.5-2.5 เดี่ยวแข็ง
(Solid)

แกนเดียว 90°C ไม่มี 300/500 •		ใช้งานทั่วไป
•	 เดินในช่องเดินสายและต้อง

ป้องกันน�้าเข้าช่องเดินสาย
•	 ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดิน

โดยตรง
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ตารางที่ 5-48 (ต่อ)
ข้อก�าหนดการใช้งานของสายไฟฟ้าตัวน�าทองแดง	หุ้มฉนวนพีวีซ	ีตาม	มอก.11-2553

รหสัชนดิ
เคเบิล/
ชื่อเรียก

ขนาด
สาย

(ตร.มม.)
ลกัษณะตวัน�า

จ�านวน
แกน

อุณหภูมิ
ตัวน�า

เปลือก
นอก

แรงดัน
ไฟฟ้า
Uo/U
(โวลต์)

การใช้งาน

60227
IEC	08

0.5-2.5 ฝอย
(Flexible)

แกนเดียว 90°C ไม่มี 300/500 •		ใช้งานทั่วไป
•	 เดินในช่องเดินสายและต้อง

ป้องกันน�้าเข้าช่องเดินสาย
•	 ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดิน

โดยตรง

60227
IEC	10

1.5-35 ตีเกลียว
(Stranded)

หลายแกน
(มี/ไม่มี
สายดิน)

70°C มี 300/500 •		ใช้งานทั่วไป
•	 เดินในช่องเดินสายและต้อง

ป้องกันน�้าเข้าช่องเดินสาย
•	 วางบนรางเคเบิล
•	 ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดิน

โดยตรง

60227
IEC	41

0.8 ตีเกลียว
(Stranded)

2	แกน 70°C ไม่มี 300/300 •	 ใช้งานภายในอุปกรณ์
	 อิเล็กทรอนิกส์

60227
IEC	43

0.5-0.75 ฝอย
(Flexible)

1	แกน 70°C มี 300/300 •		ใช้ต่อไฟประดับตกแต่ง
	 ภายในอาคาร

60227
IEC	52

0.5-0.75 ฝอย
(Flexible)

หลายแกน
(มี/ไม่มี
สายดิน)

70°C มี 300/300 •	 ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิด
หยิบยกได้

•		ใช้งานภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า

60227
IEC	53

0.75-2.5 ฝอย
(Flexible)

หลายแกน
(มี/ไม่มี
สายดิน)

70°C มี 300/500 •	 ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิด
หยิบยกได้	(ใช้งานหนัก)

•		ใช้ต่อเข้าดวงโคม

60227
IEC	56

0.5-0.75 ฝอย
(Flexible)

หลายแกน
(มี/ไม่มี
สายดิน)

90°C มี 300/300 •		ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิด
หยิบยกได้	(ใช้งานหนัก)
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ตารางที่ 5-48 (ต่อ)
ข้อก�าหนดการใช้งานของสายไฟฟ้าตัวน�าทองแดง	หุ้มฉนวนพีวีซ	ีตาม	มอก.11-2553

รหสัชนดิ
เคเบิล/
ชื่อเรียก

ขนาด
สาย

(ตร.มม.)
ลักษณะตวัน�า

จ�านวน
แกน

อุณหภูมิ
ตัวน�า

เปลือก
นอก

แรงดัน
ไฟฟ้า
Uo/U
(โวลต์)

การใช้งาน

60227
IEC	57

0.75-2.5 ฝอย
(Flexible)

หลายแกน
(มี/ไม่มี
สายดิน)

90°C มี 300/500 •	 ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิด
หยิบยกได้	(ใช้งานหนัก)

•	 ใช้ในดวงโคมไฟฟ้าที่มี/ไม่มี
บัลลาสต์

•		ใช้ในป้ายโฆษณา/ป้ายไฟฟ้า

NYY 1-500 ตีเกลียว
(Stranded)

แกนเดี่ยว 70°C มี 450/750 •		ใช้งานทั่วไป
•		วางบนรางเคเบิล
•	 ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดิน
	 โดยตรง

1-300 หลายแกน

NYY-G 1-300 หลายแกน	
มีสายดิน

VAF
VAF-G

1-16 เดี่ยวแข็ง
(Solid)

หรือตีเกลียว
(Stranded)

2	แกน
2	แกน
มีสายดิน

70°C มี 300/500 •		เดินเกาะผนัง
•		เดินในช่องเดินสาย	
	 ห้ามร้อยท่อ
•		ห้ามฝังดิน

VCT
VCT-G

1-35 ฝอย
(Flexible)

แกนเดี่ยว
หลายแกน	

และ
หลายแกน
มีสายดิน

70°C มี 450/750 •		ใช้งานทั่วไป
•		ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
•		วางบนรางเคเบิล
•		ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดิน
	 โดยตรง
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8.1 บทน�า
	 การเลือกชนิด	 และขนาดของสายไฟฟ้าส�าหรับงานหนึ่งๆ	 มีความ
ส�าคัญมาก	 ช่างและวิศวกรจะต้องเก่ียวข้องกับการเลือกขนาดสายไฟฟ้า
ตลอดชีวิตการท�างาน	ดังนั้นช่างและวิศวกรต้องศึกษา	และฝึกหัดการค�านวณ
การเลือกขนาดสายไฟฟ้าให้เข้าใจถ่องแท้
	 วิธีการติดตั้ง	 และตารางพิกัดสายไฟฟ้า	 อยู่ในบทที่	 5	 ของมาตรฐาน
การติดตั้งทางไฟฟ้าของ	 วสท.	 บทน้ีมีความส�าคัญมาก	 ช่างและวิศวกรต้อง
ศึกษาให้เข้าใจหลักการต่างๆ	 ของบทนี้เพื่อให้สามารถค�านวณ	 และเลือกได้
อย่างถูกต้อง
	 การติดตั้งทางไฟฟ้าสามารถแบ่งได้เป็น	 7	 กลุ่ม	 แต่ละกลุ่มมีพิกัด
กระแสไฟฟ้าต่างกันตามตารางพิกัดกระแสสายไฟฟ้า	 กลุ่มการติดต้ังท่ีใช้ 
มากที่สุด	คือ	กลุ่มการติดตั้งที่	2,	5	และ	7

8.2 ขั้นตอนการค�านวณ
	 การค�านวณหาขนาดสายไฟฟ้า	ท�าได้อย่างมีระบบอาจแบ่งการค�านวณ
หาขนาดสายไฟฟ้าเป็น	7	ขั้นตอน
 l	 ช่าง	หรือ	วิศวกรใหม่	ควรท�าตามขั้นตอนที่ให้ไว้
 l  ส�าหรับวิศวกรอาวุโส	หรือช่างที่ช�านาญแล้วอาจละเลยบางขั้นตอนได้					

บทที่

8 การค�านวณหาขนาดสายไฟฟ้า
ตามกลุ่มการติดตั้งที่ 2, 5 และ 7
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 l	 ช่างหรือวิศวกรทุกท่าน	ควรต้องค�านวณเอง	หลายๆ	ครั้งเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ	และความช�านาญ

 ขั้นตอนการหาขนาดของสายไฟฟ้า
	 1.		ก�าหนดกระแสออกแบบ	Design	Current	(Ib)	หรือกระแสโหลด	(IL)
	 2.		ก�าหนดขนาดอุปกรณ์ป้องกัน	(In)
	 3.		เลือกกลุ่มการติดตั้ง	
	 4.		เลือกชนิดของสายไฟฟ้า
  l 	 ชนิดฉนวน	PVC,	XLPE
  l 	 จ�านวนแกน	1,	2,	3,	4	แกน
  l 		เลือกตารางที่จะใช้
	 5.	 หาตัวคูณปรับค่า	
	 	 Ca		=			ตัวคูณปรับค่าอุณหภูมิโดยรอบ
	 	 Cg		=			ตัวคูณปรับค่าจ�านวนกลุ่มวงจร
	 6.		หากระแสไฟฟ้า
	 	 	 It	=	In	/	(Ca	x		Cg) 
	 7.	 เลือกขนาดสายไฟฟ้าจากตารางท่ีเลือกไว้	 โดยพิกัดกระแสของ 
สายไฟฟ้าต้องมากกว่าค่า	It
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8.3 กำรเลือกขนำดชนิด	สำยไฟฟำ้ตำมกำรติดตั้งกลุ่มที่	2
	 การติดตั้งกลุ่มที่	2
	 สายแกนเดี่ยว	หรือหลายแกน	หุ้มฉนวน		มี	/	ไม่มีเปลือกนอก	เดินใน
ช่องเดินสายโลหะ	 หรืออโลหะ	 เดินเกาะผนัง	 หรือเพดาน	 หรือฝังในผนัง
คอนกรีต	หรือที่คล้ายกัน
 l	 การเดินสายในช่องเดินสายในอากาศอยู่กลุ่มที่	 2	 มีใช้มากที่สุด	 
ต้องศึกษาให้เข้าใจ
 l	 พิกัดกระแสของสายไฟฟ้าในท่อโลหะ	และอโลหะจะเหมือนกัน
 l  พิกัดกระแสแยกเป็น
	 	 ไฟฟ้า	 1		เฟส	 ตัวน�ากระแส	 2		เส้น
	 	 ไฟฟ้า	 3		เฟส	 ตัวน�ากระแส	 3		เส้น
	 	 ระบบไฟฟ้า		3	ph,	4w		ถือว่ามีตัวน�ากระแส			3		เส้น
 l		พิกัดกระแสยังแยกเป็น	
	 	 สายแกนเดียว	 พิกัดกระแส	มีค่าสูง	
	 	 สายหลายแกน	 พิกัดกระแส	มีค่าต�่า
	 	 ไฟฟ้า		1		เฟส	 ตัวน�า		2		เส้น		 =	 1	กลุ่มวงจร
	 	 ไฟฟ้า		3		เฟส	 ตัวน�า		3,	4	เส้น		 =	 1	กลุ่มวงจร
 l	 พิกัดกระแสมี		2		ตาราง	คือ
	 	 สาย	PVC				70	°C				ตารางที่	5	-	20		
	 	 สาย	XLPE		90	°C				ตารางที่	5	-	27	
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 สายไฟฟ้าที่อนุญาตให้ใช้ได้
	 1)	 สาย	PVC	70	°C		ตารางที่	5	-	20	IEC	01,	IEC	02,	IEC	05,	IEC	
06,	IEC	10,	NYY,	NYY	-	G,	VCT,	VCT	-	G
	 2)	 สาย	XLPE	90	°C		ตารางที่	5	-	27	 IEC	60502	-	1	สายทนไฟ,	 
สายไร้ฮาโลเจน,	สายควันน้อย
	 	 -		เมื่อต้องการเดินสายไฟฟ้า	มากกว่า		1		กลุ่มวงจร	ในท่อเดียวกัน	
ต้องมีตัวคูณปรับค่าตาม	ตารางที่	5	-	8
 
 การเดินสายไฟฟ้าในรางเดินสาย	Wireways	
 l	 การเดินสายไฟฟ้าแบบนี้	 นิยมใช้มากเนื่องจากท�างานง่าย	 และ
ประหยัด
 l	 อนุญาตให้ใช้ในที่เปิดโล่ง	 ซึ่งเข้าถึงได้เพ่ือการตรวจสอบและบ�ารุง
รักษาตลอด
 ความยาว
 l	 ขนาดใหญ่สุด	150	mm	x	300	mm	
 l	 สายแกนเดี่ยวของวงจรเดียวกันรวมทั้งสายดินต้องวางเป็นกลุ่ม
เดียวกัน	แล้วมัดรวมเข้าด้วยกัน
 l	 พิกัดกระแสใน	Wireways	อยู่ในกลุ่มที่	2	
	 สาย	PVC	ตารางที่	5	-	20,	สาย	XLPE	ตารางที่	5	-	27
 l	 พื้นที่หน้าตัดรวมของสายไฟฟ้าต้องไม่เกิน	20	%	ของพื้นที่หน้าตัด	
รางเดินสาย	
 l  ถ้าตัวน�ากระแสไม่เกิน	30	เส้น	พิกัดกระแสคิดตัวน�ากระแส	3	เส้น
ในท่อ	ไม่ต้องใช้ตัวคูณปรับค่า
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ตัวอย่างที	่8.1	 
	 สาย	IEC	01,	NYY	1/C,	ขนาด	4	mm²	ตัวน�ากระแส	2,	3	ให้หาพิกัด
กระแส

	 2	ตัวน�ากระแส	 3	ตัวน�ากระแส

สาย	PVC
ตารางที่	5	-	20

วิธีท�า
	 จากตารางที่	5	-	20
	 ตัวน�ากระแส		=	2
	 สาย	IEC	01,	NYY	1/C			2	x	4		mm²					I				=			28	A

	 ตัวน�ากระแส		=	3
	 สาย	IEC	01,	NYY	1/C			4	x	4		mm²					I				=			24	A						
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ตัวอย่างที่	8.2 
	 การติดตั้งกลุ่มที่	2	สาย	XLPE	1/C,	ขนาด	4	mm²	ตัวน�ากระแส		2,	3	
ให้หาพิกัดกระแส

วิธีท�า
	 จากตารางที่	5	-	27
	 ตัวน�ากระแส		2
	 สาย	XLPE	1/C			2	x	4		mm²					I				=			38	A

	 ตัวน�ากระแส		3
	 สาย	XLPE	1/C			4	x	4		mm²					I				=			34	A						
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ตัวอย่างที	่8.3 
	 วงจรย่อย	1	ph,	2	w,	230	V	ใช้สาย	IEC	01	2	x	2.5	mm²	เดินในท่อ
ในอากาศ	 1	 วงจร	 2	 วงจร	 และ	 3	 วงจร	 ในท่อเดียวกันพิกัดกระแสจะเป็น
เท่าใด	ใช้	CB	ขนาดเท่าใด
	 ถ้า	3	ph,	4	w	ใช้	Neutral	ร่วม	จะเป็นอย่างไร

	 2	กลุ่มวงจร	 3	กลุ่มวงจร
	 Cg	=	0.8	 Cg	=	0.7

วิธีท�า 
	 เดินท่อในอากาศ		การติดตั้งกลุ่มที่	2	
	 จากตารางที่	5	-	20				ตัวน�ากระแส	2
	 สาย	IEC	01				2	x	2.5	mm²							I			=		21	A,	CB		=		20	AT

	 2	วงจร	ในท่อเดียวกัน			ตารางที่	5	-	8					Cg			=		0.8
	 I				=			21	x	0.8			=		16.8	A,		CB		=		16	AT
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	 3	วงจร	ในท่อเดียวกัน				ตารางที่	5	-	8					Cg	=		0.7
	 I				=			21	x	0.7			=		14.7	A,		CB		=		10	AT

	 ถ้า		3	ph,	4	w	ใช้	Neutral	ร่วม
	 มีตัวกระแส		3	ตัว
	 3	ph,	4w				4	x	2.5	mm²	
	 ตารางที่	5	-	20				ตัวน�ากระแส	3
	 I		=	18	A,		CB		=		16	AT

สายแกนเดียวระบบ	3	ph,	4w

 

สาย	PVC
ตารางที	่5	-	20
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ตัวอย่างที	่8.4 
	 สายป้อน	3	ph,	4	w,	230/400V	ใช้	สาย	IEC	01	ขนาด	4	x	35	mm²	
สาย	 NYY	 หลายแกน	 4/C	 x	 35	 mm²	 และ	 สาย	 XLPE	 แกนเดียว	 
ให้หาพิกัดกระแส	

วิธีท�า

 สายแกนเดียว	 สายหลายแกน

สาย	PVC
ตารางที	่5	-	20

	 ตารางที่	5	-	20
	 สาย	IEC	01	 4	x	35		mm²
																					I				=			96	A
	 สาย	NYY	หลายแกน	4/C	x	35		mm²
																					I				=			86	A
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ถ้าใช้สาย	XLPE			
 สายแกนเดียว	 สายหลายแกน

สาย	XLPE
ตารางที่	5	-	27

	 ตารางที่	5	-	27
	 สาย	XLPE	แกนเดียว	 4	x	35		mm²				
																					I				=			131	A
	 สาย	XLPE	หลายแกน	 4/C	x	35		mm²		
																					I				=			116	A
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ตัวอย่างที	่8.5 
	 สายป้อน		3	ph,	4	w,	230	/	400V	จ่ายโหลด		170	A	ใช้	CB	200	A			
การติดตั้งกลุ่มที่	2	ใช้สาย	IEC	01	สาย	NYY	4/C	จะต้องใช้สายขนาดเท่าใด
	 ถ้าใช้สาย	XLPE	1/C,	XLPE	4/C		จะต้องใช้สายขนาดเท่าใด

วิธีท�า
	 โหลด		170	A,			CB		200	A						Ic			=		200	A	
	 สาย	PVC					ตารางที่	5	-	20	
	 	 IEC	01			 4	x	120	mm²	 208	A
	 	 NYY	4/C	 4	x	185	mm²							222	A
	 	 	 	 4	x	150	mm²							196	A
	 	 	 	 4	x	120	mm²							179	A

	 โหลด		170	A,			CB		200	A						Ic			=		200	A	
	 สาย		XLPE				ตารางที่	5	-	27
	 	 XLPE	1/C	 4	x	70	mm²	 202	A
	 	 XLPE	4/C		 4	x	95	mm²								 212	A
	 	 IEC	01		 4	x	120	mm²						 208	A
	 	 NYY	4/C		 4	x	185	mm²						 222	A							
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ตัวอย่างที่	8.6	
	 สาย	PVC	หลายแกน	ในระบบ	3	ph,	4	w,	230/400	V	ขนาด		4/C	 
120	mm²	เดินในท่อโลหะ	ในอากาศ	Ambient	40	°C	พิกัดกระแสเป็นเท่าใด
	 ถ้า	Ambient	เป็น	48	°C	พิกัดกระแสจะเป็นเท่าใด

วิธีท�า
	 ตารางที่	5	-	20					Ambient		40	°C
	 4/C	120		mm²		,		 I		=		179	A
	 Ambient	เป็น	48	°C
	 ตารางที่	5	-	43,		สาย	PVC					Ca			=		0.82
	 พิกัดกระแส		 179	x	0.82			=			147	A

ตัวอย่างที่	8.7	
	 สาย	 XLPE	 แกนเดียว	 ในระบบ	 3	 ph,	 4w,	 230	 /	 400	 V	 ขนาด	 
4	 x	 150	mm²	 เดินในท่อโลหะในอากาศ	 Ambient	 50	 °C	 พิกัดกระแส 
เป็นเท่าใด

วิธีท�า
	 สาย		XLPE	1/C		ตารางที่	5	-	27			Ambient		40	°C
	 4		x	150		mm²		,			I			=			311	A
	 Ambient	เป็น	50	°C						
	 ตารางที่	5	-	43,		สาย	XLPE				Ca			=		0.90
	 พิกัดกระแส	 311	x	0.90				=		280	A										
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ตัวอย่างที	่8.8 
	 สายป้อน	3	ph,	4	w,	230	/	400	V	เดินใน	รางเดินสาย	Wireways	
กระแสโหลดวงจรละ100	 A,	 CB	 =	 125	 A	 สายไฟฟ้าใช้	 สาย	 IEC	 01,	 
XLPE	1/C	Ambient	Temperature	 40	 °C	หาขนาดสายส�าหรับ	 1	 วงจร	 
และส�าหรับ	8	วงจร		

 

	 IL		 	 =		 100	A
	 เลือก	CB		125	A

	 การติดตั้งเดินใน	รางเดินสาย	Wireways
	 พื้นที่หน้าตัดรวมของสายไฟฟ้า	 ต้องไม่เกิน	 20	%	 ของพื้นที่หน้าตัด	
รางเดินสาย		

	 ลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่	2	ช่องเดินสายในอากาศ
	 ถ้าตัวน�ากระแส	ไม่เกิน	30	เส้น
	 พิกัดกระแสคิดตัวน�ากระแส		3	เส้นในท่อ	ไม่ต้องใช้ตัวคูณปรับค่า
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ตัวอย่างที่	8.9 
	 สายป้อน	3	ph,	4	w,	230	/	400	V	ใช้	สาย	NYY	6	(4	x	70	mm²)	 
เดินใน	 Wireways	 จะต้องใช้	 Wireways	 ขนาดเล็กสุดเท่าใด	 แต่ละชุด 
จะน�ากระแสได้เท่าใด	

วิธีท�า
	 สาย	NYY		6	(4	x	70	mm²)				รวม				6	x	4		=		24	เส้น
	 จากตาราง	สาย	NYY	ใน	Wireways
	 Wireways	 ขนาด		150	x	300	mm,	สาย		70	mm²				31		เส้น
	 	 	 	 ขนาด		100	x	300	mm,	สาย		70	mm²				21		เส้น
	 ใช้ขนาด		150	x	300	mm	
	 ตารางที่	5	-	20,		3		ตัวน�ากระแส										I			=		149	A
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8.4 กำรเลือกขนำด	ชนิด	สำยไฟฟำ้ตำมกำรติดตั้งกลุ่มที	่5
	 การติดตั้งกลุ่มที่	5
	 สายแกนเดี่ยวหรือหลายแกน	 หุ้มฉนวน	 มีเปลือกนอกเดินในท่อโลหะ
หรืออโลหะ	ฝังดิน
	 พิกัดกระแส	มี	2	ตารางคือ
	 สาย	PVC			70	°C	 	 ตารางที	่5	-	23		
	 สาย	XLPE		90	°C		 ตารางที	่5	-	29

 ข้อก�าหนดเดิม	ไม่ต้องใช้	ตัวคูณปรับค่า	
	 ข้อก�าหนดใหม	่ต้องใช้	ตัวคูณปรับค่าตามจ�านวนวงจร	และระยะห่าง
ระหว่างวงจรร้อยท่อฝังดินโดยตรงตารางที่	5	-	46	

	 สายไฟฟ้าที่อนุญาตให้ใช้ได้
		 1)	 สาย	PVC				70	°C				ตารางที่	5	-	23
	 	 NYY,	NYY	-	G
						 2)	 สาย	XLPE		90	°C				ตารางที่	5	-	29
	 	 IEC	60502	-	1
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ตัวอย่างที่	8.10 
	 ตัวคูณปรับค่าหลายท่อวางชิดกัน	และวางห่าง	250	mm	ส�าหรับ	2,	3,	
4,	5	ท่อ	มีค่าเท่าใด		

วิธีท�า
	 ตารางที่	5	-	46		ตัวคูณปรับค่า

          วางชิดกัน	 วางห่าง	250	mm
	 2		ท่อ	 0.85	 0.90
	 3		ท่อ		 0.75								 0.85
	 4		ท่อ				 0.70										 0.80
	 5		ท่อ			 0.65										 0.80
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ตัวอย่างที	่8.11			
	 ระบบไฟฟ้า	1	ph,	230	V	ใช้สาย	NYY,	XLPE	แกนเดียว	2	x	16	mm²	
เดินในท่อฝังดินพิกัดกระแสเป็นเท่าใด

วิธีท�า

	 สาย	NYY	1/C		การติดตั้งกลุ่มที่	5	
	 	 ตารางที	่5	-	23,	ตัวน�ากระแส		2			
	 	 2	x	16	mm²	,			I		=		81	A
	 สาย	XLPE	1/C		การติดตั้งกลุ่มที่	5	
	 	 ตารางที	่5	-	29,	ตัวน�ากระแส		2			
	 	 2	x	16	mm²,			I		=		94	A
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ตัวอย่างที่	8.12	
	 ระบบไฟฟ้า	3	ph,	4	w,	230/400	V	ใช้สาย	NYY	แกนเดียว	4	x	50	mm²	
เดินในท่อฝังดินพิกัดกระแสเป็นเท่าใด
	 ถ้ามี	2	ชุด	เดินในท่อเดียวกัน	พิกัดกระแสเป็นเท่าใด

วิธีท�า 
 2	กลุ่มวงจร	ในท่อเดียวกัน

	 สาย	PVC		การติดตั้งกลุ่มที่	5		ตารางที่	5	-	23					
	 4	x	50	mm²	,				 I		 =	 136	A
	 2	กลุ่มวงจร	เดินในท่อเดียวกัน				
	 ตารางที่	5	-	8,		 Cg		 =		 0.80
	 พิกัดกระแส	 136	x	0.8	 =	 109	A	
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ตัวอย่างที	่8.13		 
	 ระบบไฟฟ้า		3	ph,	4	w,	230/400	V		ใช้สาย	NYY	หลายแกน	4/C	
120	mm²	 เดินในท่อฝังดิน	 พิกัดกระแสเป็นเท่าใดถ้าใช้	 2	 ท่อ	 วางชิดกัน	 
พิกัดกระแสจะเป็นเท่าใด	

วิธีท�า 
	 สาย	PVC	การติดตั้งกลุ่มที่	5	ตารางที่	5	-	23					
	 4/C	120	mm²		 I	 =		 234	A	
	 2	ท่อ	วางชิดกัน								
	 ตารางที่	5	-	46,		 Cg	 =	 0.85
	 พิกัดกระแส	 234		x		0.85	 =		 199	A
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ตัวอย่างที่	8.14 
	 ระบบไฟฟ้า	 3	 ph,	 4	 w,	 230/400	 V	 ใช้สาย	 XLPE	 แกนเดียว	 
ร้อยท่อฝังดิน	จ่ายโหลด	280	A	ใช้	CB	320	AT	ต้องใช้สายขนาดเท่าใด

วิธีท�า  
			 สาย	XLPE	การติดตั้งกลุ่มที่	5		ตารางที่	5	-	29	
	 CB		320	A			Ic   =		320	A	
	 สาย	XLPE			4	x	185	mm²			356	A

ตัวอย่างที่	8.15 
	 สายป้อน		3ph,	4	w,	230/400	V	จ่ายโหลด	ซึ่งม	ีCB	ต้นทาง	600	AT	
ใช้สาย	XLPE	แกนเดียวร้อยท่อฝังดินควบ	3	ชุด	 วางชิดกัน	 และวางห่างกัน	
250	mm	ต้องใช้สายขนาดเท่าใด

3	ท่อ	วางชิดกัน				Cg		=		0.75
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3	ท่อ	วางห่างกัน	250	mm				Cg		=		0.85	

วิธีท�า
	 สาย	XLPE	1/C	การติดตั้งกลุ่มที่	5
	 CB		600	AT			ควบ	3	ชุด		วางชิดกัน
	 ตารางที่	5	-	46,	Cg			=				0.75
	 แต่ละชุด	พิกัดกระแส		ตารางที่	5	-	29	
	 Ic	=	600	/	(3	x	0.75)				=		267A	
	 3	(4	x	120	mm²)		(275	A)					

	 CB		600	AT			ควบ	3	ชุด		วางห่างกัน	250	mm		
	 ตารางที่	5	-	46,	Cg			=				0.85
	 แต่ละชุด	พิกัดกระแส		ตารางที่	5	-	29	
	 Ic	=	600	/	(3	x	0.85)				=		235	A	
	 3	(4	x	95	mm²)		(238	A)
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ตัวอย่างที่	8.16 
	 สถานประกอบการใช้		มิเตอร์		230/400	V,	400	A		ใช้	CB	500	AT		
	 ถ้าใช้	 สาย	 NYY	 แกนเดียว	 ร้อยท่อฝังดิน	 ควบ	 2	 ท่อ	 วางชิดกัน	 
ต้องใช้สายขนาดเท่าใด

วิธีท�า
	 สาย	PVC		การติดตั้งกลุ่มที่	5		ตารางที่	5	-	23		
	 CB		500	A			ควบ	2	ชุด		วางชิดกัน
	 ตารางที่	5	-	46,					Cg			=		0.85			
	 Ic		=		500	/	(2	x	0.85)			=		294	A	
	 NYY	1/C					2	(4x185	mm²)				(303	A)
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ตัวอย่างที	่8.17 
	 สายขนาด	 120	mm²	 ในระบบ	 3	 ph,	 4	 w,	 230/400	 V	 ติดตั้ง 
ในกลุ่มที	่5	โดยใช้	3	ท่อวางชิดกันในแนวนอน	และ	วางห่าง	250	mm
	 1)	 NYY	แกนเดียว
	 2)	 XLPE	แกนเดียว	
	 ให้เปรียบเทียบพิกัดกระแส

วิธีท�า
	 การติดตั้งกลุ่มที่	5		ตารางที่	5	-	46
	 3	ท่อ	วางชิดกัน	 Cg	 =	 0.75
	 3	ท่อ	วางห่างกัน	250	mm	 Cg	 =	 0.85

	 1)	สาย	NYY	แกนเดียว		4	x	120	mm²	ตารางที	่5	-	23		
	 	 1	ท่อ	 I	 =	 234	A
	 	 3	ท่อ	วางชิดกัน							 I	 =	 234	x	0.75	 =	 176	A
	 	 3	ท่อ	วางห่างกัน	250	mm	
	 	 	 	 I	 =	 234	x	0.85						 =	 199	A	

	 2)	สาย	XLPE	แกนเดียว		4	x	120	mm²	ตารางที	่5	-	29		
	 	 1	ท่อ	 I		 =	 275	A
	 	 3	ท่อ	วางชิดกัน	 I		 =	 275	x	0.75	 =	 206	A
	 	 3	ท่อ	วางห่างกัน	250	mm	
	 	 	 	 I	 =	 275	x	0.85				 =	 234	A				
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 การติดตั้งกลุ่มที่	5
	 สาย		4	x	120	mm²			230	/	400	V			3	ท่อ
	 	 วางชิดกัน	 วางห่าง	250		mm
	 NYY	 176	A	 199	A
	 XLPE	 206	A	 234	A

8.5	 กำรเลือกขนำด	ชนิด	สำยไฟฟำ้ตำมกำรติดตั้งกลุ่มที	่7
	 การติดตั้งกลุ่มที่	7
	 สายเคเบิล	 แกนเดี่ยว	 หรือ	 หลายแกนหุ้มฉนวน	 มีเปลือกนอกวางบน
รางเคเบิลแบบด้านล่างทึบ,	 รางเคเบิลแบบระบายอากาศ	 หรือ	 รางเคเบิล	
แบบบันได	

การเดินสายไฟฟ้าบนรางเคเบิล	Cable	Trays
 l		 การเดินสายไฟฟ้าแบบนี้	นิยมใช้มากในวงจร	Main	และ		Feeder		
เนื่องจากท�างานง่ายและประหยัด	ต้องศึกษาให้เข้าใจ
 l  ตามมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่	ไม่อนุญาตให้	สายไม่มีเปลือกเดินบน	
Cable	Trays	สาย	IEC	01	(THW)	เดินบน	Cable	Trays	ไม่ได้อีกต่อไป

Cable	Trays	แบ่งเป็น	2	ชนิด
	 1.		รางเคเบิลแบบระบายอากาศ	หรือ	แบบบันได
	 2.		รางเคเบิลชนิดด้านล่างทึบ	มี/ไม่มีฝาปิด

รางเคเบิลทั้ง	2	ชนิด	พิกัดกระแส	ยังแยกเป็น	
	 สายแกนเดียว		 พิกัดกระแส	มีค่าสูง	
	 สายหลายแกน		พิกัดกระแส	มีค่าต�่า	
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สายและอุปกรณ์ที่อนุญาตให้ติดตั้งในรางเคเบิลได้	
	 สายและอุปกรณ์ต่อไปนี	้อนุญาตให้ติดตั้งในรางเคเบิลได้แต่ต้องเป็นไป
ตามวิธีการที่ก�าหนดของการเดินสายหรือของอุปกรณ์นั้นๆ
	 ก)	 สายเคเบิลชนิดเอ็มไอ	 (Mineral	 insulated	 cable),	 ชนิด	MC	
(Metal-clad	cable)	และ	ชนิด	AC	(Armored	cable)
	 ข)	 สายเคเบิลแกนเดียว	 ชนิดมีเปลือกนอก	 ทั้งในระบบแรงสูง	 และ 
แรงต�่า	และขนาดไม่เล็กกว่า	25	ตร.มม.	
	 ค)	สายดินทุกขนาด
	 ง)	 สายเคเบิลหลายแกนใน	ระบบแรงสูง	และระบบแรงต�า่ทุกขนาด
	 จ)	 สายชนิดหลายแกน	ส�าหรับควบคุมสัญญาณ	และไฟฟ้าก�าลัง
	 ฉ)	 ท่อร้อยสายชนิดต่างๆ

การเดินสายบนรางเคเบิล
 l	 ให้วางสายไฟฟ้าชั้นเดียว	หรือสามเหลี่ยม	ตามแสดงในรูปเท่านั้น
 l		 ห้ามวางทับกันหลายชั้น
 l  เมื่อใช้สายเคเบิลแกนเดียว	สายเส้นไฟ	และสายนิวทรัลของแต่ละวงจร	
ต้องเดินรวมกันเป็นกลุ่ม	 (ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสายเส้นนิวทรัล	 1	 เส้น	
และสายเส้นไฟเฟสละ	1	เส้น)	และสายต้องมัดเข้าด้วยกัน

สายไฟฟ้าที่อนุญาตให้ใช้ได้
	 1)		สาย	PVC	70	°C	ตารางที่	5	-	30,	5	-	31	IEC	10,	NYY,	NYY	-	G
	 2)		สาย	XLPE	90	°C	ตารางที	่5	-	32,	5	-	33	IEC	60502	-	1	สายทนไฟ,	
สายไร้ฮาโลเจน,	สายควันน้อย
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พิกัดกระแสสายไฟฟ้าของการเดินสายบน	Cable	Trays
	 พิกัดกระแสสายไฟฟ้าการเดินสายบน	Cable	Trays	มี	4	ตาราง	คือ
 สาย	PVC	70	°C	
	 1)		รางเคเบิลแบบระบายอากาศ	หรือแบบบันไดตารางที	่5	-	30	
	 2)		รางเคเบิลชนิดด้านล่างทึบ	มี/ไม่มี	ฝาปิดตารางที	่5	-	31	
 สาย	XLPE	90	°C	
	 1)		รางเคเบิลแบบระบายอากาศ	หรือแบบบันไดตารางที	่5	-	32
	 2)	 รางเคเบิลชนิดด้านล่างทึบ	มี/ไม่มี	ฝาปิดตารางที	่5	-	33

	 ในกรณีมีจ�านวนตัวน�ากระแส	 มากกว่า	 1	 กลุ่มวงจร	 ต้องมีตัวคูณ 
ปรับค่าตารางตัวคูณปรับค่ามี	3	ตาราง	คือ
	 ตารางที่	5	-	40
	 ตารางที่	5	-	41
	 ตารางที่	5	-	31	(ก)
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ตัวอย่างที	่8.18 
	 สาย	NYY	แกนเดียว	ขนาด	4	x	50	mm²	และ	สาย	NYY	หลายแกน	
ขนาด	4/C	50	mm²	ในระบบ	3	ph,	4	w,	230/400	V	 เดินบนรางเคเบิล	 
แบบระบายอากาศ	 แบบบันไดวางชิดกัน	 ในแนวนอนวางห่างกัน	 1	 เคเบิล
ให้หาพิกัดกระแส

สาย	NYY	แกนเดียว	วางชิดกันในแนวนอน

สาย	NYY	แกนเดียว	วางห่างกัน	1	เคเบิล

สาย	NYY	หลายแกน	วางชิดกันในแนวนอน

สาย	NYY	หลายแกน	วางห่างกัน	1	เคเบิล
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วิธีท�า
	 สาย	NYY	แกนเดียว	ตารางที่	5	-	30		สายขนาด	4	x	50	mm²	
	 เดินบนรางเคเบิล	แบบระบายอากาศ	แบบบันได
	 	 	 วางชิดกัน	ในแนวนอน	 I	 =	 151	A
	 	 	 วางห่างกัน	1	เคเบิล	 I	 =	 191	A
	 สาย	NYY	หลายแกน	ตารางที่	5	-	30		
	 สายขนาด	4/C	50	mm²	
	 เดินบนรางเคเบิล	แบบระบายอากาศ	แบบบันได
	 	 	 วางชิดกัน	ในแนวนอน	 	I	 =	 133	A

ตัวอย่างที่	8.19	
	 สาย	NYY	หลายแกน	ขนาด	4/C	120	mm²	 ในระบบ	3	ph,	4	w,	 
230/400	 V	 เดินบนรางเคเบิลแบบระบายอากาศ	 ให้หาพิกัดกระแส	 
โดย	Ambient	40	°C	วางชิดกัน	ในแนวนอน

วิธีท�า	
	 สาย	NYY	ตารางที่	5	-	30	 	
	 สาย	4/C	120	mm²	
	 	 	 วางชิดกัน	ในแนวนอน	 	I	 =	 240	A
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วิธีทาํ    
         สาย XLPE แกนเดยีว    ขนาด  4 x 1 mm²  
         ตารางที ่5 -   
          รางเคเบลิ แบบ ดา้นล่างทบึ ไมม่ฝีาปิด    
                      I =  A 
           รางเคเบลิ แบบ ดา้นล่างทบึ มฝีาปิด    
                      I =  A 
 
 สาย XLPE หลายแกน ขนาด  4 / C  1 mm²   
         ตารางที ่5 -   
          รางเคเบลิ แบบ ดา้นล่างทบึ ไมม่ฝีาปิด    
                      I =  A 
           รางเคเบลิ แบบ ดา้นล่างทบึ มฝีาปิด    
                      I =  A 
 
ตวัอย่างท่ี 8.2 หาตวัคณูปรบัคา่ของรางเคเบลิ แบบบนัได  4  กลุม่วงจรวางชดิกนัใน
  แนวนอนวางหา่งกนั  เคเบลิ ในแนวนอน 
 

ตัวอย่างที	่8.20	
	 สาย	XLPE	แกนเดียว	ขนาด	4	x	120	mm²	สาย	XLPE	หลายแกน	
ขนาด	4/C	120	mm²	ในระบบ	3	ph,	4	w,	230/400	V	เดินบนรางเคเบิล
แบบด้านล่างทึบไม่มีฝาปิด	และมีฝาปิดให้หาพิกัดกระแส	โดย	Ambient	40	°C
 

ด้านล่างทึบ	ไม่มีฝาปิด

ด้านล่างทึบ	มีฝาปิด

สายหลายแกน	ด้านล่างทึบ	ไม่มีฝาปิด

สายหลายแกน	ด้านล่างทึบ	มีฝาปิด
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วิธีท�า	
		 สาย	XLPE	แกนเดียว	ขนาด	4	x	120	mm²	
		 ตารางที่	5	-	33	
		 รางเคเบิล	แบบ	ด้านล่างทึบ	ไม่มีฝาปิด		
		 	 I	 =	 345	A
		 รางเคเบิล	แบบ	ด้านล่างทึบ	มีฝาปิด		
		 	 I	 =	 284	A

	 สาย	XLPE	หลายแกน	ขนาด	4	/	C	120	mm²	
		 ตารางที่	5	-	33	
		 รางเคเบิล	แบบ	ด้านล่างทึบ	ไม่มีฝาปิด		
		 	 I	 =	 293	A
		 รางเคเบิล	แบบ	ด้านล่างทึบ	มีฝาปิด		
	 	 I	 =	 244	A

ตัวอย่างที่	8.21	
	 หาตัวคูณปรับค่าของรางเคเบิล	 แบบบันได	 4	 กลุ่มวงจรวางชิดกัน 
ในแนวนอนวางห่างกัน	1	เคเบิล	ในแนวนอน

วิธีท�า 
		 จากตารางที่	5	-	40
	 วางชิดกันในแนวนอน	4	กลุ่ม	วงจร	
		 	 Cg	 =	 0.94
	 ตารางที่	5	-	40	(ต่อ)	
	 วางห่างกัน	1	เคเบิล	ในแนวนอน	4	กลุ่ม	วงจร	
		 	 Cg	 =	 0.96
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ตัวอย่างที	่8.22	
	 สาย	XLPE	แกนเดียว	ขนาด	4	x	120	mm²	ในระบบ	3	ph,	4	w,	 
230/400	 V	 4	 กลุ่มวงจร	 ให้หาพิกัดกระแสรางเคเบิลแบบระบายอากาศ	 
วางชิดกันในแนวนอนรางเคเบิล	แบบบันไดวางห่างกัน	1	เคเบิล	ในแนวนอน

แบบระบายอากาศ	วางชิดกันในแนวนอน

แบบบันไดวางห่างกัน	1	เคเบิล

วิธีท�า	
	 รางเคเบิลแบบระบายอากาศ	วางชิดกันในแนวนอน
	 ตารางที่	5	-	32	สาย	XLPE	4	x	120	mm²	
		 	 	 1	วงจร		 I		 =	 364	A
	 ตารางที่	5	-	40	4	กลุ่มวงจร	
		 	 	 	 Cg		 =	 0.82
	 พิกัดกระแส		364	x	0.82	 	 =	 299	A
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ตัวอย่างที่	8.23	
	 สาย	XLPE	หลายแกน	ขนาด	4/C	150	mm²	ในระบบ	3	ph,	4	w,	 
230/400	V	เดินบนรางเคเบิลแบบด้านล่างทึบไม่มีฝาปิด	และมีฝาปิด
	 	 	 1	กลุ่มวงจร
	 	 	 4	กลุ่มวงจร	วางชิดกัน	ในแนวนอน
	 ให้หาพิกัดกระแส	Ambient	40	°C

แบบด้านล่างทึบ	ไม่มีฝาปิด

แบบด้านล่างทึบ	มีฝาปิด
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วิธีท�า	
	 สาย	XLPE	หลายแกน	ขนาด	4/C	150	mm²	
	 รางเคเบิล	แบบด้านล่างทึบ	ไม่มีฝาปิด	
	 ตารางที่	5	-	33	 	 I	 =	 338	A
	 ตารางที่	5	-	41	 1	วงจร		 Cg		 =		 0.97
		 พิกัดกระแส	 338	x	0.97	 	 =	 328	A
		 ตารางที่	5	-	41		 4	กลุ่มวงจรวางชิดกัน		
	 	 	 	 Cg		 =	 0.75
	 พิกัดกระแส	 338	x	0.75	 	 =	 254	A	

	 สาย	XLPE	หลายแกน	ขนาด	4/C	150	mm²	
	 รางเคเบิล	แบบด้านล่างทึบ	มีฝาปิด	
	 ตารางที	่5	-	33	 	 I		 =	 273	A
	 ตารางที่	5	-	33	(ก)	1	วงจร	 Cg	 =		 1.00
	 พิกัดกระแส	 273	x	1.00	 	 =	 273	A
	 ตารางที่	5	-	33	(ก)	4	วงจร		 Cg	 =		 0.65
	 พิกัดกระแส	 273	x	0.65	 	 =	 177	A
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ตัวอย่างที่	8.24 
	 สาย	 XLPE	 หลายแกน	 ขนาด	 4/C	 4	mm²	 ในระบบ	 3	 ph,	 4	w,	 
230/400	V	เดินบนรางเคเบิลแบบระบายอากาศ	Ambient	40	°C	
	 4		 กลุ่มวงจร	วางชิดกัน	ในแนวนอน
	 9		 กลุ่มวงจร	วางชิดกัน	ในแนวนอน
	 20		กลุ่มวงจร	วางชิดกัน	ในแนวนอน
	 ให้หาพิกัดกระแส	

สาย	XLPE	หลายแกน	วางชิดกัน	ในแนวนอน
4	กลุ่มวงจร	วางชิดกัน	Cg		=		0.77

สาย	XLPE	หลายแกน	วางชิดกัน	ในแนวนอน
9	กลุ่มวงจร	วางชิดกัน	Cg		=		0.72
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วิธีท�า
	 ตารางที่	5	-	32		4/C	4	mm²	1	วงจร	 	 I		 =	 38	A
	 ตารางที่	5	-	41	4	กลุ่มวงจร	วางชิดกัน		 	 Cg	 =		 0.77
	 พิกัดกระแส	 	 	 I		 =		 38	x	0.77		 	 =	 29	A
	 ตารางที่	5	-	41		9	กลุ่มวงจร	วางชิดกัน		 Cg		=		 0.72
	 พิกัดกระแส	 	 	 I		 =		 38	x	0.72		 	 =	 27	A	
	 ตารางที	่5	-	41		20	กลุ่มวงจร	วางชิดกัน	
	 จากตาราง	ตัวคูณปรับค่า	ต�่าสุดคือ	9	กลุ่มวงจร
	 ถ้ามี	กลุ่มวงจร	มากกว่านี้	ความร้อนที่เกิดขึ้นไม่มีผล
	 เนื่องจากห่างกันมาก
	 ดังนั้น	ตัวคูณปรับค่า	ให้ใช้ของ	9	กลุ่มวงจร	
	 	 Cg	 =		 0.72
	 	 I		 =		 38	x	0.72		 	 =		 27	A
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ตัวอย่างที่	8.25	
	 สายขนาด	 120	mm²	 ในระบบ	 3	 ph,	 4	w,	 230/400	 V	 ติดตั้งใน 
กลุ่มที่	7	วางชิดกันในแนวนอน	5	ชุด	ใช้	สาย	XLPE	แกนเดียว	และหลายแกน	
วางบนรางเคเบิล	แบบ
	 1)		ระบายอากาศ
	 2)		บันได
	 3)		ล่างทึบ	ไม่มีฝาปิด
	 4)		ล่างทึบ	มีฝาปิด
	 ให้เปรียบเทียบพิกัดกระแส

วิธีท�า
	 1)	รางเคเบิล	แบบ	ระบายอากาศ
	 สายแกนเดียว
	 วางชิดกันในแนวนอน	5	ชุด	 	
	 	 ตารางที่	5	-	40		 		 Cg	 =	 0.78
	 	 ตารางที	่5	-	32
	 	 1	ชุด	4	x	120	mm²	สาย	XLPE	แกนเดียว		 	
	 	 	 I	 =	 364	A
	 		 5	ชุด	 I	 =	 364	x	0.78		 	 =	 284	A
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	 รางเคเบิล	แบบ	ระบายอากาศ
	 สายหลายแกน
	 วางชิดกันในแนวนอน	5	ชุด		 	
	 สายหลายแกน	5	ชุด	
	 	 ตารางที	่5	-	41		 	 Cg	 =		 0.73
	 	 1	ชุด	 	XLPE	4/C	120	mm²	
	 	 	 	I	 =	 315	A
	 	 5	ชุด	 	I	 =	 315	x	0.73	 	 =		 230	A	 	
    
	 2)	รางเคเบิล	แบบ	บันได
 สายแกนเดียว
	 วางชิดกันในแนวนอน	5	ชุด	
	 	 ตารางที	่5	-	40		 	 Cg	 =		 0.93
	 	 ตารางที	่5	-	32
	 	 1	ชุด	 4	x	120	mm²	
	 	 	 I	 	=	 364	A
	 	 5	ชุด	 I	 	=	 364	x	0.93		 	 =		 339	A

	 รางเคเบิล	แบบ	บันได
	 สายหลายแกน
	 วางชิดกันในแนวนอน	5	ชุด	
	 	 ตารางที่	5	-	41		 	 Cg		 =	 0.79
	 	 ตารางที	่5	-	32
	 	 1	ชุด	 4/C	120	mm²	
	 	 	 I	 =	 315	A
	 	 5	ชุด	 I	 =	 315	x	0.79	 	 =	 249	A
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	 3)	รางเคเบิลแบบล่างทึบ	ไม่มีฝาปิด
	 สายแกนเดียว
	 วางชิดกันในแนวนอน	5	ชุด	
	 	 ตารางที่	5	-	41		 	 Cg	 	=	 0.71
	 	 1	ชุด	ตารางที่	5	-	33		4	x	120	mm²	
	 	 	 I	 =	 345	A
	 	 5	ชุด	 I	 =	 345	x	0.71		 	 =		 245	A

	 รางเคเบิลแบบล่างทึบ	ไม่มีฝาปิด
	 สายหลายแกน
	 วางชิดกันในแนวนอน	5	ชุด	
	 	 ตารางที่	5	-	41		 		 Cg	 =	 0.71
	 	 1	ชุด	ตารางที่	5	-	33	4/C	120	mm²	
	 	 	 I		 =		 293	A
	 	 5	ชุด	 I	 =		 293	x	0.71	 	 =		 208	A

	 4)	รางเคเบิลแบบล่างทึบ	มีฝาปิด
	 สายแกนเดียว
	 วางชิดกันในแนวนอน	5	ชุด	
	 	 ตารางที	่5	-	33	(ก)				 Cg	 =	 0.60
	 	 1	ชุด	ตารางที่	5	-	33		4	x	120	mm²	
	 	 	 I	 =		 284	A
	 	 5	ชุด	 I	 =		 284	x	0.60		 	 =		 170	A
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	 รางเคเบิลแบบล่างทึบ	มีฝาปิด
	 สายหลายแกน
	 วางชิดกันในแนวนอน	5	ชุด	
	 	 ตารางที่	5	-	33	(ก)			 Cg	 =	 0.60
	 	 1	ชุด	ตารางที่	5	-	33	4/C	120	mm²	
	 	 	 I		 =		 244	A
	 	 5	ชุด	 I	 =		 244	x	0.60	 	 =			 146	A

 XLPE	สายแกนเดียว	4	x	120	mm²	5	ชุด
 
	 ระบายอากาศ	 บันได	 ล่างทึบไม่มีฝาปิด	 ล่างทึบ	มีฝาปิด
			 284	A	 339	A	 245	A	 170	A

 XLPE	สายหลายแกน	4/C	120	mm²	5	ชุด

	 ระบายอากาศ	 บันได	 ล่างทึบไม่มีฝาปิด	 ล่างทึบมีฝาปิด
			 230	A	 249	A	 208	A	 146	A
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บทที่

9 แรงดันตก

9.1 บทน�ำ
	 แรงดันตก	(Voltage	Drop)	คือความแตกต่างระหว่างขนาดแรงดันไฟฟ้า
ที่จุดแหล่งจ่ายต้นทาง	 และจุดรับไฟฟ้า	 เกิดเนื่องจากการท่ีมีกระแสไฟฟ้า 
ไหลผ่านสายไฟฟ้าที่มีค่าอิมพีแดนซ์	(Impedance)	ของตัวสายไฟฟ้าเอง
	 แรงดันตกเป็นปัญหาที่ส�าคัญมากปัญหาหนึ่ง	 ที่จะต้องพิจารณาเมื่อใช้
สายไฟฟ้าที่มีความยาวมากๆ	 ผลของแรงดันตกต่อบริภัณฑ์ไฟฟ้ามีมากมาย	
เช่น	มีผลต่อความสว่างของหลอดไฟฟ้า	ท�าให้มอเตอร์สตาร์ทยาก	เป็นต้น

9.2 แรงดันตกส�ำหรับระบบแรงต�่ำ
	 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ	วสท.	ได้ก�าหนดค่าแรงดันตกในข้อ	3.6	
ส�าหรับระบบแรงต�่าไว้ดังนี้
	 1.	 กรณีรับไฟแรงต�่าจากการไฟฟ้า	แรงดันตกคิดจากเครื่องวัดฯ	จนถึง
จุดใช้ไฟจุดสุดท้ายรวมกันต้องไม่เกิน	5%	จากแรงดันที่ระบุ
	 2.	 กรณีรับไฟแรงสูงจากการไฟฟ้า	 แรงดันตกคิดจากบริภัณฑ์ประธาน
แรงต�่าจนถึงจุดใช้ไฟจุดสุดท้ายรวมกันต้องไม่เกิน	5%	จากแรงดันที่ระบุ
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 แรงดนัตกในวงจรยอ่ย ( Branch Circuit )        2 - 3  % 
 รวม ไมเ่กนิ      5      % 
 แรงดนัระบุ สาํหรบั  ไฟฟ้า 1 เฟส  2 สาย   230 V 
    ไฟฟ้า 3 เฟส  4 สาย   230 / 400 V 

 
9.3 การคาํนวณแรงดนัตก 
 พจิารณาวงจรสมมลู 1 เฟส และเฟสเซอรไ์ดอะแกรม ดงัรปูที ่9.1 
 

 
รปูท่ี 9. วงจรสมมลู และเฟสเซอรไ์ดอะแกรม 

 

 ES =     EL + I - ( R + jX ) 

 =     EL  +  I (cos  - j sin ) (R + jX) 

 =     EL  +  I (R cos  + X sin  - jR sin + j X cos )  
 

I 

E L IR 
IX 

E L โหลด S E 

R X 

I 
( ก ) ( ข ) 

	 แรงดันตกจากสายประธาน	(Service)	ไปยังโหลด	(Load)		 5	%
	 อาจแยกออกเป็น	
	 แรงดันตกในสายป้อน	(Feeder)		 2	-	3	%
	 แรงดันตกในวงจรย่อย	(Branch	Circuit)		 2	-	3	%
	 รวม	ไม่เกิน	 	 5	%
	 แรงดันระบุ	ส�าหรับ	 ไฟฟ้า	1	เฟส	2	สาย		 230	V
	 	 	 	 ไฟฟ้า	3	เฟส	4	สาย		 230	/	400	V

9.3	 กำรค�ำนวณแรงดันตก
	 พิจารณาวงจรสมมูล	1	เฟส	และเฟสเซอร์ไดอะแกรม	ดังรูปที	่9.1

	 (ก)	 (ข)

รูปที่	9.1	วงจรสมมูล	และเฟสเซอร์ไดอะแกรม

	 ES	 =		 EL∠θ	+	I	∠-θ	(R	+	jX)
	 	 =		 EL	+	I	(cos	θ	-	j	sin	θ)	(R	+	jX)
	 	 =		 EL	+	I	(R	cos	θ	+	X	sin	θ	-	jR	sin	θ +	j	X	cos	θ) 
	 	 =	 (EL	+	IR	cos	θ	+	IX	sin	θ)	+	jI	(X	cos	θ	-	R	sin	θ)
	 	 	 												Real	Part		 								Imaginary	Part	
	 	 	 Real	Part		 มีค่ามาก
	 	 	 Imaginary	Part		 มีค่าน้อย
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 ∴	สามารถหาค่าโดยประมาณได้	
	 ES	-	EL	 =		IR	cos	θ	+	IX	sin	θ

	 ได้สูตรการค�านวณค่าแรงดันตกในระบบไฟฟ้า	ดังนี้
	 1	เฟส	2	สาย	 VD		≈	 2	I	(R	cos	θ	+	X	sin	θ) 
	 3	เฟส	4	สาย	 VD		≈ √3	I	(R	cos	θ	+	X	sin	θ) 

	 โดย	 VD	 =	 แรงดันตก	(V)
	 	 I	 =	 กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร	(A)
	 	 R	 =	 ค่าความต้านทานทางเดียวของสายไฟฟ้า	(Ω)
	 	 X	 =	 ค่ารีแอกแตนซ์ทางเดียวของสายไฟฟ้า	(Ω)
	 	 cos	θ	 =	 ค่าตัวประกอบก�าลังของโหลด	(P.F.)
	 	 EL	 =	 แรงดันที่โหลด
	 	 ES	 =	 แรงดันที่ต้นทาง

9.4	 คำ่	I,	cos	θ,	R	และ	X	ของสำยไฟฟ้ำ
	 9.4.1	ค่า	I	และ	cos	θ
	 	 	 ค่ากระแสไฟฟ้า	(I),	cos	θ	เป็นคุณสมบัติของโหลด	ถ้าโหลดใหญ	่
ค่ากระแสไฟฟ้า	(I)	ก็จะสูง	ส�าหรับค่า	cos	θ	คือ	Power	Factor	ของโหลด	
โดยทั่วไปจะไม่ทราบค่า	ค่าเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง	80%	Lagging	ถึง	100%

	 9.4.2	ค่า	R	และ	X
	 	 	 ค่าความต้านทาน	(R)	ของสายไฟฟ้าสามารถหาได้จากมาตรฐาน
สายไฟฟ้าซ่ึงให้ค่าที่อุณหภูมิ	 20	oC	 ส�าหรับการค�านวณแรงดันตกให้ปรับค่า
ความต้านทานนี้ไปที่อุณหภูมิ	 70	oC	 ส�าหรับสาย	 PVC	 และอุณหภูมิ	 90	oC	
ส�าหรับสาย	XLPE
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รปูท่ี 9.3 การวางสายไฟฟ้าแบบ Touching Flat 
 

 
 

รปูท่ี 9.4  การวางสายไฟฟ้าแบบ Spaced Flat 
 
9.5 แรงดนัตกในวงจร 
 ในการใชง้านในวงจรโหลดจะมอียู ่2 ลกัษณะคอื 

Concentrated Load คอื วงจรทีโ่หลดมเีพยีงชุดเดยีวและอยูท่ีป่ลายสาย  
แรงดนัตกของการจา่ยโหลดลกัษณะน้ีจะมคีา่สงูสดุ 

 Distributed Load คอื วงจรทีม่โีหลดหลายชุดกระจายไปตามความยาวสาย 
   แรงดนัตกของการจา่ยโหลดลกัษณะน้ีจะมคีา่น้อยกวา่ 
   แบบแรก 
  
 ถา้วงจรประกอลดว้ยโหลดจาํนวนหลายๆ ชุด แรงดนัตกของ Distributed Load จะน้อย
กวา่แรงดนัตกของ Concentrated Load ประมาณ 2 เทา่ 

	 	 	 ส่วนค่ารีแอกแตนซ์	 (X)	 ของสายไฟฟ้า	 จะขึ้นอยู่กับเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของตัวน�า	 และระยะห่างระหว่างตัวน�าส�าหรับระบบไฟฟ้า	 3	 เฟส	
อาจจัดการวางสายได้หลายแบบ	ซึ่งจะให้ค่า	X	ต่างกัน	คือ
	 	 	 1.	การเรียงสายแบบ	Trefoil	จะให้ค่า	X	น้อยที่สุด
	 	 	 2.	การเรียงสายแบบ	Touching	Flat	
	 	 	 3.	การเรียงสายแบบ	Spaced	Flat	จะให้ค่า	X	มากที่สุด

รูปที	่9.2	การวางสายไฟฟ้าแบบ	Trefoil

 

รูปที	่9.3	การวางสายไฟฟ้าแบบ	Touching	Flat

 

รูปที่	9.4	การวางสายไฟฟ้าแบบ	Spaced	Flat

  

 

  คา่กระแสไฟฟ้า (I), cos  เป็นคุณสมบตัขิองโหลด  ถา้โหลดใหญ่ คา่

 กระแสไฟฟ้า (I) กจ็ะสงู สาํหรบัคา่ cos  คอื Power Factor ของโหลด โดยทัว่ไปจะ
 ไมท่ราบคา่ คา่เฉลีย่จะอยูร่ะหวา่ง 80% Lagging ถงึ 100% 
 
 9.4.2 ค่า R และ X 
  ค่าความตา้นทาน (R) ของสายไฟฟ้าสามารถหาไดจ้ากมาตรฐานสายไฟฟ้าซึ่งให้
 คา่ทีอุ่ณหภูม ิ20 oC สาํหรบัการคาํนวณแรงดนัตกใหป้รบัค่าความตา้นทานน้ีไปทีอุ่ณหภูมิ
 70 oC สาํหรบัสาย PVC และอุณหภมู ิ90 oC สาํหรบัสาย XLPE 
  สว่นคา่รแีอกแตนซ ์(X) ของสายไฟฟ้า จะขึน้อยูก่บัเสน้ผา่นศนูยก์ลางของตวันํา 
 และระยะห่างระหวา่งตวันําสาํหรบัระบบไฟฟ้า 3 เฟส อาจจดัการวางสายไดห้ลายแบบ
 ซึง่จะใหค้า่ X ต่างกนั คอื 
  1.   การเรยีงสายแบบ Trefoil จะใหค้า่ X น้อยทีส่ดุ 
  2.   การเรยีงสายแบบ Touching Flat  
  3.   การเรยีงสายแบบ Spaced Flat จะใหค้า่ X มากทีส่ดุ 

 
รปูท่ี 9.2  การวางสายไฟฟ้าแบบ Trefoil 

D

ฉนวนสายไฟ

d

ตวันาํสายไฟ

  

 

 

 
 

รปูท่ี 9.3 การวางสายไฟฟ้าแบบ Touching Flat 
 

 
 

รปูท่ี 9.4  การวางสายไฟฟ้าแบบ Spaced Flat 
 
9.5 แรงดนัตกในวงจร 
 ในการใชง้านในวงจรโหลดจะมอียู ่2 ลกัษณะคอื 

Concentrated Load คอื วงจรทีโ่หลดมเีพยีงชุดเดยีวและอยูท่ีป่ลายสาย  
แรงดนัตกของการจา่ยโหลดลกัษณะน้ีจะมคีา่สงูสดุ 

 Distributed Load คอื วงจรทีม่โีหลดหลายชุดกระจายไปตามความยาวสาย 
   แรงดนัตกของการจา่ยโหลดลกัษณะน้ีจะมคีา่น้อยกวา่ 
   แบบแรก 
  
 ถา้วงจรประกอลดว้ยโหลดจาํนวนหลายๆ ชุด แรงดนัตกของ Distributed Load จะน้อย
กวา่แรงดนัตกของ Concentrated Load ประมาณ 2 เทา่ 

ฉนวนสายไฟ

ตัวน�าสายไฟ



บทที่ 9 แรงดันตก

คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 239

9.5	 แรงดันตกในวงจร
	 ในการใช้งานในวงจรโหลดจะมีอยู่	2	ลักษณะคือ
 Concentrated	Load	 คือ	 วงจรท่ีโหลดมีเพียงชุดเดียวและอยู่ที ่
	 	 	 	 	 ปลายสาย	แรงดันตกของการจ่ายโหลด 
	 	 	 	 	 ลักษณะนี้จะมีค่าสูงสุด
 Distributed	Load	 คือ	 วงจรท่ีมีโหลดหลายชุดกระจายไปตาม 
	 	 	 	 	 ความยาวสาย	 แรงดันตกของการจ่าย 
     โหลดลักษณะนี้จะมีค่าน้อยกว่าแบบแรก
 
	 ถ้าวงจรประกอบด้วยโหลดจ�านวนหลายๆ	ชุด	แรงดันตกของ	Distributed	
Load	จะน้อยกว่าแรงดันตกของ	Concentrated	Load	ประมาณ	2	เท่า
 

รูปที่	9.5	Concentrated	Load

 

รูปที่	9.6	Distributed	Load

  

 

 
 
 

รปูท่ี 9.5  Concentrated Load 
 
 

 
 

รปูท่ี 9.6  Distributed Load 
 
 
9.6 ตารางแรงดนัตก 
 มาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้าของวสท.พ.ศ. 2556 ไดใ้หต้ารางสาํหรบัคํานวณแรงดนั
ตกในภาคผนวก ฐ ซึง่มทีัง้หมด 4 ตาราง ตามชนิดของฉนวน และวธิกีารตดิตัง้ ไดแ้ก่ 

  

 

 
 
 

รปูท่ี 9.5  Concentrated Load 
 
 

 
 

รปูท่ี 9.6  Distributed Load 
 
 
9.6 ตารางแรงดนัตก 
 มาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้าของวสท.พ.ศ. 2556 ไดใ้หต้ารางสาํหรบัคํานวณแรงดนั
ตกในภาคผนวก ฐ ซึง่มทีัง้หมด 4 ตาราง ตามชนิดของฉนวน และวธิกีารตดิตัง้ ไดแ้ก่ 
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9.6	 ตำรำงแรงดันตก
	 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ	วสท.	พ.ศ.	2556	ได้ให้ตารางส�าหรับ
ค�านวณแรงดันตกในภาคผนวก	ฐ	ซึ่งมีทั้งหมด	4	ตาราง	ตามชนิดของฉนวน	
และวิธีการติดตั้ง	ได้แก่
 ตารางที่	ฐ	1	 แรงดันตกส�าหรับสายไฟฟ้า	ฉนวน	PVC	แกนเดียวที่	70	°C
	 ตารางที่	ฐ	2	 แรงดันตกส�าหรับสายไฟฟ้า	ฉนวน	PVC	หลายแกนที	่70	°C
	 ตารางที่	ฐ	3	 แรงดันตกส�าหรับสายไฟฟ้า	ฉนวน	XLPE	แกนเดียวที่	90	°C
	 ตารางที่	ฐ	4	 แรงดันตกส�าหรับสายไฟฟ้า	ฉนวน	XLPE	หลายแกนที	่90	°C

การค�านวณแรงดันตกสามารถท�าได้ตามสูตร

	 	 VD	 =	 VD	(T)	x	I	x	L	/	1000	
	 โดยที่
	 	 VD		 =		ค่าแรงดันตก	(V)
	 	 VD	(T)	 =		ค่าจาก	ตารางภาคผนวก	ฐ	(mV/A/m)
	 	 I		 =		 กระแส	(A)
	 	 L		 =		ความยาวทางเดียวของวงจร	(m)	
 
	 สูตรนี้ใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้า	 1	 เฟส	 และ	 3	 เฟส	 เน่ืองจากค่า	 VD	 (T)	 
ในตารางได้ปรับค่าไว้ให้แล้ว
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ตัวอย่างที	่9.1 
	 วงจรย่อยเฉพาะ	1	เฟส,	230	V,	IEC	01	2.5	mm2

	 I	=	10	A,	L	=	30	m	การติดตั้งกลุ่มที่	2	VD	เป็นเท่าใด	

วิธีท�า
	 จากภาคผนวกตารางที่	ฐ	1	2.5	mm2	VD	(T)	=	18	mV	/	A	/	m
	 	 VD	 =		 VD	(T)	x	I	x	L	/	1000	
	 	 VD	 =		 (18	x	10	x	30)	/	1000
	 	 	 =	 5.4	V

	 	 2	%	=	230	x	0.02	=	4.6	V	
	 	 3	%	=	230	x	0.03	=	6.9	V
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ตัวอย่างที่	9.2	
	 วงจรย่อย	20	A,	230	V	จ่ายโหลด	3	จุด	จุดละ	5	A	ห่างกัน	20	m	 
ให้หา	VD	ที่จุดไกลสุด	วงจรย่อยใช้สาย	IEC	01	2	x	4	mm²	ติดตั้งกลุ่มที	่2	
และกรณีถ้าใช้สาย	2	x	6	mm²	VD	จะเป็นเท่าใด
 
วิธีท�า

 

	 สาย	IEC	01	2	x	4	mm²	ติดตั้งกลุ่มที่	2
	 จากตาราง	ฐ	1	 VD(T)	 =		 11	mV	/	A	/	m
	 	 VD	 =	 VD(T)	x	I	x	L	/	1000
	 	 VD	1	 =	 11	x	5	x	20	/	1000	 =	 1.1	V
	 	 VD	2	 =	 11	x	10	x	20	/	1000	 =		2.2	V
	 	 VD	3	 =	 11	x	15	x	20	/	1000	 =		3.3	V

	 	VD	ทั้งหมด	 =		 1.1	+	2.2	+	3.3	 =		6.6	V
	 		 %	 =		 6.6	x	100	/	230	 =		2.9	%

	 ถ้าใช้สาย	IEC	01	2	x	6	mm²
	 จากตาราง	ฐ	1	 	2	x	6	mm²	VD(T)	=	7.3	mV	/	A	/	m	
	 	 VD	 	=		6.6	x	7.3	/	11	 =	 4.4	V
	 	 %	 	=		4.4	x	100	/	230	 =	 1.9	%

  

 

  VD =    VD ( T ) x I x L / ����     
  VD =   (�� x �� x �� ) / ���� 
   =   �.� V 

 

 � %   =  ��� x 0.��  =  �.� V         

 � %   =  ��� x 0.��  =  �.� V 

     

ตวัอยางที 9.2 วงจรยอย 20 A, 230 V จายโหลด 3 จุด จุดละ 5 A หางกนั 20 m 

 ใหหา VD ทีจุดไกลสดุ วงจรยอยใชสาย IEC 01  2 x 4 mm² 

 ตดิตั งกลุมที 2 และกรณีถาใชสาย  2 x 6 mm²    

VD จะเป็นเทาใด 

  

วิธีทาํ 

 
 

 สาย  IEC 01 2 x 4 mm²  ตดิตั งกลุมที 2 

 จากตาราง ฐ 1 VD(T) =      11  mV / A / m 

  VD = VD(T)  x  I  x  L / 1000 
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ตัวอย่างที	่9.3	
	 ตู้	MDB	มีสายป้อน	230	/	400	V	จ่ายไฟให	้ตู้	DB	ใช้สาย	XLPE	4	x	
120	mm²	ยาว	50	m	จ่ายไฟ	200	A	ตู้	DB	จ่ายไฟให้แผงไฟ	LP	ใช้สาย	XLPE	
4	x	50	mm²	ยาว	20	m	จ่ายไฟ	100	A	
	 จากแผงไฟ	LP	ไปยังโหลด	สาย	IEC	01	2	x	2.5	mm²	
	 I	=	10	A,	L	=	30	m	VD	จะเป็นเท่าไร

 

วิธีท�า
	 เนื่องจากมีโหลด	1	เฟส	และ	3	เฟส
	 การค�านวณ	VD	ต้องปรับให้เหมือนกัน	
	 ในที่นี้ใช้คิด	แบบ	3	เฟส	4	สาย	จาก	ตู้	MDB	ไปยัง	ตู	้DB
	 สาย	XLPE	4	x	120	mm²
	 จากตาราง	ฐ	3	 VD(T)		=		0.42	mV	/	A	/	m
 	 	I		 =	 200	A,	 L	 =	 50	m
	 	 	VD		 =	 0.42	x	200	x	50	/	1000	 	 =	 4.2V

	 จากตู้	DB	ไปยังตู้	LP
	 สาย	XLPE	4	x	50	mm²
	 จากตาราง	ฐ	3	 VD(T)		=		0.91	mV	/	A	/	m
	 	 	I	 =	 100	A,		 L	 =		 20	m
	 	 	VD	 =	 0.91	x	100	x	20	/	1000		 	 =	 1.8	V

  

 

MDB DB LP L

30 m20 m50 m

4 x 120 mm2

XLPE

4 x 50 mm2

XLPE

2 x 2.5 mm2

IEC 01

200 A 100 A 10 A

 
 

วิธีทาํ 

 เนืองจากมโีหลด 1 เฟส  และ 3 เฟส 

 การคาํนวณ VD ตองปรบัใหเหมอืนกนั  

 ในทีนีใชคดิ แบบ 3  เฟส  4 สาย จาก ตู  MDB  ไปยงั ตู  DB 

 สาย XLPE 4 x 120 mm² 

 จากตาราง ฐ � VD(T)   = �.�2  mV / A / m 

   I  = 200 A,   L   = 50 m 

   VD  = 0.42  x  200  x  50  / 1000 = 4.2V 

 

 จากตู  DB  ไปยงัตู  LP 

 สาย XLPE 4 x 50 mm² 

 จากตาราง ฐ � VD(T)   = 0.91  mV / A / m 

   I = 100 A ,        L    =    20 m 

   VD = 0.91  x  100  x  20 / 1000          = 1.8 V 

 

 VD  แบบ 3 เฟส รวม         4.2 + 1.8    =    6.0 V 

 แปลงเป็น แบบ 1 เฟส       6.0 / 1.732   =   3.5 V 

 จากแผงไฟ LP ไปยงัโหลด 

 สาย  IEC 01  � x 2.5 mm² 
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	 VD	แบบ	3	เฟส	รวม		 4.2	+	1.8		 =		 6.0	V
	 แปลงเป็น	แบบ	1	เฟส		 6.0	/	1.732		 =		 3.5	V
	 จากแผงไฟ	LP	ไปยังโหลด
	 สาย	IEC	01	2	x	2.5	mm²
	 จากตาราง	ฐ	1	 	VD(T)		=		18	mV	/	A	/	m
	 	 I	 =	 10	A,	 L		 =	 30	m
	 	 VD	 =		 18	x	10	x	30	/	1000		 	 =		 5.4	V

	 VD	ทั้งหมด	 =		 3.5	+	5.4
	 	 	 =		 8.9	V
	 	 	 =		 8.9	x	100	/	230
	 	 	 =		 3.9	%

	 ถ้าใช้สายวงจรย่อย	2	x	4	mm²
	 วงจรย่อย	ใช้สาย	2	x	4	mm²,		VD(T)		=		11	mV	/	A	/	m
	 	 VD	 =	 11	x	10	x	30	/	1000
	 	 	 =	 3.3	V

	 VD	ทั้งหมด	 =	 3.5	+	3.3
	 	 	 =	 6.8	V
	 	 	 =	 6.8	x	100	/	230
	 	 	 =	 3.0	%
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9.7		ตำรำงแรงดันตกไม่เกิน	2	%	และ	3	%	
	 ส�ำหรับกำรติดตั้งกลุ่มที	่2	และกลุ่มที่	5
	 เนื่องจากการติดตั้งกลุ่มที่	2	และกลุ่มที่	5	มีการใช้งานมากที่สุด	จึงได้
ท�าตารางแรงดันตกไม่เกิน	2	%	และ	3	%	ส�าหรับสาย	PVC	และสาย	XLPE	
แกนเดียว
	 กระแสท่ีใช้ค�านวณคือ	 กระแสเต็มพิกัด	 ในการใช้งานจริงจะใช้กระแส
น้อยกว่านี้ความยาวสายก็จะเพิ่มขึ้น	ตารางที่ท�ามี	8	ตาราง	ส�าหรับไฟฟ้า	1	เฟส	
และ	3	เฟส	ขอให้ดูในภาคผนวก
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บทที่

10 การต่อลงดิน (Grounding)

10.1 บทน�า
	 ข้อก�าหนดที่ส�าคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งในการออกแบบ	 และติดตั้ง
ระบบไฟฟ้า	คือ	การต่อลงดิน	(Grounding	หรือ	Earthing)	มาตรฐานการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าที่ส�าคัญๆ	ของโลกเช่น	NEC	และ	IEC	ต่างก็ให้ความส�าคัญในเรื่องนี้
เป็นอย่างมากเช่น
	 NEC	Article	250	“Grounding	and	Bonding”	
	 IEC	364-5-54	“Earthing	Arrangement	and	Protective	Conductors”
	 ส�าหรับประเทศไทยนั้นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	(วสท.)	ได้จัด
ท�าข้อก�าหนดเกี่ยวกับการต่อลงดินไว้ในบทที่	4	“การต่อลงดิน”	ในมาตรฐาน
การติดตั้งทางไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย
	 ข้อก�าหนดในการต่อลงดินของ	วสท.	ส่วนมากแปล	และเรียบเรียงจาก	
NEC	Article	250

10.2 ชนิดการต่อลงดินและส่วนประกอบต่างๆ
	 การต่อลงดินสามารถแบ่งออกได้เป็น	2	ชนิด	คือ
	 1.	 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า	(System	Grounding)
	 2.	 การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า	(Equipment	Grounding)
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	 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า	 หมายถึงการต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ระบบไฟฟ้าที่มีกระแสไหลผ่านลงดิน	เช่น	การต่อจุดนิวทรัล	(Neutral	Point)	
ลงดิน
	 การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า	หมายถึงการต่อส่วนที่เป็นโลหะที่ไม่มี
กระแสไหลผ่านของอุปกรณ์ต่างๆ	ลงดิน
	 การต่อลงดินมีส่วนประกอบที่ส�าคัญ	คือ
	 1.	 หลักดินหรือระบบหลักดิน	(Grounding	Electrode	or	Grounding	
Electrode	System)
	 2.	 สายต่อหลักดิน	(Grounding	Electrode	Conductor)
	 3.	 สายที่มีการต่อลงดิน	(Grounded	Conductor)
	 4.	 สายต่อฝากหลัก	(Main	Bonding	Jumper)
	 5.	 สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า	(Equipment	Grounding	Conductor)
	 6.	 สายต่อฝากบริภัณฑ์ไฟฟ้า	(Equipment	Bonding	Jumper)

	 ดังแสดงในรูปที่	10.1
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รูปที่	10.1		ส่วนประกอบต่างๆ	ของระบบการต่อลงดิน

10.3 กำรต่อลงดินของระบบไฟฟ้ำ		(System	Grounding)
	 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า	 หมายถึงการต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ระบบไฟฟ้าซึ่งมีกระแสไหลผ่าน	เช่น	จุดนิวทรัล	(Neutral	Point)	ลงดิน
	 จุดประสงค์ของการต่อลงดินของระบบไฟฟ้ามีดังต่อไปนี้คือ
	 1.	 เพื่อจ�ากัดแรงดันเกิน	 (Over	 Voltage)	 ที่ส่วนต่างๆ	 ของระบบ
ไฟฟ้าซ่ึงอาจเกิดจากฟ้าผ่า	 (Lightning)	 เสิร์จในสาย	 (Line	 Surges)	 หรือ
สัมผัสกับสายแรงสูง	(H.V.	Lines)	โดยบังเอิญ
	 2.	 เพื่อให้ค่าแรงดันเทียบกับดินขณะระบบท�างานปกติมีค่าอยู่ตัว
	 3.	 เพื่อช่วยให้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินท�างานได้รวดเร็วขึ้นเม่ือเกิด
การลัดวงจรลงดิน

 

 

 

 1. หลกัดนิหรอืระบบหลกัดนิ ( Grounding Electrode or Grounding Electrode  
  System ) 
 2. สายต่อหลกัดนิ ( Grounding Electrode Conductor ) 
 3. สายทีม่กีารต่อลงดนิ ( Grounded Conductor ) 
 4. สายต่อฝากหลกั ( Main Bonding Jumper ) 
 5. สายดนิของบรภิณัฑไ์ฟฟ้า ( Equipment Grounding Conductor ) 
 6. สายต่อฝากบรภิณัฑไ์ฟฟ้า ( Equipment Bonding Jumper ) 
 
 ดงัแสดงในรปูที ่10.1 

 
 

รปูท่ี 10.1  ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบการต่อลงดิน 

3 

1 

2 

2 

4 

1 

5 

6 

บริภัณฑ์ไฟฟ้า

แผงย่อย

อุปกรณ์ไฟฟ้า
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	 10.3.1	 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ	 (AC	 System	
Grounding)
	 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับส�าหรับแรงดันต�่าอาจแบ่ง
ออกเป็น	2	กลุ่มคือ
	 1.	 ระบบซึ่งท�างานที่ระดับแรงดันต�่ากว่า	50	V
	 2.	 ระบบซึ่งท�างานที่ระดับแรงดันตั้งแต่	50	-	1000	V
 
	 1.	 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่มี
	 	 ระดับแรงดันต�่ากว่า	50	V	(NEC)
  ระบบซึ่งท�างานที่ระดับแรงดันต�า่กว่า	50	V	จะต้องท�าการต่อลงดนิ
เมื่อ
	 	 -	 แรงดันที่ได้รับไฟจากหม้อแปลงซึ่งมีแหล่งจ่ายไฟแรงดันเกิน	150	V
	 	 -	 หม้อแปลงได้รับจากไฟแหล่งจ่ายไฟที่ไม่มีการต่อลงดิน	(Ungrounded	 
   System)
	 	 -	 ตัวน�าแรงดันต�่าติดตั้งแบบสายเหนือดินนอกอาคาร
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รูปที่	10.2	การต่อลงดินระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันต�า่กว่า	50	V
 
	 2.	 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีระดับแรงดันตั้งแต	่
50	-	1000	V
	 	 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้าแบบนี้มีลักษณะดังรูป	 10.3	 ซึ่งเป็น
ตัวอย่างการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าชนิด	1	เฟส	2	สาย,	1	เฟส	3	สาย,	3	เฟส	
3	สาย	และ	3	เฟส	4	สาย

 

 

 

 
 

 
รปูท่ี 10.2 การต่อลงดินระบบไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัตํา่กว่า 50 V 

  
2. การต่อลงดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีมีระดบัแรงดนัตัง้แต่ 50 - 1000 V 

  การต่อลงดนิของระบบไฟฟ้าแบบน้ีมลีกัษณะดงัรปู 10.3 ซึง่เป็นตวัอยา่งการต่อลง
 ดนิของระบบไฟฟ้าชนิด 1 เฟส 2 สาย , 1 เฟส 3 สาย , 3 เฟส 3 สาย และ 3 เฟส 4  
 สาย 
 

แรงดัน	Primary	เกิน	150	V

ขดลวดด้าน	Primary	ไม่ได้ต่อลงดิน

เมื่อตัวน�า	Overhead
อยู่นอกอาคาร
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รูปที่	10.3	การต่อลงดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีระดับ
แรงดันตั้งแต	่50	V	-	1000	V

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 10.3 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีมีระดบั 
แรงดนัตัง้แต่ 50 V - 1000 V 

 
  

H

N N

H1

H2

A

B
N
C

สายที่มีการต่อลงดิน
สายที่มีการต่อลงดิน

ระบบ  เฟส  สาย ระบบ  เฟส 3 สาย

ระบบ 3 เฟส 4 สาย และต ัวนาํ นิวทรลัเป็นสายวงจรดว้ย

สายที่มีการต่อลงดิน

A

B

C

ระบบ 3 เฟส 3 สาย

สายที่มีการต่อลงดิน

ระบบ	1	เฟส	2	สาย ระบบ	1	เฟส	3	สาย

ระบบ	3	เฟส	3	สาย

สายที่มีการต่อลงดิน

ระบบ	3	เฟส	4	สาย	และตัวน�านิวทรัลเป็นสายวงจรด้วย

สายที่มีการต่อลงดิน

สายที่มีการต่อลงดิน

สายที่มีการต่อลงดิน
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	 10.3.2	ขนาดสายต่อหลักดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
	 การเลือกขนาดสายต่อหลักดินส�าหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ	 จะใช้
ตามตาราง	ที่	 10.1	 เป็นเกณฑ์	 โดยเลือกตามขนาดสายประธานของระบบ 
สายประธานของแต่ละเฟสที่ต่อขนานกันให้คิดขนาดรวมกัน	 แล้วน�ามาหา
ขนาดสายต่อหลักดิน

ตารางที่	10.1	(ตาราง	4	-	1)
ขนาดต�่าสุดของสายต่อหลักดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ

ขนาดตัวน�าประธาน
(ตัวน�าทองแดง)

(ตร.มม.)

ขนาดต�า่สุดของสายต่อหลักดิน
(ตัวน�าทองแดง)

(ตร.มม.)

ไม่เกิน	35
เกิน	 35		 แต่ไม่เกิน		 50
เกิน	 50		 แต่ไม่เกิน		 95
เกิน	 95	 แต่ไม่เกิน		185
เกิน	 185	 แต่ไม่เกิน		300
เกิน	 300	 แต่ไม่เกิน		500

เกิน	500

10*
16
25
35
50
70
95

หมายเหตุ	 *แนะน�าให้ติดตั้งในท่อโลหะหนา	ท่อโลหะหนาปานกลาง	ท่อโลหะบาง	
หรือท่ออโลหะ
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ตัวอย่างที่	10.1	 
	 บ้านหลังหนึ่งใช้ไฟฟ้ามิเตอร์	15	(45)	A	1	เฟส	2	สาย	ใช้สายไฟขนาด	
2	x	16	mm2	IEC	01	สายต่อหลักดินจะใช้ขนาดเท่าใด

วิธีท�า 
	 จากตารางที	่10.1
	 สายเมนขนาด	16	mm2

	 ใช้สายต่อหลักดินขนาด	10	mm2

ตัวอย่างที่	10.2		
	 สถานประกอบการแห่งหนึ่งใช้ไฟฟ้ามิเตอร์	 400	 A	 3	 เฟส	 4	 สาย	 
ใช้สายไฟ	 NYY	 ขนาด	 2	 (4	 x	 150	 mm2)	 ในท่อขนาดกลาง	 (IMC)	 
2	x	80	mm	(3”)	สายต่อหลักดินจะใช้ขนาดเท่าใด
 
วิธีท�า
	 สายเฟสใช้ขนาด	2	x	150	=	300	mm2

	 จากตารางที่	10.1	สายประธานขนาด	185	-	300	mm2

	 ใช้สายต่อหลักดินขนาด	50	mm2
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ตัวอย่างที	่10.3		
	 สถานประกอบการใช้หม้อแปลงขนาด	1000	kVA,	22	kV	/	230	-	400	V	
3	เฟส	4	สาย	ทางด้านแรงดันต�่าจะต้องใช้สายต่อหลักดินขนาดเท่าใด

วิธีท�า  
	 หม้อแปลง	1000	kVA
	 แรงดันด้านแรงต�่า	400/230V

	 กระแสพิกัด	 =		 		 =		 1443	A

	 	 IC >	 1.25	1443	 =		 1804	A

	 ใช้สาย	NYY	เดินบนรางเคเบิล
	 	 	 6	(3	x	240,	1	x	120	mm2)
	 ขนาดสายเฟสรวม	6	x	240	=	1440	mm2

	 จากตาราง	10.1	ขนาดสายประธานเกิน	500	mm2

	 ใช้สายต่อหลักดินขนาด	95	mm2

 

 

 

 แรงดนัดา้นแรงตํ่า  400/230V 

 กระแสพกิดั =  
00
101000 




 =   1443 A 

  CI     1.25  1443 =   1804 A 

 
 ใชส้าย NYY เดนิบนรางเคเบลิ 
 6 ( 3 x 240 , 1 x 120 mm2 ) 
 ขนาดสายเฟสรวม  6 x 240   = 1440 mm2 

 จากตาราง 10.1 ขนาดสายประธานเกนิ  500 mm2 

 ใชส้ายต่อหลกัดนิขนาด  95 mm2 

 
10. การต่อลงดินของบริภณัฑป์ระธาน  ( Service Equipment Grounding ) 
 ระบบไฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟฟ้าจะตอ้งต่อลงดนิทีบ่รภิณัฑป์ระธาน การต่อลงดนิมขีอ้กาํหนด 
ดงัน้ี 
 1)  จุดต่อลงดนิต้องอยู่ในจุดที่เขา้ถงึสะดวก ที่ปลายตวันําหรอืบสั หรอื ขัว้ต่อที่ต่อเขา้กบั
  ตวันํานิวทรลั ของตวันําประธาน ภายในบรภิณัฑป์ระธาน 
 2) สายทีม่กีารต่อลงดนิ ( สายนิวทรลั ) สว่นโลหะ เครือ่งบรภิณัฑป์ระธาน ตอ้งต่อเขา้
  กบัหลกัดนิ ผา่นสายต่อหลกัดนิ 
 3) ในกรณีหมอ้แปลงไฟฟ้าตดิตัง้ภายนอกอาคารจะต้องต่อลงดนิเพิม่อกีอย่างน้อย 1 
  จุดทางดา้นไฟออกของหมอ้แปลงไฟฟ้า 
 4) หา้มต่อลงดนิทีจุ่ดอื่นๆ อกีทางดา้นไฟออกของบรภิณัฑป์ระธาน 
   การต่อลงดนิของบรภิณัฑป์ระธานจะตอ้งกระทาํทางดา้นไฟเขา้เสมอ 
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10.4 กำรต่อลงดินของบริภัณฑ์ประธำน	(Service	Equipment	 
 Grounding)
	 ระบบไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องต่อลงดินที่บริภัณฑ์ประธาน	การต่อลงดิน
มีข้อก�าหนด	ดังนี้
 1) จุดต่อลงดินต้องอยู่ในจุดที่เข้าถึงสะดวก	ที่ปลายตัวน�าหรือบัส	หรือ	
ขั้วต่อที่ต่อเข้ากับตัวน�านิวทรัล	ของตัวน�าประธาน	ภายในบริภัณฑ์ประธาน
	 2)	 สายที่มีการต่อลงดิน	(สายนิวทรัล)	ส่วนโลหะ	เครื่องบริภัณฑ์ประธาน	
ต้องต่อเข้ากับหลักดิน	ผ่านสายต่อหลักดิน
	 3)	 ในกรณีหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งภายนอกอาคารจะต้องต่อลงดินเพิ่ม
อีกอย่างน้อย	1	จุดทางด้านไฟออกของหม้อแปลงไฟฟ้า
	 4)	 ห้ามต่อลงดินที่จุดอื่นๆ	 อีกทางด้านไฟออกของบริภัณฑ์ประธาน
การต่อลงดินของบริภัณฑ์ประธานจะต้องกระท�าทางด้านไฟเข้าเสมอ	 (Supply	
Side)	ดังแสดงในรูปที	่10.4

รูปที่	10.4	แสดงสายต่างๆ	ที่บริภัณฑ์ประธาน

 

 

 

จ่ายโหลด

สายดนิของบรภิณัฑไ์ฟฟ้า

สายนิวทรลั

บริภณัฑป์ระธาน

สายต่อหลกัดนิ

สายต่อฝาก

สายทีม่กีารต่อลงดนิ (สายนิวทรลั)

หลกัดนิ

กาํแพงของอาคารการต่อลงดนิทีห่มอ้แปลง

บรภิณัฑป์ระธาน

จะตอ้งมกีารต่อลงดนิ
ทีบ่รภิณัฑป์ระธานอกีหนึ่งจดุ

   ( Supply Side ) ดงัแสดงในรปูที ่10.4 
 
 

 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 10.4 แสดงสายต่างๆ ท่ีบริภณัฑป์ระธาน 
 
 สถานประกอบการทีร่บัไฟฟ้าผา่นหมอ้แปลงทีต่ดิตัง้นอกอาคารจะตอ้งมกีารต่อลงดนิ 2
จุดคอืทีใ่กลห้มอ้แปลงหน่ึงจุด และทีบ่รภิณัฑป์ระธานอกีหน่ึงจุดดงัแสดงในรปูที ่10.5 

 
 
 
 
 
 

 
รปูท่ี 10.5 การต่อลงดินท่ีหม้อแปลงนอกอาคาร และท่ีบริภณัฑป์ระธาน 

ส่วนประกอบของการต่อลงดินของระบบประธาน 
 การต่อลงดนิของระบบประธาน มคีวามสาํคญัมาก ตอ้งศกึษา ใหเ้ขา้ใจ  

สายที่มีการต่อลงดิน	(สายนิวทรัล)

สายต่อฝาก

สายต่อหลักดิน

หลักดิน

จ่ายโหลด

บริภัณฑ์ประธาน

สายนิวทรัล

สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า
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	 สถานประกอบการที่รับไฟฟ้าผ่านหม้อแปลงที่ติดตั้งนอกอาคารจะต้อง
มีการต่อลงดิน	 2	 จุด	 คือท่ีใกล้หม้อแปลงหนึ่งจุด	 และที่บริภัณฑ์ประธาน 
อีกหนึ่งจุดดังแสดงในรูปที่	10.5

รูปที่	10.5	การต่อลงดินที่หม้อแปลงนอกอาคาร	และที่บริภัณฑ์ประธาน

ส่วนประกอบของการต่อลงดินของระบบประธาน
	 การต่อลงดินของระบบประธาน	มีความส�าคัญมาก	ต้องศึกษาให้เข้าใจ	
ซึ่งมีส่วนประกอบ	3	ส่วน	คือ
	 1.		สายที่มีการต่อลงดิน	(Grounded	Conductor)
	 2.	 สายต่อฝากหลัก	(Main	Bonding	Jumper)
	 3.		สายต่อหลักดิน	(Grounding	Electrode	Conductor)

 

 

 

จ่ายโหลด

สายดนิของบรภิณัฑไ์ฟฟ้า

สายนิวทรลั

บริภณัฑป์ระธาน

สายต่อหลกัดนิ

สายต่อฝาก

สายทีม่กีารต่อลงดนิ (สายนิวทรลั)

หลกัดนิ

กาํแพงของอาคารการต่อลงดนิทีห่มอ้แปลง

บรภิณัฑป์ระธาน

จะตอ้งมกีารต่อลงดนิ
ทีบ่รภิณัฑป์ระธานอกีหนึ่งจดุ

   ( Supply Side ) ดงัแสดงในรปูที ่10.4 
 
 

 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 10.4 แสดงสายต่างๆ ท่ีบริภณัฑป์ระธาน 
 
 สถานประกอบการทีร่บัไฟฟ้าผา่นหมอ้แปลงทีต่ดิตัง้นอกอาคารจะตอ้งมกีารต่อลงดนิ 2
จุดคอืทีใ่กลห้มอ้แปลงหน่ึงจุด และทีบ่รภิณัฑป์ระธานอกีหน่ึงจุดดงัแสดงในรปูที ่10.5 

 
 
 
 
 
 

 
รปูท่ี 10.5 การต่อลงดินท่ีหม้อแปลงนอกอาคาร และท่ีบริภณัฑป์ระธาน 

ส่วนประกอบของการต่อลงดินของระบบประธาน 
 การต่อลงดนิของระบบประธาน มคีวามสาํคญัมาก ตอ้งศกึษา ใหเ้ขา้ใจ  

จะต้องมีการต่อลงดิน
ที่บริภัณฑ์ประธานอีกหนึ่งจุด

บริภัณฑ์ประธาน

ก�าแพงของอาคารการต่อลงดินที่หม้อแปลง
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การค�านวณส่วนประกอบของการต่อลงดินที่บริภัณฑ์ประธาน	
	 1.		สายที่มีการต่อลงดิน	มีการหา	2	วิธี	คือ
	 	 a)	 เป็นสายส�าหรับกระแส	Ground	 Fault	 ขนาดคิดตามหนังสือ 
	 	 	 มาตรฐาน	 วสท.	 ตารางที่	 4	 -	 1	 ถ้าขนาด	 Ungrounded	 
	 	 	 Conductor	 มากกว่า	 500	mm²	 ให้คิด	 12.5	%	ขนาดรวม	 
	 	 	 Ungrounded	Conductor
	 	 b)	 เป็นทั้งสายส�าหรับ	 Ground	 Fault	 และสายวงจร	 คือ	 สาย	 
	 	 	 Neutral	 ขนาดคิดตามกระแสไม่สมดุลสูงสุด	 โดยท่ัวไปอาจ 
	 	 	 เลือกเป็น	Full	หรือ	Half	Neutral	ซึ่งที	่2	กรณี	ก็จะใหญ่กว่า	 
	 	 	 ข้อ	a)	เสมอ
	 2.	 สายต่อฝากหลัก	
	 	 เป็นสายส�าหรับทางไหลของกระแส	Ground	Fault	ขนาดคิดตาม

หนังสือมาตรฐาน	วสท.	ตารางที่	4	-	1	และ	ถ้าสาย	Ungrounded	Conductor	
ใหญ่กว่า	500	mm²	ให้คิด	12.5	%
	 3.	 สายต่อหลักดินขนาดคิดตามหนังสือมาตรฐาน	วสท.	ตารางที	่4	-	1
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ตัวอย่างที	่10.4	
 ระบบประธานแบบ	3	เฟส	มีสาย	Ungrounded	Conductor	2	ชุด	
ต่อขนานกัน	ขนาด	2	(3	x	400	mm2) 
	 จงหาขนาด
	 1.	 สายที่มีการต่อลงดิน	
	 	 -		ไม่ได้เป็นสายวงจร
	 	 -	 เป็นสายวงจร	(Neutral)
	 2.	 สายต่อฝากหลัก
	 3.	 สายต่อหลักดิน	

วิธีท�า
	 1.	 สายที่มีการต่อลงดิน
	 	 -	 ไม่ได้เป็นสายวงจร
		 	 	 ขนาดสายเฟสรวม	 =	 2	x	400	
	 	 	 	 	 =	 800	mm2

	 	 	 เนื่องจากขนาดสายเฟสรวมมีขนาดใหญ่กว่า	500	mm2

	 	 	 ใช้	12.5	%	ของสายเฟสรวม
 
	 	 	 สายที่มีการต่อลงดิน	 =	 0.125	x	800
	 	 	 	 	 =	 100	mm2

	 	 	 ใช้สายขนาด	120	mm2
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	 2.	 สายต่อฝากหลัก
	 	 สายต่อฝากหลัก	 =		 0.125	x	800	
	 	 	 	 	 =		 100	mm2

	 	 ใช้สายขนาด	120	mm2

	 3.	สายต่อหลักดิน
	 	 ขนาดสายตาม	ตารางที่	4	-	1	
	 	 เกิน	 	 500		mm2

	 	 ใช้สายขนาด	 95		 mm2

 
	 สายที่มีการต่อลงดิน	 ซึ่งใช้เป็นสายวงจรด้วย	 เช่น	 เป็นสาย	 Neutral	
การหาขนาดสาย	Neutral	 ต้องท�าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ	 วสท. 
ข้อ	3.2.4	และ	ข้อ	3.4	ซึ่งหาตามกระแสไม่สมดุลสูงสุดที่เกิดขึ้น	ถ้าระบบไฟฟ้า
มีโหลดแบบ	 3	 เฟส	 เช่น	 โหลดมอเตอร์	 มากกว่า	 50	%	 อาจใช้	 Neutral	
ประมาณ	50	%	ของสายเฟส	ซึ่งก็ใหญ่กว่ากรณีแรก	แสดงว่าสาย	Neutral	
สามารถใช้เป็นสายวงจร	และสายส�าหรับทางผ่านของ	Ground	Fault	ได้	

 กรณีไม่เป็นสายวงจร
	 	 	 2	(3	x	400,	1	x	120	mm2)
 กรณีเป็นสายวงจร
	 	 	 2	(3	x	400,	1	x	240	mm2)
	 	 	 2	(4	x	400	mm2)

	 ส�าหรับสายต่อฝากหลัก	ใช้สายขนาด	120	mm2

	 และสายต่อหลักดิน	ใช้สายขนาด	95	mm2
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10.5	 กำรต่อลงดินของวงจรที่มีบริภัณฑ์ประธำนชุดเดียว 
	 จำ่ยไฟให้อำคำร	2	หลังหรือมำกกว่ำ
	 -		 แต่ละอาคารต้องมีหลักดิน
	 -		 สายดินบริภัณฑ์ไฟฟ้า	ต้องเดินพร้อมสายจ่ายไฟ	เพื่อไปต่อกับโครงสร้าง	
เครื่องหุ้ม	ห่อหุ้ม	และต่อเข้ากับหลักดิน

 

รูปที่	10.6	การจ่ายไฟฟ้าของอาคารประธานให้กับอาคารหลังอื่นๆ

 
รูปที่	10.7	อาคารแต่ละหลังต้องมีหลักดินเป็นของตัวเอง

 

 

 

 

รปูท่ี 10.7 อาคารแต่ละหลงัต้องมีหลกัดินเป็นของตวัเอง 
 
10.6 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้าท่ีมีตวัจ่ายแยกต่างหาก ( Separately Derived System )
 ระบบที่มตีวัจ่ายแยกต่างหาก หมายถึง ระบบการเดนิสายภายใน ซึ่งจ่ายไฟฟ้าโดยเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า หรอืขดลวดคอนเวอรเ์ตอร ์และไมม่กีารต่อถงึกนัทางไฟฟ้าโดยตรง 
รวมทัง้ระบบสายดนิกบัสายจ่ายไฟฟ้าจากระบบอื่น ตวัอย่างของระบบไฟฟ้าทีม่ตีวัจ่ายแยกต่างหาก 
ดงัแสดงในรปูที ่10.8 และ 10.9 

วงจรประธาน สายป้อน

อาคารหลังที่	1 อาคารหลังที่	2Neutral	Bar
ต้องไม่ต่อกับ
Ground	Bar

 

 

 

 -   สายดนิบรภิณัฑไ์ฟฟ้า ตอ้งเดนิพรอ้มสายจา่ยไฟ เพือ่ไปต่อกบัโครงสรา้ง เครือ่งหุม้ 
หอ่หุม้ และต่อเขา้กบัหลกัดนิ 

 

 
รปูท่ี 10.6 การจ่ายไฟฟ้าของอาคารประธานให้กบัอาคารหลงัอ่ืนๆ 

แหล่งจ่ายไฟฟ้า
แหล่งจ่ายไฟฟ้าสายประธาน

อาคารหลังที่	2

อาคารหลังที่	1

สายป้อน

สายป้อน

สายป้อน

อาคารหลังที่	3

อาคารหลังที่	4
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10.6	กำรต่อลงดินของระบบไฟฟ้ำที่มีตัวจ่ำยแยกต่ำงหำก	 
	 (Separately	Derived	System)
	 ระบบที่มีตัวจ่ายแยกต่างหาก	 หมายถึง	 ระบบการเดินสายภายใน	 
ซึ่งจ่ายไฟฟ้าโดยเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	หม้อแปลงไฟฟ้า	หรือขดลวดคอนเวอร์เตอร์	
และไม่มีการต่อถึงกันทางไฟฟ้าโดยตรง	 รวมท้ังระบบสายดินกับสายจ่ายไฟฟ้า
จากระบบอื่น	 ตัวอย่างของระบบไฟฟ้าท่ีมีตัวจ่ายแยกต่างหาก	 ดังแสดง 
ในรูปที่	10.8	และ	10.9

 

รูปที่	10.8	ระบบไฟฟ้าที่มีเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าเป็นตัวจ่ายแยกต่างหาก
พร้อมสวิตช์สับเปลี่ยน

 

 

 

 
 

รปูท่ี 10.8 ระบบไฟฟ้าท่ีมีเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าเป็นตวัจ่ายแยกต่างหาก 
พร้อมสวิตชส์บัเปล่ียน 

 

 

 

 

 

บริภัณฑ์ประธาน

สายดินบริภัณฑ์ไฟฟ้า

4-pole	transfer	switch

Load

ระบบไฟฟ้าที่มีการจ่าย
แยกต่างหาก
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รูปที่	10.9	ระบบที่มีเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	พร้อมสวิตช์สับเปลี่ยน	แต่ไม่มี 
การตัดสายนิวทรัลระบบนี้ไม่ใช่ระบบไฟฟ้าที่มีตัวจ่ายแยกต่างหาก

 
การต่อลงดิน
	 ถึงแม้ว่าระบบไฟฟ้าท่ีมีตัวจ่ายแยกต่างหากจะไม่ใช่ระบบประธาน	
(Service)	แต่ในทางปฏิบัติจะถือว่าเป็นระบบประธานดังนั้นการต่อลงดินของ
ระบบไฟฟ้าที่มีตัวจ่ายแยกต่างหากจึงใช้ตามหลักการของบริภัณฑ์ประธาน
คือจะประกอบด้วยสายที่มีการต่อลงดินสายต่อฝากหลักสายต่อหลักดิน 
โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะต่อร่วมกันเข้ากับหลักดิน
	 นอกจากนี้จะต้องใช้หลักดินที่อยู่ใกล้กับตัวจ่ายแยกต่างหากมากที่สุด
เท่าที่จะท�าได้

	 ระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�ารอง	Standby	Generator	
การต่อลงดินของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าจะต้องท�าอย่างไร

 

 

 

 
รปูท่ี 10.9 ระบบท่ีมีเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า พร้อมสวิตชส์บัเปล่ียน แต่ไม่มีการ 

ตดัสายนิวทรลัระบบน้ีไม่ใช่ระบบไฟฟ้าท่ีมีตวัจ่ายแยกต่างหาก 

  
การต่อลงดิน 
 ถงึแมว้่าระบบไฟฟ้าทีม่ตีวัจ่ายแยกต่างหากจะไม่ใช่ระบบประธาน ( Service ) แต่ในทาง
ปฏบิตัจิะถอืว่าเป็นระบบประธานดงันัน้การต่อลงดนิของระบบไฟฟ้าทีม่ตีวัจ่ายแยกต่างหากจงึใช้
ตามหลกัการของบรภิณัฑป์ระธานคอืจะประกอบดว้ยสายทีม่กีารต่อลงดนิสายต่อฝากหลกัสายต่อ
หลกัดนิโดยอุปกรณ์เหลา่น้ีจะต่อรว่มกนัเขา้กบัหลกัดนิ 
 นอกจากน้ีจะตอ้งใชห้ลกัดนิทีอ่ยูใ่กลก้บัตวัจา่ยแยกต่างหากมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้

บริภัณฑ์ประธาน

สายดินบริภัณฑ์ไฟฟ้า

3-pole	transfer	switch

Load

ระบบไฟฟ้าที่มีการจ่าย
แยกต่างหาก
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	 การต่อลงดินอาจแบ่งได้เป็น	2	กรณีคือ
	 1)	 เมื่อทั้ง	 2	 ระบบใช้สาย	 Neutral	 ร่วมกันและ	 Tie	 CB	 เป็นชนิด	 
3	Pole
	 2)	 เมื่อทั้ง	 2	 ระบบใช้สาย	 Neutral	 แยกกันและ	 Tie	 CB	 เป็นชนิด	 
4	Pole

 กรณีที	่1
	 เนื่องจากระบบทั้ง	2	ใช้	Neutral	ร่วมกันดังนั้นระบบของเครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้าไม่ถือว่าเป็น	 Separately	 Derived	 System	การต่อลงดินต้องกระท�า 
ที่ตู้	MDB	ของระบบเมนเท่านั้น	จุด	Neutral	ของ	Generator	ห้ามต่อลงดิน

	 กรณีที่	2
	 ระบบ	Generator	ถือว่าเป็น	Separately	Derived	System	จุด	Neutral	
ของ	Generator	ต้องต่อลงดินและมีหลักดินแยกต่างหาก

10.7	 กำรต่อลงดินของเครื่องบริภัณฑ์ไฟฟ้ำ	
	 (Equipment	Grounding)
	 การต่อลงดินของเครื่องบริภัณฑ์ไฟฟ้าหมายถึงการต่อส่วนท่ีเป็นโลหะ
ที่ไม่มีกระแสไหลผ่านของสถานประกอบการให้ถึงกันตลอด	แล้วต่อลงดิน
	 การต่อลงดินของเครื่องบริภัณฑ์ไฟฟ้ามีจุดประสงค์ดังนี้คือ
	 1.	 เพ่ือให้ส่วนโลหะที่ต่อถึงกันตลอดมีศักดาไฟฟ้าเท่ากับดินท�าให้
ปลอดภัยจากการโดนไฟดูด
	 2.	 เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินท�างานได้รวดเร็วข้ึนเมื่อตัวน�า
ไฟฟ้าแตะเข้ากับส่วนโลหะใดๆ	 เน่ืองจากฉนวนของสายไฟฟ้าช�ารุดหรือเกิด
อุบัติเหตุ
	 3.	 เป็นทางผ่านให้กระแสรั่วไหลและกระแสเนื่องมาจากไฟฟ้าสถิตลงดิน
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	 10.7.1	เครื่องบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ต้องต่อลงดิน
	 ประเภทของบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่จะต้องต่อลงดินมีดังต่อไปนี้
	 1.	 เครื่องห่อหุ้มท่ีเป็นโลหะของสายไฟฟ้าแผงบริภัณฑ์ประธานโครง
และรางปั้นจั่นที่ใช้ไฟฟ้าโครงของตู้ลิฟต์และลวดสลิงยกของที่ใช้ไฟฟ้า
	 2.	 สิ่งกั้นที่เป็นโลหะรวมทั้งเครื่องห่อหุ้มของเครื่องบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
ในระบบแรงสูง
	 3.	 เครื่องบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ยึดติดอยู่กับที่	 (Fixed	 Equipment)	 และ
ชนิดที่มีการเดินสายถาวร	 (Hard	Wires)	ส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่งซึ่งปกติไม่มี
ไฟฟ้าแต่อาจมีไฟฟ้ารั่วถึงได้ต้องต่อลงดิน
	 4.	 เครื่องบริภัณฑ์ไฟฟ้าส�าหรับยึดติดกับที่ต่อไปนี้ต้องต่อส่วนที่เป็น
โลหะเปิดโล่งและปกติไม่มีกระแสไฟฟ้าลงดิน
	 	 -		โครงของแผงสวิตช์
	 	 -		โครงของมอเตอร์ชนิดยึดอยู่กับที่
	 	 -		กล่องของเครื่องควบคุมมอเตอร์ถ้าใช้เป็นสวิตช์ธรรมดา	 และ 
	 	 	 มีฉนวนรองที่ฝาสวิตช์ด้านในก็ไม่ต้องต่อลงดิน
	 	 -		เครื่องบริภัณฑ์ไฟฟ้าของลิฟต์และปั้นจั่น
	 	 -		ป้ายโฆษณาเครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องสูบน�า้
	 5.	 เคร่ืองบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ใช้เต้าเสียบส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่งของ
เครื่องบริภัณฑ์ไฟฟ้าต้องต่อลงดินเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
	 	 -		แรงดันเทียบกับดินเกิน	 150	 V	 ยกเว้นมีการป้องกันอย่างอื่น 
	 	 	 หรือมีฉนวนอย่างดี
	 	 -		เครื่องไฟฟ้าทั้งที่ใช้ในที่อยู่อาศัยและที่อื่นๆ
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	 10.7.2	 สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า	 (Equipment	 Grounding	
Conductor)
	 สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าหมายถึงตัวน�าที่ใช้ต่อส่วนโลหะที่ไม่น�า
กระแสของบริภัณฑ์ช่องเดินสายท่ีล้อมเข้ากับตัวน�าที่มีการต่อลงดินของ
ระบบ	และ/หรือตัวน�า	ที่บริภัณฑ์ประธาน	หรือที่แหล่งจ่ายไฟของระบบแยก
ต่างหากดังแสดงในรูปที่	10.10	

รูปที่	10.10	สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

 

 

 

M

ดวงโคมไฟฟ้า

โครงโลหะกลอ่งไฟฟ้า

แผงจ่ายไฟ
บรภิณัฑป์ระธาน

สายต่อหลกัดนิ

สายทีม่กีารต่อลงดนิ (สายนวิทรลั)

 10.7.2  สายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้า (Equipment Grounding Conductor) 
 สายดนิของบรภิณัฑไ์ฟฟ้าหมายถงึตวันําทีใ่ชต้่อสว่นโลหะทีไ่มนํ่ากระแสของบรภิณัฑ์
ชอ่งเดนิสายทีล่อ้มเขา้กบัตวันําทีม่กีารต่อลงดนิของระบบ และ/หรอืตวันํา ทีบ่รภิณัฑป์ระธาน 
หรอืทีแ่หลง่จา่ยไฟของระบบแยกต่างหากดงัแสดงในรปูที ่10.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 10.10 สายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้า 
 
 ชนิดของสายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้า 
 สายดนิของบรภิณัฑไ์ฟฟ้าทีเ่ดนิสายรว่มไปกบัสายของวงจรจะตอ้งเป็นดงัน้ี 
 - ตวันําทองแดงจะหุม้ฉนวนหรอืไมหุ่ม้ฉนวนกไ็ด ้
 - เปลอืกโลหะของสายเคเบลิชนิด AC , MI และ MC 
 - บสัเวยท์ีไ่ดร้ะบุใหใ้ชแ้ทนสายสาํหรบัต่อลงดนิได ้
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 ชนิดของสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า
	 สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าท่ีเดินสายร่วมไปกับสายของวงจรจะต้อง
เป็นดังนี้
	 -	 ตัวน�าทองแดงจะหุ้มฉนวนหรือไม่หุ้มฉนวนก็ได้
	 -	 เปลือกโลหะของสายเคเบิลชนิด	AC,	MI	และ	MC
	 -	 บัสเวย์ที่ได้ระบุให้ใช้แทนสายส�าหรับต่อลงดินได้

	 10.7.3	ขนาดสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า
	 การหาขนาดสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าท�าตามข้อต่างๆ	ต่อไปนี้
	 -	 เลือกขนาดสายดินตามขนาดของเครื่องป้องกันกระแสเกินตาม
ตารางที่	10.2	
	 -	 เมื่อเดินสายควบถ้ามีสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าให้เดินขนานกันไป

ในแต่ละท่อสายและขนาดสายดินให้คิดตามพิกัดของเครื่องป้องกันกระแสเกิน
	 -	 เมื่อมีวงจรมากกว่าหนึ่งวงจรเดินในท่อสายอาจใช้สายดินของ
บริภัณฑ์ไฟฟ้าร่วมกันได้และให้ค�านวณขนาดสายดินตามพิกัดของเคร่ือง
ป้องกันกระแสเกินตัวโตที่สุด
	 -	 ขนาดสายดินของมอเตอร์ให้เลือกตามพิกัดของเครื่องป้องกันเกิน
ก�าลังของมอเตอร์
	 	 	 	 พิกัดของเครื่องป้องกันเกินก�าลัง		=		1.15	In
	 	 	 	 โดยที่	In	คือพิกัดกระแสของมอเตอร์
	 -		 สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าไม่จ�าเป็นต้องโตกว่าสายเฟส
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ตารางที่	10.2	(ตาราง	4	–	2)
ขนาดต�่าสุดของสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของ

เครื่องป้องกันกระแสเกินไม่เกิน

(A)

ขนาดต�่าสุดของสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

(ตัวน�าทองแดง)

(mm2)

20

40

70

100

200

400

500

800

1,000

1,250

2,000

2,500

4,000

6,000

2.5	

4 

6 

10

16

25

35

50

70

95

120

185

240

400
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ตัวอย่างที	่10.5	
	 ระบบไฟฟ้าหนึ่งประกอบด้วยบริภัณฑ์ไฟฟ้า	และแผงจ่ายไฟดังรูปจงหา
ขนาดสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่เดินจากบริภัณฑ์ประธาน	และแผงจ่ายไฟ

						แผงจ่ายไฟ	1																						แผงจ่ายไฟ	2

วิธีท�า
	 จากตาราง	10.2	ใช้ขนาดสายดินดังนี้
	 บริภัณฑ์ประธาน	 เครื่องป้องกัน	 300		A	 ขนาดสายดิน	25	mm2

	 แผงจ่ายไฟ	1	 เครื่องป้องกัน	 100		A	 ขนาดสายดิน	10	mm2

	 แผงจ่ายไฟ	2	 เครื่องป้องกัน	 20		 A	 ขนาดสายดิน	2.5	mm2

	 จะเห็นว่าขนาดสาย	 Bonding	 Jumper	 ที่แผงจ่ายไฟจะใช้เท่ากับ
ขนาดสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่จ่ายมายังแผงจ่ายไฟนั้นด้วย

 

 

 

A00

Load

ใชส้ายดนิ  mm

ใชส้ายดนิ 5 mm

บรภิณัฑป์ระธาน

2

2

100A A20

เครื่องป้องกนั 3 A

เครื่องป้องกนั  A

เครื่องป้องกนั  A
ใชส้ายดนิ .5 mm2

ตวัอย่างท่ี 10.5 ระบบไฟฟ้าหน่ึงประกอบดว้ยบรภิณัฑไ์ฟฟ้า และแผงจา่ยไฟดงัรปูจงหา 
  ขนาดสายดนิของบรภิณัฑไ์ฟฟ้าทีเ่ดนิจากบรภิณัฑป์ระธาน และแผงจา่ยไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผงจา่ยไฟ 1 แผงจา่ยไฟ 2 
 
วิธีทาํ 
  จากตาราง 10.2  ใชข้นาดสายดนิดงัน้ี 
 บรภิณัฑป์ระธานเครือ่งป้องกนั 300  A ขนาดสายดนิ  25 mm2 

 แผงจา่ยไฟ 1 เครือ่งป้องกนั 100  A ขนาดสายดนิ  10 mm2 

 แผงจา่ยไฟ 2 เครือ่งป้องกนั 20  A ขนาดสายดนิ  2.5 mm2 

 จะเหน็วา่ขนาดสาย Bonding Jumper ทีแ่ผงจา่ยไฟจะใชเ้ทา่กบัขนาดสายดนิของ 
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ตัวอย่างที่	10.6		
	 บริภัณฑ์ประธานมีเครื่องป้องกันกระแสเกิน	 500	 A	 ต่อกับวงจร 
ซ่ึงประกอบด้วยสายควบ	 2	 ชุด	 เดินในท่อร้อยสายท่อละ	 1	 ชุด	 ดังรูปจงหา
ขนาดสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

วิธีท�า
	 วงจรประกอบด้วยสายควบ	2	ชุด	เดินในท่อร้อยสายท่อละ	1	ชุดดังนั้น
จะต้องเดินสายดิน	 2	 เส้นในแต่ละท่อโดยสายดินแต่ละเส้นเลือกตามขนาด
เครื่องป้องกัน	

	 จากตารางที่	10.2	กรณีเครื่องป้องกัน	500	A	ใช้ขนาดสายดิน	35	mm2

 

 

 

00
AMP

สายดนิของบรภิณัฑไ์ฟฟ้า 35 mm2

สายเฟส

 บรภิณัฑไ์ฟฟ้าทีจ่า่ยมายงัแผงจา่ยไฟนัน้ดว้ย 
 
ตวัอย่างท่ี 10.  บรภิณัฑป์ระธานมเีครือ่งป้องกนักระแสเกนิ 500A ต่อกบัวงจรซึง่ 
  ประกอบดว้ยสายควบ 2 ชุด เดนิในทอ่รอ้ยสายทอ่ละ 1 ชุด ดงัรปูจงหา 
  ขนาดสายดนิของบรภิณัฑไ์ฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีทาํ 
 วงจรประกอบดว้ยสายควบ 2 ชุด เดนิในทอ่รอ้ยสายท่อละ 1 ชุดดงันัน้ 
 จะตอ้งเดนิสายดนิ 2 เสน้ในแต่ละทอ่โดยสายดนิแต่ละเสน้เลอืกตามขนาด 
 เครือ่งป้องกนั 
 จากตารางที ่10.2  กรณีเครือ่งป้องกนั  500 A  ใชข้นาดสายดนิ  35 mm2 
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ตัวอย่างที	่10.7 
	 วงจรจ่ายโหลด	4	วงจรที่ต่อจากแผงจ่ายไฟแห่งหนึ่งต้องการเดินในท่อ
สายร่วมกันโดยแต่ละวงจรมีเครื่องป้องกันกระแสเกิน	20	A,	40	A,	15	A	และ	
20	A	ดังรูปจงหาขนาดสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ใช้ร่วมกันในท่อสาย

วิธีท�า
	 ขนาดสายดินที่ใช้ร่วมกันจะต้องเลือกตามเครื่องป้องกันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด	
คือ	40	A	จากตารางที่	10.2	กรณีเครื่องป้องกัน	40	A	ใช้สายดิน	4	mm2

 

 

 

สายดนิของบรภิณัฑไ์ฟฟ้า 4 mm   โดย
เลอืกตามเครื่องป้องกนัใหญ่ทีสุ่ด 4 A

20 AMP 2

0 AMP

1 AMP

20 AMP

ตวัอย่างท่ี 10.7 วงจรจา่ยโหลด 4 วงจรทีต่่อจากแผงจา่ยไฟแหง่หน่ึงตอ้งการเดนิในทอ่ 
 สายรว่มกนัโดยแต่ละวงจรมเีครื่องป้องกนักระแสเกนิ  20 A, 40 A, 15 A  
 และ  20 A  ดงัรปูจงหาขนาดสายดนิของบรภิณัฑไ์ฟฟ้าทีใ่ชร้ว่มกนัในทอ่สาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีทาํ 
 ขนาดสายดนิทีใ่ชร้ว่มกนัจะตอ้งเลอืกตามเครือ่งป้องกนัทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ 
 คอื 40 A จากตารางที ่10.2  กรณีเครือ่งป้องกนั  40 A  ใชส้ายดนิ  4 mm2 
 
ตวัอย่างท่ี 10.8 มอเตอรเ์หน่ียวนําขนาด  22 kW, 400 V (44 A), 3 เฟสจงหาขนาด 
 สายไฟเดนิในท่อโลหะในอากาศ 
วิธีทาํ 

IC  1.25 x In 

  1.25 x 44 

  55 A 
 สาย NYY 3 x 16  mm2 (56 A) 

หาขนาดสายดนิ 
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ตัวอย่างที่	10.8	
	 มอเตอร์เหนี่ยวน�าขนาด	22	kW,	400	V	 (44	A),	3	 เฟสจงหาขนาด 
สายไฟเดินในท่อโลหะในอากาศ

วิธีท�า
	 IC ≥ 1.25	x	In
  ≥	 1.25	x	44
  ≥	 55	A
	 สาย	NYY	 3	x	16	mm2	(56	A)
หาขนาดสายดิน
	 IL	 =	 1.15	x	In
	 	 =	 50.6	A
	 สายดิน	 6	mm2

 ∴สายวงจรมอเตอร์	 3	x	16		 mm2

	 	 	 	 G-6		 mm2

    φ32		 mm	(1	1/4”)



บทที่ 10 การต่อลงดิน (Grounding)

คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 273

10.8	 หลักดิน	(Grounding	Electrode)	
	 หลักดิน	 คือตัวน�าซึ่งต่อโดยตรงเข้ากับดิน	 หลักดินมีหน้าที่	 ท่ีจะต่อ
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับดิน	 ดินถือว่ามีศักดาเป็นศูนย์	 หน้าท่ี 
อีกอย่างของหลักดินคือ	 กระจายแรงดันเกินที่เกิดจากฟ้าผ่า	 หรือแตะกับ
ระบบ	HV	เข้าไปในดิน

	 10.8.1	หลักดินที่นิยมใช้
	 หลักดินที่นิยมใช้มี	4	แบบ	คือ
	 	 1.	หลักดินแบบแนวดิ่ง	หรือ	แท่งดิน	(Ground	Rod)
	 	 2.	หลักดินแบบรัศมี	(Radial	Electrode)
	 	 3.	หลักดินแบบวงแหวน	(Ring	Electrode)
	 	 4.	หลักดินที่หุ้มด้วยคอนกรีต	(Concrete	Encased	Electrode)

	 10.8.2	หลักดินแบบแนวดิ่งหรือแท่งดิน	(Ground	Rod)

	 เป็นหลักดินที่ใช้แท่งตัวน�าตอกเข้าไปในดิน	 หลักดินแบบน้ีนิยมใช้มากท่ีสุด	
เพราะราคาถูกและติดตั้งง่าย

	 แท่งดินแบบแนวดิ่ง	ที่นิยมใช้เป็นแบบ	
	 -	 แท่งเหล็กชุบด้วยทองแดง	(Copper	Clad	or	Copper	Bonded	Steel)
	 -		เหล็กกล้าไร้สนิม	(Stainless	Steel)

 แท่งเหล็กชุบด้วยทองแดง	(Copper	-	Bond	Steel)
	 -		เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า	5/8	นิ้ว	(14.2	mm)
	 -		ยาวไม่น้อยกว่า	2.40	m
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	 -		แกนเป็น	 Low	 Carbon	 Steel	 Tensile	 Strength	 ไม่น้อยกว่า	 
	 	 600	N/mm2

	 -		ทองแดงที่ใช้หุ้มมีความบริสุทธิ์	99.9	%
	 -		ความหนาทองแดงที่หุ้มที่จุดใดๆ	ไม่น้อยกว่า	250	m
	 	 ได้ตามมาตรฐาน	UL-467,	IEC	62561-2	

 แท่งเหล็กกล้าไร้สนิม	(Stainless	Steel)
	 -		เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า	5/8	นิ้ว
	 -		ยาวไม่น้อยกว่า	2.40	m
	 -		ท�าด้วย	Solid	Stainless	Steel
	 -		ใช้ในที่ดินมีการกัดกร่อนสูง	Highly	Corrosive	Soils
	 -		อายุการใช้งานยาวถึง	50	ปี	

 หลักดินแบบแนวดิ่งหลายหลักต่อขนานกัน
 ถ้าต้องการความต้านดินน้อยลงอาจใช้หลักดินแบบแนวดิ่งหลายหลัก 
ต่อกันได้	 ระยะห่างระหว่างหลักดินต้องไม่น้อยกว่าความยาวของหลักดิน	
นิยมตอกเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า	 และห่างเท่ากับความยาวหลักดินในการ
ตอกหลักดินเพิ่มแล้วต่อขนานกันจะท�าให้ความต้านทานดินลดลงตาม
มาตรฐาน	BS	7430	-	2011	ดังนี้
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จ�านวนหลักดิน ตัวคูณ

2 0.58

3 0.42

4 0.34

5 0.28

6 0.24

7 0.22

8 0.19

9 0.18

10 0.16

	 เมื่อความต้านทานดิน	1	หลักเท่ากับหนึ่งหน่วยถ้าใช้	2	หลักใช้ตัวคูณ
ลดเท่ากับ	0.58	ใช้	3	หลักใช้ตัวคูณลดเท่ากับ	0.42	ถ้าตอกหลักดิน	1	หลัก 
วัดความต้านทานดินได้	10	
	 หลักดิน	2	หลัก	จะได้ค่าความต้านทานดินเท่ากับ	10	x	0.58	=	5.8	
	 หลักดิน	3	หลัก	จะได้ค่าความต้านทานดินเท่ากับ	10	x	0.42	=	4.2	
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รูปที	่10.11	หลักดินแบบแนวดิ่ง

	 10.8.3	หลักดินแบบรัศมี	(Radial	Electrode)
	 เป็นหลักดินที่ตัวน�าวางในแนวราบ	ฝังใต้ดิน	และมีคุณสมบัติดังนี้
	 -		 ฝังอยู่ในดินลึกประมาณ		 0.5	-	1.0	m
	 -		 ตัวน�าทองแดงยาวไม่น้อยกว่า		 6	m
	 -		 ตัวน�าทองแดงขนาดไม่เล็กกว่า		 35	(50)	mm2

 
รูปที	่10.12	หลักดินแบบแนวรัศมี

 

 

 

 
รปูท่ี 10.11 หลกัดินแบบแนวด่ิง 

 
 10.8.3   หลกัดินแบบรศัมี ( Radial Electrode ) 
 เป็นหลกัดนิทีต่วันําวางในแนวราบ ฝงัใตด้นิ และมคีุณสมบตัดิงัน้ี 
  -   ฝงัอยูใ่นดนิลกึประมาณ   0.5 - 1.0 m 
 -   ตวันําทองแดงยาวไมน้่อยกวา่  6 m 
  -   ตวันําทองแดงขนาดไมเ่ลก็กวา่  35 ( 50 ) mm 

 

 

 

 

 
รปูท่ี 10.12 หลกัดินแบบแนวรศัมี 

 
 10.8.4   หลกัดินแบบวงแหวน ( Ring Electrode ) 
 หลกัดนิแบบน้ีจะฝงัอยูร่อบอาคาร และมคีุณสมบตัเิหมอืนหลกัดนิแบบรศัม ีคอื 
  -   ฝงัอยูใ่นดนิลกึประมาณ            . - . m 
  -   ตวันําทองแดงยาวไมน้่อยกวา่       m 
  -   ตวันําทองแดงขนาดไมเ่ลก็กวา่   (  ) mm 
 
 หลกัดนิระบบป้องกนัฟ้าผา่ใช ้ 50 mm 
 

Ground	Rod

0.
5	

m

Ground	Rod

d	=	0.5-1.0	m
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 10.8.4	หลักดินแบบวงแหวน	(Ring	Electrode)
	 หลักดินแบบนี้จะฝังอยู่รอบอาคาร	 และมีคุณสมบัติเหมือนหลักดิน
แบบรัศมี	คือ
	 -		 ฝังอยู่ในดินลึกประมาณ		 0.5	-	1.0	m
	 -		 ตัวน�าทองแดงยาวไม่น้อยกว่า		 6	m
	 -		 ตัวน�าทองแดงขนาดไม่เล็กกว่า		 35	(50)	mm2

	 หลักดินระบบป้องกันฟ้าผ่าใช้	50	mm2

 

รูปที่	10.13	หลักดินแบบวงแหวน

 

 

 

 
 

รปูท่ี 10.13 หลกัดินแบบวงแหวน 
 
 10.8.5  หลกัดินท่ีหุ้มด้วยคอนกรีต (  Concrete Encased Electrode) 
 หลกัดนิแบบน้ีใช้ตวันําผงัอยู่ในฐานรากคอนกรตีของอาคาร หรอืสิง่ปลูกสรา้งที่มี
เหลก็เสรมิ ( Reinforcing Bar ) อยูด่ว้ย หลกัดนิแบบน้ีมคีุณสมบตั ิคอื 
 -   ตวันําตอ้งหุม้ดว้ยคอนกรตีหนาไมน้่อยกวา่ 50 mm ใกลส้ว่นลา่ง 
     ของฐานรากซึง่สมัผสัอยา่งดกีบัดนิ 
 -   ถา้ตวันําแบบเหลก็เสรมิหรอืวา่แทง่เหลก็ตอ้งยาวไมน้่อยกวา่ 6 m 
     และเสน้ผา่นศนูยก์ลางไมน้่อยกวา่ 13 mm 
 -   ตวันําทองแดงขนาดไมเ่ลก็กวา่ 50 mm ยาวไมน้่อยกวา่ 6 m  

อาคารสิ่งปลูกสร้าง

หลักดินแบบวงแหวน
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	 10.8.5	หลักดินที่หุ้มด้วยคอนกรีต	(Concrete	Encased	Electrode)
	 หลักดินแบบนี้ใช้ตัวน�าฝังอยู่ในฐานรากคอนกรีตของอาคาร	 หรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่มีเหล็กเสริม	(Reinforcing	Bar)	อยู่ด้วย	หลักดินแบบนี้มีคุณสมบัติ	คือ
	 -		 ตัวน�าต้องหุ้มด้วยคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า	 50	mm	 ใกล้ส่วนล่าง 
  ของฐานรากซึ่งสัมผัสอย่างดีกับดิน
	 -		 ถ้าตัวน�าแบบเหล็กเสริมหรือว่าแท่งเหล็กต้องยาวไม่น้อยกว่า	 6	m  
	 	 และเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า	13	mm
	 -		 ตัวน�าทองแดงขนาดไม่เล็กกว่า	50	mm2	ยาวไม่น้อยกว่า	6	m	

 

รูปที่	10.14	หลักดินที่หุ้มด้วยคอนกรีต

 

 

 

 
 

รปูท่ี 10.14 หลกัดินท่ีหุ้มด้วยคอนกรีต 
 

 10.8.6  การคาํนวณค่าความต้านทานหลกัดิน 
 ความตา้นทานหลกัดนิ สามารถคาํนวณได ้โดยมหีลกัการดงัน้ี 

 -   คา่ความตา้นทานจาํเพาะ  มคีา่คงที ่และสมํ่าเสมอ 
 -   คา่ทีค่าํนวณได ้เป็นคา่โดยประมาณ เทา่นัน้ 
 
 วศิวกรไฟฟ้า ตอ้งสามารถคํานวณค่าความตา้นทานหลกัดนิไดเ้พื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบระบบหลกัดนิ แต่สดุทา้ยคา่จรงิตอ้งไดจ้ากการวดัเทา่นัน้ 

 

CRE1 

สายต่อหลักดิน

Sleeve	ป้องกันอโลหะ

การต่อที่ได้รับการรับรอง

Foundation	in	direct	contact	with	carth

50
	m

m

6	m

ถ้าเป็นตัวน�าทองแดง
ขนาด	50	mm2	หรือเหล็กเสริม
เส้นผ่านศูนย์กลาง	13	mm
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	 10.8.6	การค�านวณค่าความต้านทานหลักดิน
	 ความต้านทานหลักดิน	สามารถค�านวณได้	โดยมีหลักการดังนี้
	 -		 ค่าความต้านทานจ�าเพาะ	r	มีค่าคงที่	และสม�า่เสมอ
	 -		 ค่าที่ค�านวณได	้เป็นค่าโดยประมาณ	เท่านั้น

	 วิศวกรไฟฟ้า	 ต้องสามารถค�านวณค่าความต้านทานหลักดินได้เพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบระบบหลักดิน	 แต่สุดท้ายค่าจริงต้องได้จากการวัด
เท่านั้น

	 1.	 หลักดินแบบแนวดิ่ง
	 	 ความต้านทานหลักดินสามารถค�านวณได้จากสูตร

	 	 	 R	 =	 ......		(10.1)
	 	 โดยที่
	 	 	 R	 =	 ความต้านทานดิน	(Ω)
   r	 =	 ความต้านทานจ�าเพาะ	(Ω.m)
	 	 		 L	 =		 ความยาว	(m)	ของหลักดิน
	 	 	 d	 =		 เส้นผ่าศูนย์กลาง	(m)	ของหลักดิน
	 	 	 ln		 =		 Natural	Logarithm

 

 

 

1. หลกัดินแบบแนวด่ิง 
 ความตา้นทานหลกัดนิสามารถคาํนวณไดจ้ากสตูร 

R =  

 โดยท่ี 
  R = ความตา้นทานดนิ (   ) 

   = ความตา้นทานจาํเพาะ (  m ) 
   L =  ความยาว ( m ) 
  d =     เสน้ผา่ศนูยก์ลาง ( m ) 
  ln       =     Natural Logarithm 
 

ตวัอย่างท่ี 10.9 หลกัดินแบบแนวดิ่ง ตอกลงในดินที่มี  = 100  m 
  จงหาความต้านทานของดิน 
  1) d =   14.2 mm , L =   3.0 m , 6 m 
  2) L =   3.0 m , d =   14.2 mm , 28.4 mm 
 
วิธีทาํ 

1) d =   14.2 mm , L =   3.0 m , 6 m 
 L = 3.0 m 

R =  

 

R =  
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ตัวอย่างที่	10.9	
	 หลักดินแบบแนวดิ่ง	ตอกลงในดินที่มี	r =	100	Ω.m
	 จงหาความต้านทานของดิน
	 1)		d	 =		 14.2	mm,	 L	 =		 3.0	m,	6	m
	 2)		L	 =		 3.0	m,	 	 d	 =		 14.2	mm,	28.4	mm

วิธีท�า
	 1)	 d	 =	 14.2	mm,	 L	 =		 3.0	m,	6	m
	 L	=	3.0	m

	 	 	 R	 =	

	 	 	 R	 =	

	 	 	 R	 =	 34.1	Ω
	 L	=	6.0	m
	 	 	 R	 =	
 
	 	 	 R	 =	 	

	 	 	 R	 =	 18.9	Ω 

	 จะเห็นได้ว่าการเพิ่มความยาวของหลักดิน	 เป็น	 2	 เท่า	 สามารถลด
ความต้านทานดินได้
	 	 100	(34.1	–	18.9)	/	34.1	=	44.6	%	

 

 

 

1. หลกัดินแบบแนวด่ิง 
 ความตา้นทานหลกัดนิสามารถคาํนวณไดจ้ากสตูร 

R =  

 โดยท่ี 
  R = ความตา้นทานดนิ (   ) 

   = ความตา้นทานจาํเพาะ (  m ) 
   L =  ความยาว ( m ) 
  d =     เสน้ผา่ศนูยก์ลาง ( m ) 
  ln       =     Natural Logarithm 
 

ตวัอย่างท่ี 10.9 หลกัดินแบบแนวดิ่ง ตอกลงในดินที่มี  = 100  m 
  จงหาความต้านทานของดิน 
  1) d =   14.2 mm , L =   3.0 m , 6 m 
  2) L =   3.0 m , d =   14.2 mm , 28.4 mm 
 
วิธีทาํ 

1) d =   14.2 mm , L =   3.0 m , 6 m 
 L = 3.0 m 

R =  

 

R =  

 

 

 

 

1. หลกัดินแบบแนวด่ิง 
 ความตา้นทานหลกัดนิสามารถคาํนวณไดจ้ากสตูร 

R =  

 โดยท่ี 
  R = ความตา้นทานดนิ (   ) 

   = ความตา้นทานจาํเพาะ (  m ) 
   L =  ความยาว ( m ) 
  d =     เสน้ผา่ศนูยก์ลาง ( m ) 
  ln       =     Natural Logarithm 
 

ตวัอย่างท่ี 10.9 หลกัดินแบบแนวดิ่ง ตอกลงในดินที่มี  = 100  m 
  จงหาความต้านทานของดิน 
  1) d =   14.2 mm , L =   3.0 m , 6 m 
  2) L =   3.0 m , d =   14.2 mm , 28.4 mm 
 
วิธีทาํ 

1) d =   14.2 mm , L =   3.0 m , 6 m 
 L = 3.0 m 

R =  

 

R =  

 

 

 

 

R = 34.1   
 L = 6.0 m 

R =  

 

R =   

 
R = 18.9    

 
จะเหน็ไดว้า่การเพิม่ความยาวของหลกัดนิ เป็น 2 เทา่ สามารถลดความตา้นทานดนิได ้

100 ( 34.1 – 18.9 ) / 34.1   =  44.6 %    
 
  2)  L =   3.0 m , d =   14.2 mm , 28.4 mm 
 d =   14.2 mm 

R =  

 

 =  

 
=      34.1    

 
 
 

 

 

 

R = 34.1   
 L = 6.0 m 

R =  

 

R =   

 
R = 18.9    

 
จะเหน็ไดว้า่การเพิม่ความยาวของหลกัดนิ เป็น 2 เทา่ สามารถลดความตา้นทานดนิได ้

100 ( 34.1 – 18.9 ) / 34.1   =  44.6 %    
 
  2)  L =   3.0 m , d =   14.2 mm , 28.4 mm 
 d =   14.2 mm 

R =  

 

 =  

 
=      34.1    
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	 2)		L	 =		 3.0	m,	 	 d	 =		 14.2	mm,	28.4	mm
	 d	=	14.2	mm

	 	 	 R	 =	

    = 

	 	 	 	 =		 34.1	Ω 

	 d	=	28.4	mm
  
	 	 	 R	 =	

	 	 	 	 =		 30.5	Ω 

	 การเพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลักดิน	 เป็น	 2	 เท่า	 ลดความ
ต้านทานดินได้เพียง
	 	 100	(34.1	–	30.5)	/	34.1	=	10.6	%	

	 2.	 หลักดินแบบรัศมี
	 	 หลักดินแบบนี้มีสูตรการค�านวณดังนี้

	 	 	 R	 =	 ......		(10.2)

 

 

 

R = 34.1   
 L = 6.0 m 

R =  

 

R =   

 
R = 18.9    

 
จะเหน็ไดว้า่การเพิม่ความยาวของหลกัดนิ เป็น 2 เทา่ สามารถลดความตา้นทานดนิได ้

100 ( 34.1 – 18.9 ) / 34.1   =  44.6 %    
 
  2)  L =   3.0 m , d =   14.2 mm , 28.4 mm 
 d =   14.2 mm 

R =  

 

 =  

 
=      34.1    

 
 
 

 

 

 

R = 34.1   
 L = 6.0 m 

R =  

 

R =   

 
R = 18.9    

 
จะเหน็ไดว้า่การเพิม่ความยาวของหลกัดนิ เป็น 2 เทา่ สามารถลดความตา้นทานดนิได ้

100 ( 34.1 – 18.9 ) / 34.1   =  44.6 %    
 
  2)  L =   3.0 m , d =   14.2 mm , 28.4 mm 
 d =   14.2 mm 

R =  

 

 =  

 
=      34.1    

 
 
 

 

 

 

 d =   28.4 mm 
   

R =  

 
=       30.5    

 
การเพิม่ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของหลกัดนิ เป็น 2 เทา่ ลดความตา้นทานดนิไดเ้พยีง 

100 ( 34.1 – 30.5 ) / 34.1   =  10.6 %    
 

2. หลกัดินแบบรศัมี 
 หลกัดนิแบบน้ีมสีตูรการคาํนวณดงัน้ี 
 

  R =  

 
ตวัอย่างท่ี 10.10 หลกัดนิแบบรศัมยีาว 20 m ตวันํามเีสน้ผา่นศนูยก์ลาง 20 mm   

  ฝงัในดนิทีม่ ี  =  200   m 
  ใหค้าํนวณหาความตา้นทานดนิ 
 
วิธีทาํ 

   R =  

    =  

 

 

 

 d =   28.4 mm 
   

R =  

 
=       30.5    

 
การเพิม่ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของหลกัดนิ เป็น 2 เทา่ ลดความตา้นทานดนิไดเ้พยีง 

100 ( 34.1 – 30.5 ) / 34.1   =  10.6 %    
 

2. หลกัดินแบบรศัมี 
 หลกัดนิแบบน้ีมสีตูรการคาํนวณดงัน้ี 
 

  R =  

 
ตวัอย่างท่ี 10.10 หลกัดนิแบบรศัมยีาว 20 m ตวันํามเีสน้ผา่นศนูยก์ลาง 20 mm   

  ฝงัในดนิทีม่ ี  =  200   m 
  ใหค้าํนวณหาความตา้นทานดนิ 
 
วิธีทาํ 

   R =  

    =  
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ตัวอย่างที่	10.10 
	 หลักดินแบบรัศมียาว	 20	m	 ตัวน�ามีเส้นผ่านศูนย์กลาง	 20	mm	 
ฝังในดินที่มี	r =	200	Ω.m	ให้ค�านวณหาความต้านทานดิน

วิธีท�า
	 	 	 R	 =	

    = 

	 	 	 	 =	 24.2	Ω

	 3.		หลักดินแบบวงแหวน
	 	 หลักดินแบบวงแหวนมี	สูตรการค�านวณ	ดังนี้

	 	 	 R	 =	 ......		(10.3)

	 โดยที่	 D		 =		 เส้นผ่านศูนย์กลางของวงแหวน

 

 

 

 d =   28.4 mm 
   

R =  

 
=       30.5    

 
การเพิม่ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของหลกัดนิ เป็น 2 เทา่ ลดความตา้นทานดนิไดเ้พยีง 

100 ( 34.1 – 30.5 ) / 34.1   =  10.6 %    
 

2. หลกัดินแบบรศัมี 
 หลกัดนิแบบน้ีมสีตูรการคาํนวณดงัน้ี 
 

  R =  

 
ตวัอย่างท่ี 10.10 หลกัดนิแบบรศัมยีาว 20 m ตวันํามเีสน้ผา่นศนูยก์ลาง 20 mm   

  ฝงัในดนิทีม่ ี  =  200   m 
  ใหค้าํนวณหาความตา้นทานดนิ 
 
วิธีทาํ 

   R =  

    =  

 

 

 

    = 24.2     
 

  .   หลกัดินแบบวงแหวน 
 หลกัดนิแบบวงแหวนม ีสตูรการคาํนวณ ดงัน้ี 

   R =  

 โดยท่ี D    =  เสน้ผา่นศนูยก์ลางของวงแหวน 
 
ตวัอย่างท่ี 10.11 หลกัดนิแบบวงแหวนมเีสน้ผ่านศนูยก์ลางกวา้ง 80 m ตวันํามเีสน้ผ่าน

ศนูยก์ลาง 20 mm และดนิโดยรอบ ม ี = 100  m  
  ใหค้าํนวณหาความตา้นดนิของหลกัดนิ 
 
วิธีทาํ  

   R =  

    =  

 
    =  1.28   
 
ตวัอย่างท่ี 10.12 สถานประกอบการแห่งหน่ึง ขนาด 30 x 40 m ใชห้ลกัดนิวงแหวน 

   ตดิตัง้หา่งจากขอบอาคารดา้นละ 1 m ให ้ = 100  m 
   เสน้ตวันํา 50 mm2 จงคาํนวณหาความตา้นทานดนิ 
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ตัวอย่างที	่10.11 
	 หลักดินแบบวงแหวนมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้าง	80	m	ตัวน�ามีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง	 20	mm	 และดินโดยรอบ	 มี	r =	 100	 Ω.m	 ให้ค�านวณหา 
ความต้านดินของหลักดิน

วิธีท�า 
	 	 	 R	 =	

    = 

	 	 	 	 =		 1.28	Ω

 

 

 

    = 24.2     
 

  .   หลกัดินแบบวงแหวน 
 หลกัดนิแบบวงแหวนม ีสตูรการคาํนวณ ดงัน้ี 

   R =  

 โดยท่ี D    =  เสน้ผา่นศนูยก์ลางของวงแหวน 
 
ตวัอย่างท่ี 10.11 หลกัดนิแบบวงแหวนมเีสน้ผ่านศนูยก์ลางกวา้ง 80 m ตวันํามเีสน้ผ่าน

ศนูยก์ลาง 20 mm และดนิโดยรอบ ม ี = 100  m  
  ใหค้าํนวณหาความตา้นดนิของหลกัดนิ 
 
วิธีทาํ  

   R =  

    =  

 
    =  1.28   
 
ตวัอย่างท่ี 10.12 สถานประกอบการแห่งหน่ึง ขนาด 30 x 40 m ใชห้ลกัดนิวงแหวน 

   ตดิตัง้หา่งจากขอบอาคารดา้นละ 1 m ให ้ = 100  m 
   เสน้ตวันํา 50 mm2 จงคาํนวณหาความตา้นทานดนิ 
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ตัวอย่างที่	10.12 
	 สถานประกอบการแห่งหนึ่ง	 ขนาด	 30	 x	 40	m	 ใช้หลักดินวงแหวน	 
ติดตั้งห่างจากขอบอาคารด้านละ	 1	m	 ให้	 r =	 100	 Ω.m	 เส้นตัวน�า	 
50	mm2	จงค�านวณหาความต้านทานดิน

 

วิธีท�า 
	 	 A		 =		 32	x	42	
	 	 	 =		 1,344	m2

	 	 D	 =	

   = 

	 	 	 =		 41.4	m	 	 	 	
 

 

 

 

 
วิธีทาํ  
  A  =   32 x 42  
   =  1,344 m2 

 

  D =  

   =  

   =    41.4 m     
  
  d2 = 50 
   

  d =  

   = 8 mm 
 

  R =  

4


 

 

 

 
วิธีทาํ  
  A  =   32 x 42  
   =  1,344 m2 

 

  D =  

   =  

   =    41.4 m     
  
  d2 = 50 
   

  d =  

   = 8 mm 
 

  R =  

4


หลักดินแบบวงแหวน
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	 	 	 =	 50
  
	 	 d	 =	

	 	 	 =	 8	mm

	 	 R	 =	

   = 
   
	 	 	 =		 2.54	Ω

	 4.		หลักดินที่หุ้มด้วยคอนกรีต	
	 	 มีสูตรการค�านวณดังนี้

	 	 	 R	 =	 ......		(10.4)

	 	 	 D	 =	
	 โดยที่
	 	 	 V	 =		 ปริมาตรของฐานราก	(m3)
   r		 =	 ความต้านทานจ�าเพาะของคอนกรีต	(Ω.m)

 

 

 

 
วิธีทาํ  
  A  =   32 x 42  
   =  1,344 m2 

 

  D =  

   =  

   =    41.4 m     
  
  d2 = 50 
   

  d =  

   = 8 mm 
 

  R =  

4


 

 

 

 
วิธีทาํ  
  A  =   32 x 42  
   =  1,344 m2 

 

  D =  

   =  

   =    41.4 m     
  
  d2 = 50 
   

  d =  

   = 8 mm 
 

  R =  

4


 

 

 

 
วิธีทาํ  
  A  =   32 x 42  
   =  1,344 m2 

 

  D =  

   =  

   =    41.4 m     
  
  d2 = 50 
   

  d =  

   = 8 mm 
 

  R =  

4
  

 

 

   = ���
�����.� �� �

�����.�
�.�� � 

    
   =    .   
 

.   หลกัดินท่ีหุ้มด้วยคอนกรีต  
 มสีตูรการคาํนวณดงัน้ี 

  R = 
�
�� 

 
 D = 1.57	√��  

 โดยท่ี 
  V =    ปรมิาตรของฐานราก ( m3 ) 

      = ความตา้นทานจาํเพาะของคอนกรตี (  m ) 
 
ตวัอย่างท่ี 10.13 ฐานรากคอนกรตีของอาคารม ี W x L x D = 20 x 30 x 1 m 

     =  100  m ใหค้าํนวณหาความตา้นทานดนิ 
 
วิธีทาํ  
 V     = 20 x 30 x 1    
   =    600 m3 

 
 D  = 1.57	√��  

   = 1.57	√600�  

 

 

 

   = ���
�����.� �� �

�����.�
�.�� � 

    
   =    .   
 

.   หลกัดินท่ีหุ้มด้วยคอนกรีต  
 มสีตูรการคาํนวณดงัน้ี 

  R = 
�
�� 

 
 D = 1.57	√��  

 โดยท่ี 
  V =    ปรมิาตรของฐานราก ( m3 ) 

      = ความตา้นทานจาํเพาะของคอนกรตี (  m ) 
 
ตวัอย่างท่ี 10.13 ฐานรากคอนกรตีของอาคารม ี W x L x D = 20 x 30 x 1 m 

     =  100  m ใหค้าํนวณหาความตา้นทานดนิ 
 
วิธีทาํ  
 V     = 20 x 30 x 1    
   =    600 m3 

 
 D  = 1.57	√��  

   = 1.57	√600�  

 

 

 

   = ���
�����.� �� �

�����.�
�.�� � 

    
   =    .   
 

.   หลกัดินท่ีหุ้มด้วยคอนกรีต  
 มสีตูรการคาํนวณดงัน้ี 

  R = 
�
�� 

 
 D = 1.57	√��  

 โดยท่ี 
  V =    ปรมิาตรของฐานราก ( m3 ) 

      = ความตา้นทานจาํเพาะของคอนกรตี (  m ) 
 
ตวัอย่างท่ี 10.13 ฐานรากคอนกรตีของอาคารม ี W x L x D = 20 x 30 x 1 m 

     =  100  m ใหค้าํนวณหาความตา้นทานดนิ 
 
วิธีทาํ  
 V     = 20 x 30 x 1    
   =    600 m3 

 
 D  = 1.57	√��  

   = 1.57	√600�  
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ตัวอย่างที่	10.13 
	 ฐานรากคอนกรีตของอาคารมี	W	x	L	x	D	=	20	x	30	x	1	m
 r	=	100	Ω.m	ให้ค�านวณหาความต้านทานดิน

วิธีท�า	
	 	 V			 =	 20	x	30	x	1		
	 	 	 =			 600	m3

	 	 D	 =	

   = 

	 	 	 =		 13.2	m

	 	 R	 =	

   = 

	 	 	 =		 2.4	Ω
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.   หลกัดินท่ีหุ้มด้วยคอนกรีต  
 มสีตูรการคาํนวณดงัน้ี 
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บทที่

11 การค�านวณกระแสลัดวงจร

11.1 บทน�า 
	 ในการเลือกใช้บริภัณฑ์	 และระบบไฟฟ้านั้น	 นอกจากจะค�านึงถึง
กระแสขณะใช้งานตามปกติแล้ว	ยังจะต้องค�านึงถึงกระแสขณะที่เกิดลัดวงจรด้วย 
การลัดวงจรหมายถึงการที่วงจรไฟฟ้าเกิดความผิดพลาดโดยอุบัติเหตุหรือ
ความไม่ตั้งใจ	 ท�าให้ค่าอิมพีแดนซ์ของวงจรมีค่าลดลง	 ส่งผลให้กระแสไหล
มากกว่ากระแสปกติหลายเท่า	 กระแสลัดวงจรจะท�าให้เกิดความเครียดทางกล	
(Mechanical	Stress)	และความเครียดทางความร้อน	(Thermal	Stress)	ขึ้น	
ซึ่งสามารถส่งผลท�าให้บริภัณฑ์เสียหาย	 และเป็นอันตรายต่อคนได	้ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงต้องค�านึงถึงผลของกระแสลัดวงจรเพื่อจะได้ป้องกันความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
	 การค�านวณค่ากระแสลัดวงจรของระบบไฟฟ้า	 เป็นส่ิงจ�าเป็นที่สุด
อย่างหนึ่งของการออกแบบระบบจ่ายก�าลังไฟฟ้าผู ้ออกแบบระบบไฟฟ้า 
จะต้องทราบค่ากระแสลัดวงจรล่วงหน้า	 เพื่อที่จะได้เลือกบริภัณฑ์ที่เหมาะสม	
ถ้าผู้ออกแบบเลือกใช้บริภัณฑ์ท่ีทนกระแสลัดวงจรไม่เพียงพอก็อาจจะเกิด
ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน	 และชีวิตเมื่อเกิดการลัดวงจรขึ้น	 ในทางกลับกัน 

ถ้าผู้ออกแบบเลือกใช้ขนาดของบริภัณฑ์ใหญ่เกินไป	 ราคาค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า
ก็จะแพงเกินไปโดยไม่จ�าเป็น	 ดังนั้นการค�านวณค่ากระแสลัดวงจรของระบบ
ไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากส�าหรับผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าที่ดี
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11.2	 มำตรฐำนกำรค�ำนวณกระแสลัดวงจร
	 เน่ืองจากกระแสลัดวงจรมีความส�าคัญอย่างมากต่อการเลือกใช้
บริภัณฑ์ไฟฟ้า	 หลายประเทศจึงได้มีข้อก�าหนดหรือมาตรฐานในการค�านวณ
กระแสลัดวงจรและเพ่ือให้การค�านวณเป็นไปในแนวเดียวกัน	 ทาง	 IEC	 
(International	 Electrotechnical	 Commission)	 จึงได้จัดท�ามาตรฐาน
สากลส�าหรับการค�านวณกระแสลัดวงจรขึ้น	คือ	 IEC	60909	“Short-circuit	
Current	Calculation	in	Three-phase	A.C.	System”

	 มาตรฐาน	 IEC	60909	ได้แบ่งการค�านวณกระแสลัดวงจรออกเป็น	
2	ประเภท	คือ
		 1.	 การลัดวงจรไกลจากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 (Far-from-generator	
Short	Circuit)
		 2.	 การลัดวงจรใกล้เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 (Near-to-generator	 Short	
Circuit)
	 การลัดวงจรไกลจากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ของแหล่งจ่ายไฟตลอดช่วงเวลาการลัดวงจร	 และค่าอิมพีแดนซ์ของวงจร 
จะมีค่าคงที่ด้วย	
	 ส่วนการลัดวงจรใกล้เครื่องก�าเนิดไฟฟ้านั้น	 ค่ารีแอกแตนซ์ของเคร่ือง

ก�าเนิดไฟฟ้าจะมีค่าเพิ่มขึ้น	ท�าให้กระแสลัดวงจรส่วน	A.C.	จะค่อยๆ	มีค่าลดลง
	 สถานประกอบการส่วนมากจะรับไฟฟ้าจากระบบจ�าหน่ายแรงดันสูง	
แรงดันปานกลาง	และแรงดันต�่าของทางการไฟฟ้า	ระบบไฟฟ้าดังที่กล่าวมานี้
เป็นระบบที่ถือว่าไกลจากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 ดังนั้นในบทนี้จะกล่าวเฉพาะ
การลัดวงจรไกลจากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า
	 เมื่อเกิดการลัดวงจรไกลจากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขึ้น	 กระแสลัดวงจรจะ
เป็นผลของกระแส	2	ส่วนด้วยกัน	ได้แก่
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		 1.	 ส่วนประกอบ	A.C.	ซึ่งมีขนาดคงที	่ตลอดระยะเวลาการเกิดลัดวงจร
		 2.	 ส่วนประกอบ	 D.C.	 ซ่ึงมีค่าสูงสุดค่าหนึ่ง	 และค่อยๆ	 มีค่าลดลง 
จนเป็นศูนย์

รูปที่	11.1	แสดงรูปคลื่นของกระแสลัดวงจรไกลจากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

	 การลัดวงจรของระบบไฟฟ้าอาจแบ่งเป็น	4	ชนิด	คือ
		 1.	 การลัดวงจรแบบสามเฟสสมดุล	Ik3,	Ik
	 	 (Balanced	Three-Phase	Short	Circuit)
		 2.	 การลัดวงจรแบบสายถึงสายไม่ต่อกับดิน	Ik2
	 	 (Line	to	Line	Short	Circuit	Without	Earth	Connection)
		 3.	 การลัดวงจรแบบสายถึงสายต่อกับดิน	Ik2E
	 	 (Line	to	Line	Short	Circuit	With	Earth	Connection)
		 4.		การลัดวงจรแบบสายถึงดิน	Ik1 
	 	 (Line	to	Earth	Short	Circuit)
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รปูท่ี 11.1  แสดงรปูคล่ืนของกระแสลดัวงจรไกลจากเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 
 
การลดัวงจรของระบบไฟฟ้าอาจแบง่เป็น  4  ชนิด คอื 
   . การลดัวงจรแบบสามเฟสสมดุล Ik3 , Ik 

( Balanced Three-Phase Short Circuit ) 
   . การลดัวงจรแบบสายถงึสายไมต่่อกบัดนิ Ik2 

( Line to Line Short Circuit Without Earth Connection ) 
   . การลดัวงจรแบบสายถงึสายต่อกบัดนิ Ik2E 

( Line to Line Short Circuit With Earth Connection ) 
 . การลดัวงจรแบบสายถงึดนิ Ik1  

( Line to Earth Short Circuit ) 
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รปูท่ี 11.  ชนิดของการลดัวงจร 

   
        การลดัวงจรแบบสายถึงดินเกิดบ่อยที่สุด และการลัดวงจรแบบสามเฟสสมดุล 
โดยทัว่ไปจะใหก้ระแสลดัวงจรสงูสุด และการคาํนวณจะใช ้Positive Sequence Impedance 
เพยีงอยา่งเดยีว 
 
.3 แหล่งจ่ายไฟสมมลู 
 ตาม IEC 60909 เมื่อเกดิการลดัวงจรทีจุ่ดใดๆ ในวงจรไฟฟ้า ณ จุดนัน้อาจจะแทนได้
ดว้ยแหล่งจ่ายไฟสมมลู ( Equivalent Voltage Source ) โดยทีแ่หล่งจ่ายไฟสมมลูจะเป็น

รูปที่	11.2	ชนิดของการลัดวงจร
 
		 การลัดวงจรแบบสายถึงดินเกิดบ่อยที่สุด	 และการลัดวงจรแบบ 
สามเฟสสมดุล	 โดยท่ัวไปจะให้กระแสลัดวงจรสูงสุด	 และการค�านวณจะใช้	
Positive	Sequence	Impedance	เพียงอย่างเดียว

11.3	แหล่งจ่ำยไฟสมมูล
	 ตาม	IEC	60909	เมื่อเกิดการลัดวงจรที่จุดใดๆ	ในวงจรไฟฟ้า	ณ	จุดนั้น
อาจจะแทนได้ด้วยแหล่งจ่ายไฟสมมูล	 (Equivalent	 Voltage	 Source)	 
โดยที่แหล่งจ่ายไฟสมมูลจะเป็นแหล่งจ่ายไฟเพียงแหล่งเดียวในระบบ	ส่วนระบบ
ไฟฟ้าเคร่ืองจักรกลซิงโครนัส	 และเครื่องจักรกลอซิงโครนัส	 จะแทนด้วยค่า 
อิมพีแดนซ์ภายในของมัน
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	 รูปที่	 11.3	 แสดงตัวอย่างของแหล่งจ่ายไฟสมมูล	 ณ	 ต�าแหน่งที่เกิด 

การลัดวงจร	F	ซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟเพียงแหล่งเดียวในระบบ	ส่วนแหล่งจ่ายไฟ

อื่นๆ	ในระบบให้มีค่าเป็นศูนย์ที่ต�าแหน่งลัดวงจร	F	แหล่งจ่ายไฟสมมูลจะมีค่า	 

							โดย	c	คือตัวประกอบแรงดัน	(Voltage	Factor)	และ	Un	คือ	แรงดัน 

ของระบบที่ใช้
	 ค่าตัวประกอบแรงดัน	 c	 จะมีค่าแตกต่างกันไปตามระบบแรงดันที่ใช้	
ดังแสดงไว้ในตารางที่	11.1

รูปที่	11.3	แสดงตัวอย่างของแหล่งจ่ายไปสมมูล
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แหล่งจ่ายไฟเพียงแหล่งเดียวในระบบ ส่วนระบบไฟฟ้าเครื่องจักรกลซิงโครนัส และ
เครือ่งจกัรกลอซงิโครนสั จะแทนดว้ยคา่อมิพแีดนซภ์ายในของมนั 
 รปูที ่ 11.3 แสดงตวัอยา่งของแหลง่จา่ยไฟสมมลู ณ ตาํแหน่งทีเ่กดิการลดัวงจร F ซึง่
เป็นแหลง่จา่ยไฟเพยีงแหล่งเดยีวในระบบ สว่นแหลง่จา่ยไฟอื่นๆ ในระบบใหม้คีา่เป็นศนูย ์

ทีต่าํแหน่งลดัวงจร F แหลง่จา่ยไฟสมมลูจะมคีา่ 
3

cUn  โดย c คอืตวัประกอบแรงดนั ( 

Voltage Factor ) และ Un  คอื  แรงดนัของระบบทีใ่ช ้

 คา่ตวัประกอบแรงดนั c จะมคีา่แตกต่างกนัไปตามระบบแรงดนัทีใ่ช ้ ดงัแสดงไวใ้น
ตารางที ่. 
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3

cUn  โดย c คอืตวัประกอบแรงดนั ( 

Voltage Factor ) และ Un  คอื  แรงดนัของระบบทีใ่ช ้

 คา่ตวัประกอบแรงดนั c จะมคีา่แตกต่างกนัไปตามระบบแรงดนัทีใ่ช ้ ดงัแสดงไวใ้น
ตารางที ่. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 11.  แสดงตวัอย่างของแหล่งจ่ายไปสมมลู 
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ตารางที่	11.1	Voltage	Factor	c

Nominal	Voltage
Ua 

Voltage	Factor	c	for	the	Calculation	of	

Maximum	Short	-
circuit	Current

Cmax	

Minimum	Short	-
circuit	Current

Cmin
 

	Low	Voltage
	100	V	to	1000	V
	(IEC	Publication	38,	Table	I)
	a)	230	V	/	400	V
	b)	Other	Voltages

1.05
1.10

0.95
1.00

	Medium	Voltage
	>	1	kV	to	35	kV
	(IEC	Publication	38,	Table	III)

1.10 1.00

	High	Voltage
	>	35	kV	to	230	kV
	(IEC	Publication	38,	Table	IV)

1.10 1.00

Note.	-	cUa	Should	Not	Exceed	the	Highest	Voltage	Um	for	Equipment	of	
Power	System
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11.4	อิมพีแดนซ์ลัดวงจร
	 ในการค�านวณกระแสลัดวงจร	 นอกจากจะต้องทราบค่าแหล่งจ่ายไฟ
สมมูลแล้ว	ยังจ�าเป็นจะต้องทราบค่าอิมพีแดนซ์ลัดวงจรด้วย
	 ค่าอิมพีแดนซ์ลัดวงจร	 อาจแบ่งออกเป็น	 3	 ส่วน	 ตามหลักของ	 
Symmetrical	Components	คือ
  Z(1)	 Positive	Sequence	Impedance
  Z(2)	 Negative	Sequence	Impedance
  Z(0)	 Zero	Sequence	Impedance

  Z(1)  ใช้ในการค�านวณกระแสลัดวงจร	แบบ	สามเฟสสมดุล
  Z(1),	Z(2)		 ใช้ในการค�านวณการลัดวงจร	 แบบสายถึงสาย 
	 	 	 	 ไม่ต่อกับดิน	
  Z(1),	Z(2),	Z(0)	 ใช้ในการค�านวณการลัดวงจร	 แบบสายถึงสายต่อ 
	 	 	 	 กับดิน	และ	การลัดวงจรแบบสายถึงดิน	

	 ค่าอิมพีแดนซ์ลัดวงจรอาจแบ่งออกเป็นส่วนๆ	ได้ดังนี	้
		 a)		Network	feeder
		 b)		Two-winding	transformers
		 c)		Overhead	Lines	and	Cables
 
	 ในท่ีนี้จะกล่าวเฉพาะการหา	 Positive	 Sequence	 Impedance	
เท่านั้น	เพี่อใช้ในการค�านวณกระแสลัดวงจร	แบบสามเฟสสมดุล
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	 รายละเอียดในแต่ละหัวข้อมีดังนี้

	 11.4.1	ค่าอิมพีแดนซ์ของ	Network	feeder	
	 ขนาดของระบบไฟฟ้าอาจแทนได้ด้วยค่าก�าลังไฟฟ้าลัดวงจรสมมาตร
เริ่มต้น	 (Initial	Symmetrical	Short-circuit	Power)	S”kQ	ถ้าระบบไฟฟ้า 
มีขนาดใหญ่มาก	จนถือว่าเป็นบัสอนันต	์(Infinite	Bus)	จะได้ว่าค่าอิมพีแดนซ์
ลัดวงจรของระบบไฟฟ้ามีค่าน้อยมาก	จนถือได้ว่ามีค่าเป็นศูนย์
	 รูปที่	 11.4	จะแสดงรูปของระบบและวงจรสมมูล	ส�าหรับระบบไฟฟ้า	
ทั้งกรณีที่มีหม้อแปลง	และกรณีที่ไม่มีหม้อแปลง

รูปที่	11.4	ระบบและวงจรสมมูล	ส�าหรับระบบไฟฟ้า

   

รายละเอยีดในแต่ละหวัขอ้มดีงัน้ี 
 

 .4.   ค่าอิมพีแดนซข์อง  Network feeder  
ขนาดของระบบไฟฟ้าอาจแทนไดด้ว้ยค่ากําลงัไฟฟ้าลดัวงจรสมมาตรเริม่ต้น  

( Initial Symmetrical Short-circuit Power ) S"kQ  ถา้ระบบไฟฟ้ามขีนาดใหญ่มาก 

จนถอืวา่เป็นบสัอนนัต ์( Infinite Bus ) จะไดว้า่ค่าอมิพแีดนซล์ดัวงจรของระบบไฟฟ้า
มคีา่น้อยมาก จนถอืไดว้า่มคีา่เป็นศนูย ์

รปูที ่11.4 จะแสดงรปูของระบบและวงจรสมมลู สาํหรบัระบบไฟฟ้า ทัง้กรณีที่
มหีมอ้แปลง และกรณีทีไ่มม่หีมอ้แปลง 

 
รปูท่ี 11.  ระบบและวงจรสมมลู สาํหรบัระบบไฟฟ้า 

Q k3
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	 พิจารณาการลัดวงจรในรูปท่ี	 11.4	 (a)	 ถ้าทราบก�าลังไฟฟ้าลัดวงจร
สมมาตรเริ่มต้น	 S”kQ	 หรือ	 กระแสลัดวงจรสมมาตรเริ่มต้น	 I”kQ	 ที่จุด	 Q	 
ค่าอิมพีแดนซ์สมมูล	ZQ	ของระบบที่จุด	Q	สามารถหาได้จาก

 

	 ส่วนกรณีการลัดวงจรในรูปที่	11.4	(b)	ซึ่งจ่ายไฟมาจากระบบแรงดัน
ปานกลางหรือแรงดันสูงผ่านหม้อแปลง	 ถ้าทราบก�าลังไฟฟ้าลัดวงจรสมมาตร
เริ่มต้น	S”kQ	หรือกระแสลัดวงจรสมมาตรเริ่มต้น	I”kQ	ที่จุด	Q	ค่าอิมพีแดนซ์
สมมูล	ZQt	ซึ่งแปลงให้อยู่ทางด้านแรงดันต�่าของหม้อแปลง	สามารถหาได้จาก
 

	 โดยที่	:
	 	 UnQ	 =	 แรงดันของระบบที่จุด	Q
	 	 S”kQ	 =	 ก�าลังลัดวงจรสมมาตรเริ่มต้น	ที่จุด	Q
	 	 I”kQ	 =	 กระแสลัดวงจรสมมาตรเริ่มต้น	ที่จุด	Q
	 	 	c		 =	 ตัวประกอบแรงดัน
	 	 	tr	 =	 อัตราส่วนการแปลงพิกัด	 (Rated	 Transformation 
	 	 	 	 Ratio)	โดยที่	Tap-changer	อยู่ในต�าแหน่งหลัก
    

   

 
พจิารณาการลดัวงจรในรปูที ่11.4 ( a ) ถ้าทราบกําลงัไฟฟ้าลดัวงจรสมมาตรเริม่ต้น 

S"kQ หรอื กระแสลดัวงจรสมมาตรเริม่ตน้ I"kQ ทีจุ่ด Q ค่าอมิพแีดนซส์มมลู ZQ ของระบบ

ทีจุ่ด Q สามารถหาไดจ้าก 

"
kQI3
nQcU

"
kQS

2
nQcU

QZ      

 
สว่นกรณีการลดัวงจรในรปูที ่11.4 ( b ) ซึง่จ่ายไฟมาจากระบบแรงดนัปานกลางหรอื

แรงดนัสงูผ่านหมอ้แปลง ถ้าทราบกําลงัไฟฟ้าลดัวงจรสมมาตรเริม่ต้น S"kQ หรอืกระแส

ลดัวงจรสมมาตรเริม่ต้น I"kQ ที่จุด Q ค่าอิมพแีดนซ์สมมูล  ZQt  ซึ่งแปลงให้อยู่ทางด้าน

แรงดนัตํ่าของหมอ้แปลง สามารถหาไดจ้าก 

2rt
1

"
kQI3
nQcU

2rt
1

"
kQS

2
nQcU

QtZ      

โดยที ่ : 
  UnQ = แรงดนัของระบบทีจุ่ด Q 

  S"kQ = กาํลงัลดัวงจรสมมาตรเริม่ตน้ ทีจุ่ด Q 

  I"kQ = กระแสลดัวงจรสมมาตรเริม่ตน้ ทีจุ่ด Q 

      c  = ตวัประกอบแรงดนั 
    tr = อตัราสว่นการแปลงพกิดั  ( Rated Transformation 

    Ratio )  โดยที ่Tap-changer  อยูใ่นตาํแหน่งหลกั 

   

 
พจิารณาการลดัวงจรในรปูที ่11.4 ( a ) ถ้าทราบกําลงัไฟฟ้าลดัวงจรสมมาตรเริม่ต้น 

S"kQ หรอื กระแสลดัวงจรสมมาตรเริม่ตน้ I"kQ ทีจุ่ด Q ค่าอมิพแีดนซส์มมลู ZQ ของระบบ

ทีจุ่ด Q สามารถหาไดจ้าก 

"
kQI3
nQcU

"
kQS

2
nQcU

QZ      

 
สว่นกรณีการลดัวงจรในรปูที ่11.4 ( b ) ซึง่จ่ายไฟมาจากระบบแรงดนัปานกลางหรอื

แรงดนัสงูผ่านหมอ้แปลง ถ้าทราบกําลงัไฟฟ้าลดัวงจรสมมาตรเริม่ต้น S"kQ หรอืกระแส

ลดัวงจรสมมาตรเริม่ต้น I"kQ ที่จุด Q ค่าอิมพแีดนซ์สมมูล  ZQt  ซึ่งแปลงให้อยู่ทางด้าน

แรงดนัตํ่าของหมอ้แปลง สามารถหาไดจ้าก 

2rt
1

"
kQI3
nQcU

2rt
1

"
kQS

2
nQcU

QtZ      

โดยที ่ : 
  UnQ = แรงดนัของระบบทีจุ่ด Q 

  S"kQ = กาํลงัลดัวงจรสมมาตรเริม่ตน้ ทีจุ่ด Q 

  I"kQ = กระแสลดัวงจรสมมาตรเริม่ตน้ ทีจุ่ด Q 

      c  = ตวัประกอบแรงดนั 
    tr = อตัราสว่นการแปลงพกิดั  ( Rated Transformation 

    Ratio )  โดยที ่Tap-changer  อยูใ่นตาํแหน่งหลกั 
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	 ในกรณีระบบมีแรงดันสูงกว่า	 35	 kV	 จ่ายด้วยสายส่งเหนือศีรษะ	 
ค่าอิมพีแดนซ์สมมูล	 ZQ	 อาจพิจารณาเพียงค่ารีแอกแตนซ์เพียงอย่างเดียว	
เป็น	ZQ	=	j	XQ

	 ส่วนในกรณีอ่ืนๆ	 ถ้าไม่ทราบค่าความต้านทาน	RQ	 ของระบบไฟฟ้าท่ี
แน่นอน
	 	 	 RQ	 =		 0.1	XQ 
	 และ	 XQ	 =		 0.995	ZQ

	 ส่วนค่าก�าลังไฟฟ้าลัดวงจรสมมาตรเริ่มต้น	 S”kQ	 และกระแสลัดวงจร
สมมาตรเริ่มต้น	I”kQ	นั้น	สามารถหาได้จากทางการไฟฟ้า	ส�าหรับที่ระดับแรงดัน	
22	kV	และ	24	kV	นั้น	โดยทั่วไปจะก�าหนดให้	S”kQ	=	500	MVA	

ตัวอย่างที	่11.1	 	
	 ระบบไฟฟ้ามีค่า	RQ	=	0.1	XQ	ให้หาค่า	XQ	ในเทอมของ	ZQ

วิธีท�า
 ∴		 RQ =  

   =  

		 	 XQ =  
  
	 	 	 =	 0.995	ZQ

   

     
ในกรณีระบบมแีรงดนัสงูกวา่ 3 kV จ่ายดว้ยสายสง่เหนือศรีษะ ค่าอมิพแีดนซ์สมมลู 

ZQ อาจพจิารณาเพยีงคา่รแีอกแตนซเ์พยีงอยา่งเดยีว เป็น ZQ  =  j XQ 

 
สว่นในกรณีอื่นๆ ถา้ไมท่ราบคา่ความตา้นทาน RQ ของระบบไฟฟ้าทีแ่น่นอน 

RQ =   0.1 XQ  

และ XQ =   .9 ZQ 

 

สว่นคา่กาํลงัไฟฟ้าลดัวงจรสมมาตรเริม่ตน้ S"kQ และกระแสลดัวงจรสมมาตรเริม่ตน้ 

I"kQ นัน้ สามารถหาไดจ้ากทางการไฟฟ้า สาํหรบัทีร่ะดบัแรงดนั 22 kV และ 24 kV นัน้ 

โดยทัว่ไปจะกาํหนดให ้ S"kQ  =  00 MVA  
 
ตวัอย่างท่ี 11.1  ระบบไฟฟ้ามคีา่  QR   =  0.1 QX  ใหห้าคา่ QX  ในเทอมของ QZ  
 
วิธีทาํ 

 ZQ = 2
QX2

QR   

  = 2
QX2)QX0.1(   

 XQ = 20.11
QZ


 

   



บทที่ 11 การค�านวณกระแสลัดวงจร

คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 297

ตัวอย่างที	่11.2	
	 ระบบไฟฟ้ามี	 S”kQ	 =	 500	 MVA	 ที่	 22	 kV,	 RQ	 =	 0.1	 XQ  
ถ้ามีหม้อแปลง	22	kV/230-400	V	ต่ออยู่	ให้หาค่า	RQt	และ	XQt	ของระบบ
ไฟฟ้าทางด้านแรงต�่าของหม้อแปลง

วิธีท�า
ZQt =  

 =  

	 =	 3.52	x	10-4 Ω

	 =	 0.352	mΩ

XQt	 =	 0.995	ZQ 
	 =	 0.995	x	0.352
	 =	 0.350	mΩ

RQt	 =	 0.1	XQt

	 =	 0.035	mΩ

	 ระบบ	230/400	V	 ZQt	=	0.352	mΩ,	 XQt	=	0.350	mΩ,	
	 	 	 RQt	=	0.035	mΩ

   

= 0.99  QZ   

 

ตวัอย่างท่ี 11.  ระบบไฟฟ้าม ี  S"kQ  =  00 MVA  ที ่22 kV ,  RQ  =  0.1 XQ  ถา้มี
  หมอ้แปลง 22 kV/230-400 V ต่ออยู ่ ใหห้าคา่  RQt  และ  XQt  ของระบบ
  ไฟฟ้าทางดา้นแรงตํ่าของหมอ้แปลง 
วิธีทาํ 

ZQt = 2rt
1

"
kQS

2
nQU  c
  

 = 2
400

22000
1

500
222    1.1









  

 = Ω-4103.2  

 = 0.32   m 
 
XQt = 0.99 ZQ  
 = 0.320.99  

 = 0.30   m 
 
RQt = 0.1  XQt 

 = 0.03   m 
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 11.4.2	Two-winding	transformers
	 ค่าอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงชนิด	2	ขดลวด	ZT	=	RT	+	j	XT	สามารถ
ค�านวณได้จากข้อมูลค่าพิกัดของหม้อแปลงดังนี้
 

 

	 XT   = 

โดยที	่:
	 UrT	 =		แรงดันพิกัดของหม้อแปลงด้านแรงดันสูงหรือด้านแรงต�า่
	 IrT	 =		กระแสพิกัดของหม้อแปลงด้านแรงดันสูงหรือด้านแรงต�า่
	 SrT	 =		ก�าลังปรากฏพิกัดของหม้อแปลง
	 PkrT	 =		ก�าลังสูญเสียทั้งหมดของหม้อแปลงในขดลวดที่กระแสพิกัด
	 ukr	 =		แรงดันลัดวงจรพิกัด	เป็นเปอร์เซ็นต์
	 uRr	 =		แรงดัน

	 อัตราส่วน	 X/R	 เพิ่มขึ้นตามขนาดของหม้อแปลง	 ส�าหรับหม้อแปลง
ขนาดใหญ่ความต้านทานจะมีค่าต�่ามาก	ดังนั้นในการค�านวณหาขนาดกระแส
ลัดวงจรอาจให้ค่าอิมพีแดนซ์	 ประกอบด้วยรีแอกแตนซ์เพียงอย่างเดียวแต่ค่า
ความต้านทานจะต้องน�ามาคิดเมื่อต้องการค�านวณกระแสยอด	 (Peak	 Short	
Circuit)

   

ระบบ  230/400 V  ZQt  =  0.32  m, XQt   =  0.30  m,  

RQt  =  0.03  m 

 
 .4.2    Two-winding transformers 
             คา่อมิพแีดนซข์องหมอ้แปลงชนิด  ขดลวด  ZT = RT + j XT  สามารถ

 คาํนวณไดจ้ากขอ้มลูคา่พกิดัของหมอ้แปลงดงัน้ี 

rTS
2
rTU

100%
kru

TZ      

 

2
rTI3

krTP
rTS
2
rTU

100%
Rru

TR      

 

XT    =  
2

TR2
TZ                      

โดยที ่: 
  UrT =  แรงดนัพกิดัของหมอ้แปลงดา้นแรงดนัสงูหรอืดา้นแรงตํ่า 

  IrT =  กระแสพกิดัของหมอ้แปลงดา้นแรงดนัสงูหรอืดา้นแรงตํ่า 

  SrT =  กาํลงัปรากฏพกิดัของหมอ้แปลง 

  PkrT =  กาํลงัสญูเสยีทัง้หมดของหมอ้แปลงในขดลวดทีก่ระแสพกิดั 

  ukr =  แรงดนัลดัวงจรพกิดั เป็นเปอรเ์ซน็ต ์

  uRr =  แรงดนั 

   

ระบบ  230/400 V  ZQt  =  0.32  m, XQt   =  0.30  m,  

RQt  =  0.03  m 

 
 .4.2    Two-winding transformers 
             คา่อมิพแีดนซข์องหมอ้แปลงชนิด  ขดลวด  ZT = RT + j XT  สามารถ

 คาํนวณไดจ้ากขอ้มลูคา่พกิดัของหมอ้แปลงดงัน้ี 
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TR      

 

XT    =  
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TR2
TZ                      

โดยที ่: 
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  SrT =  กาํลงัปรากฏพกิดัของหมอ้แปลง 

  PkrT =  กาํลงัสญูเสยีทัง้หมดของหมอ้แปลงในขดลวดทีก่ระแสพกิดั 

  ukr =  แรงดนัลดัวงจรพกิดั เป็นเปอรเ์ซน็ต ์

  uRr =  แรงดนั 

   

ระบบ  230/400 V  ZQt  =  0.32  m, XQt   =  0.30  m,  

RQt  =  0.03  m 

 
 .4.2    Two-winding transformers 
             คา่อมิพแีดนซข์องหมอ้แปลงชนิด  ขดลวด  ZT = RT + j XT  สามารถ

 คาํนวณไดจ้ากขอ้มลูคา่พกิดัของหมอ้แปลงดงัน้ี 
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โดยที ่: 
  UrT =  แรงดนัพกิดัของหมอ้แปลงดา้นแรงดนัสงูหรอืดา้นแรงตํ่า 

  IrT =  กระแสพกิดัของหมอ้แปลงดา้นแรงดนัสงูหรอืดา้นแรงตํ่า 
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  PkrT =  กาํลงัสญูเสยีทัง้หมดของหมอ้แปลงในขดลวดทีก่ระแสพกิดั 

  ukr =  แรงดนัลดัวงจรพกิดั เป็นเปอรเ์ซน็ต ์

  uRr =  แรงดนั 
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ตัวอย่างที	่11.3	
	 หม้อแปลงขนาด	 2000	 kVA,	 22	 kV/230-400V,	 %	 Uk	 =	 6,	 
Load	Loss	=	24	kW	ให้หา	RT	และ	XT	อ้างอิงไปทางด้านแรงต�า่

วิธีท�า
ZT =  

 =  

	 =	 4.8	x	10-3	Ω
	 =	 4.8	mΩ

RT =             = 

 =
  
	 =	 0.96	mΩ

XT =  

 =  
 
	 =	 4.7	mΩ

   

อตัราสว่น  X/R  เพิม่ขึน้ตามขนาดของหมอ้แปลง สาํหรบัหมอ้แปลงขนาดใหญ่ความ
ต้านทานจะมคี่าตํ่ามาก ดงันัน้ในการคํานวณหาขนาดกระแสลดัวงจรอาจให้ค่าอมิพแีดนซ ์
ประกอบดว้ยรแีอกแตนซ์เพยีงอย่างเดยีวแต่ค่าความต้านทานจะต้องนํามาคดิเมื่อต้องการ
คาํนวณกระแสยอด ( Peak Short Circuit ) 
 
ตวัอย่างท่ี .  หมอ้แปลงขนาด 2  kVA, 22 kV/230-400V, % Uk = 6,  
                       Load Loss = 24 kW ใหห้า RT และ XT อา้งองิไปทางดา้นแรงตํ่า 
 
วิธีทาํ 
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คาํนวณกระแสยอด ( Peak Short Circuit ) 
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                       Load Loss = 24 kW ใหห้า RT และ XT อา้งองิไปทางดา้นแรงตํ่า 
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อตัราสว่น  X/R  เพิม่ขึน้ตามขนาดของหมอ้แปลง สาํหรบัหมอ้แปลงขนาดใหญ่ความ
ต้านทานจะมคี่าตํ่ามาก ดงันัน้ในการคํานวณหาขนาดกระแสลดัวงจรอาจให้ค่าอมิพแีดนซ ์
ประกอบดว้ยรแีอกแตนซ์เพยีงอย่างเดยีวแต่ค่าความต้านทานจะต้องนํามาคดิเมื่อต้องการ
คาํนวณกระแสยอด ( Peak Short Circuit ) 
 
ตวัอย่างท่ี .  หมอ้แปลงขนาด 2  kVA, 22 kV/230-400V, % Uk = 6,  
                       Load Loss = 24 kW ใหห้า RT และ XT อา้งองิไปทางดา้นแรงตํ่า 
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XT = 2
TR2

TZ   

= 2.9624.8    

 =  4.7   m 
 

ตารางท่ี 11. หม้อแปลงไฟฟ้า ต้านแรงตํา่ 0/00 V 
 

พิกดั 
(kVA) 

IFL (A) %Uk PL (kW) ZT (mΩ) RT (mΩ) XT (mΩ) 

31 4 4 3.9 20.32 6.29 19.32 
400 77 4 4.6 16.0 4.60 1.32 
00 722 4 . 12.8 3.2 12.31 
630 909 4 6. 10.16 2.62 9.82 
800 11 6 11.0 12.00 2.7 11.68 
1000 1443 6 13. 9.60 2.16 9.3 
120 1804 6 16.4 7.68 1.68 7.49 
1600 2309 6 19.8 6.00 1.24 .87 
2000 2887 6 24.0 4.80 0.96 4.70 
200 3608 6 26.8 3.84 0.69 3.78 

 
 
 

   

XT = 2
TR2

TZ   

= 2.9624.8    

 =  4.7   m 
 

ตารางท่ี 11. หม้อแปลงไฟฟ้า ต้านแรงตํา่ 0/00 V 
 

พิกดั 
(kVA) 

IFL (A) %Uk PL (kW) ZT (mΩ) RT (mΩ) XT (mΩ) 

31 4 4 3.9 20.32 6.29 19.32 
400 77 4 4.6 16.0 4.60 1.32 
00 722 4 . 12.8 3.2 12.31 
630 909 4 6. 10.16 2.62 9.82 
800 11 6 11.0 12.00 2.7 11.68 
1000 1443 6 13. 9.60 2.16 9.3 
120 1804 6 16.4 7.68 1.68 7.49 
1600 2309 6 19.8 6.00 1.24 .87 
2000 2887 6 24.0 4.80 0.96 4.70 
200 3608 6 26.8 3.84 0.69 3.78 
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ตารางที่	11.2	หม้อแปลงไฟฟ้า	ต้านแรงต�า่	230/400	V

พิกัด	
(kVA)

IFL	(A) %Uk PL	(kW) ZT	(mΩ) RT	(mΩ) XT	(mΩ)

315 455 4 3.9 20.32 6.29 19.32

400 577 4 4.6 16.0 4.60 15.32

500 722 4 5.5 12.8 3.52 12.31

630 909 4 6.5 10.16 2.62 9.82

800 1155 6 11.0 12.00 2.75 11.68

1000 1443 6 13.5 9.60 2.16 9.35

1250 1804 6 16.4 7.68 1.68 7.49

1600 2309 6 19.8 6.00 1.24 5.87

2000 2887 6 24.0 4.80 0.96 4.70

2500 3608 6 26.8 3.84 0.69 3.78
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 11.4.3		ค่าอิมพีแดนซ์ของสายเหนือศีรษะและเคเบิล
     (Overhead	Lines	and	Cables	Impedance)	
	 ค่าอิมพีแดนซ์ลัดวงจร	ZL	=	RL+	j	XL	สามารถหาได้โดยการค�านวณ
จากข้อมูลต่างๆ	ของตัวน�า	ได้แก	่พื้นที่หน้าตัด	และระยะศูนย์กลางของตัวน�า
	 ค่าความต้านทานประสิทธิผลต่อหน่วยความยาว	 R’L	 ของสายเหนือ
ศีรษะที่อุณหภูมิ	 20	 oC	 สามารถค�านวณได้จากค่าพื้นท่ีหน้าตัด	 qn	 และ 
ค่าความต้านทานจ�าเพาะ	r	ดังนี้

  

	 โดยที่	:
 

	 ส่วนค่ารีแอกแตนซ์ต่อหน่วยความยาว	 X’L	 ส�าหรับสายเหนือศีรษะ	
สามารถค�านวณได้จาก
 

 

   

.4.3   ค่าอิมพีแดนซข์องสายเหนือศีรษะและเคเบิล 
             ( Overhead Lines and Cables Impedance )  

คา่อมิพแีดนซล์ดัวงจร ZL = RL+ j XL สามารถหาไดโ้ดยการคาํนวณจาก

ขอ้มลูต่างๆ ของตวันํา ไดแ้ก่ พืน้ทีห่น้าตดั และระยะศนูยก์ลางของตวันํา 

คา่ความตา้นทานประสทิธผิลต่อหน่วยความยาว R'L ของสายเหนือศรีษะที่

อุณหภมู ิ 20 oC สามารถคาํนวณไดจ้ากคา่พืน้ทีห่น้าตดั qn และคา่ความตา้นทาน

จาํเพาะ  ดงัน้ี 

'
LR  = 

nq
ρ     

โดยที ่ : 

Alloy AluminiumFor    
m

mm  
31
1

AluminiumFor    
m

mm  
34
1

CopperFor    
m

mm  
54
1

2

2

2
















 

 

สว่นคา่รแีอกแตนซต์่อหน่วยความยาว X'L สาํหรบัสายเหนือศรีษะ สามารถคาํนวณ

ไดจ้าก 

  r
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.4.3   ค่าอิมพีแดนซข์องสายเหนือศีรษะและเคเบิล 
             ( Overhead Lines and Cables Impedance )  

คา่อมิพแีดนซล์ดัวงจร ZL = RL+ j XL สามารถหาไดโ้ดยการคาํนวณจาก

ขอ้มลูต่างๆ ของตวันํา ไดแ้ก่ พืน้ทีห่น้าตดั และระยะศนูยก์ลางของตวันํา 

คา่ความตา้นทานประสทิธผิลต่อหน่วยความยาว R'L ของสายเหนือศรีษะที่

อุณหภมู ิ 20 oC สามารถคาํนวณไดจ้ากคา่พืน้ทีห่น้าตดั qn และคา่ความตา้นทาน
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สว่นคา่รแีอกแตนซต์่อหน่วยความยาว X'L สาํหรบัสายเหนือศรีษะ สามารถคาํนวณ

ไดจ้าก 
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  r

dlnn
0.2

0f     μ     

 
โดยที ่ : 

  d  =  ระยะเฉลีย่เรขาคณิตระหวา่งตวันํา 
  r  =  รศัมขีองตวันําเดีย่ว  ในกรณีของตวันําบนัเดลิ  จะแทน  r  ดว้ย  

   n 1nnrR     
โดยที ่R  คอื รศัมบีนัเดลิ 

  n  =  จาํนวนตวันําบนัเดลิ 

แทนคา่  =  - H/km เป็นคา่ความซาบซมึได ้ ( Permeability ) ของ

สญูญากาศ ดงันัน้สามารถเขยีนสมการไดง้า่ยขึน้เป็น 

Hz 0f  for   r
dlnn

0.2 0.0628'
LX  






   /km Ω

    
เพื่อความสะดวกในการ คํานวณหาขนาดกระแสลัดวงจรจึงได้ให้ข้อมูลค่าความ

ตา้นทาน และคา่รแีอกแตนซข์ ัน้ตํ่า ของสายไฟฟ้าชนิดแรงตํ่าหุม้ดว้ยฉนวน PVC ดงัแสดงใน
ตารางที ่11.3  
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โดยที่	:
	 	 d		=	ระยะเฉลี่ยเรขาคณิตระหว่างตัวน�า
	 	 r		 = รัศมีของตัวน�าเดี่ยว	ในกรณีของตัวน�าบันเดิล	จะแทน	r	ด้วย		
   

	 	 โดยที่	R	คือ	รัศมีบันเดิล
	 	 n	 =	จ�านวนตัวน�าบันเดิล
	 แทนค่า	μ0 = 4π10-4	H/km	เป็นค่าความซาบซึมได้	(Permeability)	
ของสูญญากาศ	ดังนั้นสามารถเขียนสมการได้ง่ายขึ้นเป็น
 

	 เพื่อความสะดวกในการค�านวณหาขนาดกระแสลัดวงจรจึงได้ให้ข้อมูล
ค่าความต้านทาน	และค่ารีแอกแตนซ์ขั้นต�่า	ของสายไฟฟ้าชนิดแรงต�า่หุ้มด้วย
ฉนวน	PVC	ดังแสดงในตารางที่	11.3	

   







  r

dlnn
0.2

0f     μ     

 
โดยที ่ : 

  d  =  ระยะเฉลีย่เรขาคณิตระหวา่งตวันํา 
  r  =  รศัมขีองตวันําเดีย่ว  ในกรณีของตวันําบนัเดลิ  จะแทน  r  ดว้ย  

   n 1nnrR     
โดยที ่R  คอื รศัมบีนัเดลิ 

  n  =  จาํนวนตวันําบนัเดลิ 

แทนคา่  =  - H/km เป็นคา่ความซาบซมึได ้ ( Permeability ) ของ

สญูญากาศ ดงันัน้สามารถเขยีนสมการไดง้า่ยขึน้เป็น 

Hz 0f  for   r
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เพื่อความสะดวกในการ คํานวณหาขนาดกระแสลัดวงจรจึงได้ให้ข้อมูลค่าความ

ตา้นทาน และคา่รแีอกแตนซข์ ัน้ตํ่า ของสายไฟฟ้าชนิดแรงตํ่าหุม้ดว้ยฉนวน PVC ดงัแสดงใน
ตารางที ่11.3  
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โดยที ่ : 

  d  =  ระยะเฉลีย่เรขาคณิตระหวา่งตวันํา 
  r  =  รศัมขีองตวันําเดีย่ว  ในกรณีของตวันําบนัเดลิ  จะแทน  r  ดว้ย  

   n 1nnrR     
โดยที ่R  คอื รศัมบีนัเดลิ 

  n  =  จาํนวนตวันําบนัเดลิ 

แทนคา่  =  - H/km เป็นคา่ความซาบซมึได ้ ( Permeability ) ของ

สญูญากาศ ดงันัน้สามารถเขยีนสมการไดง้า่ยขึน้เป็น 

Hz 0f  for   r
dlnn

0.2 0.0628'
LX  






   /km Ω

    
เพื่อความสะดวกในการ คํานวณหาขนาดกระแสลัดวงจรจึงได้ให้ข้อมูลค่าความ

ตา้นทาน และคา่รแีอกแตนซข์ ัน้ตํ่า ของสายไฟฟ้าชนิดแรงตํ่าหุม้ดว้ยฉนวน PVC ดงัแสดงใน
ตารางที ่11.3  
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ตารางที	่11.3	สายไฟฟ้าแรงต�่าหุ้มด้วยฉนวน	PVC

ขนาดสาย
(mm2)

ค่าความต้านทาน	
(mΩ/m)

ค่ารีแอกแตนซ์	
(mΩ/m)

2.5 7.400 0.155

4 4.625 0.141

6 3.083 0.131

10 1.850 0.121

16 1.156 0.113

25 0.740 0.107

35 0.529 0.103

50 0.370 0.100

70 0.264 0.097

95 0.195 0.096

120 0.154 0.094

150 0.123 0.092

185 0.100 0.091

240 0.077 0.090

300 0.062 0.089

400 0.051 0.088

500 0.041 0.087
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11.5	กำรค�ำนวณกระแสลัดวงจร
		 การลัดวงจรในระบบไฟฟ้าท่ีต่อลงดิน	 การลัดวงจรแบบสายถึงดินเกิด
บ่อยที่สุด	และการลัดวงจรแบบสามเฟสสมดุล	โดยทั่วไปจะให้กระแสลัดวงจร
สูงสุด	
 	 การลัดวงจรแบบสามเฟสสมดุล	การค�านวณจะใช้	Positive	Sequence	
Impedance	 เพียงอย่างเดียว	 ท�าให้ง่ายในการค�านวณ	 การค�านวณกระแส
ลัดวงจรในระบบแรงดันต�่า	 โดยทั่วไปเป็นการเพียงพอที่จะค�านวณการลัดวงจร
แบบสามเฟสสมดุล

	 การลัดวงจรแบบสามเฟสสมดุล	(Balanced	Three-phase	Short	
Circuit)

	 กระแสลัดวงจรสมมาตรเริ่มต้น	I”k

	 จากรูปที่	11.3	กระแสลัดวงจรสมมาตรเริ่มต้น	I”k	สามารถหาได้จาก

 
	 โดยที่	:

	 	 		 =		 แหล่งจ่ายไฟสมมูล

	 	 	Rk	 =		 ผลรวมของความต้านทานที่ต่ออนุกรม
	 	 	Xk	 =		 ผลรวมของรีแอกแตนซ์ที่ต่ออนุกรม
   Zk	 =		 อิมพีแดนซ์ลัดวงจร
	 ในกรณีของการลัดวงจรไกลจากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	จะได้ว่า

   

.5 การคาํนวณกระแสลดัวงจร 
           การลดัวงจรในระบบไฟฟ้าทีต่่อลงดนิ การลดัวงจรแบบสายถงึดนิเกดิบ่อยที่สุด และ
การลดัวงจรแบบสามเฟสสมดุล โดยทัว่ไปจะใหก้ระแสลดัวงจรสงูสดุ  
        การลดัวงจรแบบสามเฟสสมดุล การคํานวณจะใช้ Positive Sequence Impedance 
เพยีงอย่างเดยีว ทําใหง้่ายในการคํานวณ  การคํานวณกระแสลดัวงจรในระบบแรงดนัตํ่า 
โดยทัว่ไปเป็นการเพยีงพอทีจ่ะคาํนวณการลดัวงจรแบบสามเฟสสมดุล 

 
การลดัวงจรแบบสามเฟสสมดลุ ( Balanced Three-phase Short Circuit ) 

 

กระแสลดัวงจรสมมาตรเร่ิมต้น I"k 

จากรปูที ่11.3  กระแสลดัวงจรสมมาตรเริม่ตน้ I"k  สามารถหาไดจ้าก 

 

kZ3
ncU

2
kX2

kR3
ncU"

kI 


     

โดยที ่ : 

      
3

cUn  =    แหลง่จา่ยไฟสมมลู 

        Rk  =    ผลรวมของความตา้นทานทีต่่ออนุกรม 

        Xk  =    ผลรวมของรแีอกแตนซท์ีต่่ออนุกรม 

        Zk  =    อมิพแีดนซล์ดัวงจร 

ในกรณีของการลดัวงจรไกลจากเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า จะไดว้า่ 
 

   

.5 การคาํนวณกระแสลดัวงจร 
           การลดัวงจรในระบบไฟฟ้าทีต่่อลงดนิ การลดัวงจรแบบสายถงึดนิเกดิบ่อยที่สุด และ
การลดัวงจรแบบสามเฟสสมดุล โดยทัว่ไปจะใหก้ระแสลดัวงจรสงูสดุ  
        การลดัวงจรแบบสามเฟสสมดุล การคํานวณจะใช้ Positive Sequence Impedance 
เพยีงอย่างเดยีว ทําใหง้่ายในการคํานวณ  การคํานวณกระแสลดัวงจรในระบบแรงดนัตํ่า 
โดยทัว่ไปเป็นการเพยีงพอทีจ่ะคาํนวณการลดัวงจรแบบสามเฟสสมดุล 

 
การลดัวงจรแบบสามเฟสสมดลุ ( Balanced Three-phase Short Circuit ) 

 

กระแสลดัวงจรสมมาตรเร่ิมต้น I"k 

จากรปูที ่11.3  กระแสลดัวงจรสมมาตรเริม่ตน้ I"k  สามารถหาไดจ้าก 

 

kZ3
ncU

2
kX2

kR3
ncU"

kI 


     

โดยที ่ : 

      
3

cUn  =    แหลง่จา่ยไฟสมมลู 

        Rk  =    ผลรวมของความตา้นทานทีต่่ออนุกรม 

        Xk  =    ผลรวมของรแีอกแตนซท์ีต่่ออนุกรม 

        Zk  =    อมิพแีดนซล์ดัวงจร 

ในกรณีของการลดัวงจรไกลจากเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า จะไดว้า่ 
 

   

"
kIbIkI   

 
กระแสลดัวงจรค่ายอด  ip 

เน่ืองจากกระแสลดัวงจรมาจากวงจรทีต่่ออนุกรม  ดงันัน้กระแสลดัวงจรค่ายอดจงึหา
ไดจ้าก 

"
kI 2pi      

โดยทีค่า่   จะขึน้อยูก่บัคา่ R/X  หรอื  X/R  อาจคาํนวณคา่   ไดโ้ดยประมาณจาก 
 

-3R/X0.98e1.02  

นอกจากน้ียงัสามารถหาคา่   ไดจ้ากรปูที ่11.5  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 11.  ตวัคณูค่ายอด 
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 กระแสลัดวงจรค่ายอด	ip
	 เนื่องจากกระแสลัดวงจรมาจากวงจรที่ต่ออนุกรม	 ดังนั้นกระแส
ลัดวงจรค่ายอดจึงหาได้จาก

 
	 โดยที่ค่า	κ	 จะขึ้นอยู่กับค่า	 R/X	 หรือ	 X/R	 อาจค�านวณค่า	κ	 ได้ 
โดยประมาณจาก

 
	 นอกจากนี้ยังสามารถหาค่า	κ	ได้จากรูปที่	11.5	

รูปที่	11.5	ตัวคูณค่ายอด

   

"
kIbIkI   

 
กระแสลดัวงจรค่ายอด  ip 

เน่ืองจากกระแสลดัวงจรมาจากวงจรทีต่่ออนุกรม  ดงันัน้กระแสลดัวงจรค่ายอดจงึหา
ไดจ้าก 

"
kI 2pi      

โดยทีค่า่   จะขึน้อยูก่บัคา่ R/X  หรอื  X/R  อาจคาํนวณคา่   ไดโ้ดยประมาณจาก 
 

-3R/X0.98e1.02  

นอกจากน้ียงัสามารถหาคา่   ไดจ้ากรปูที ่11.5  
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"
kIbIkI   

 
กระแสลดัวงจรค่ายอด  ip 

เน่ืองจากกระแสลดัวงจรมาจากวงจรทีต่่ออนุกรม  ดงันัน้กระแสลดัวงจรค่ายอดจงึหา
ไดจ้าก 

"
kI 2pi      

โดยทีค่า่   จะขึน้อยูก่บัคา่ R/X  หรอื  X/R  อาจคาํนวณคา่   ไดโ้ดยประมาณจาก 
 

-3R/X0.98e1.02  

นอกจากน้ียงัสามารถหาคา่   ไดจ้ากรปูที ่11.5  
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"
kIbIkI   

 
กระแสลดัวงจรค่ายอด  ip 

เน่ืองจากกระแสลดัวงจรมาจากวงจรทีต่่ออนุกรม  ดงันัน้กระแสลดัวงจรค่ายอดจงึหา
ไดจ้าก 

"
kI 2pi      

โดยทีค่า่   จะขึน้อยูก่บัคา่ R/X  หรอื  X/R  อาจคาํนวณคา่   ไดโ้ดยประมาณจาก 
 

-3R/X0.98e1.02  

นอกจากน้ียงัสามารถหาคา่   ไดจ้ากรปูที ่11.5  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 11.  ตวัคณูค่ายอด 
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11.6	ตัวอย่ำงกำรค�ำนวณกระแสลัดวงจร

ตัวอย่างที่	11.4	
	 ระบบไฟฟ้ามีดังรูป	และมีข้อมูลดังนี้
	 -	 ระบบไฟฟ้า	S”kQ	=	500	MVA	UnQ	=	22	kV	
	 -	 หม้อแปลงไฟฟ้า	22	kV/400	V,	SrT	=	1000	kVA,	ukr	=	6	%,	 
	 	 PkrT	=	13.5	kW
	 -	 สายไฟฟ้า	PVC	4	x	35	mm2	ยาว	25	m
		 RL	=	0.529	mΩ/m			XL	=	0.103	mΩ/m	
	 จงหากระแสลัดวงจรที่ต�าแหน่ง	F1	และ	F2	
		 ให้	c	=	1.00	

   

S"   = 500 MVA

F

kQ

1000 kVA, 22 kV/400 V
% U  = 6 , P  = 13.5 kWk            L

F

25 m
4x35 mm21

2

11.6 ตวัอย่างการคาํนวณกระแสลดัวงจร 
 
ตวัอย่างท่ี 11.  ระบบไฟฟ้ามดีงัรปู และมขีอ้มลูดงัน้ี 

- ระบบไฟฟ้า  S"kQ = 00 MVA  UnQ = 22 kV     

- หมอ้แปลงไฟฟ้า 22 kV/400 V  , SrT = 1000 kVA  , ukr = 6 % , 

PkrT  =  13. kW 

- สายไฟฟ้า  PVC 43 mm2   ยาว  2 m 

   RL = 0.29 m/m.    XL = 0.103 m  /m  

จงหากระแสลดัวงจรทีต่าํแหน่ง  F  และ  F       

                       ให้      c   =   1.00    
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วิธีทาํ 
ทีต่าํแหน่ง  F 
หา  Z 

ระบบไฟฟ้า                   S"kQ  =  00  MVA  ที ่ 22 kV,  
                                     RQ  =  0.1 XQ    

     

 2rt
1

"
kQS

2
nQcU

QtZ   

=  
2

22
0.4

00
)222(1.1







  

=  0.32 m 

Ωm 0.30Qt0.99ZQtX   

Ωm 0.03Qt0.1XQtR   

 
หม้อแปลง              1000 kVA,   kV / 00 V,  % U  =  6, P  =  1. kW 

  
rTS
2
rTU

100%
kru

TZ   

=  1
20.4

100
6   

       

=  .  m  

วิธีท�า
	 ที่ต�าแหน่ง	F1

	 หา	Z1

 
ระบบไฟฟ้า 

หม้อแปลง 1000	kVA,	22	kV	/	400	V,	%	U	=	6,	P	=	13.5	kW
 

   

วิธีทาํ 
ทีต่าํแหน่ง  F 
หา  Z 

ระบบไฟฟ้า                   S"kQ  =  00  MVA  ที ่ 22 kV,  
                                     RQ  =  0.1 XQ    

     

 2rt
1

"
kQS

2
nQcU

QtZ   

=  
2

22
0.4

00
)222(1.1







  

=  0.32 m 

Ωm 0.30Qt0.99ZQtX   

Ωm 0.03Qt0.1XQtR   

 
หม้อแปลง              1000 kVA,   kV / 00 V,  % U  =  6, P  =  1. kW 

  
rTS
2
rTU

100%
kru

TZ   

=  1
20.4

100
6   

       

=  .  m  

   

วิธีทาํ 
ทีต่าํแหน่ง  F 
หา  Z 

ระบบไฟฟ้า                   S"kQ  =  00  MVA  ที ่ 22 kV,  
                                     RQ  =  0.1 XQ    

     

 2rt
1

"
kQS

2
nQcU

QtZ   

=  
2

22
0.4

00
)222(1.1







  

=  0.32 m 

Ωm 0.30Qt0.99ZQtX   

Ωm 0.03Qt0.1XQtR   

 
หม้อแปลง              1000 kVA,   kV / 00 V,  % U  =  6, P  =  1. kW 

  
rTS
2
rTU

100%
kru

TZ   

=  1
20.4

100
6   

       

=  .  m  

0.352

9.60
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 2
rTS

2
rTUkrT P

2
rT3I
krT P

TR


  

         

=  21
20.413.  

=  .  m 
 

 2
TR2

TZTX 
 

 

=  22.16-29.6  
 

=   .5  m 
 

การลดัวงจรแบบสามเฟสสมดลุ 
 
    ลดัวงจรท่ีตาํแหน่ง F


 

 
 

 

2.16

9.35
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การลัดวงจรแบบสามเฟสสมดุล
		 ลัดวงจรที่ต�าแหน่ง	F1

 

	 ค่า	R/X	=	0.23	จะได้ว่า	κ	=	1.52

   

 
 

ZT    = 2.16 + j 9.3 m 
     

 Zk     = ZQt + ZT                                
         = ( .5 + j 0.3 ) + ( 2.16 + j.3 ) 

=  .9 + j 9.70 m 

         Zk     =   .9 m    

 

คา่ R/X  =  .  จะไดว้า่    =  .5 
 

kZ3
ncU

2
kX2

kR3
ncU"

kI 


  

       =  


1.00 400
3 9.9

 

   

 
 

ZT    = 2.16 + j 9.3 m 
     

 Zk     = ZQt + ZT                                
         = ( .5 + j 0.3 ) + ( 2.16 + j.3 ) 

=  .9 + j 9.70 m 

         Zk     =   .9 m    

 

คา่ R/X  =  .  จะไดว้า่    =  .5 
 

kZ3
ncU

2
kX2

kR3
ncU"

kI 


  

       =  


1.00 400
3 9.9

 

   

 
 

ZT    = 2.16 + j 9.3 m 
     

 Zk     = ZQt + ZT                                
         = ( .5 + j 0.3 ) + ( 2.16 + j.3 ) 

=  .9 + j 9.70 m 

         Zk     =   .9 m    

 

คา่ R/X  =  .  จะไดว้า่    =  .5 
 

kZ3
ncU

2
kX2

kR3
ncU"

kI 


  

       =  


1.00 400
3 9.9

 

   

       =  3.2 kA 
   

  "
kI 2pi   

       =   1.2 2 23.2  
       =   49.9 kA 

 
ลดัวงจรท่ีตาํแหน่ง F2 

การลดัวงจรแบบสามเฟสสมดลุ  
 

 
 
ZL = )0.103j0.29(2   

= 13.23 + j 2.8 m 
 
Zk = LZ)TZQZ(   

= ( .20 + j 9.7 ) + ( 13.23 + j 2.8 )  

   

       =  3.2 kA 
   

  "
kI 2pi   

       =   1.2 2 23.2  
       =   49.9 kA 

 
ลดัวงจรท่ีตาํแหน่ง F2 

การลดัวงจรแบบสามเฟสสมดลุ  
 

 
 
ZL = )0.103j0.29(2   

= 13.23 + j 2.8 m 
 
Zk = LZ)TZQZ(   

= ( .20 + j 9.7 ) + ( 13.23 + j 2.8 )  

   

       =  3.2 kA 
   

  "
kI 2pi   

       =   1.2 2 23.2  
       =   49.9 kA 

 
ลดัวงจรท่ีตาํแหน่ง F2 

การลดัวงจรแบบสามเฟสสมดลุ  
 

 
 
ZL = )0.103j0.29(2   

= 13.23 + j 2.8 m 
 
Zk = LZ)TZQZ(   

= ( .20 + j 9.7 ) + ( 13.23 + j 2.8 )  

( 0.035 + j 0.35 ) + ( 2.16 + j 9.35)

2.195 + j 9.70 mΩ

9.95 mΩ

 23.2 kA
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 ลัดวงจรที่ต�าแหน่ง	F2
	 การลัดวงจรแบบสามเฟสสมดุล	

 

	 จะได้ว่า	κ	=	1.04

   

       =  3.2 kA 
   

  "
kI 2pi   

       =   1.2 2 23.2  
       =   49.9 kA 

 
ลดัวงจรท่ีตาํแหน่ง F2 

การลดัวงจรแบบสามเฟสสมดลุ  
 

 
 
ZL = )0.103j0.29(2   

= 13.23 + j 2.8 m 
 
Zk = LZ)TZQZ(   

= ( .20 + j 9.7 ) + ( 13.23 + j 2.8 )  

   

= 5.4 + j 2.28 m 

  Zk    = .72 m   คา่ R/X  =  .  

        จะไดว้า่    =  . 
 

"
kI  = 

kZ3
ncU

2
kX2

kR3
ncU 


 

= 
19.723
4001.0


  

= 1. kA 
 

ip = "
kI 2  

= 11.721.04   
= 17.2 kA 

 
 
ตวัอย่างท่ี 11.  จากตวัอยา่งที ่11.10 

ถา้ระบบไฟฟ้าเป็นแบบ Infinite Bus 
จงหาคา่กระแสลดัวงจรแบบสามเฟสสมดุลทีต่ําแหน่ง F1 

 
วิธีทาํ 

ตาํแหน่ง F1 

  ระบบไฟฟ้าเป็นแบบ Infinite Bus 

( 2.20 + j 9.7) + ( 13.23 + j 2.58)

25 x (0.529 + j 0.103)

15.43 + j 12.28 mΩ

13.23 + j 2.58 mΩ

( ZQ + ZT ) + ZL

19.72 mΩ   ค่า R/X  = 1.26
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= 5.4 + j 2.28 m 

  Zk    = .72 m   คา่ R/X  =  .  

        จะไดว้า่    =  . 
 

"
kI  = 

kZ3
ncU

2
kX2

kR3
ncU 


 

= 
19.723
4001.0


  

= 1. kA 
 

ip = "
kI 2  

= 11.721.04   
= 17.2 kA 

 
 
ตวัอย่างท่ี 11.  จากตวัอยา่งที ่11.10 

ถา้ระบบไฟฟ้าเป็นแบบ Infinite Bus 
จงหาคา่กระแสลดัวงจรแบบสามเฟสสมดุลทีต่ําแหน่ง F1 

 
วิธีทาํ 

ตาํแหน่ง F1 

  ระบบไฟฟ้าเป็นแบบ Infinite Bus 

11.7 kA
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ตัวอย่างที่	11.5	
	 จากตัวอย่างที่	 11.4	 ถ้าระบบไฟฟ้าเป็นแบบ	 Infinite	 Bus	 จงหาค่า
กระแสลัดวงจรแบบสามเฟสสมดุลที่ต�าแหน่ง	F1

วิธีท�า
 ต�าแหน่ง	F1
 ∴ ระบบไฟฟ้าเป็นแบบ	Infinite	Bus

   

 ZQt = 0 

   ZT = 2.16 + j 9.3 m 
     

I"k = 
TZ3

ncU  

      
=  

      
= 24.1 kA 

 
 

หมายเหต ุ
   ถา้ระบบไฟฟ้าเป็นแบบ Inifinite Bus กระแสลดัวงจรแบบสามเฟสสมดุล 
   ทีข่ ัว้แรงตํ่า ของหมอ้แปลง สามารถหาไดจ้ากสตูร 

 

I"k = n
k

IU %
100  

โดยที ่
  Uk = % อมิพแีดนซข์องหมอ้แปลง 
  In = กระแสพกิดัของหมอ้แปลง ( A ) 

 จากตวัอยา่ง 

I"k = 
4003

1000
k%U

100


  

22 35.916.23 

 4001.00



บทที่ 11 การค�านวณกระแสลัดวงจร

คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 313

   

 ZQt = 0 

   ZT = 2.16 + j 9.3 m 
     

I"k = 
TZ3

ncU  

      
=  

      
= 24.1 kA 

 
 

หมายเหต ุ
   ถา้ระบบไฟฟ้าเป็นแบบ Inifinite Bus กระแสลดัวงจรแบบสามเฟสสมดุล 
   ทีข่ ัว้แรงตํ่า ของหมอ้แปลง สามารถหาไดจ้ากสตูร 

 

I"k = n
k

IU %
100  

โดยที ่
  Uk = % อมิพแีดนซข์องหมอ้แปลง 
  In = กระแสพกิดัของหมอ้แปลง ( A ) 

 จากตวัอยา่ง 

I"k = 
4003

1000
k%U

100


  

22 35.916.23 

 4001.00

   

 ZQt = 0 

   ZT = 2.16 + j 9.3 m 
     

I"k = 
TZ3

ncU  

      
=  

      
= 24.1 kA 

 
 

หมายเหต ุ
   ถา้ระบบไฟฟ้าเป็นแบบ Inifinite Bus กระแสลดัวงจรแบบสามเฟสสมดุล 
   ทีข่ ัว้แรงตํ่า ของหมอ้แปลง สามารถหาไดจ้ากสตูร 

 

I"k = n
k

IU %
100  

โดยที ่
  Uk = % อมิพแีดนซข์องหมอ้แปลง 
  In = กระแสพกิดัของหมอ้แปลง ( A ) 

 จากตวัอยา่ง 

I"k = 
4003

1000
k%U

100


  

22 35.916.23 

 4001.00

หมายเหตุ
		 ถ้าระบบไฟฟ้าเป็นแบบ	 Inifinite	 Bus	 กระแสลัดวงจรแบบสามเฟส
สมดุลที่ขั้วแรงต�่า	ของหม้อแปลง	สามารถหาได้จากสูตร

โดยที่
	 Uk	=	%	อิมพีแดนซ์ของหม้อแปลง
	 In	 =	กระแสพิกัดของหม้อแปลง	(A)
∴	 จากตัวอย่าง

   

= 1.4436
100   

  = 24.1 kA 
 

11.7 การคาํนวณกระแสลดัวงจรด้วยคอมพิวเตอร ์
 เน่ืองจากการคํานวณกระแสลดัวงจรตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้นัน้การคํานวณจะเกี่ยวขอ้ง
กบัตวัเลขมาก หากต้องคํานวณกระแสลดัวงจรหลายๆ จุด กจ็ะเป็นงานที่ใชเ้วลามาก และ
อาจจะเกดิขอ้ผดิพลาดไดง้า่ย 
 ปจัจุบนัคอมพวิเตอรไ์ดเ้ขา้มามบีทบาทอยา่งมากในงานดา้นต่างๆ โดยเฉพาะงานดา้น
วศิวกรรม เน่ืองจากการคํานวณกระแสลดัวงจรตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น มีหลกัการ
คาํนวณทีแ่น่นอนเป็นระบบ เหมาะแก่การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ึน้มาเพื่อช่วยในการ
คํานวณ ปจัจุบันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายโปรแกรมที่ใช้คํานวณกระแสลัดวงจร  
โปรแกรมเหลา่น้ีจะชว่ย อาํนวยความสะดวกเป็นอยา่งมากในการคาํนวณกระแสลดัวงจร การ
ใชง้านงา่ย โดยเฉพาะในการคาํนวณกระแสลดัวงจรหลายๆ จุดกจ็ะทําใหป้ระหยดัเวลา และ
มคีวามถกูตอ้ง 
 
1.8  ตาราง ค่ากระแสลดัวงจร 
 ดงัที่กล่าวมาแล้วว่า การคํานวณกระแสลดัวงจรด้วยคอมพิวเตอร์จะช่วยทําให้การ
คํานวณทําได้ง่าย แต่ในบางโอกาสอาจจะไม่สะดวกที่จะต้องใช้คอมพวิเตอร์ทุกครัง้ในการ
คํานวณ ผู้เขยีนจงึได้จดัทําตารางแสดงค่ากระแสลดัวงจรขึน้มาเพื่อความสะดวกในการใช้
งาน ทําให้ผู้ออกแบบสามารถนําค่ากระแสลดัวงจรน้ีไปใช้ในการออกแบบได้ทนัท ีสําหรบั
คา่กระแสลดัวงจรทีต่าํแหน่งต่างๆ ทีไ่มม่ใีนตาราง สามารถหาไดจ้ากวธิ ีInterpolation 
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11.7	กำรค�ำนวณกระแสลัดวงจรด้วยคอมพิวเตอร์
	 เนื่องจากการค�านวณกระแสลัดวงจรตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นการค�านวณ
จะเกี่ยวข้องกับตัวเลขมาก	หากต้องค�านวณกระแสลัดวงจรหลายๆ	จุด	ก็จะเป็น
งานที่ใช้เวลามาก	และอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย
	 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในงานด้านต่างๆ	
โดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรม	 เน่ืองจากการค�านวณกระแสลัดวงจรตามท่ีได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น	 มีหลักการค�านวณท่ีแน่นอนเป็นระบบ	 เหมาะแก่การ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ึนมาเพื่อช่วยในการค�านวณ	 ปัจจุบันมีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หลายโปรแกรมที่ใช้ค�านวณกระแสลัดวงจร	โปรแกรมเหล่านี้จะช่วย	
อ�านวยความสะดวกเป็นอย่างมากในการค�านวณกระแสลัดวงจร	 การใช้งานง่าย	
โดยเฉพาะในการค�านวณกระแสลัดวงจรหลายๆ	 จุดก็จะท�าให้ประหยัดเวลา	
และมีความถูกต้อง

11.8	ตำรำงคำ่กระแสลัดวงจร
	 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า	 การค�านวณกระแสลัดวงจรด้วยคอมพิวเตอร์จะช่วย
ท�าให้การค�านวณท�าได้ง่าย	 แต่ในบางโอกาสอาจจะไม่สะดวกที่จะต้องใช้
คอมพิวเตอร์ทุกครั้งในการค�านวณ	 ผู้เขียนจึงได้จัดท�าตารางแสดงค่ากระแส
ลัดวงจรขึ้นมาเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน	ท�าให้ผู้ออกแบบสามารถน�าค่า
กระแสลัดวงจรนี้ไปใช้ในการออกแบบได้ทันที	 ส�าหรับค่ากระแสลัดวงจร 
ที่ต�าแหน่งต่างๆ	ที่ไม่มีในตาราง	สามารถหาได้จากวิธี	Interpolation
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	 ค่ากระแสลัดวงจรท่ีแสดงในตารางภาคผนวกนั้น	 ได้มาจากการ
ค�านวณโดยใช้คอมพิวเตอร์	และใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
	 1.	 ระบบไฟฟ้ามีค่าก�าลังไฟฟ้าลัดวงจรสมมาตรเริ่มต้น	S”KQ	=	500	MVA
	 2.	 หม้อแปลง	 มีค่าแรงดันอิมพีแดนซ์และค่าก�าลังสูญโหลดตาม
ตารางที่	11.2
	 3.	 สายไฟฟ้าแรงดันต�่าหุ ้มฉนวน	 PVC	 มีค่าความต้านทานและ 
ค่ารีแอกแตนซ์	ตามตารางที่	11.3
	 4.	 แรงดันทางด้านแรงต�่ามีค่า	230/400V
	 5.	 ตัวประกอบแรงดัน	 (Voltage	 Factor)	 ส�าหรับแรงดันต�่าให้มีค่า
เท่ากับ	1.00
	 6.	 ไม่คิดผลจากมอเตอร์
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บทที่

12
ข้อก�ำหนดทั่วไป
ส�ำหรับกำรติดตั้งทำงไฟฟ้ำ 
และกำรเดินสำย

12.1 บทน�ำ
	 ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า	 นอกจากจะต้องออกแบบ	 และเลือก
อุปกรณ์ตามหลักวิศวกรรมแล้ว	 การติดตั้งที่ถูกต้องมีส่วนท�าให้ระบบ	 และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และให้ความปลอดภัยสูง	การติดตั้ง
ที่ถูกต้องจะต้องท�าตามกฎข้อบังคับต่างๆ	 และต้องยึดหลักวิศวกรรมท่ีดีด้วย	
ซึ่งรายละเอียดที่ส�าคัญจะได้สรุปในหัวข้อต่อไป

12.2 ข้อก�ำหนดทั่วไปในกำรติดตั้งทำงไฟฟ้ำ
	 1)	ข้อก�าหนดการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นมี	2	ประเภทคือ
  l	 การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต�่า
  l	 การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง

	 12.2.1	ข้อก�าหนดการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต�่า
	 1)	ข้อก�าหนดส�าหรับขนาดที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานระบบแรงต�่า
  l	 ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า	 0.75	m	 และไม่น้อยกว่าขนาด 
	 	 	 ความกว้างของบริภัณฑ์
  l		ความลึกต้องเป็นไปตามที่ก�าหนดในตารางที่	12.1	
  l	 ต ้องมีที่ว ่างพอเพียงส�าหรับการเป ิดประตูตู ้หรือฝาตู ้ ได ้	 
	 	 	 อย่างน้อย	90°
  l  คอนกรีต	อิฐ	ผนังกระเบื้อง	ให้ถือว่าเป็นส่วนที่ต่อลงดิน	
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รูปที่	12.1	ความกว้างของที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงาน

                                 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.1  ความกว้างของท่ีว่างเพ่ือการปฏิบติังาน 
 
 
 

ความกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 0.75 m  (ไมอ่ยู่กึง่กลาง)

บรภิณัฑไ์ฟฟ้าแรงตํา่

ความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 0.75 m (อยู่กึ่งกลาง)

บรภิณัฑไ์ฟฟ้าแรงตํา่

บริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงต�า่

บริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงต�า่

ความกว้างไม่น้อยกว่า	0.75	m	(ไม่อยู่กึ่งกลาง)

ความกว้างไม่น้อยกว่า	0.75	m	(อยู่กึ่งกลาง)
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รูปที่	12.2	ที่ว่างไม่เพียงพอให้ฝาเปิดได้	90°

ตารางที	่12.1	(ตารางที	่1	-	1)	
ความลึก	(Depth)	ต�่าสุดของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานกับบริภัณฑ์ไฟฟ้าระบบแรงต�่า

แรงดันไฟฟ้า

วัดเทียบกับดิน	(V)

ความลึกต�่าสุด	(m)

กรณีที่	1 กรณีที่	2 กรณีที่	3

0	-	150 0.90 0.90 0.90

151	-	600 0.90 1.10 1.20

                                 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.2  ท่ีว่างไม่เพียงพอให้ฝาเปิดได้ 90° 

 
ตารางท่ี 12.1 ( ตารางท่ี 1 - 1 )  

ความลกึ (Depth) ตํ่าสดุของทีว่า่งเพือ่ปฏบิตังิานกบั 
บรภิณัฑไ์ฟฟ้าระบบแรงตํ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แรงดนัไฟฟ้า ความลึกตํา่สดุ ( m ) 

วดัเทียบกบัดิน ( V ) กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 
0-150 0.90 0.90 0.90 

151-600 0.90 1.10 1.20 
 

แผงสวติช์
แรงดนัตํา่

บรภิณัฑไ์ฟฟ้า
แรงตํา่

               สิง่กดีขวาง  เช่น เสา

                  เปิดไดเ้ป็นมมุ
                 นอ้ยกวา่ 90 องศา

แผงสวิตข์
แรงดันต�่า

บริภัณฑ์ไฟฟ้า
แรงต�่า

เปิดได้เป็นมุม
น้อยกว่า	90	องศา

สิ่งกีดขวาง	เช่น	เสา

กรณีที่	1	 มีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทางด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน	และอีกด้านหนึ่ง
ของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานไม่มีทั้งส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งและส่วนที่ต่อลงดิน	

	 หรือมีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ท้ังสองด้านของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน	 แต่ได้มี
การกั้นด้วยวัสดุที่เหมาะสม	เช่น	ไม้	หรือวัสดุฉนวนอื่น	

	 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือบัสบาร์หุ ้มฉนวนท่ีมีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน	 300	 โวลต์	 
ให้ถือว่าเป็นส่วนที่ไม่มีไฟฟ้า

กรณีที	่2	 มีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทางด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน	และอีกด้านหนึ่ง
ของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานเป็นส่วนที่ต่อลงดิน

กรณีที	่3	 มีส่วนท่ีมีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ท้ังสองด้านของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน	 (ไม่มีการกั้น
ตามกรณีที่	1)	โดยผู้ปฏิบัติงานจะอยู่ระหว่างนั้น
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รูปที่	12.3	ความลึกของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานในระบบแรงดันต�า่

                                 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.3  ความลึกของท่ีว่างเพ่ือปฏิบติังานในระบบแรงดนัตํา่ 
 

 กรณีที่ 1
    ดา้นหนา้ หรือดา้นที่

ใชป้ฏบิตังิาน บาํรุง
      รกัษาหรือตรวจ
       ซ่อมต่างๆ

ไม่ใช่ส่วนที่มไีฟฟ้าเปิด
โลง่ หรือต่อลงดนิเป็น                                       ที่ว่างเพื่อปฏบิตังิานไม่ตํา่กว่า 0.90 m
ส่วนที่มฉีนวนกนัอย่างดี

 กรณีที่ 2

ส่วนที่ต่อลงดนิ เช่น ผนงั
คอนกรีต อฐิ และ กระเบื้อง ที่ว่างเพื่อปฏบิตัิงานไม่ตํา่กว่า 1.05 m

 กรณีที่ 3

ที่ว่างเพื่อปฏบิตัิงานไม่ตํา่กว่า 1.20 m

บริภณัฑไ์ฟฟ้าแรงดนัตํา่
( V)

บริภณัฑไ์ฟฟ้าแรงดนัตํา่
( <  V)

บริภณัฑไ์ฟฟ้าแรงดนัตํา่
( <  V)

บริภณัฑไ์ฟฟ้าแรงดนัตํา่
( <  V)

กรณีที	่1

กรณีที	่2

กรณีที	่3

ด้านหน้า	หรือด้านที่

ใช้ปฏิบัติงาน	บ�ารุง

รักษาหรือตรวจ

ซ่อมต่างๆ

ไม่ใช่ส่วนที่มีไฟฟ้าเปิด

โล่ง	หรือต่อลงดินเป็น

ส่วนที่มีฉนวนกันอย่างดี

ส่วนที่ต่อลงดิน	เช่น	ผนัง

คอนกรีต	อิฐ	และ	กระเบื้อง

บริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงดันต�่า

บริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงดันต�่า

บริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงดันต�่า

บริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงดันต�่า

ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานไม่ต�่ากว่า	0.90	m

ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานไม่ต�่ากว่า	1.20	m

ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานไม่ต�่ากว่า	1.10	m
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 กรณีที่	1	 ระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากับส่วนที่เป็นฉนวนกั้น	 0.90	m
	 	 	 อย่างดี	เช่น	ไม้	ไม่ใช่ส่วนที่มีไฟฟ้า,	เปิดโล่ง	
	 	 	 หรือ	ต่อลงดิน
 กรณีที่	2	 ระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากับส่วนที่ต่อลงดิน		 1.10	m
	 	 	 โดยคอนกรีต,	อิฐ,	ผนัง	และกระเบื้อง	ถือว่า
	 	 	 เป็นส่วนที่ต่อลงดิน
 กรณีที่	3	 ระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า	 1.20	m

	 2)	ที่ว่างเหนือพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานระบบแรงต�่า	(Headroom)	
   l	 มีความสูงไม่น้อยกว่า	2.00	m	
  l	 ส่วนบนของแผงสวิตช์ห่างจากเพดานเป็นวัสดุไม่ติดไฟ
	 	 	 ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า	0.6	m
   l		ส่วนบนของแผงสวิตช์ห่างจากเพดานเป็นวัสดุติดไฟ
	 	 	 ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า	0.9	m

	 3)	ทางเข้าที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานระบบแรงต�่า
   l	 ต้องมีทางเข้าขนาดเพียงพอเพื่อปฏิบัติงาน	กับ	บริภัณฑ์ไฟฟ้าได้
   l	 มีทางเข้าอย่างน้อย	1	ทาง	
   l ส�าหรับแผงสวิตช์และแผงควบคุมที่มีพิกัดกระแสตั้งแต	่1,200	A	 
   ขึ้นไป	และกว้างเกิน	1.80	m	ต้องมีทางเข้าทั้งสองข้างของแผง 
	 	 	 ที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า	 0.60	m	 และความสูงไม่น้อยกว่า	 
	 	 	 2.00	m

	 4)	แสงสว่าง
   l	 ต้องมีแสงสว่างบริเวณที่ว ่างเพื่อปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
	 	 	 โดยทั่วไปประมาณ	300	lux
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รูปที	่12.4	ทางเข้าออกเพื่อปฏิบัติงาน

รูปที่	12.5	เพื่อความปลอดภัยให้มีทางเข้าออกสองทาง

                                 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.  ทางเข้าออกเพ่ือปฏิบติังาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.5  เพ่ือความปลอดภยัให้มีทางเข้าออกสองทาง 

บริภณัฑไ์ฟฟ้า
แรงดนัตํา่

ทีว่า่งปฏบิตังิาน

            
ทางออกกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 0.60 m
และ สูงไมน่อ้ยกวา่ 2.00 m

แผงสวติชแ์รงดนัตํา่ หรือ   แผงควบคุม
ขนาดเกิน 1200 A

ดา้นหนา้

ทีว่่างเพือ่ปฏบิตัิงาน

ทางเขา้ออก  2 ทาง ซึง่จะตอ้ง
กวา้งไม่นอ้ยกวา่  0.60 m
และสูงไม่นอ้ยกวา่  2.00 m

ความกวา้งเกิน 1.80 m

                                 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.  ทางเข้าออกเพ่ือปฏิบติังาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.5  เพ่ือความปลอดภยัให้มีทางเข้าออกสองทาง 

บริภณัฑไ์ฟฟ้า
แรงดนัตํา่

ทีว่า่งปฏบิตังิาน

            
ทางออกกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 0.60 m
และ สูงไมน่อ้ยกวา่ 2.00 m

แผงสวติชแ์รงดนัตํา่ หรือ   แผงควบคุม
ขนาดเกิน 1200 A

ดา้นหนา้

ทีว่่างเพือ่ปฏบิตัิงาน

ทางเขา้ออก  2 ทาง ซึง่จะตอ้ง
กวา้งไม่นอ้ยกวา่  0.60 m
และสูงไม่นอ้ยกวา่  2.00 m

ความกวา้งเกิน 1.80 m

บริภัณฑ์ไฟฟ้า
แรงดันต�่า

ที่ว่างปฏิบัติงาน

ที่ว่างปฏิบัติงาน

ด้านหน้า

ความกว้างเกิน	1.80	m

แผงสวิตช์แรงดันต�่า	หรือ	แผงควบคุม

ขนาดเกิน	1200	A

ทางเข้าออก	2	ทาง	ซึ่งจะต้อง
กว้างไม่น้อยกว่า	0.60	m
และสูงไม่น้อยกว่า	2.00	m

ทางออกกว้างไม่น้อยกว่า	0.60	m
และ	สูงไม่น้อยกว่า	2.00	m
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	 12.2.2	ข้อก�าหนดการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง
	 1)	ข้อก�าหนดส�าหรับขนาดที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานระบบแรงสูง
  l		ติดตั้งในห้องมีความสูงไม่น้อยกว่า	2.00	m	
  l		มีความกว้างไม่น้อยกว่า	0.90	m
  l		ความลึกต้องเป็นไปตามที่ก�าหนดในตารางที	่12.2	
  l		ที่ว ่างเพื่อปฏิบัติงานต้องพอเพียงส�าหรับการเปิดประตูตู ้	 
	 	 	 ได้อย่างน้อย	90°	
  l		คอนกรีต	อิฐ	ผนังกระเบื้อง	ให้ถือว่าเป็นส่วนที่ต่อลงดิน

ตารางที่	12.2	(ตารางที	่1	-	2)	
ความลึก	(Depth)	ต�่าสุดของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานกับบริภัณฑ์ไฟฟ้า	ระบบแรงสูง

แรงดันไฟฟ้า

วัดเทียบกับดิน	(V)

ความลึกต�่าสุด	(m)

กรณีที่	1 กรณีที่	2 กรณีที่	3

601	-	2,500 0.90 1.20 1.50

2,501	-	9,000 1.20 1.50 1.80

9,001	-	25,000 1.50 1.80 2.70

25,001	-	75,000 1.80 2.50 3.00

กรณีที่	1	 มีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทางด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน	และอีกด้านหนึ่ง
ของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานไม่มีทั้งส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งและส่วนที่ต่อลงดิน	

	 หรือมีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ท้ังสองด้านของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน	 แต่ได้มี
การกั้นด้วยวัสดุที่เหมาะสม	เช่น	ไม้	หรือวัสดุฉนวนอื่น	

	 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือบัสบาร์หุ ้มฉนวนท่ีมีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน	 300	 โวลต์	 
ให้ถือว่าเป็นส่วนที่ไม่มีไฟฟ้า

กรณีที	่2	 มีส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ทางด้านหนึ่งของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน	และอีกด้านหนึ่ง
ของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานเป็นส่วนที่ต่อลงดิน

กรณีที	่3	 มีส่วนท่ีมีไฟฟ้าและเปิดโล่งอยู่ท้ังสองด้านของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน	 (ไม่มีการกั้น
ตามกรณีที	่1)	โดยผู้ปฏิบัติงานจะอยู่ระหว่างนั้น
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รูปที่	12.6	ความลึกของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานในระบบแรงดันสูง

                                 

 

 

 
 

รปูท่ี 12.6  ความลึกของท่ีว่างเพ่ือปฏิบติังานในระบบแรงดนัสงู 

กรณีที	่1

กรณีที	่2

กรณีที	่3

ไม่ใช่ส่วนที่มีไฟฟ้าเปิด

โล่ง	หรือต่อลงดินเป็น

ส่วนที่มีฉนวนกันอย่างดี

ด้านหน้า	หรือด้านที่ใช้

ปฏิบัติงาน	บ�ารุงรักษา

หรือตรวจซ่อมต่างๆ

ส่วนที่ต่อลงดิน	เช่น	ผนัง

คอนกรีต	อิฐ	และ	กระเบื้อง

บริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงดันสูง

บริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงดันสูง

บริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงดันสูง

บริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงดันสูง

ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานไม่ต�่ากว่า	1.50	m

ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานไม่ต�่ากว่า	2.70	m

ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานไม่ต�่ากว่า	1.80	m
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 2)	ทางเข้าที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานระบบแรงสูง
   l	 ทางเข้าถึงที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน	ต้องมีอย่างน้อย	1	ทาง
  l	 ความกว้างไม่น้อยกว่า	 0.90	m
  l	 ความสูงไม่น้อยกว่า	 2.00	m

 

รูปที	่12.7	ทางเข้าออกเพื่อปฏิบัติงานไฟฟ้าแรงดันสูง

                                 

 

 

 
 ) ทางเข้าท่ีว่างเพ่ือปฏิบติังานระบบแรงสงู 
       - ทางเขา้ถงึทีว่า่งเพือ่ปฏบิตังิาน ตอ้งมอียา่งน้อย 1 ทาง 
 - ความกวา้งไมน้่อยกวา่ 0.90 m 
 - ความสงูไมน้่อยกวา่ 2.00 m 
 

 
 

รปูท่ี 12.7  ทางเข้าออกเพ่ือปฏิบติังานไฟฟ้าแรงดนัสงู 
 
 
 
 
 
 
 

ความกว้างไม่น้อยกว่า	0.90	m
ความสูงไม่น้อยกว่า	2.00	m

บริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง
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ตัวอย่างที่	12.1		
	 จงหาขนาดห้องส�าหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้
	 -	 ตู้ไฟฟ้าแรงดันต�่า	230/400	V	3	เฟส	4	สาย	
	 	 ขนาด	L×W×H	=	3.0	×	0.8	×	2.2	m
	 โดยที่ด้านหน้า	และด้านหลังเป็นด้านที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงาน	ผนังเป็นอิฐ	
เพดานเป็นวัสดุติดไฟได้

วิธีท�า 
	 บริเวณด้านหน้า	และด้านหลังเป็นบริเวณที่ต้องปฏิบัติงาน	

 

ด้านบน
 
	 ความกว้างต�า่สุด	 =	1.10	+	0.80	+	1.05	 =		2.95	m
	 ความยาวต�า่สุด	 =	0.60	+	3.00	+	0.60	 =		4.20	m	

                                 

 

 

ตวัอย่างท่ี 12.1  จงหาขนาดหอ้งสาํหรบัตดิตัง้อุปกรณ์ต่อไปน้ี 
 - ตูไ้ฟฟ้าแรงดนัตํ่า 230/400 V 3 เฟส  สาย  
  ขนาด L×W×H = 3.0 × 0.8 × 2.2 m 
 โดยทีด่า้นหน้า และดา้นหลงัเป็นดา้นทีต่อ้งเขา้ไปปฏบิตังิาน ผนงัเป็นอฐิ  
 เพดานเป็นวสัดุตดิไฟได ้
 
วิธีทาํ  
 บรเิวณดา้นหน้า และดา้นหลงัเป็นบรเิวณทีต่อ้งปฏบิตังิาน  

 
ด้านบน 

  
 ความกวา้งตํ่าสดุ =  1.10 + . + 1.05 =   2.95 m 
 ความยาวตํ่าสดุ =  0.60 + 3.00 + 0.60 =   4.20 m  

2.95 m บริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงดันต�่า

1.10
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ด้านหน้า

		 เพดานเป็นวัสดุติดไฟได้	 ให้ใช้ระยะห่างส่วนบนบริภัณฑ์กับเพดาน
เป็น	0.90	m
	 ความสูงต�่าสุด		=		2.20	+	0.90			=		3.10	m	

                                 

 

 

 
 

ด้านหน้า 
 

       เพดานเป็นวสัดุตดิไฟได ้ใหใ้ชร้ะยะหา่งสว่นบนบรภิณัฑก์บัเพดานเป็น  0.90 m 
 ความสงูตํ่าสดุ =   2.20 + 0.90 =   3.10 m  

 
ตวัอย่างท่ี 12.2  จงหาขนาดหอ้งสาํหรบัตดิตัง้อุปกรณ์ต่อไปน้ี 
 - ตูไ้ฟฟ้าแรงดนัสงู 24 kV  
  ขนาด   L x W x H  = 1.50 x 1.50 x 2.20 m 
 -   หมอ้แปลง DRY TYPE 24 kV (HV) มเีครือ่งห่อหุม้ 
                         ขนาด   L x W x H  = 2.50 x 2.00 x 2.50 m 
 -    ตูไ้ฟฟ้าแรงดนัตํ่า 230 / 400 V  
                         ขนาด   L x W x H  = 3.00 x 1.00 x 2.00 m 
 โดยที ่ดา้นหน้า เป็นดา้นทีต่อ้งไปปฏบิตังิาน สว่นดา้นหลงัเป็นดา้นทีไ่มต่อ้ง 
 เขา้ไปปฏบิตังิาน เพดานไมต่ดิไฟ 

บริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงดันต�า่



คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า328

ตัวอย่างที่	12.2  
	 จงหาขนาดห้องส�าหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้
	 -	 ตู้ไฟฟ้าแรงดันสูง	24	kV	
	 	 ขนาด	L	x	W	x	H	=	1.50	x	1.50	x	2.20	m
	 -		 หม้อแปลง	DRY	TYPE	24	kV	(HV)	มีเครื่องห่อหุ้ม
		 	 ขนาด	L	x	W	x	H	=	2.50	x	2.00	x	2.50	m
	 -		 ตู้ไฟฟ้าแรงดันต�่า	230	/	400	V	
		 	 ขนาด	L	x	W	x	H	=	3.00	x	1.00	x	2.00	m
	 โดยที่	 ด้านหน้า	 เป็นด้านท่ีต้องไปปฏิบัติงาน	 ส่วนด้านหลังเป็นด้าน 
ที่ไม่ต้องเข้าไปปฏิบัติงาน	เพดานไม่ติดไฟ

วิธีท�า	
	 -		 บริเวณด้านหน้าเป็นบริเวณที่ต้องการที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน	
		 -		 ส่วนด้านหลังเป็นด้านท่ีไม่ต้องเข้าไปปฏิบัติงาน	จึงไม่จ�าเป็นต้องม ี
	 	 ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน	แต่ก็อาจมีที่ส�าหรับเป็นทางเดิน	ซึ่งจัดว่าเป็น 
	 	 ทางเข้าออกของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานได้
	 -	 เพดานไม่ติดไฟ

	 	 ความกว้างต�่าสุด		 =	 1.00	+	2.00	+	1.80	 =		4.80	m
	 	 ความยาวต�่าสุด	 =		 0.60	+	1.50	+	2.50	+	3.00	+	0.60	
	 	 	 	 =		 8.20	m	
	 	 ความสูงต�่าสุด	 =		 2.50	+	0.60	
	 	 	 	 =	 3.10	m
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12. ข้อกาํหนดทัว่ไปของการเดินสายของระบบไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัตํา่ 
 12..   การเดินสายไฟของระบบไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัต่างกนั 
     -   ไฟฟ้าแรงตํ่าทัง้ระบบ กระแสสลบั (AC) และ กระแสตรง (DC) อนุญาตใหต้ดิ 

TR MDBHV

HV TR MDB

. m

. m

. m

. m

. m

. m

. m. m 3. m

4. m

3. m

. m. m
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12.3	ข้อก�ำหนดทั่วไปของกำรเดินสำยของระบบไฟฟ้ำท่ีมี 
	 แรงดันต�่ำ
	 12.3.1	การเดินสายไฟของระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันต่างกัน
		 -	 ไฟฟ้าแรงต�่าท้ังระบบ	 กระแสสลับ	 (AC)	 และ	 กระแสตรง	 (DC)	
อนุญาตให้ติดตั้งสายไฟอยู่ภายในช่องร้อยสายหรือเครื่องห่อหุ้มเดียวกันได	้ 
ถ้าฉนวนนั้นมีความเหมาะสม	
		 -		 เช่น	ถ้าสาย	AC	ระดับแรงดัน	750	V	สาย	DC	แม้จะใช้งาน	24	V	
แต่ฉนวนต้องทน	750	V	ได้
	 -		 สายไฟฟ้าในระบบแรงดันต�่า	(LV)	และ	แรงดันสูง	(HV)	ไม่อนุญาต
ให้ติดตั้งในช่องสายเดียวกัน	ถ้าติดตั้งต้องมีสิ่งปิดกั้นแยก	(Barrier)
	 	 •	 แรงดันต�า่	ต�่ากว่า	1,000	V
	 	 •	 แรงดันสูง	สูงกว่า	1,000	V

	 12.3.2	การติดตั้งสายเคเบิลใต้ดินของระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันต�า่
	 1)	ความลึกในการติดตั้งสายเคเบิลใต้ดิน
 	 ความลึกในการติดตั้งสายเคเบิลใต้ดินต้องเป็นไปตามตารางที่	12.3
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ตารางที่	12.3	(ตารางที	่5	-	1)	
ความลึกในการติดตั้งสายเคเบิลใต้ดิน	ส�าหรับระบบแรงต�า่

วิธีที่ วิธีการเดินสาย ความลึกน้อยสุด	(m)

1 เคเบิลฝังดินโดยตรง 0.60

2 เคเบิลฝังดินโดยตรงและมีแผ่นคอนกรีต	 หนา

ไม่น้อยกว่า	50	mm	วางอยู่เหนือสาย

0.45

3 ท่อโลหะหนาและท่อโลหะหนาปานกลาง 0.15

4 ท่ออโลหะซ่ึงได้รับการรับรองให้ฝังดินโดยตรง

ได้โดยไม่ต้องมีคอนกรีตหุ้ม	 (เช่น	 ท่อ	 HDPE,	

PVC)

0.45

5 ท่อใยหิน	หุ้มคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.45

6 ท่อร้อยสายอื่นๆ	 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก

การไฟฟ้า

0.45
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รูปที่	12.8	ความลึกในการติดตั้งสายเคเบิลใต้ดินในระบบแรงดันต�า่

                                 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.8  ความลึกในการติดตัง้สายเคเบิลใต้ดินในระบบแรงดนัตํา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. m

   ท่อโลหะหนา (RMC)
ท่อโลหะหนาปานกลาง (IMC)

.4 m

ท่ออโลหะเช่น ท่อ PVC และท่อ HDPE ฯลฯ
ท่อใยหนิหุ่มคอนกรตีเสรมิเหลก็
ท่อสายอื่นๆ

เคเบลิฝงัดนิโดยตรง

. m

 ผวิดนิผิวดิน

ท่อโลหะหนา	(RMC)
ท่อโลหะหนาปานกลาง	(IMC)

ท่ออโลหะ	เช่น	ท่อ	PVC	และท่อ	HDPE	ฯลฯ
ท่อใยหินหุ้มคอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่อร้อยสายอื่นๆ

เคเบิลฝังดินโดยตรง
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รูปที	่12.9	ความลึกเมื่อแผ่นคอนกรีตวางอยู่เหนือสาย

รูปที่	12.10	การติดตั้งสายเคเบิลใต้ดินบริเวณที่มีรถวิ่งผ่าน

                                 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รปูท่ี 12.9  ความลึกเม่ือแผน่คอนกรีตวางอยู่เหนือสาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.  การติดตัง้สายเคเบิลใต้ดินบริเวณท่ีมีรถว่ิงผา่น 

ท่อโลหะหนา (RMC)
ท่อโลหะหนาปานกลาง (IMC)

.4 m

ท่ออโลหะเช่น ท่อ PVC และท่อ HDPE ฯลฯ
ท่อใยหนิหุ่มคอนกรตีเสรมิเหลก็
ท่อสายอื่นๆ

เคเบลิฝงัดนิโดยตรง

. m

. m
 mm

ผิวดิน

CONCRETE

  . m

                                 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รปูท่ี 12.9  ความลึกเม่ือแผน่คอนกรีตวางอยู่เหนือสาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.  การติดตัง้สายเคเบิลใต้ดินบริเวณท่ีมีรถว่ิงผา่น 

ท่อโลหะหนา (RMC)
ท่อโลหะหนาปานกลาง (IMC)

.4 m

ท่ออโลหะเช่น ท่อ PVC และท่อ HDPE ฯลฯ
ท่อใยหนิหุ่มคอนกรตีเสรมิเหลก็
ท่อสายอื่นๆ

เคเบลิฝงัดนิโดยตรง

. m

. m
 mm

ผิวดิน

CONCRETE

  . m

ผิวดิน

ท่อโลหะหนา	(RMC)
ท่อโลหะหนาปานกลาง	(IMC)

ท่ออโลหะ	เช่น	ท่อ	PVC	และท่อ	HDPE	ฯลฯ
ท่อใยหินหุ้มคอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่อร้อยสายอื่นๆ

เคเบิลฝังดินโดยตรง

0.45 m

 0.5 m
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	 2)	สายเคเบิลใต้ดินติดตั้งใต้อาคาร
	 	 -	 สายเคเบิลใต้ดินติดตั้งใต้อาคารต้องติดตั้งอยู่ในท่อร้อยสาย
		 	 -	 ท่อร้อยสายต้องยาวเลยผนังด้านนอกของอาคารออกไป

รูปที่	12.11	สายเคเบิลใต้ดินติดตั้งใต้อาคาร

                                 

 

 

 ) สายเคเบิลใต้ดินติดตัง้ใต้อาคาร 
  - สายเคเบลิใตด้นิตดิตัง้ใตอ้าคารตอ้งตดิตัง้อยูใ่นทอ่รอ้ยสาย 
      - ทอ่รอ้ยสายตอ้งยาวเลยผนงัดา้นนอกของอาคารออกไป 
 

 
 
 

 
 

 
รปูท่ี 12.11  สายเคเบิลใต้ดินติดตัง้ใต้อาคาร 

 
 ) สายเคเบิลท่ีฝังดินโดยตรง  
 -  สายเคเบลิทีฝ่งัดนิโดยตรง สว่นทีโ่ผลข่ึน้จากดนิตอ้งมกีารป้องกนัดว้ย 
  เครือ่งหอ่หุม้หรอืทอ่รอ้ยสายสงูจากระดบัพืน้ดนิ ไมน้่อยกวา่ 2.40 m 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.12  สายเคเบิลท่ีฝังดินโดยตรง 

ตวัอาคาร

พื้นดนิ พื้นดนิ

ท่อรอ้ยสายหรือท่ออืน่ทีย่าวออกมานอกอาคาร เคเบลิใตด้นิ

พื้นดนิ

.4 m

สายเคเบลิ

เครือ่งห่อหุม้สาย

ตัวอาคาร

พื้นดิน พื้นดิน

เคเบิลใต้ดินท่อร้อยสายหรือท่ออื่นที่ยาวออกมานอกอาคาร
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 ) สายเคเบิลใต้ดินติดตัง้ใต้อาคาร 
  - สายเคเบลิใตด้นิตดิตัง้ใตอ้าคารตอ้งตดิตัง้อยูใ่นทอ่รอ้ยสาย 
      - ทอ่รอ้ยสายตอ้งยาวเลยผนงัดา้นนอกของอาคารออกไป 
 

 
 
 

 
 

 
รปูท่ี 12.11  สายเคเบิลใต้ดินติดตัง้ใต้อาคาร 

 
 ) สายเคเบิลท่ีฝังดินโดยตรง  
 -  สายเคเบลิทีฝ่งัดนิโดยตรง สว่นทีโ่ผลข่ึน้จากดนิตอ้งมกีารป้องกนัดว้ย 
  เครือ่งหอ่หุม้หรอืทอ่รอ้ยสายสงูจากระดบัพืน้ดนิ ไมน้่อยกวา่ 2.40 m 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.12  สายเคเบิลท่ีฝังดินโดยตรง 

ตวัอาคาร

พื้นดนิ พื้นดนิ

ท่อรอ้ยสายหรือท่ออืน่ทีย่าวออกมานอกอาคาร เคเบลิใตด้นิ

พื้นดนิ

.4 m

สายเคเบลิ

เครือ่งห่อหุม้สาย

	 3)	สายเคเบิลที่ฝังดินโดยตรง	
	 	 -		สายเคเบิลที่ฝังดินโดยตรง	ส่วนที่โผล่ขึ้นจากดินต้องมีการป้องกัน 
ด้วยเครื่องห่อหุ้มหรือท่อร้อยสายสูงจากระดับพื้นดิน	ไม่น้อยกว่า	2.40	m

รูปที	่12.12	สายเคเบิลที่ฝังดินโดยตรง

เครื่องห่อหุ้มสาย

สายเคเบิล

พื้นดิน
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	 12.3.3	การติดตั้งวัสดุและการจับยึด
	 -	 ท่อร้อยสาย	 รางเดินสาย	 รางเคเบิล	 เคเบิล	 กล่อง	 ตู้และเครื่อง
ประกอบการเดินท่อต้องมีการจับยึดกับที่ให้มั่นคง
		 -		 การเดินสายในท่อร้อยสาย	 ต้องติดตั้งกล่องหรือเครื่องประกอบ
การเดินท่อ

 

รูปที่	12.13	การจับยึดปลายของช่องเดินสาย

                                 

 

 

 12.3.3    การติดตัง้วสัดแุละการจบัยึด 
  -   ทอ่รอ้ยสาย รางเดนิสาย รางเคเบลิ เคเบลิ กลอ่ง ตูแ้ละเครือ่งประกอบการ 
   เดนิทอ่ตอ้งมกีารจบัยดึกบัทีใ่หม้ ัน่คง 
    -   การเดนิสายในทอ่รอ้ยสาย ตอ้งตดิตัง้กลอ่งหรอืเครือ่งประกอบการเดนิท่อ 
 

 
 

รปูท่ี 12.13  การจบัยึดปลายของช่องเดินสาย 
 

ตารางท่ี 12.4 ( ตารางท่ี 5 - 2 ) 
 ระยะหา่งสาํหรบัการจบัยดึสายไฟในแนวดิง่ 

 
 

 
 

ขนาดของสายไฟฟ้า ( mm2 ) ระยะจบัยึดตํา่สุด ( m ) 
ไมเ่กนิ 50 30 
70-120 24 
150-185 18 

240 15 
300 12 

เกนิกวา่ 300 10 
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ตารางที่	12.4	(ตารางที	่5	-	2)
ระยะห่างส�าหรับการจับยึดสายไฟในแนวดิ่ง

ขนาดของสายไฟฟ้า	(mm2) ระยะจับยึดสูงสุด	(m)

ไม่เกิน	50 30

70	-	120 24

150	-	185 18

240 15

300 12

เกินกว่า	300 10
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 12.3.4	 การป้องกันไม่ให้เกิดกระแสเหนี่ยวน�าในเครื่องห่อหุ้มหรือ
ช่องเดินสายที่เป็นโลหะ
	 -		 ช่องเดินสายที่เป็นโลหะต้องไม่ท�าให้เกิดความร้อน
		 -		 การเดินสายในท่อร้อยสายต้องเดินให้ครบทั้งสายเส้นไฟ	และสาย
นิวทรัล
		 -		 ต้องท�าการตัดร่องให้ถึงกันระหว่างรูแต่ละรูที่ร้อยสายแต่ละเส้น

รูปที	่12.14	การป้องกันไม่ให้เกิดกระแสเหนี่ยวน�า

                                 

 

 

 
12..4   การป้องกนัไม่ให้เกิดกระแสเหน่ียวนําในเครื่องห่อหุ้มหรือช่องเดินสาย

ท่ีเป็นโลหะ 
  -    ชอ่งเดนิสายทีเ่ป็นโลหะตอ้งไมท่าํใหไ้มเ่กดิความรอ้น 
           -    การเดนิสายในทอ่รอ้ยสายตอ้งเดนิใหค้รบทัง้สายเสน้ไฟ และสายนิวทรลั 
           -    ตอ้งทาํการตดัรอ่งใหถ้งึกนัระหวา่งรแูต่ละรทูีร่อ้ยสายแต่ละเสน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.1  การป้องกนัไม่ให้เกิดกระแสเหน่ียวนํา 
 

Steel or Iron
Enclosure Wall

Conductors

Conduit Conduit
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 12.3.5	การก�าหนดสีของสายไฟหุ้มฉนวนระบบแรงต�า่
	 -		 สายไฟสีน�้าตาล	เฟส	A,	สายไฟสีด�า	เฟส	B	และสายไฟสีเทา	เฟส	C
		 -		 ตัวน�านิวทรัล	ใช้สีฟ้า	
		 -		 สายดินใช้สีเขียว	หรือ	สีเขียวแถบเหลือง
		 -		 สายไฟฟ้าที่มีขนาดโตกว่า	16	mm2	ให้ท�าเครื่องหมายบอกแทน

 

รูปที	่12.15	สีของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนระบบแรงดันต�่า

                                 

 

 

 12.3.5    การกาํหนดสีของสายไฟหุ้มฉนวนระบบแรงตํา่ 
  -   สายไฟสน้ํีาตาล เฟส A, สายไฟสดีาํ เฟส B และสายไฟสเีทา เฟส C 
        -   ตวันํานิวทรลั ใชส้ฟ้ีา  
        -   สายดนิใชส้เีขยีว หรอื สเีขยีวแถบเหลอืง 
        -   สายไฟฟ้าทีม่ขีนาดโตกวา่ 16 mm2 ใหท้าํเครือ่งหมายบอกแทน 

 

สนีํา้ตาล

สดีาํ

สเีทา

สฟ้ีา

สเีขยีว , เขยีวแถบเหลอืง

สายเฟส A

สายเฟส B

สายเฟส C

สายนิวทรลั

สายดนิ  
 
 

รปูท่ี 12.15  สีของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนระบบแรงดนัตํา่ 
 

 
 
 
 

สายเฟส	A

สายเฟส	B

สายเฟส	C

สายนิวทรัล

สายดิน สีเขียว,	เขียวแถบเหลือง

สีฟ้า

สีเทา

สีด�า

สีน�้าตาล
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	 12.3.6	 การติดตั้งสายเคเบิลในท่อร้อยสาย	 รางเคเบิล	 หรือช่อง
ส�าหรับการเดินสาย	(Electrical	Shaft)
	 -	 การเดินท่อระบบไฟฟ้าในช่องส�าหรับการเดินสาย	 ต้องไม่มีท่อ
อย่างอื่นเดินร่วมด้วย

รูปที่	12.16	การติดตั้งท่อในช่องส�าหรับการเดินสาย

รูปที่	12.17	แสดงการเปรียบเทียบการติดตั้งท่อในช่องส�าหรับการเดินสาย
 

                                 

 

 

12.3.6  การติดตัง้สายเคเบิลในท่อร้อยสาย รางเคเบิล หรือช่องสาํหรบัการ
เดินสาย (Electrical Shaft) 

  - การเดนิทอ่ระบบไฟฟ้าในชอ่งสาํหรบัการเดนิสาย ตอ้งไมม่ทีอ่อยา่งอื่น 
   เดนิรว่มดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.16  การติดตัง้ท่อในช่องสาํหรบัการเดินสาย 
 
 
 
 

 
 
 
 

รปูท่ี 12.17  แสดงการเปรียบเทียบการติดตัง้ท่อในช่องสาํหรบัการเดินสาย 
  

ท่อประปาท่อในระบบสายไฟฟ้า

Electrical Shaft

การเดนิท่อในระบบไฟฟ้ากบัท่อประปาแบบทีถ่กู
ท่อในระบบไฟฟ้า ท่อประปา

การเดนิท่อในระบบไฟฟ้ากบัท่อประปาเป็นการเดนิทีผ่ดิ
ท่อในระบบไฟฟ้า ท่อประปา

                                 

 

 

12.3.6  การติดตัง้สายเคเบิลในท่อร้อยสาย รางเคเบิล หรือช่องสาํหรบัการ
เดินสาย (Electrical Shaft) 

  - การเดนิทอ่ระบบไฟฟ้าในชอ่งสาํหรบัการเดนิสาย ตอ้งไมม่ทีอ่อยา่งอื่น 
   เดนิรว่มดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.16  การติดตัง้ท่อในช่องสาํหรบัการเดินสาย 
 
 
 
 

 
 
 
 

รปูท่ี 12.17  แสดงการเปรียบเทียบการติดตัง้ท่อในช่องสาํหรบัการเดินสาย 
  

ท่อประปาท่อในระบบสายไฟฟ้า

Electrical Shaft

การเดนิท่อในระบบไฟฟ้ากบัท่อประปาแบบทีถ่กู
ท่อในระบบไฟฟ้า ท่อประปา

การเดนิท่อในระบบไฟฟ้ากบัท่อประปาเป็นการเดนิทีผ่ดิ
ท่อในระบบไฟฟ้า ท่อประปา

ท่อในระบบสายไฟฟ้า ท่อประปา
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	 12.3.7	การป้องกันไม่ให้ไฟลุกลาม
		 -	 การเดินท่อระบบไฟฟ้าที่ผ่านผนัง	 ฉากกั้น	 พ้ืนหรือ	 เพดานต้องมี
การป้องกันไม่ให้ไฟลุกลาม

 

รูปที่	12.18	การป้องกันไฟลุกลามผ่านพื้น

                                 

 

 

 12..    การป้องกนัไม่ให้ไฟลกุลาม 
             - การเดนิทอ่ระบบไฟฟ้าทีผ่า่นผนงั ฉากกัน้ พืน้หรอื เพดานตอ้งมกีารป้องกนั 
   ไมใ่หไ้ฟลุกลาม 
 

 
 

รปูท่ี 12.18  การป้องกนัไฟลกุลามผา่นพืน้ 
 

 
 
 
 
 

ผนงัคอนกรตี ท่อสาย

รางเดนิสาย

แนวของรอยต่ออดุดว้ยอปุกรณส์าํหรบัอดุรู

Composite Sheet

ท่อสายผนังคอนกรีต

แนวของรอยต่ออุดด้วยอุปกรณ์ส�าหรับอุดรู

รางเดินสาย
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รปูท่ี 12.19  การป้องกนัไฟลกุลามผา่นผนัง 
 
 12..    การติดตัง้สายเคเบิลใต้ดินของระบบไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัสงู 
        -   สายเคเบลิใตด้นิของระบบไฟฟ้าทีม่แีรงดนัสงู ตอ้งฝงัดนิลกึไมน้่อยกวา่  
   0.90 m ในทุกกรณี  
  -   ถา้เป็นสายฝงัดนิโดยตรงตอ้งมแีผน่คอนกรตีหนาไมน้่อยกวา่ 100 mm ปิด 
   ทบัอกีชัน้หน่ึงเหนือสายเคเบลิระหวา่ง 0.30 ถงึ 0.45 m แผน่คอนกรตีตอ้ง 
   กวา้งพอทีจ่ะปิดคลุมออกไปจากแนวสายทัง้สองขา้ง อยา่งน้อยขา้งละ 0.15 m 
 
 
 

Mortar

ท่อรอ้ยสาย
Mortar

Fiber Board
ผนงัคอนกรตี

ท่อรอ้ยสาย

แกรนิต

รูปที	่12.19	การป้องกันไฟลุกลามผ่านผนัง

ท่อร้อยสาย

Mortar

Mortar

Fiber	Board

ท่อร้อยสาย
ผนังคอนกรีต

แกรนิต



บทที่ 12 ข้อก�ำหนดทั่วไปส�ำหรับกำรติดตั้งทำงไฟฟ้ำ และกำรเดินสำย

คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 343

	 12.3.8	การติดตั้งสายเคเบิลใต้ดินของระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันสูง
		 -		 สายเคเบิลใต้ดินของระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันสูง	ต้องฝังดินลึกไม่น้อย
กว่า	0.90	m	ในทุกกรณี	
	 -	 ถ้าเป็นสายฝังดินโดยตรงต้องมีแผ่นคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า	100	mm	
ปิดทับอีกชั้นหนึ่งเหนือสายเคเบิลระหว่าง	0.30	ถึง	0.45	m	แผ่นคอนกรีตต้อง
กว้างพอที่จะปิดคลุมออกไปจากแนวสายทั้งสองข้าง	อย่างน้อยข้างละ	0.15	m

รูปที่	12.20	การติดตั้งสายเคเบิลใต้ดินของระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันสูง

                                 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.20  การติดตัง้สายเคเบิลใต้ดินของระบบไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัสงู 
 
  3)  สาํหรบัระบบแรงสงู  
   -    ในกรณีทีต่ดิตัง้ สายยดึโยง (Guy Wire) จะตอ้งตดิตัง้ ลกูถว้ยสายยดึ 
    โยง (Guy Strain Insulator) ในสายยดึโยงลกูถว้ยสายยดึโยงน้ีตอ้งอยูส่งู 
    จากพืน้ไมน้่อยกวา่ 2.40 m  

.m

. m . m
.3 m - .4 m

. m
. m

แผ่นคอนกรีต

สายเคเบิล

พื้นดินพื้นดิน

แผ่นคอนกรีต

สายเคเบิล

0.90 m
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	 3)	ส�าหรับระบบแรงสูง	
	 	 -	 ในกรณีที่ติดตั้ง	 สายยึดโยง	 (Guy	Wire)	 จะต้องติดตั้ง	 ลูกถ้วย
สายยึดโยง	(Guy	Strain	Insulator)	ในสายยึดโยงลูกถ้วยสายยึดโยงนี้ต้องอยู่สูง
จากพื้นไม่น้อยกว่า	2.40	m	
		 	 -	 ลวดผูกสายที่ใช้งาน	ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า	10	mm2

รูปที่	12.21	การใช้สายยึดโยงและลูกถ้วยสายยึดโยง

                                 

 

 

     -   ลวดผกูสายทีใ่ชง้าน ตอ้งมขีนาดไมเ่ลก็กวา่ 10 mm2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.21  การใช้สายยึดโยงและลกูถ้วยสายยึดโยง 
 

12.3.10  ข้อกาํหนดสาํหรบัแผงสวิตช ์( Switchboard ) และแผงย่อย  
 ( Panelboard )  

         12.3.10.1  แผงสวิตช ์( Switchboard ) 
     1)  สถานท่ีในการติดตัง้ 
      - สถานทีท่ีม่ไีฟฟ้าเปิดโลง่ ตอ้งตดิตัง้ในทีแ่หง้เขา้ถงึไดแ้ละ 
       ควบคุมโดยเจา้หน้าที ่ 

- สถานทีเ่ปียกหรอืนอกอาคาร ตอ้งมเีครือ่งหอ่หุม้ทีท่น 
 สภาพอากาศได ้ 

ลวดยดึโยง
เสาไฟฟ้า

.4 m

ลูกถว้ยสายยดึโยง

  การใชส้ายยดึโยงและลูกถว้ยสายยดึโยงการใช้สายยึดโยงและลูกถ้วยสายยึดโยง

เสาไฟฟ้า

ลวดยึดโยง

ลูกถ้วยสายยึดโยง
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- สถานทีท่ีม่วีตัถุตดิไฟได ้ตอ้งตดิตัง้ในตาํแหน่งทีไ่มท่าํให ้
       เกดิเพลงิไหมต้่อวตัถุตดิไฟขา้งเคยีง 
 
     2)  ระยะห่างส่วนบนของแผงสวิตชก์บัเพดาน 
      - ระยะหา่งสว่นบนของแผงสวติชก์บัเพดานทีไ่มต่ดิไฟไดต้อ้ง 
       อยูห่า่งกนัไมน้่อยกวา่ 0.0 m  
      - ระยะหา่งสว่นบนของแผงสวติชก์บัเพดานทีต่ดิไฟไดต้อ้งอยู ่
       หา่งกนัไมน้่อยกวา่ 0.90 m  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.2  แผงสวิตช ์( Switchboard ) 
 

     3)  สาํหรบัไฟฟ้ากระแสสลบั 
             -   โครงของแผงสวติช ์และบรภิณัฑไ์ฟฟ้าตอ้งต่อลงดนิ 
            -   เครือ่งมอืวดั รเีลย ์มเิตอร ์หรอืหมอ้แปลงเครือ่งวดัซึง่ตดิตัง้ 
                ในแผงสวติช ์ตอ้งมกีารต่อลงดนิ 

0.90 m เพดาน

พื้น

เพดาน

พื้น

	 12.3.10	ข้อก�าหนดส�าหรับแผงสวิตช์	(Switchboard)	และแผงย่อย	
(Panelboard)	
		 	 12.3.10.1	แผงสวิตช์	(Switchboard)
	 	 1)		สถานที่ในการติดตั้ง
	 	 	 -	 สถานที่ที่มีไฟฟ้าเปิดโล่ง	 ต้องติดต้ังในที่แห้งเข้าถึงได้และ 
	 	 	 	 ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่	
	 	 	 -	 สถานท่ีเปียกหรือนอกอาคาร	 ต้องมีเครื่องห่อหุ้มท่ีทน 
	 	 	 	 สภาพอากาศได้	
	 	 	 -	 สถานที่ที่มีวัตถุติดไฟได้	 ต้องติดตั้งในต�าแหน่งที่ไม่ท�าให ้
	 	 	 	 เกิดเพลิงไหม้ต่อวัตถุติดไฟข้างเคียง

	 	 2)	 ระยะห่างส่วนบนของแผงสวิตช์กับเพดาน
	 	 	 -	 ระยะห่างส่วนบนของแผงสวิตช์กับเพดานที่ไม่ติดไฟได้ต้อง 
	 	 	 	 อยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า	0.60	m	
	 	 	 -	 ระยะห่างส่วนบนของแผงสวิตช์กับเพดานท่ีติดไฟได้ต้องอยู่ 
	 	 	 	 ห่างกันไม่น้อยกว่า	0.90	m	

รูปที่	12.22	แผงสวิตช์	(Switchboard)
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	 	 3)	 ส�าหรับไฟฟ้ากระแสสลับ
		 	 	 -	 โครงของแผงสวิตช์	และบริภัณฑ์ไฟฟ้าต้องต่อลงดิน
		 	 	 -		 เครื่องมือวัด	รีเลย์	มิเตอร์	หรือหม้อแปลงเครื่องวัดซึ่งติดตั้ง 
	 	 	 	 ในแผงสวิตช์	ต้องมีการต่อลงดิน

	 	 12.3.10.2	แผงย่อย	(Panelboard)
		 	 -	 การติดต้ังแผงย่อยในสถานท่ีเปียกหรือชื้น	 ต้องมีพ้ืนรองรับ 
	 	 	 ไม่น้อยกว่า	5	mm
		 	 -	 แผงย่อยที่ประกอบด้วยสวิตช์ธรรมดา	 ขนาดไม่เกิน	 30	 A	 
	 	 	 หลายตัวต้องมีเครื่องป้องกันกระแสเกินที่มี	พิกัดไม่เกิน	200	A	
	 	 -		 เครื่องป้องกันกระแสเกินในแต่ละแผงย่อย	 ต้องไม่เกิน	 42	 ขั้ว	 
	 	 	 ไม่รวมขั้วที่เป็นประธาน

รูปที่	12.23	โครงสร้างของแผงจ่ายไฟ

                                 

 

 

  12.3.10.2  แผงย่อย ( Panelboard ) 
         - การตดิตัง้แผงยอ่ยในสถานทีเ่ปียกหรอืชืน้ ตอ้งมพีืน้รองรบัไม ่
      น้อยกวา่ 5 mm 
         -    แผงยอ่ยทีป่ระกอบดว้ยสวติชธ์รรมดา ขนาดไมเ่กนิ 30 A หลาย 
      ตวัตอ้งมเีครือ่งป้องกนักระแสเกนิทีม่ ีพกิดัไมเ่กนิ 200 A  
     -   เครือ่งป้องกนักระแสเกนิในแต่ละแผงยอ่ย ตอ้งไมเ่กนิ 42 ขัว้  
      ไมร่วมขัว้ทีเ่ป็นประธาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.23  โครงสร้างของแผงจ่ายไฟ 
 

S/N

Ground
Bar


4




3



Branch CB

ตวันาํประธานหรอืสายป้อน
A B C N

 
 

ตัวน�าประธานหรือสายป้อน



บทที่ 12 ข้อก�ำหนดทั่วไปส�ำหรับกำรติดตั้งทำงไฟฟ้ำ และกำรเดินสำย

คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 347

	 	 12.3.10.3	ข้อก�าหนดโครงสร้าง
	 	 -	 ใบมีดที่เปิดโล่งของสวิตช์ใบมีด	ต้องไม่มีไฟเมื่ออยู่ในต�าแหน่งปลด
		 	 -	 แผงสวิตช์ต้องมีระยะห่างระหว่าง	 บัสบาร์กับด้านล่างของตู	้ 
	 	 	 ส�าหรับระบบแรงต�่าไม่น้อยกว่า	 200	mm	 ส�าหรับบัสบาร์ 
	 	 	 หุ้มฉนวนและ	250	mm	ส�าหรับบัสบาร์เปลือย

ตารางที	่12.7	(ตารางที	่5	-7)
ระยะห่างต�่าสุดระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้าเปลือยกับส่วนที่มีไฟฟ้าเปลือย

และระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้าเปลือยกับดินเป็น	(mm)	

แรงดันระหว่าง
สายเส้นไฟ	(V)

ขั้วต่างกันเมื่อติดตั้ง
บนพื้นผิวเดียวกัน

ขั้วต่างกันเมื่อขึง
ในอากาศ

ส่วนที่มีไฟฟ้า
เปลือยกับดิน

ไม่เกิน	125 19 12.5 12.5

ไม่เกิน	250 31.5 19 12.5

ไม่เกิน	1000 50 25 25

หมายเหตุ	 ส�าหรับระบบแรงสูง	12	kV,	24	kV	และ	33	kV	
	 	 ให้อ้างอิงตาม	IEC	60071-2
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	 12.3.11	ข้อก�าหนดเพิ่มเติมส�าหรับแผงสวิตช์แรงสูง
	 -		 ตัวน�าและบัสบาร์ในแผงสวิตช์ต้องติดตั้งอย่างมั่นคง
		 -		 ปลอดภัยจากความเสียหายทางกายภาพ	
		 -		 บัสบาร์แต่ละเฟส	ต้องมีการท�าเครื่องหมายแสดงเฟส	ให้ใช้
	 	 	 สีแดง	 เหลือง	 น�า้เงิน	
		 	 ส�าหรับเฟส	 อาร์	 วาย	 บี	 ตามล�าดับ
		 	 	 R	 Y	 B	
	 -	 การจัดเฟสของบัสบาร์ในแผงสวิตช์	 เมื่อมองจากด้านหน้าให้อยู่ใน
ลักษณะ	
   เฟส				อาร	์(R)				วาย	(Y)				บี	(B)	
		 	 เรียงจาก	 ด้านหน้าไปด้านหลังแผง 
		 	 จาก		 ด้านบนลงด้านล่าง
		 	 หรือจาก		 ด้านซ้ายมือไปขวามือ

รูปที	่12.24	การท�าเครื่องหมายแสดงเฟส

                                 

 

 

12.3.11  ข้อกาํหนดเพ่ิมเติมสาํหรบัแผงสวิตชแ์รงสงู 
  -   ตวันําและบสับารใ์นแผงสวติชต์อ้งตดิตัง้อยา่งมัน่คง 
      -   ปลอดภยัจากความเสยีหายทางกายภาพ  
      -   บสับารแ์ต่ละเฟส ตอ้งมกีารทาํเครือ่งหมายแสดงเฟส ใหใ้ช ้            
         สแีดง   เหลอืง   น้ําเงนิ  
          สาํหรบัเฟส      อาร ์    วาย        บ ี              ตามลาํดบั 
                                  R         Y         B  
  -    การจดัเฟสของบสับารใ์นแผงสวติช ์เมือ่มองจากดา้นหน้าใหอ้ยูใ่นลกัษณะ  
            เฟส    อาร ์(R)     วาย (Y)     บี (B)  
               เรยีงจาก ด้านหน้าไปด้านหลงัแผง  
                 จาก       ด้านบนลงด้านล่าง 
                 หรอืจาก       ด้านซ้ายมือไปขวามือ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.2 
  การทาํเคร่ืองหมายแสดงเฟส 

RY
B R

Y

B

มองจากหนา้ไปหลงั มองจากบนลงล่าง

บสับาร์

                                 

 

 

12.3.11  ข้อกาํหนดเพ่ิมเติมสาํหรบัแผงสวิตชแ์รงสงู 
  -   ตวันําและบสับารใ์นแผงสวติชต์อ้งตดิตัง้อยา่งมัน่คง 
      -   ปลอดภยัจากความเสยีหายทางกายภาพ  
      -   บสับารแ์ต่ละเฟส ตอ้งมกีารทาํเครือ่งหมายแสดงเฟส ใหใ้ช ้            
         สแีดง   เหลอืง   น้ําเงนิ  
          สาํหรบัเฟส      อาร ์    วาย        บ ี              ตามลาํดบั 
                                  R         Y         B  
  -    การจดัเฟสของบสับารใ์นแผงสวติช ์เมือ่มองจากดา้นหน้าใหอ้ยูใ่นลกัษณะ  
            เฟส    อาร ์(R)     วาย (Y)     บี (B)  
               เรยีงจาก ด้านหน้าไปด้านหลงัแผง  
                 จาก       ด้านบนลงด้านล่าง 
                 หรอืจาก       ด้านซ้ายมือไปขวามือ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.2 
  การทาํเคร่ืองหมายแสดงเฟส 

RY
B R

Y

B

มองจากหนา้ไปหลงั มองจากบนลงล่าง

บสับาร์

มองจากหน้าไปหลัง มองจากบนลงล่าง

บัสบาร์
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รูปที	่12.25	การท�าเครื่องหมายแสดงเฟสที่บัสบาร์

	 -	 ต้องจัดให้มีบัสต่อลงดิน	 (Grounded	 Bus)	 ท�าด้วยทองแดง	 
	 	 มีขนาดไม่เล็กกว่า	 95	mm2	 (12	 kV),	 50	mm2	 (24	 kV)	 และ	 
	 	 35	mm2	(33	kV)
	 -		 ตัวน�าส�าหรับต่อลงดินของกับดักเสิร์จ	(Surge	Protection)	ต้องทน 
  แรงดันไม่น้อยกว่า	750	V
	 -	 หากสวิตช์ต่อลงดิน	 (Earthing	 Switch)	 ติดตั้งทางด้านไฟเข้า 
	 	 ของสวิตช์	 (Load	Break	Switch)	จะต้องมีที่ใส่กุญแจซึ่งสามารถ 
	 	 ล็อคสวิตช์ต่อลงดินได้	ทั้งต�าแหน่งเปิดและปิด	และต้องมีป้ายเตือน  
	 	 “ก่อนสับสวิตช์ต้องแจ้งการไฟฟ้าฯ”	ให้เห็นอย่างชัดเจน	

                                 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 12.25  การทาํเคร่ืองหมายแสดงเฟสท่ีบสับาร ์
 
  -    ตอ้งจดัใหม้ ีบสัต่อลงดนิ ( Grounded Bus ) ทาํดว้ยทองแดง มขีนาดไมเ่ลก็กวา่  
   95 mm2 ( 12 kV ), 50 mm2 ( 24 kV ) และ 35 mm2 ( 33 kV ) 
  -    ตวันําสาํหรบัต่อลงดนิของกบัดกัเสริจ์ ( Surge Protection ) ตอ้งทนแรงดนัไม ่
   น้อยกวา่ 750 V 
  -    หากสวติชต์่อลงดนิ ( Earthing Switch ) ตดิตัง้ทางดา้นไฟเขา้ของสวติช ์(Load 
   Break Switch ) จะตอ้งมทีีใ่สกุ่ญแจซึง่สามารถลอ็คสวติชต์่อลงดนิได ้ทัง้ตาํแหน่ง     
   เปิดและปิด  และตอ้งมป้ีายเตอืน "ก่อนสบัสวติชต์อ้งแจง้การไฟฟ้าฯ" ใหเ้หน็ 
   อยา่งชดัเจน  

R Y B

มองจากซา้ยไปขวา

บสับาร์

มองจากซ้ายไปขวา

บัสบาร์
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ภาคผนวก A
จ�านวนสายไฟฟ้าในท่อร้อยสาย

หลักการและข้อก�าหนด
	 -		ตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าของ	 วสท.	 บทที่	 5	 ข้อ	 5.1.10	
จ�านวนสายไฟฟ้าสูงสุดในท่อร้อยสาย	มีตามตารางที่	5	-	3
	 -		หาขนาดท่อ	และความจุ
 - หาขนาดสายไฟฟ้าแบบต่างๆ
	 -		ค่าในตารางส�าหรับขนาดสายเท่ากัน

ตารางที่ 5 - 3
พื้นที่หน้าตัดสูงสุดรวมของสายไฟทุกเส้นคิดเป็นร้อยละเทียบกับ

พื้นที่หน้าตัดของท่อ
จำานวนสายในท่อร้อยสาย 1 2 3 4 มากกว่า 4

สายไฟทุกชนิด

ยกเว้น สายชนิดมีปลอกตะกั่วหุ้ม
53 31 40 40 40

สายไฟชนิดมีปลอกตะกั่วหุ้ม 55 30 40 38 35



คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า352

ตารางที่ 1
ขนาดพื้นที่หน้าตัดของท่อร้อยสาย

ขนาด
mm. (นิ้ว)

พ.ท.หน้าตัด
100 %
(mm2)

สาย 1 เส้น
53 %
(mm2)

สาย 2 เส้น
31 %
(mm2)

สาย 3 เส้นขึ้นไป
40 %
(mm2)

	15	(1/2)

	20	(3/4)

	25	(1)

	32	(1	1/4)

	40	(1	1/2)

	50	(2)

	65	(2	1/2)

	80	(3)

	90	(3	1/2)

	100	(4)

	125	(5)

	150	(6)

177

314

491

804

1257

1963

3318

5027

6362

7854

12272

17671

94

166

260

426

666

1041

1759

2664

3372

4163

6504

9366

55

97

152

249

390

609

1029

1558

1972

2435

3804

5478

71

126

196

322

503

785

1327

2011

2545

3142

4909

7069
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ตารางที่ 2
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	และพื้นที่หน้าตัดของสายไฟฟ้าแรงดันต�า่

สาย	60227	IEC	10	2/C,	สาย	60227	IEC	10	4/C,	สาย	VCT	2/C,	สาย	VCT	4/C

ขนาด

สาย

สาย 60227 IEC 10 

2/C

สาย 60227 IEC 10 

4/C

สาย VCT 2/C สาย VCT 4/C

ขนาด

สาย

(mm2)

เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง

(mm)

พื้นที่

หน้าตัด

(mm2)

เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง

(mm)

พื้นที่

หน้าตัด

(mm2)

เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง

(mm)

พื้นที่

หน้าตัด

(mm2)

เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง

(mm)

พื้นที่

หน้าตัด

(mm2)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

-

10.5

12.0

13.0

14.0

17.5

20.0

24.0

27.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86.6

113

134

154

241

314

452

594

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.0

13.5

15.0

17.0

20.5

23.5

28.5

32.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113

143

177

227

330

434

638

804

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.6

11.0

12.5

14.5

16.0

20.0

23.0

27.5

31.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

95

12.3

165

201

314

416

594

755

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.0

12.5

15.0

17.0

19.5

24.0

28.0

33.0

37.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113

123

177

227

229

452

616

855

1075

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ภาคผนวก A จ�านวนสายไฟฟ้าในท่อร้อยสาย
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ตารางที่ 3
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	และพื้นที่หน้าตัดของสายไฟฟ้าแรงดันต�า่

สาย	60227	IEC	01,	สาย	NYY	1/C,	สาย	NYY	2/C,	สาย	NYY	4/C

ขนาด

สาย

สาย 60227 IEC 01 สาย NYY 1/C สาย  NYY 2/C สาย  NYY 4/C

ขนาด

สาย

(mm2)

เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง

(mm)

พื้นที่

หน้าตัด

(mm2)

เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง

(mm)

พื้นที่

หน้าตัด

(mm2)

เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง

(mm)

พื้นที่

หน้าตัด

(mm2)

เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง

(mm)

พื้นที่

หน้าตัด

(mm2)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

-

3.3

4.0

4.6

5.2

6.7

7.8

9.7

10.9

12.8

14.6

17.1

18.8

20.9

23.3

26.6

29.6

33.2

-

-

8.6

12.6

16.6

21.2

35.2

47.7

73.8

93.3

129

167

230

278

343

426

556

688

866

-

8.8

9.2

9.8

10.5

11.0

12.0

13.0

14.5

16.0

17.0

19.0

21.5

23.0

26.0

28.0

31.5

32.0

38.5

43.0

60.8

66.5

75.4

26.6

95.0

113

133

165

201

227

284

363

416

531

616

779

962

1164

1452

12.5

13.0

14.0

15.5

17.0

19.5

22.5

27.0

29.5

33.5

38.0

42.5

46.5

52.0

57.0

64.0

70.5

-

-

123

133

154

189

227

299

398

573

683

881

1134

1419

1698

2124

2552

3217

3904

-

-

13.5

14.5

15.0

17.5

19.0

23.0

26.5

31.0

35.0

39.5

44.5

51.5

56.0

62.0

68.0

76.5

85.0

-

-

143

165

201

240

283

415

551

755

962

1225

1555

2083

2463

3019

3632

4596

5675

-

-
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ตารางที่ 4
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	และพื้นที่หน้าตัดของสายไฟฟ้าแรงดันต�า่

สาย	XLPE	1/C,	สาย	XLPE	2/C,	สาย	XLPE	4/C

ขนาดสาย สาย XLPE 1/C สาย XLPE 2/C สาย XLPE 4/C

ขนาดสาย

(mm2)

เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง

(mm)

พื้นที่

หน้าตัด

(mm2)

เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง

(mm)

พื้นที่

หน้าตัด

(mm2)

เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง

(mm)

พื้นที่

หน้าตัด

(mm2)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

-

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.5

11.5

12.5

14.0

15.5

17.5

19.5

21.5

23.8

26.5

29.0

32.5

36.5

-

33.1

38.4

44.1

50.2

56.7

70.8

104

123

154

189

241

299

363

434

552

661

830

1046

-

10.5

11.5

12.5

14.0

15.0

17.0

20.5

22.5

26.0

29.0

33.0

36.5

40.5

45.0

51.0

56.0

-

-

-

86.6

104

123

154

177

227

330

398

531

661

855

1046

1288

1590

2043

2463

-

-

-

12.0

13.0

14.5

16.0

17.5

19.5

23.5

26.5

30.5

35.0

39.0

44.0

48.5

54.0

61.0

67.5

-

-

-

113

133

165

201

241

299

434

552

731

962

1195

1521

1848

2290

2923

3579

-

-

ภาคผนวก A จ�านวนสายไฟฟ้าในท่อร้อยสาย
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ตัวอย่างที่ A.1 
 สาย	XLPE	ขนาด	95	mm2	ถ้าเดินในท่อร้อยสายขนาด	65	mm	จะได้
มากที่สุดกี่เส้น 

วิธีทำา
	 จากตารางขนาดสาย	XLPE	ขนาด	95	mm2 
	 มีพื้นที่หน้าตัด																																				 =	 241	 mm2	

	 และจากตารางขนาดพื้นที่หน้าตัดของสายได้ว่า			40	%	
	 ของพื้นที่หน้าตัดของท่อร้อยสายที่ขนาด	65	mm			=	 1327	 mm2	

	 \ ได้จ�านวนสายมากที่สุดคือ	1327	/	241		 =	 5.51	 เส้น	
			 จ�านวนสายมากที่สุดคือ	5	เส้น

ตัวอย่างที่ A.2 
 ต้องการร้อยสายไฟฟ้า	NYY	3	x	240	mm2	ในท่อร้อยสายจะต้องใช้ท่อ
ร้อยสายขนาดเท่าใด

วิธีทำา 
	 จากตาราง	ขนาดสาย	NYY	
	 สาย	240	mm2		มีพื้นที่หน้าตัด										 =	 779	 mm2	

	 ดังนั้นพื้นที่หน้าตัดรวม																			 =	 3	x	779	 mm2

																																																											 =		 2337	 mm2

		 จากตาราง		ขนาดพื้นที่หน้าตัดของท่อร้อยสาย
		 ท่อ	80	mm,	(3”)						 40	%	ของพื้นที่หน้าตัด		 =	 2011	 mm2

		 ท่อ	90	mm,	(3	1/2”)		40	%	ของพื้นที่หน้าตัด		 =	 2545	 mm2

		 ดังนั้นเลือกใช้ท่อขนาด	90	mm	(3	1/2”)
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ตาราง A - 1
จ�านวนสายสูงสุดของสายไฟฟ้า	(60227	IEC	01)	ในท่อร้อยสาย

ขนาด

สายไฟ

(mm2)
จำานวนสายสูงสุด

1.5 8 14 22 37 - - - - - - - -

2.5 5 10 15 25 39 - - - - - - -

4 4 7 11 19 30 - - - - - - -

6 3 5 9 15 23 37 - - - - - -

10 2 3 5 9 14 22 37 - - - - -

16 1 2 4 6 10 16 27 42 - - - -

25 - 1 2 4 6 10 17 27 34 - - -

35 - 1 2 3 5 8 14 21 27 33 - -

50 - - 1 2 3 6 10 15 19 24 38 -

70 - - 1 1 3 4 7 12 15 18 29 42

95 - - - 1 1 3 5 8 11 13 21 30

120 - - - 1 1 2 4 7 9 11 17 25

150 - - - - 1 1 3 5 7 9 14 20

185 - - - - 1 1 2 4 5 7 11 16

240 - - - - 1 1 1 3 4 5 8 12

300 - - - - - 1 1 2 3 4 7 10

400 - - - - - 1 1 1 2 3 5 8

เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง

ของท่อ

ร้อยสาย	

mm	(นิ้ว)

 

15

1/2

 

20

3/4

 

25

1

 

32

1	1/4

 

40

1	1/2

 

50

2

 

65

2	1/2

 

80

3

 

90

3	1/2

 

100

4

 

125 

5

 

150 

6

ภาคผนวก A จ�านวนสายไฟฟ้าในท่อร้อยสาย
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ตาราง A - 2
จ�านวนสายสูงสุดของสายไฟฟ้า	(NYY)	ในท่อร้อยสาย

ขนาด

สายไฟ

(mm2)
จำานวนสายสูงสุด

1 1 1 3 5 8 12 21 33 - - - -

1.5 1 1 2 4 7 11 19 30 - - - -

2.5 1 1 2 4 7 10 17 26 33 - - -

4 1 1 1 3 6 9 15 23 29 36 - -

6 - 1 1 3 5 8 13 21 26 33 - -

10 - 1 1 2 4 6 11 17 22 27 - -

16 - 1 1 1 3 5 10 15 19 23 36 -

25 - 1 1 1 3 4 8 12 15 19 29 -

35 - - 1 1 1 3 6 10 12 15 24 35

50 - - 1 1 1 3 5 8 11 13 21 31

70 - - - 1 1 2 4 7 8 11 17 24

95 - - - 1 1 1 3 5 7 8 13 19

120 - - - 1 1 1 3 4 6 7 11 17

150 - - - - 1 1 1 3 4 5 9 13

185 - - - - 1 1 1 3 4 5 7 11

240 - - - - - 1 1 2 3 4 6 9

300 - - - - - 1 1 1 2 3 5 7

400 - - - - - - 1 1 1 2 4 6

500 - - - - - - 1 1 1 1 3 4

เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง

ของท่อ

ร้อยสาย	

mm	(นิ้ว)

 

15

1/2

 

20

3/4

 

25

1

 

32

1	1/4

 

40

1	1/2

 

50

2

 

65

2	1/2

 

80

3

 

90

3	1/2

 

100

4

 

125 

5

 

150 

6
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ตาราง A – 3
จ�านวนสายสูงสุดของสายไฟฟ้า	(XLPE)	ในท่อร้อยสาย

ขนาด

สายไฟ

(mm2)
จำานวนสายสูงสุด

1.5 2 3 5 9 15	 23	 - - - - - -

2.5 1 3 5 8 13	 20	 34	 - - - - -

4 1 2 4 7 11	 17	 30	 - - - - -

6 1 2 3 6 10	 15	 26	 40 - - - -

10 1 2 3 5 8	 13	 23	 35 - - - -

16 1 1 2 4 7	 11	 18	 28 35 - - -

25 - 1 1 3 4 7	 12	 19 24 30 - -

35 - 1 1 2 4 6 10	 16 20 25 39 -

50 - - 1 2 3	 5	 8	 13 16 20 31 -

70 - - 1 1 2	 4 7	 10 13 16 25 37

95 - - - 1 2	 3	 5	 8 10 13 20 29

120 - - - 1 1	 2	 4 6 8 10 16 23

150 - - - - 1	 2	 3	 5 7 8 13 19

185 - - - - 1	 1	 3	 4 5 7 11 16

240 - - - - - 1	 2	 3 4 5 8 12

300 - - - - - 1	 2	 3 3 4 7 10

400 - - - - - - 1	 2 3 3 5 8

500 - - - - - - 1	 1 2 3 4 6

เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง

ของท่อ

ร้อยสาย	

mm	(นิ้ว)

 

15

1/2

 

20

3/4

 

25

1

 

32

1	1/4

 

40

1	1/2

 

50

2

 

65

2	

1/2

 

80

3

 

90

3	

1/2

 

100

4

 

125 

5

 

150 

6

 

ภาคผนวก A จ�านวนสายไฟฟ้าในท่อร้อยสาย
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ภาคผนวก B
จ�านวนสายไฟฟ้าในรางเดินสาย (Wireways)

หลักการและข้อก�าหนด
	 -	 จ�านวนสายไฟฟ้าสูงสุดในรางเดินสาย	 (Wireways)	 ข้อ	 5.12	ต้อง
ไม่เกิน	20	%	พื้นที่หน้าตัดของรางเดินสาย	(Wireways)
	 -		 ถ้าสายตัวน�ากระแสไม่เกิน	 30	 เส้น	 ยอมให้คิดพิกัดกระแสตาม
ตารางในท่อ	ไม่เกิน	3	เส้น
	 	 สาย	PVC	ตารางที่	5	-	20	ตัวน�ากระแส	3
	 	 สาย	XLPE	สายทนไฟ	ตารางที่	5	-	27	ตัวน�ากระแส	3

สายไฟฟ้าในรางเดินสาย (Wireways)
สถานที่ใช้งาน
 -  อนุญาตให้ใช้ในที่เปิดโล่ง	 ซึ่งเข้าถึงได้เพื่อการตรวจสอบและบ�ารุง
รักษาตลอดความยาว
	 -		 ห้ามใช้ในฝ้าเพดาน
	 -		 สายแกนเดี่ยวของวงจรเดียวกันรวมทั้งสายดินต้องวางเป็นกลุ่ม
เดียวกัน	แล้วมัดรวมเข้าด้วยกัน

ห้ามติดตั้ง หรือใช้รางเดินสายในกรณีต่อไปนี้ 
	 1)	 ต่อรางเดินสายตรงจุดที่ผ่านผนังหรือพื้น
	 2)	 เป็นตัวน�าส�าหรับต่อลงดิน
	 3)	ขนาดเกิน	150	x	300	mm
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ตัวอย่างที่ B.1 
 รางเดินสายขนาด	100	x	100	mm	สามารถบรรจุสายไฟฟ้า	60227	
IEC	01	ขนาด	25	mm2	ได้กี่เส้น

วิธีทำา 
	 สายไฟฟ้า	60227	IEC	01	ขนาด	25	mm2

	 จากตาราง	มีพื้นที่หน้าตัดขวาง	 =	 73.8	 mm2

	 รางเดินสายขนาด	 	 100	x	100	 mm
	 มีพื้นที่หน้าตัดขวาง	 =		 100	x	100	
	 	 	 	 =		 10,000		mm2

	 จ�านวนสายไฟฟ้า	 =		 0.2	x	10,000	/	73.8	
	 	 	 	 =		 27.1	
	 สามารถบรรจุได้	27	เส้น	(ตาราง	B	-	1)

ตัวอย่างที่ B.2 
 สายป้อน,	3	ph,	4	w	230	/	400	V	ใช้สาย	XLPE	7	(4	x	50	mm2)	
จะต้องใช้รางเดินสาย	(Wireways)	ขนาดเท่าใดและพิกัดกระแสเป็นเท่าใด	

วิธีทำา
	 สาย	XLPE	50	mm2	จ�านวน	7	x	4	=	28	เส้น
	 จาก	ตาราง	B	-	3	ใช้รางเดินสาย	(Wireways)	ขนาด	100	x	250	mm
	 พิกัดกระแส	สาย	XLPE	ตารางที่	5	-	27	
	 4	x	50	mm2	,	I	=	159	A



คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 363

ตาราง B – 1
จ�านวนสูงสุดของสาย	60227	IEC	01	ในรางเดินสาย	(Wireways)

ขนาด
(mm2

จำานวนสูงสุดของสาย 60227 IEC 01 ในรางเดินสาย

ขนาด รางเดินสาย Wireways mm x mm

50 x 75 50 x 100 75 x 100 100 x 100 100 x 150 100 x 200 100 x 250 100 x 300 150 x 300

1.0 - - - - - - - - -

1.5 - - - - - - - - -

2.5 59 - - - - - - - -

4 45 - - - - - - - -

6 35 47 - - - - - - -

10 21 28 - - - - - - -

16 15 20 31 41 - - - - -

25 10 13 20 27 - - - - -

35 8 10 16 21 32 - - - -

50 - 7 11 15 23 31 38 - -

70 - - - - 17 23 29 35 -

95 - - - - 13 17 21 26 39

120 - - - - - - 17 21 32

150 - - - - - - 14 17 26

185 - - - - - - - - 21

240 - - - - - - - - 16

300 - - - - - - - - 13

400 - - - - - - - - -

500 - - - - - - - - -

ภาคผนวก B จ�านวนสายไฟฟ้าในรางเดินสาย (Wireways)
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ตาราง B – 2
จ�านวนสูงสุดของสาย	NYY	ในรางเดินสาย	(Wireways)

ขนาด

(mm2)

จำานวนสูงสุดของสาย NYY ในรางเดินสาย

ขนาด รางเดินสาย Wireways mm x mm

50 x 75 50 x 100 75 x 100 100 x 100 100 x 150 100 x 200 100 x 250 100 x 300 150 x 300

1.0 12 16 24 32 - - - - -

1.5 11 15 22 30 - - - - -

2.5 9 13 19 26 - - - - -

4 - 11 17 23 - - - - -

6 - - 15 21 31 - - - -

10 - - 13 17 26 35 - - -

16 - - - 15 22 30 37 - -

25 - - - - 18 24 30 36 -

35 - - - - - 19 24 29 44

50 - - - - - 17 22 26 39

70 - - - - - - 17 21 31

95 - - - - - - - 16 24

120 - - - - - - - - 21

150 - - - - - - - - 16

185 - - - - - - - - 14

240 - - - - - - - - -

300 - - - - - - - - -

400 - - - - - - - - -

500 - - - - - - - - -
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ตาราง B – 3
จ�านวนสูงสุดของสาย	XLPE	ในรางเดินสาย	(Wireways)

ขนาด
(mm2)

จำานวนสูงสุดของสาย XLPE ในรางเดินสาย

ขนาดรางเดินสายWireways mm x mm

50 x 75 50 x 100 75 x 100 100 x 100 100 x 150 100 x 200 100 x 250 100 x 300 150 x 300

1.0 - - - - - - - - -

1.5 22 30 - - - - - - -

2.5 19 26 - - - - - - -

4 17 22 34 - - - - - -

6 - 19 29 - - - - - -

10 - 17 26 35 - - - - -

16 - - 21 28 42 - - - -

25 - - 14 19 28 - - - -

35 - - - 16 24 32 - - -

50 - - - - 19 25 32 - -

70 - - - - - 21 26 31 -

95 - - - - - 16 20 24 37

120 - - - - - - 16 20 30

150 - - - - - - - 16 24

185 - - - - - - - - 20

240 - - - - - - - - 16

300 - - - - - - - - 13

400 - - - - - - - - -

500 - - - - - - - - -

ภาคผนวก B จ�านวนสายไฟฟ้าในรางเดินสาย (Wireways)
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ภาคผนวก C
ขนาดสายดิน

หลักการและข้อก�าหนด
	 ขนาดสายดิน	มี	2	แบบคือ
 1.	สายต่อลงดินของระบบไฟฟ้าตารางที่	4.1	ของบทที่	4
 2.	สายดินบริภัณฑ์ไฟฟ้าตารางที่	4.2	ของบทที่	4

ตัวอย่างที่ C.1 
 สถานประกอบการแห่งหนึ่งใช้ไฟฟ้ามิเตอร์	 400	 A	 3	 เฟส	 4	 สาย	 
ใช้สายไฟ	NYY	ขนาด	2	(4	x	150	mm2)	ในท่อขนาดกลาง	(IMC)	2	x	80	mm	
(3”)	สายต่อหลักดินจะใช้ขนาดเท่าใด

วิธีทำา
	 สายเฟสใช้ขนาด	2	x	150	=	300	mm2

	 จากตารางที่	10.1	สายประธานขนาด	185	-	300	mm2

	 ใช้สายต่อหลักดินขนาด	50	mm2
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ตัวอย่างที่ C.2 
	 สายป้อนม	ีCB	320	A	สายดินบริภัณฑ์ไฟฟ้า	ขนาดเท่าใด

วิธีทำา
	 จาก	ตารางที่	4	-	2	
	 CB	200	A		สายดิน	16	mm2

	 CB	400	A		สายดิน	25	mm2

	 CB	320	A		ใช้สายดิน	25	mm2

ตาราง C – 1
ขนาดต�่าสุดของสายต่อหลักดินของระบบไฟฟ้า

ขนาดตัวนำาประธาน
(ตัวนำาทองแดง) (mm2)

ขนาดต่ำาสุดของสายต่อหลักดิน
(ตัวนำาทองแดง) (mm2)

ไม่เกิน	35 10	(หมายเหตุ)

เกิน	35	แต่ไม่เกิน	50 16

เกิน	50	แต่ไม่เกิน	95 25

เกิน	95	แต่ไม่เกิน	185 35

เกิน	185	แต่ไม่เกิน	300 50

เกิน	300	แต่ไม่เกิน	500 70

เกิน	500 95

หมายเหตุ  แนะน�าให้ติดตั้งในท่อโลหะหนา	ท่อโลหะหนาปานกลาง	ท่อโลหะบาง 

	 หรือท่อโลหะ
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ตาราง C – 2
ขนาดต�่าสุดของสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของ
เครื่องป้องกันกระแสเกินไม่เกิน

(AT)

ขนาดต่ำาสุดของสายดิน
ของบริภัณฑ์ไฟฟ้า (ตัวนำาทองแดง)

(mm2)

20 2.5*

40 4*

70 6

100 10

200 16

400 25

500 35

800 50

1000 70

1250 95

2000 120

2500 185

4000 240

6000 400

หมายเหตุ *	หากความยาวของวงจรย่อยเกิน	30	เมตร	ให้พิจารณาขนาดสายดิน 

	 ของบริภัณฑ์ไฟฟ้า	 โดยค�านึงถึงค่า	 Earth	 fault	 loop	 impedance	 

	 ของวงจร

ภาคผนวก C ขนาดสายดิน
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ภาคผนวก D
ขนาดสายไฟ และท่อตามขนาด
ของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 
ระบบจ่ายไฟฟ้า 240 / 416 V ของ กฟน.

หลักการและข้อก�าหนด
	 -		 ขนาดสายไฟฟ้า	ให้คิดมากกว่าขนาดกระแส	AT	ของ	CB
	 -		 สายต่อหลักดิน	ใช้ตามตารางที่	4	-	1

ตัวอย่างที่ D.1 
 มิเตอร์	 15	 (45	 A),	 220	 V,	 1	 ph	 ให้หาขนาดสาย	 60227	 IEC	 01	 
เดินร้อยท่อในอากาศ
 
วิธีทำา
	 จากตารางใช้	CB	50	A
	 	 	 Ic			>			50	A

	 ตารางที่	5	-	20		 2	x	16	mm²	(66	A)

	 สายต่อหลักดินใช้ตารางที่	4	-	1
	 	 สาย	2	x	16	mm²,	สายต่อหลักดิน	10	mm²	
	 		 ขนาดท่อ	20	mm				
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ตัวอย่างที่ D.2 
	 มิเตอร์	 200	 A,	 220/380	 V	 3ph,	 4w	 ให้หาขนาดสาย	 NYY	 
แกนเดียว	ร้อยท่อฝั่งดิน
 
วิธีทำา
	 จากตารางใช้	CB	250	A
	 	 	 Ic			>			250	A

	 ตารางที่	5	-	23	 4	x	150	mm²	(266	A)

	 สายต่อหลักดินใช้ตารางที่	4	-	1
	 		 สาย	4	x	150	mm²,	สายต่อหลักดิน	35	mm²	
	 		 ขนาดท่อ	90	mm				
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ตาราง D - 1
ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า

สาย	60227	IEC	01

ขนาด
เครื่องวัด

หน่วยไฟฟ้า
(A)

เดินลอยในอากาศ เดินในท่อร้อยสายในอากาศ
CB	
(A)ขนาดสาย

(mm2)
สายต่อหลักดิน

(mm2)
ขนาดสาย
(mm2)

ขนาดท่อ
(mm.)

สายต่อหลักดิน
(mm2)

5	(15	A)	1P 2	x	4 10 2	x	4 15 10 16

15	(45	A)	1P 2	x	10 10 2	x	16 20 10 50

30	(100	A)	1P 2	x	25 10 2	x	35 32 10 100

50	(150	A)	1P 2	x	35 10 2	x	50 40 16 125

15	(45	A)	3P 4	x	10 10 4	x	16 25 10 50

30	(100	A)	3P 4	x	25 10 4	x	50 50 16 100

50	(150	A)	3P 4	x	35 10 4	x	70 50 25 125

200	A	3P 4	x	95 25 4	x	185 80 35 250

400	A	3P 4	x	300 50 2	(4	x	185) 2	x	80 70 500

ภาคผนวก D ขนาดสายไฟ และท่อตามขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 
ระบบจ่ายไฟฟ้า 240 / 416 V ของ กฟน.
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ตาราง D - 2
ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า

สาย	NYY

ขนาด
เครื่องวัด

หน่วยไฟฟ้า
(A)

เดินในท่อร้อยสายในอากาศ เดินในท่อร้อยสายฝังดิน
CB
(A)ขนาดสาย

(mm2)

ขนาดท่อ
(mm)

สายต่อหลักดิน

(mm2)

ขนาดสาย

(mm2)

ขนาดท่อ
(mm)

สายต่อหลักดิน

(mm2)

5	(15	A)	1P 2	x	4 32 10 2	x	10 32 10 16

15	(45	A)	1P 2	x	16 40 10 2	x	10 32 10 50

30	(100	A)	1P 2	x	35 50 10 2	x	25 40 10 100

50	(150	A)	1P 2	x	50 50 16 2	x	35 50 10 125

15	(45	A)	3P 4	x	16 50 10 4	x	10 40 10 50

30	(100	A)	3P 4	x	50 65 16 4	x	35 65 10 100

50	(150	A)	3P 4	x	70 65 25 4	x	50 65 16 125

200	A	3P 4	x	185 90 35 4	x	150 90 35 250

400	A	3P 2	(4	x	185) 2x90 70 2	(4	x	185) 2x90 50 500
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ตาราง D - 3
ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า

สาย	XLPE

ขนาด
เครื่องวัด

หน่วยไฟฟ้า
(A)

เดินในท่อร้อยสายในอากาศ เดินในท่อร้อยสายฝังดิน

CB
(A)ขนาดสาย

(mm2)
ขนาดท่อ
(mm)

สายต่อหลัก
ดิน

(mm2)

ขนาดสาย
(mm2)

ขนาดท่อ
(mm)

สายต่อหลัก
ดิน

(mm2)

5	(15	A)	1P 2	x	4 20 10 2	x	10 25 10 16

15	(45	A)	1P 2	x	10 25 10 2	x	10 25 10 50

30	(100	A)	1P 2	x	25 32 10 2	x	25 32 10 100

50	(150	A)	1P 2	x	35 32 10 2	x	35 40 10 125

15	(45	A)	3P 4	x	10 32 10 4	x	10 32 10 50

30	(100	A)	3P 4	x	25 40 10 4	x	25 40 10 100

50	(150	A)	3P 4	x	35 40 10 4	x	35 40 10 125

200	A	3P 4	x	120 65 35 4	x	120 65 35 250

400	A	3P 2	(4	x	120) 2x65 50 2	(4	x	150) 2x80 50 500

ภาคผนวก D ขนาดสายไฟ และท่อตามขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 
ระบบจ่ายไฟฟ้า 240 / 416 V ของ กฟน.
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ภาคผนวก E
ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาด CB ในท่อร้อยสาย

หลักการและข้อก�าหนด
	 -		 พิกัดกระแสของสายไฟฟ้าต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า	AT	ของ	CB
	 -		 พิกัดกระแสของสายไฟฟ้าในท่อร้อยสายการติดตั้งกลุ่มที่	2,	5
	 	 สาย	PVC		 ตารางที่	5	-	20,	ตารางที่	5	-	23
	 	 สาย	XLPE		 ตารางที่	5	-	27,	ตารางที่	5	-	29
	 -		 ร้อยท่อฝังดิน	ตัวคูณปรับค่า	ตารางที่	5	-	46
	 -		 สายดิน	ใช้ตารางที่	4	-	2
	 -		 ขนาดสาย	Neutral	 ต้องท�าตาม	 ข้อ	 3.2.4	 ขนาดตัวน�า	 Neutral	
ของสายป้อนในตาราง
	 	 CB	16	-	200	A		 จะให้ใช้	Full	Neutral
	 	 CB	250	-	400	A		 จะให้ใช้	Full	Neutral	และ	Half	Neutral
	 	 CB	500	-	1000	A		 จะให้ใช้	Half	Neutral
 - 	 การที่ผู้เขียนท�าตาราง	Half	Neutral	ให้นั้น	เพราะต้องการประหยัด	
เนื่องจาก	 วงจรจริงขนาดใหญ่น้ัน	 จะต้องออกแบบให้	 Balanced	 กระแส 
ที่ไหลใน	 Neutral	 จะน้อยมาก	 ท�าให้สามารถใช้	 Neutral	 ขนาดเล็กลงได้	 
และมาตรฐานก็อนุญาตให้ใช้ได้	แต่ถ้าผู้ใช้งานอยากใช้แบบ	Full	Neutral	คือ
ขนาดสาย	Neutral	เท่ากับสาย	Phase	ก็สามารถท�าได้เลย	และขนาดท่อร้อย
สาย	ยังใช้ขนาดเท่าเดิมเพราะได้เผื่อไว้แล้ว
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ตัวอย่างที่ E.1 
 วงจรย่อย	1	เฟส,	230	V,	20	A,	32	A,	40	A,	50	A	ใช้กับวงจรปกติ	
และวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต	จะต้องใช้สาย	และท่อขนาดเท่าใดการติดตั้งกลุ่มที	่2	

วิธีทำา
	 วงจรปกติ	ใช้สาย	60227	IEC	01	(THW)	ตารางที	่5	-	20
	 BC	20	A	2	x	2.5,	G	-	2.5	mm²	 (21	A)	 f	15	mm
	 BC	32	A	2	x	6,	G	-	4	mm²		 (36	A)	 f	15	mm
	 BC	40	A	2	x	10,	G	-	6	mm²		 (50	A)		 f	20	mm
	 BC	50	A	2	x	10,	G	-	6	mm²		 (50	A)	 f	20	mm
 
	 วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต	ใช้สายทนไฟตารางที่	5	-	27
	 BC	20	A	2	x	2.5,	G	-	2.5	mm²		 (28	A)		 f	20	mm
	 BC	32	A	2	x	4,	G	-	4	mm²		 (38	A)		 f	25	mm			
	 BC	40	A	2	x	6,	G	-	4	mm²		 (49	A)		 f	25	mm
	 BC	50	A	2	x	10,	G	-	6	mm²		 (63	A)		 f	25	mm
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ตัวอย่างที่ E.2 
 วงจรสายป้อน	 1	 เฟส	 230	 V	 จ่ายไฟให้โหลดขนาด	 80	 A,	 230	 V	 
ถ้าใช้สาย	 60227	 IEC	 01	 และ	 XLPE	 จะต้องใช้สาย	 และท่อขนาดเท่าใด	 
การติดตั้งกลุ่มที่	2

วิธีทำา
	 I	 	=				80	A
	 ใช้	CB		 100	A
	 CB	 100	A
	 ตารางที่	4	-	2	G	-	10	mm²

 สาย 60227 IEC 01
	 	 ตารางที	่5	-	20	ตัวน�ากระแส	2
	 	 ใช้สาย	2	x	35	mm²,	G	-	10	mm²	(109	A)
	 	 ขนาดท่อ	32	mm

 สาย XLPE
	 	 ตารางที	่5	-	27	ตัวน�ากระแส	2
	 	 ใช้สาย	2	x	25	mm²,	G	-	10	mm²	(108	A)
	 	 ขนาดท่อ	32	mm

ภาคผนวก E ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาด CB ในท่อร้อยสาย
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ตัวอย่างที่ E.3 
 CB	200	A,	3	ph,	4	w	230	/	400	V	ให้หาขนาดสาย	60227	IEC	01	
และขนาดท่อ	การติดตั้งกลุ่มที่	2	

วิธีทำา
 Ic	 >	200	A
	 	 ตารางที	่5	-	20	สาย	60227	IEC	01,	4	x	120	mm²	(208	A)
	 	 สายดิน			ใช้	ตารางที่	4	-	2
	 	 CB	200	A	G	-	16	mm²
	 	 4	x	120,	G	-	16	mm²
	 	 ขนาดท่อ	65	mm	ตาราง E - 3

ตัวอย่างที่ E.4 
 CB	500	A,	3	ph,	4	w	230	/	400	V	ร้อยท่อฝังดิน	ท่อวางชิดกัน	ให้หา
ขนาดสาย	XLPE	และท่อ	ใช้	2	ควบ

วิธีทำา
	 CB	500	A	ตารางที่	4	-	2	สายดิน	G	-	35	mm²
	 2	ท่อวางชิดกันตัวคูณปรับค่า	ตารางที่	5	-	46
	 Cg	=	0.85
	 Ic	=	500	/	(2	x	0.85)	=	294	A
	 ตารางที่	5	-	29	 สาย	150	mm²	(312	A)
	 2	(3	x	150,	1	x	95,	G	-	35	mm²)
	 ขนาดท่อ	65	mm	ตาราง E - 7
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ตาราง E - 1
วงจร	1	เฟส,	2	สาย	สาย	PVC	แกนเดียว	ร้อยท่อในอากาศ	การติดตั้งกลุ่มที	่2

CB
(A)

สาย PVC แกนเดียว

ขนาดสาย
(mm²)

60227 IEC 01 (THW)
ขนาดท่อ (mm)

NYY
ขนาดท่อ (mm)

16 2	x	2.5,	G	–	2.5 15 32

20 2	x	2.5,	G	–	2.5 15 32

25 2	x	4,	G	–	4 15 32

32 2	x	6,	G	–	4 15 32

40 2	x	10,	G	–	4 20 40

50 2	x	10,	G	–	6 20 40

63 2	x	16,	G	–	6 25 40

80 2	x	25,	G	–	10 32 40

100 2	x	35,	G	–	10 32 50

125 2	x	50,	G	–	16 40 50

160 2	x	70,	G	–	16 40 65

200 2	x	95,	G	–	16 50 65

ภาคผนวก E ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาด CB ในท่อร้อยสาย
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ตาราง E - 2
วงจร	3	เฟส,	4	สาย	สาย	60227	IEC	01	ร้อยท่อในอากาศ	การติดตั้งกลุ่มที่	2

CB
(A)

Full Neutral Half Neutral

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

16 4	x	2.5,	G	-	2.5 15 - -

20 4	x	4,	G	-	2.5 20 - -

25 4	x	6,	G	-	4 20 - -

32 4	x	10,	G	-	4 25 - -

40 4	x	10,	G	-	4 25 - -

50 4	x	16,	G	-	6 32 - -

63 4	x	25,	G	-	6 32 - -

80 4	x	35,	G	-	10 40 - -

100 4	x	50,	G	-	10 50 - -

125 4	x	70,	G	-	16 50 - -

160 4	x	95,	G	-	16 65 - -

200 4	x	120,	G	-	16 65 - -

250 4	x	185,	G	-	25 80 3	x	185,	1	x	95,	G	-	25 80

320 4	x	300,	G	-	25 100 3	x	300,	1	x	150,	G	-	25 90

400 4	x	400,	G	-	25 125 3	x	400,	1	x	240,	G	-	25 125

500 - - 2	(3	x	185,	1	x	95,	G	-	35) 2	x	80

630 - - 2	(3	x	300,	1	x	150,	G	-	50) 2	x	100

800 - - 2	(3	x	400,	1	x	240,	G	-	50) 2	x	125

1000 - - 3	(3	x	300,	1	x	150,	G	-	70) 3	x	100
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ตาราง E - 3
วงจร	3	เฟส,	4	สาย	สาย	NYY	แกนเดียว	ร้อยท่อในอากาศ	การติดตั้งกลุ่มที	่2

CB
(A)

Full Neutral Half Neutral

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

16 4	x	2.5,	G	–	2.5 40 - -

20 4	x	4,	G	–	2.5 40 - -

25 4	x	6,	G	–	4 40 - -

32 4	x	10,	G	–	4 50 - -

40 4	x	10,	G	–	4 50 - -

50 4	x	16,	G	–	6 50 - -

63 4	x	25,	G	–	6 50 - -

80 4	x	35,	G	–	10 65 - -

100 4	x	50,	G	–	10 65 - -

125 4	x	70,	G	–	16 65 - -

160 4	x	95,	G	–	16 80 - -

200 4	x	120,	G	–	16 80 - -

250 4	x	185,	G	–	25 100 3	x	185,	1	x	95,	G	–	25 90

320 4	x	300,	G	–	25 125 3	x	300,	1	x	150,	G	–	25 100

400 2	(4	x	120,	G	–	25) 2	x	80 2	(3	x	120,	1	x	70,	G	–	25) 2	x	80

500 - - 2	(3	x	185,	1	x	95,	G	–	35) 2	x	90

630 - - 2	(3	x	300,	1	x	150,	G	–	50) 2	x	100

800 - - 2	(3	x	400,	1	x	240,	G	–	50) 2	x	125

1000 - - 3	(3	x	300,	1	x	150,	G	–	70) 3	x	125

ภาคผนวก E ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาด CB ในท่อร้อยสาย
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ตาราง E - 4
วงจร	1	เฟส,	2	สาย	สาย	NYY	แกนเดียว	ร้อยท่อฝังดิน	การติดตั้งกลุ่มที	่5

CB
(A)

สาย NYY แกนเดียว

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

16 2	x	2.5,	G	–	2.5 32

20 2	x	2.5,	G	–	2.5 32

25 2	x	2.5,	G	–	2.5 32

32 2	x	4,	G	–	4 32

40 2	x	6,	G	–	4 32

50 2	x	10,	G	–	6 40

63 2	x	16,	G	–	6 40

80 2	x	16,	G	–	6 40

100 2	x	25,	G	–	10 40

125 2	x	35,	G	–	16 50

160 2	x	70,	G	–	16 65

200 2	x	95,	G	–	16 65
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ตาราง E - 5
วงจร	3	เฟส,	4	สาย	สาย	NYY	แกนเดียว	ร้อยท่อฝังดิน	การติดตั้งกลุ่มที	่5

CB 
(A) 

Full Neutral Half Neutral 

ขนาดสาย
(mm²) 

ขนาดท่อ
(mm) 

ขนาดสาย
(mm²) 

ขนาดท่อ
(mm) 

16	 4	x	2.5,	G	–	2.5	 40	 - - 

20	 4	x	2.5,	G	–	2.5	 40	 - - 

25	 4	x	4,	G	–	4 40	 - - 

32	 4	x	4,	G	–	4 40	 - - 

40	 4	x	4,	G	–	4 40	 - - 

50	 4	x	10,	G	–	6 50	 - - 

63	 4	x	16,	G	–	6	 50	 - - 

80	 4	x	25,	G	–	10 65	 - - 

100	 4	x	35,	G	–	10	 65	 - - 

125	 4	x	50,	G	–	16 65	 - - 

160	 4	x	70,	G	–	16 80	 - - 

200	 4	x	95,	G	–	16 80	 - - 

250	 4	x	150,	G	–	25 100	 3	x	150,	1	x	95,	G	–	25 100	

320	 - - 3	x	240,	1	x	120,	G	–	25 100

400	 - - 3	x	300,	1	x	150,	G	–	25 125	

500	 - - 2	(3	x	185,	1	x	95	,	G	–	35) 2	x	90	

630	 - - 2	(3	x	300,	1	x	150,	G	–	50) 2	x	125	

800	 - - 3	(3	x	240,	1	x	120,	G	–	50) 3	x	100

1000 - - 3	(3	x	400,	1	x	240,	G	–	70) 3	x	125

ภาคผนวก E ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาด CB ในท่อร้อยสาย
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ตาราง E - 6
วงจร	1	เฟส,	2	สาย	สาย	PVC	หลายแกน	ร้อยในอากาศ	การติดตั้งกลุ่มที	่2

CB
(A)

สาย 60227 IEC 10, NYY หลายแกน

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

16 2/C	x	2.5,	G	–	2.5 25

20 2/C	x	2.5,	G	–	2.5 25

25 2/C	x	4,	G	–	4 25

32 2/C	x	6,	G	–	4 32

40 2/C	x	10,	G	–	4 40

50 2/C	x	16,	G	–	6 40

63 2/C	x	25,	G	–	6 50

80 2/C	x	35,	G	–	10 65

100 2/C	x	50,	G	–	10 65

125 2/C	x	70,	G	–	16 80

160 2/C	x	95,	G	–	16 80

200 2/C	x	120,	G	–	16 90
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ตาราง E - 7
วงจร	3	เฟส,	4	สาย	สาย	PVC	หลายแกน	ร้อยท่อในอากาศ	การติดตั้งกลุ่มที่	2

CB 
(A) 

ขนาดสาย
(mm²) 

ขนาดท่อ
(mm) 

ขนาดสาย
(mm²) 

ขนาดท่อ
(mm) 

16	 4/C	x	2.5,	G	–	2.5	 32 - - 

20	 4/C	x	4,	G	–	2.5	 32	 - - 

25	 4/C	x	6,	G	–	4 32	 - - 

32	 4/C	x	10,	G	–	4 40	 - - 

40	 4/C	x	10,	G	–	4 40	 - - 

50	 4/C	x	16,	G	–	6 50	 - - 

63	 4/C	x	25,	G	–	6 65	 - - 

80	 4/C	x	35,	G	–	10 65	 - - 

100	 4/C	x	50,	G	–	10 80	 - - 

125	 4/C	x	70,	G	–	16 90	 - - 

160	 4/C	x	120,	G	–	16 125	 - - 

200	 4/C	x	185,	G	–	16 125	 - - 

250	 4/C	x	240,	G	–	25 150 - -

320	 2	(4/C	x	120,	G	–	25) 2	x	125 - -

400	 2	(4/C	x	185,	G	–	35) 2	x	125 - -

500	 2	(4/C	x	240,	G	–	35) 2	x	150 3	(4/C	x	120,	G	-	35) 3	x	125	

630	 	3	(4/C	x	185,	G	–	50) 3	x	125 4	(4/C	x	120,	G	-	50) 4	x	125	

800	 4	(4/C	x	185,	G	–	50)	 4	x	125 5	(4/C	x	120,	G	-	50) 5	x	125

1000 4	(4/C	x	240,	G	–	70) 4	x	150 5	(4/C	x	185,	G	-	70) 5	x	125

ภาคผนวก E ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาด CB ในท่อร้อยสาย
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ตาราง E - 8
วงจร	1	เฟส,	2	สาย	สาย	PVCหลายแกน	ร้อยท่อฝังดิน	การติดตั้งกลุ่มที	่5

CB
(A)

สาย 60227 IEC10, NYY หลายแกน

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

16 2/C	x	2.5,	G	–	2.5 25

20 2/C	x	2.5,	G	–	2.5 25

25 2/C	x	2.5,	G	–	2.5 25

32 2/C	x	4,	G	–	4 32

40 2/C	x	6,	G	–	4 32

50 2/C	x	10,	G	–	6 40

63 2/C	x	16,	G	–	6 50

80 2/C	x	16,	G	–	10 50

100 2/C	x	25,	G	–	10 65

125 2/C	x	35,	G	–	16 65

160 2/C	x	70,	G	–	16 80

200 2/C	x	95,	G	–	16 80
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ตาราง E - 9
วงจร	3	เฟส,	4	สาย	สาย	PVC	หลายแกน	ร้อยท่อฝังดิน	การติดตั้งกลุ่มที	่5

CB 

(A) 

ขนาดสาย

(mm²) 

ขนาดท่อ

(mm) 
ขนาดสาย

(mm²) 

ขนาดท่อ

(mm) 

16	 4/C	x	2.5,	G	–	2.5	 25 - - 

20	 4/C	x	2.5,	G	–	2.5	 25	 - - 

25	 4/C	x	2.5,	G	–	2.5	 25	 - - 

32	 4/C	x	4,	G	–	4 32	 - - 

40	 4/C	x	6,	G	–	4 40	 - - 

50	 4/C	x	10,	G	–	6 50	 - - 

63	 4/C	x	16,	G	–	6 65	 - - 

80	 4/C	x	25,	G	–	10 65	 - - 

100	 4/C	x	35,	G	–	10	 80	 - - 

125	 4/C	x	50,	G	–	16	 80	 - - 

160	 4/C	x	70,	G	–	16	 90	 - - 

200	 4/C	x	90,	G	–	16	 100	 - - 

250	 4/C	x	150,	G	–	25	 125 - -

320	 4/C	x	240,	G	–	25 150 - -

400	 2	(4/C	x	150,	G	–	25) 2	x	125 - -

500	 2	(4/C	x	185,	G	–	35) 2	x	125 - -

630	 	3	(4/C	x	185,	G	–	50) 3	x	125 4	(4/C	x	120,	G	–	50) 4	x	100

800	 3	(4/C	x	240,	G	–	50)	 3	x	150 4	(4/C	x	185,	G	–	50) 4	x	125

1000 4	(4/C	x	240,	G	–	70) 4	x	150 - -

ภาคผนวก E ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาด CB ในท่อร้อยสาย
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ตาราง E - 10
วงจร	1	เฟส,	2	สาย	สาย	XLPE	แกนเดียว	ร้อยท่อในอากาศ	การติดตั้งกลุ่มที	่2

CB
(A)

สาย XLPE แกนเดียว

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

16 2	x	2.5,	G	–	2.5 20

20 2	x	2.5,	G	–	2.5 20

25 2	x	2.5,	G	–	2.5 20

32 2	x	4,	G	–	4 25

40 2	x	6,	G	–	4 25

50 2	x	10,	G	–	6 25

63 2	x	10,	G	–	6 25

80 2	x	16,	G	–	10 32

100 2	x	25,	G	–	10 32

125 2	x	35,	G	–	16 40

160 2	x	50,	G	–	16 40

200 2	x	70,	G	–	16 50
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ตาราง E - 11
วงจร	3	เฟส,	4	สาย	สาย	XLPE	แกนเดียว	ร้อยท่อในอากาศ	การติดตั้งกลุ่มที	่2

CB
(A)

Full Neutral Half Neutral

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

16 4	x	2.5,	G	–	2.5 25 - -

20 4	x	2.5,	G	–	2.5 25 - -

25 4	x	4,	G	–	4 32 - -

32 4	x	4,	G	–	4 32 - -

40 4	x	6,	G	–	4 32 - -

50 4	x	10,	G	–	6 32 - -

63 4	x	16,	G	–	6 40 - -

80 4	x	25,	G	–	10 40 - -

100 4	x	25,	G	–	10 40 - -

125 4	x	35,	G	–	16 50 - -

160 4	x	70,	G	–	16 65 - -

200 4	x	70,	G	–	16 65 - -

250 4	x	120,	G	–	25 65 3	x	120,	1	x	70,	G	–	25 65

320 4	x	185,	G	–	25 80 3	x	185,	1	x	95,	G	–	25 80

400 4	x	240,	G	–	25 90 3	x	240,	1	x	120,	G	–	25 90

500 - - 2	(3	x	120,	1	x	70,	G	–	35) 2	x	65

630 - - 2	(3	x	185,	1	x	95,	G	–	50) 2	x	80

800 - - 2	(3	x	240,	1	x	120,	G	–	50) 2	x	90

1000 - - 3	(3	x	185,	1	x	95,	G	–	70) 3	x	80

ภาคผนวก E ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาด CB ในท่อร้อยสาย
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ตาราง E - 12
วงจร	1	เฟส,	2	สาย	สาย	XLPE	แกนเดียว	ร้อยท่องฝังดิน	การติดตั้งกลุ่มที	่5

CB
(A)

สาย XLPE แกนเดียว

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

16 2	x	2.5,	G	–	2.5 20

20 2	x	2.5,	G	–	2.5 20

25 2	x	2.5,	G	–	2.5 25

32 2	x	2.5,	G	–	2.5 25

40 2	x	4,	G	–	4 25

50 2	x	6,	G	–	6 25

63 2	x	10,	G	–	6 25

80 2	x	16,	G	–	10 32

100 2	x	25,	G	–	10 32

125 2	x	35,	G	–	16 40

160 2	x	50,	G	–	16 40

200 2	x	70,	G	–	16 50
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ตาราง E - 13
วงจร	3	เฟส,	4	สาย	สาย	XLPE	แกนเดียว	ร้อยท่อฝังดิน	การติดตั้งกลุ่มที	่5

CB 
(A) 

Full Neutral Half Neutral 

ขนาดสาย
(mm²) 

ขนาดท่อ
(mm) 

ขนาดสาย
(mm²) 

ขนาดท่อ
(mm) 

16	 4	x	2.5,	G	–	2.5	 25	 - - 

20	 4	x	2.5,	G	–	2.5	 25	 - - 

25	 4	x	2.5,	G	–	4 32	 - - 

32	 4	x	4,	G	–	4 32	 - - 

40	 4	x	6,	G	–	4 32	 - - 

50	 4	x	10,	G	–	6 32	 - - 

63	 4	x	10,	G	–	6 32 - - 

80	 4	x	16,	G	–	10	 40	 - - 

100	 4	x	25,	G	–	10	 50	 - - 

125	 4	x	35,	G	–	16	 50	 - - 

160	 4	x	70,	G	–	16	 65	 - - 

200	 4	x	95,	G	–	16	 65	 - - 

250	 4	x	120,	G	–	25	 80	 3	x	120,	1	x	70,	G	–	25 80	

320	 - - 3	x	185,	1	x	95,	G	–	25 80	

400	 - - 3	x	240,	1	x	120,	G	–	25 90	

500	 - - 2	(3	x	150,	1	x	95,	G	–	35) 2	x	80	

630	 - - 2	(3	x	240,	1	x	120,	G	–	50) 2	x	90	

800	 - - 2	(3	x	300,	1	x	150	,	G	–	50) 2	x	100	

1000 - - 3	(3	x	300,	1	x	150,	G	–	70) 3	x	100

ภาคผนวก E ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาด CB ในท่อร้อยสาย
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ตาราง E - 14
วงจร	1	เฟส,	2	สาย	สาย	XLPE	หลายแกน	ร้อยท่อในอากาศ	การติดตั้งกลุ่มที	่2

CB
(A)

สาย XLPE หลายแกน

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

16 2/C	x	2.5,	G	–	2.5 25

20 2/C	x	2.5,	G	–	2.5 25

25 2/C	x	2.5,	G	–	2.5 25

32 2/C	x	4,	G	–	4 25

40 2/C	x	6,	G	–	4 32

50 2/C	x	10,	G	–	6 32

63 2/C	x	10,	G	–	6 32

80 2/C	x	16,	G	–	10 40

100 2/C	x	25,	G	–	10 40

125 2/C	x	35,	G	–	16 50

160 2/C	x	70,	G	–	16 65

200 2/C	x	70,	G	–	16 65
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ตาราง E - 15
วงจร	3	เฟส,	4	สาย	สาย	XLPE	หลายแกน	ร้อยท่อในอากาศ	การติดตั้งกลุ่มที่	2

CB 
(A) 

Full Neutral Half Neutral

ขนาดสาย
(mm²) 

ขนาดท่อ
(mm) 

ขนาดสาย
(mm²) 

ขนาดท่อ
(mm) 

16	 4/C	x	2.5,	G	–	2.5	 25	 - - 

20	 4/C	x	2.5,	G	–	2.5	 25	 - - 

25	 4/C	x	4,	G	–	4 32	 - - 

32	 4/C	x	4,	G	–	4 32	 - - 

40	 4/C	x	6,	G	–	4 32	 - - 

50	 4/C	x	10,	G	–	6 40	 - - 

63	 4/C	x	16,	G	–	6 40	 - - 

80	 4/C	x	25,	G	–	10 50	 - - 

100	 4/C	x	35,	G	–	10 50	 - - 

125	 4/C	x	50,	G	–	16 65	 - - 

160	 4/C	x	70,	G	–	16 65	 - - 

200	 4/C	x	95,	G	–	16 80	 - - 

250	 4/C	x	150,	G	–	25 90	 - -

320	 4/C	x	240,	G	–	25 125	 - -

400	 4/C	x	300,	G	–	25 125 2	(4/C	x	95,	G	–	25)	 2	x	80

500	 2	(4/C	x	150,	G	–	35)	 2	x	90	 3	(4/C	x	70,	G	–	35)	 3	x	65	

630	 2	(4/C	x	240,	G	–	50)	 2	x	125 3	(4/C	x	95,	G	–	50)	 3	x	80	

800	 2	(4/C	x	300,	G	–	50)	 2	x	125 3	(4/C	x	150,	G	–	50)	 3	x	100	

1000 3	(4/C	x	240,	G	–	70)	 3	x	125 4	(4/C	x	150,	G	–	70)	 4	x	100

ภาคผนวก E ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาด CB ในท่อร้อยสาย
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ตาราง E - 16
วงจร	1	เฟส,	2	สาย	สาย	XLPE	หลายแกน	ร้อยท่อฝังดิน	การติดตั้งกลุ่มที	่5

CB
(A)

สาย XLPE หลายแกน

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

16 2/C	x	2.5,	G	–	2.5 25

20 2/C	x	2.5,	G	–	2.5 25

25 2/C	x	2.5,	G	–	2.5 25

32 2/C	x	2.5	,	G	–	2.5 25

40 2/C	x	4,	G	–	4 25

50 2/C	x	6	,	G	–	6 32

63 2/C	x	10,	G	–	6 32

80 2/C	x	16,	G	–	10 40

100 2/C	x	25,	G	–	10 40

125 2/C	x	35,	G	–	16 50

160 2/C	x	50,	G	–	16 50

200 2/C	x	70,	G	–	16 65
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ตาราง E - 17
วงจร	3	เฟส,	4	สาย	สาย	XLPE	หลายแกน	ร้อยท่อฝังดิน	การติดตั้งกลุ่มที	่5

CB 
(A) 

Full Neutral Half Neutral

ขนาดสาย
(mm²) 

ขนาดท่อ
(mm) 

ขนาดสาย
(mm²) 

ขนาดท่อ
(mm) 

16	 4/C	x	2.5,	G	–	2.5	 25	 - - 

20	 4/C	x	2.5,	G	–	2.5	 25	 - - 

25	 4/C	x	2.5,	G	–	2.5 25 - - 

32	 4/C	x	4,	G	–	4 32	 - - 

40	 4/C	x	6,	G	–	4 40 - - 

50	 4/C	x	10,	G	–	6 50 - - 

63	 4/C	x	10,	G	–	6 50 - - 

80	 4/C	x	16,	G	–	10 65 - - 

100	 4/C	x	25,	G	–	10 80 - - 

125	 4/C	x	35,	G	–	16 80 - - 

160	 4/C	x	70,	G	–	16 90 - - 

200	 4/C	x	95,	G	–	16 100 - - 

250	 4/C	x	120,	G	–	25 125 - -

320	 4/C	x	185,	G	–	25 125 - -

400	 4/C	x	240,	G	–	25)	 150 - -

500	 2	(4/C	x	150,	G	–	35)	 2	x	125	 3	(4/C	x	95,	G	–	35) 3	x	100

630	 2	(4/C	x	240,	G	–	50)	 3	x	150 3	(4/C	x	150,	G	–	50) 3	x	125

800	 3	(4/C	x	185,	G	–	50)	 3	x	125 4	(4/C	x	150,	G	–	50) 4	x	125	

1000 4	(4/C	x	240,	G	–	70)	 4	x	150 5	(4/C	x	150,	G	–	70) 5	x	125

ภาคผนวก E ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาด CB ในท่อร้อยสาย
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ภาคผนวก F
ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาด CB 
บนรางเคเบิล Cable Trays

หลักการและข้อก�าหนด
	 -		พิกัดกระแสของสายไฟฟ้าต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า	AT	ของ	CB
	 -		พิกัดกระแสของสายไฟฟ้าบนรางเคเบิล	 Cable	 Trays	 การติดต้ัง
กลุ่มที่	7
	 	 สาย	PVC		 ตารางที่	5	-	30
	 	 สาย	XLPE		 ตารางที่	5	-	32
	 -		ตัวคูณปรับค่า		 ตารางที่	5	-	40
	 -		ขนาด	Tray	W	³	1.25	å D
	 -		การที่ผู้เขียนท�าตาราง	Half	Neutral	ให้นั้นเพราะต้องการประหยัด	
เนื่องจาก	 วงจรจริงขนาดใหญ่น้ัน	 จะต้องออกแบบให้	 Balanced	 กระแส 
ที่ไหลใน	 Neutral	 จะน้อยมาก	 ท�าให้สามารถใช้	 Neutral	 ขนาดเล็กลงได้	 
และมาตรฐานก็อนุญาตให้ใช้ได้	 แต่ถ้าผู้ใช้งานอยากใช้แบบ	 Full	 Neutral	 
คือขนาดสาย	 Neutral	 เท่ากับสาย	 Phase	 ก็สามารถท�าได้เลย	 และขนาด 
รางเคเบิลยังใช้ขนาดเท่าเดิมได้เพราะได้เผื่อไว้แล้ว
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ตัวอย่างที่ F.1 
 สายป้อน,	3	ph,	4	w	230	/	400	V	CB	500	A	ใช้	XLPE	แกนเดียว
เดินบนรางเคเบิล	(Cable	Trays)	แบบระบายอากาศให้หาขนาดสาย

วิธีทำา
	 CB	500	A	ตารางที่	4	-	2	สายดิน	G	-	35	mm²
	 การติดตั้งกลุ่มที่	7	ตารางที่	5	-	32
	 สาย	XLPE,	240	mm²	I	=	577	A
	 3	x	240,	1	x	120	mm²	G	-	35	mm²	ตาราง F - 4

ตัวอย่างที่ F.2 
 สายป้อน,	3	ph,	4	w	230	/	400	V	CB	1000	A	ใช้	XLPE	แกนเดียว
เดินบนรางเคเบิล	(Cable	Trays)	แบบบันไดให้หาขนาดสาย	และขนาด	Tray	
ใช้ควบ	2

วิธีทำา
	 CB	1000	A	ตารางที่	4	-	2	สายดิน	G	-	70	mm²	
	 การติดตั้งกลุ่มที่	7	ตารางที่	5	-	32
	 ควบ	2	Cable	Trays	แบบบันได	ตารางที่	5	-	40	
	 Cg		 =		0.97	
	 Ic	 	 =		1000	/	(2	x	0.97)	=	516	A
	 2	(3	x	240,	1	x	120	mm²	G	-	70	mm²)	577	A	
	 ขนาด	Tray	W	³	1.25	å D
	 	 	 =		1.25	x	2	(3	x	26.5	+	19.5	+	15.5)
	 	 	 =		286	mm
	 	 	 =		300	mm ตาราง F – 5
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ตัวอย่างที่ F.3 
 สายป้อน,	3	ph,	4	w	230	/	400	V	CB	500	A	ใช้	NYY	แกนเดียวเดิน
บนรางเคเบิล	(Cable	Trays)	แบบล่างทึบไม่มีฝาปิดให้หาขนาดสาย	ใช้ควบ	2	
และ	3	ชุด

วิธีทำา
	 CB	500	A	ตารางที่	4	-	2	สายดิน	G	-	35	mm²	
	 การติดตั้งกลุ่มที่	7	NYY	แกนเดียว
	 ควบ	2	รางเคเบิล	Cable	Trays	แบบล่างทึบไม่มีฝาปิด
	 ตารางที่	5	-	41	Cg	=	0.84
	 Ic	=	500	/	(2	x	0.84)	=	298	A
	 ตารางที่	5	-	31
		 2	(3	x	150,	1	x	95	mm²	G	-	35	mm²)	304	A	
	 ควบ	3	รางเคเบิล	(Cable	Trays)	แบบล่างทึบไม่มีฝาปิด
	 ตารางที่	5	-	41	Cg	=	0.78
	 Ic	=	500	/	(3	x	0.78)	=	214	A	
	 ตารางที่	5	-	31
		 	 3	(3	x	95,	1	x	50	mm²	G	-	35	mm²)	227	A	ตาราง F - 3

ภาคผนวก F ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาด CB บนรางเคเบิล Cable Trays
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ตาราง F - 1
ขนาดสาย	NYY	แกนเดียวตาม	CB	บนรางเคเบิลระบายอากาศ

CB
(A)

ขนาดสายไฟฟ้า
(mm2)

ขนาดรางเคเบิล
(mm)

100 4	x	35,	G	–	10 100

125 4	x	50,	G	–	16 100

160 4	x	70,	G	–	16 100

200 4	x	95,	G	–	16 100

250 4	x	120,	G	–	25
3	x	120,	1	x	70,	G	–	25

200
200

320 4	x	150,	G	–	25
3	x	150,	1	x	95	G	–	25

200
200

400 4	x	240,	G	–	25
3	x	240,	1	x	120,	G	–	25

200
200

500 3	x	300,	1	x	150,	G	–	35
2	(3	x	120,	1	x	70,	G	–	35)

200
300

630 2	(3	x	185,	1	x	95,	G	–	50)
3	(3	x	120,	1	x	70,	G	–	50)

300
400

800 2	(3	x	240,	1	x	120,	G	–	50)
3	(3	x	150,	1	x	95,	G	–	50)

300
400

1000 3	(3	x	240,	1	x	120,	G	–	70)
4	(3	x	150,	1	x	95,	G	–	70)

500
500
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ตาราง F - 2
ขนาดสาย	NYYแกนเดียวตาม	CB	บนรางเคเบิลบันได

CB
(A)

ขนาดสายไฟฟ้า
(mm2)

ขนาดรางเคเบิล
(mm)

100 4	x	35,	G	–	10 200

125 4	x	50,	G	–	16 200

160 4	x	70,	G	–	16 200

200 4	x	95,	G	–	16 200

250 4	x	120,	G	–	25
3	x	120,	1	x	70,	G	–	25

200
200

320 4	x	150,	G	–	25
3	x	150,	1	x	95	G	–	25

200
200

400 4	x	240,	G	–	25
3	x	240,	1	x	120,	G	–	25

200
200

500 3	x	300,	1	x	150,	G	–	35
2	(3	x	120,	1	x	70,	G	–	35)

200
300

630 2	(3	x	185,	1	x	95,	G	–	50)
3	(3	x	95,	1	x	50,	G	–	50)

300
300

800 2	(3	x	240,	1	x	120,	G	–	50)
3	(3	x	120,	1	x	70,	G	–	50)

300
400

1000 3	(3	x	185,	1	x	95,	G	–	70)
4	(3	x	120,	1	x	70,	G	–	70)

400
500

ภาคผนวก F ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาด CB บนรางเคเบิล Cable Trays
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ตาราง F - 3
ขนาดสาย	NYY	แกนเดียวตาม	CB	บนรางเคเบิลล่างทึบไม่มีฝาปิด

CB
(A)

ขนาดสายไฟฟ้า
(mm2)

ขนาดรางเคเบิล
(mm)

100 4	x	35,	G	–	10 100

125 4	x	50,	G	–	16 100

160 4	x	70,	G	–	16 100

200 4	x	95,	G	–	16 100

250 4	x	120,	G	–	25
3	x	120,	1	x	70,	G	–	25

200
200

320 4	x	185,	G	–	25
3	x	185,	1	x	95	G	–	25

200
200

400 4	x	300,	G	–	25
3	x	300,	1	x	150,	G	–	25

200
200

500 2	(3	x	150,	1	x	95,	G	–	35)
3	(3	x	95,	1	x	50,	G	–	35)

300
300

630 2	(3	x	240,	1	x	120,	G	–	50)
3	(3	x	150,	1	x	95,	G	–	50)

300
400

800 3	(3	x	185,	1	x	95,	G	–	50)
4	(3	x	150,	1	x	95,	G	–	50)

400
400

1000 3	(3	x	300,	1	x	150,	G	–	70)
4	(3	x	185,	1	x	95,	G	–	70)

500
500
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ตาราง F - 4
ขนาดสาย	XLPE	แกนเดียวตาม	CB	บนรางเคเบิลระบายอากาศ	

CB
(A)

ขนาดสายไฟฟ้า
(mm2)

ขนาดรางเคเบิล
(mm)

100 4	x	25,	G	–	10 100

125 4	x	25,	G	–	16 100

160 4	x	35,	G	–	16 100

200 4	x	70,	G	–	16 100

250 4	x	70,	G	–	25
3	x	70,	1	x	50,	G	–	25

100
100

320 4	x	120,	G	–	25
3	x	120,	1	x	70,	G	–	25

100
100

400 4	x	150,	G	–	25
3	x	150,	1	x	95,	G	–	25

100
100

500 3	x	240,	1	x	120,	G	–	35
2	(3	x	95,	1	x	50,	G	–	35)	

200
200

630 3	(3	x	300,	1	x	150,	G	–	50)
2	(3	x	120,	1	x	70,	G	–	50)

200
200

800 2	(3	x	185,	1	x	95,	G	–	50)
3	(3	x	95,	1	x	50,	G	–	50)

300
300

1000 2	(3	x	240,	1	x	120,	G	–	70)
3	(3	x	150,	1	x	95,	G	–	70)

300
300

ภาคผนวก F ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาด CB บนรางเคเบิล Cable Trays
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ตาราง F - 5
ขนาดสาย	XLPE	แกนเดียวตาม	CB	บนรางเคเบิลบันได

CB
(A)

ขนาดสายไฟฟ้า
(mm2)

ขนาดรางเคเบิล
(mm)

100 4	x	25,	G	–	10 100

125 4	x	25,	G	–	16 100

160 4	x	35,	G	–	16 100

200 4	x	70,	G	–	16 100

250 4	x	70,	G	–	25
3	x	70,	1	x	50,	G	–	25

100
100

320 4	x	120,	G	–	25
3	x	120,	1	x	70,	G	–	25

100
100

400 4	x	150,	G	–	25
3	x	150,	1	x	95,	G	–	25

100
100

500 3	x	240,	1	x	120,	G	–	35
2	(3	x	95,	1	x	50,	G	–	35)	

200
200

630 3	(3	x	300,	1	x	150,	G	–	50)
2	(3	x	120,	1	x	70,	G	–	50)

200
200

800 2	(3	x	150,	1	x	95,	G	–	50)
3	(3	x	95,	1	x	50,	G	–	50)

200
300

1000 2	(3	x	240,	1	x	120,	G	–	70)
3	(3	x	120,	1	x	70,	G	–	70)

300
300
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ตาราง F - 6
ขนาดสาย	XLPE	แกนเดียวตาม	CB	บนรางเคเบิลล่างทึบไม่มีฝาปิด

CB
(A)

ขนาดสายไฟฟ้า
(mm2)

ขนาดรางเคเบิล
(mm)

100 4	x	25,	G	–	10 100

125 4	x	35,	G	–	16 100

160 4	x	50,	G	–	16 100

200 4	x	70,	G	–	16 100

250 4	x	95,	G	–	25
3	x	95,	1	x	50,	G	–	25

100
100

320 4	x	120,	G	–	25
3	x	120,	1	x	70,	G	–	25

100
100

400 4	x	185,	G	–	25
3	x	185,	1	x	95,	G	–	25

200
200

500 4	x	240,	G	–	35
	3	x	240,	1	x	120,	G	–	35	

200
200

630 2	(3	x	150,	1	x	95,	G	–	50)
3	(3	x	95,	1	x	50,	G	–	50)

200
200

800 2	(3	x	240,	1	x	120,	G	–	50)
3	(3	x	120,	1	x	70,	G	–	50)

300
300

1000 2	(3	x	300,	1	x	150,	G	–	70)
3	(3	x	185,	1	x	95,	G	–	70)

300
300

ภาคผนวก F ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาด CB บนรางเคเบิล Cable Trays
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ภาคผนวก G
สายเมนหม้อแปลง LV 230 / 400 V, 
240 / 416 V

หลักการและข้อก�าหนด
	 -	 สายเมนทางด้าน	 LV	 ของหม้อแปลงเป็นสายประธานที่ส�าคัญที่สุด	
และใหญ่ที่สุดเนื่องจากกระแสสูงมาก	การเดินสายเมนหม้อแปลงจึงนิยมท�าใน
	 	 1)	 รางเคเบิล	การติดตั้งกลุ่มที่	7
	 	 2)	 ท่อร้อยสาย	การติดตั้งกลุ่มที่	2,	5
	 -		ตาม	ข้อ	6.4.3	การป้องกันกระแสเกินหม้อแปลง	ที่มี	%	U	ไม่เกิน	 
6	%	 ขนาดปรับตั้งของ	 CB	 ต้องไม่เกิน	 125	%	 กระแสพิกัดหม้อแปลง 
ตามข้อ	9.1.10	ตัวน�าประธานแรงต�่าของหม้อแปลงตัวน�าประธานแรงต�่าของ
หม้อแปลง	ต้องมีขนาดกระแสไม่น้อยกว่าเครื่องป้องกันกระแสเกิน
	 -	 ขนาดสายเมนในที่นี้ให้คิดไม่น้อยกว่า	 125	%	 ของกระแสพิกัด
หม้อแปลง
	 -		ขนาดสาย	Neutral	ให้ท�าตาม	ข้อ	3.4	
	 -		ส�าหรับตารางขนาดสาย	Neutral	ให้คิดไม่น้อยกว่า	50	%	ของสาย	
Phase	 แต่ถ้าผู้ใช้งานอยากใช้แบบ	 Full	 Neutral	 คือขนาดสาย	 Neutral	
เท่ากับ	 สาย	 Phase	 ก็สามารถท�าได้เลย	 ขนาดรางเคเบิล	 ท่อร้อยสาย	 ยังใช้
ขนาดเท่าเดิมเพราะได้เผื่อไว้แล้ว
	 -		ขนาด	Tray	W	³	1.25	å D
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ตัวอย่างที่ G.1 
 สายเมนแรงต�่าจากหม้อแปลงเดินบนรางเคเบิลแบบระบายอากาศ
 หม้อแปลง	1000	kVA,	22	kV	/	230	-	400	V	
	 Ambient	Temperature	40	°C
	 ใช้สาย	XLPE	แกนเดียว	0.6	/	1	kV	
	 ใช้สายควบ	4	ชุดวางชิดกันในแนวนอน

วิธีทำา
 หม้อแปลง	1000	kVA,	230	/	400	V	
	 	 	 In		 =	 (1000	x	1000)	/	(1.732	x	400)
	 	 	 	 =	 1443	A

	 ขนาดสายหม้อแปลงคิด	125	%	กระแสพิกัด
	 	 	 Ib	 =		 1.25	x	1443
	 	 	 	 =		 1804	A

	 การติดตั้ง	รางเคเบิลระบายอากาศ
	 ใช้สาย	XLPE	แกนเดียว	0.6	/	1	kV	ควบ	4	ชุด
	 เลือกลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่	7	
	 เดินบนรางเคเบิลวางชิดกันในแนวนอน

	 หาตัวคูณปรับค่า
	 Ambient	Temperature	 40	°C	 ตารางที่	5	-	43	
	 สาย	XLPE	 Ca	=	1.00
 สายควบ	 ตารางที่	5	-	40	ควบ	4	ชุด	Cg	=	0.82

	 	 	 It	 =		 1804	/	(4	x	0.82)	=	550	A

	 4	(3	x	240,	1	x	120	mm²)	(577	A)	ตาราง G - 3
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ตัวอย่างที่ G.2 
 สายเมนแรงต�่าจากหม้อแปลงเดินบนรางเคเบิลแบบบันได
	 หม้อแปลง	2000	kVA,	22	kV	/	230	-	400	V	
	 Ambient	Temperature	40	°C
	 ใช้สาย	XLPE	แกนเดียว	0.6	/	1	kV
	 ใช้สายควบ	9	ชุด	2	ชั้น	วางชิดกันในแนวนอน

วิธีทำา
 หม้อแปลง	2000	kVA,	230	/	400	V	
	 	 	 	In		 =	 (2000	x	1000)	/	(1.732	x	400)
	 	 	 	 =	 2886	A

	 ขนาดสายหม้อแปลงคิด	125	%	กระแสพิกัด
	 	 	 Ib	 =	 1.25	x	2886
	 	 	 	 =	 3608	A

	 การติดตั้ง	รางเคเบิล	แบบบันได	9	ชุด	2	ชั้น	5	ชุด	และ	4	ชุด
	 ใช้สาย	XLPE	แกนเดียว	0.6	/	1	kV	ควบ	9	ชุด
	 เลือกลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่	7
	 เดินบนรางเคเบิลวางชิดกันในแนวนอน

	 หาตัวคูณปรับค่า
	 Ambient	Temperature	 	40	°C	 ตารางที	่5	-	43	
	 สาย	XLPE	 Ca	=	1.00
 สายควบ	9	ชุด	2	ชั้น	2	ชั้น	5	ชุด	ตารางที่	5	-	40	Cg	=	0.86

	 	 		 	 It	 =		 3608	/	(9	x	0.86)	=	466	A
 
	 9	(3	x	185,	1	x	95	mm²)	(485	A) ตาราง G - 4

ภาคผนวก G สายเมนหม้อแปลง LV 230 / 400 V, 240 / 416 V
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ตัวอย่างที่ G.3 
 หม้อแปลง	500	kVA,	22	kV	/	230	–	400V
	 ให้หาสายเมนแรงต�่าจากหม้อแปลงการติดตั้ง	กลุ่มที	่2	และ	5
	 ใช้สาย	XLPE	แกนเดียว	0.6	/	1	kV	ใช้สายควบ	3	ชุด

วิธีทำา
	 หม้อแปลง	500	kVA,	230	/	400	V	
	 	 		 In		 =	 (500	x	1000)	/	(1.732	x	400)
	 	 	 	 =	 722	A

	 ขนาดสายหม้อแปลงคิด	125	%	กระแสพิกัด
	 	 	 Ib	 =		 1.25	x	722
	 	 	 	 =		 903	A

	 การติดตั้ง	กลุ่มที	่2	ใช้สาย	XLPE	แกนเดียว	0.6	/	1	kV	ใช้สายควบ	3	ชุด
	 	 	 It	 	=		903	/	3	=	301	A

	 ตารางที่	5	-	27
	 3	(3	x	150,	1	x	95	mm²)	(311	A)

	 การติดตั้งกลุ่มที	่5	ใช้สาย	XLPE	แกนเดียว	0.6	/	1	kV	ใช้สายควบ	3	ชุด
	 การติดตั้งกลุ่มที่	5	เมื่อมีท่อสายตั้งแต่	2	ท่อขึ้นไปต้องมีตัวคูณปรับค่า
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 ท่อวางชิดกัน ตารางที่ 5 - 46 Cg = 0.75
	 	 	 It	 	=		903	/	(3	x	0.75)		 =		 401	A

	 ตารางที่	5	-	29
	 3	(3	x	240,	1	x	120	mm²)	(418	A)

 ท่อวางห่างกัน 250 mm ตารางที่ 5 - 46 Cg = 0.85
	 	 	 It	 	=		903	/	(3	x	0.85)		 =		 354	A

	 ตารางที่	5	-	29
	 3	(3	x	185,	1	x	95	mm²)	(356	A)

ภาคผนวก G สายเมนหม้อแปลง LV 230 / 400 V, 240 / 416 V
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ตาราง G – 1 TR LV 230 / 400 V
สาย	NYY	บนรางเคเบิลระบายอากาศ

พิกัด
หม้อแปลง

(kVA)

กระแสพิกัด
In (1.25In)

(A)

ขนาดสาย 
(mm²)

ความกว้างรางเคเบิล
(mm)

315 455	(569) 2	(3x150,	1	x	95)
3	(3x95,	1	x	50)

300
400

400 577	(721) 2	(3x240,	1	x	120)
3	(3x120,	1	x	70)
4	(3x95,	1	x	50)

400
400
500

500 722	(903) 2	(3x300,	1	x	150)
3	(3x185,	1	x	95)
4	(3x120,	1	x	70)

400
500
500

630 909	(1136) 3	(3x240,	1	x	120)
4	(3x185,	1	x	95)
5	(3x150,	1	x	95)

500
600
700

800 1155	(1444) 4	(3x240,	1	x	120)
5	(3x240,	1	x	120)
6	(3x150,	1	x	95)

700
800
800

1000 1443	(1804) 5	(3x300,	1	x	150)
6	(3x240,	1	x	120)
7	(3x185,	1	x	95)

900
900
1000

1250 1804	(2255) 6	(3x300,	1	x	150)
7	(3x240,	1	x	120)
8	(3x185,	1	x	95)

(2	x	500)
(2	x	600)
(2	x	600)

1600 2309	(2886) 8	(3x300,	1	x	150)
9	(3x240,	1	x	120)

(2	x	700)
(2	x	800)

2000 2887	(3609) 8	(3x400,	1	x	240) (2	x	800)
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ตาราง G – 2 TR LV 230 / 400 V
สาย	NYY	บนรางเคเบิลบันได	

พิกัด
หม้อแปลง

(kVA)

กระแสพิกัด
In (1.25In)

(A)

ขนาดสาย 
(mm²)

ความกว้างรางเคเบิล
(mm)

315 455	(569) 2	(3	x	150,	1	x	95)
3	(3	x	95,	1	x	50)

300
400

400 577	(721) 2	(3	x	240,	1	x	120)
3	(3	x	120,	1	x	70)

300
400

500 722	(903) 2	(3	x	300,	1	x	150)
3	(3	x	150,	1	x	95)
4	(3	x	120,	1	x	70)

400
400
500

630 909	(1136) 3	(3	x	240,	1	x	120)
4	(3	x	150,	1	x	95)
5	(3	x	120,	1	x	70)

500
500
600

800 1155	(1444) 3	(3	x	300,	1	x	150)
4	(3	x	240,	1	x	120)
5	(3	x	150,	1	x	95)

500
600
700

1000 1443	(1804) 4	(3	x	300,	1	x	150)
5	(3	x	240,	1	x	120)
6	(3	x	150,	1	x	95)

700
800
800

1250 1804	(2255) 5	(3	x	300,	1	x	150)
6	(3	x	240,	1	x	120)
7	(3	x	185,	1	x	95)

900
900
1000

1600 2309	(2886) 6	(3	x	400,	1	x	240)
7	(3	x	300,	1	x	150)
8	(3	x	240,	1	x	120)

(2	x	600)
(2	x	700)
(2	x	600)

2000 2887	(3609) 7	(3	x	400,	1	x	240)
9	(3	x	300,	1	x	150)

(2	x	800)
(2	x	900)

ภาคผนวก G สายเมนหม้อแปลง LV 230 / 400 V, 240 / 416 V
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ตาราง G – 3 TR LV 230 / 400 V
สาย	NYY	บนรางเคเบิลด้านล่างทึบไม่มีฝาปิด

พิกัด
หม้อแปลง

(kVA)

กระแสพิกัด
In (1.25In)

(A)

ขนาดสาย
(mm²)

ความกว้างรางเคเบิล
(mm)

315 455	(569) 2	(3	x	185,	1	x	95)
3	(3	x	120,	1	x	70)
4	(3	x	95,	1	x	50)

300
400
500

400 577	(721) 2	(3	x	300,	1	x	150)
3	(3	x	185,	1	x	95)
4	(3	x	120,	1	x	70)

400
400
500

500 722	(903) 3	(3	x	240,	1	x	120)
4	(3	x	150,	1	x	95)
5	(3	x	120,	1	x	70)

500
500
600

630 909	(1136)	 4	(3	x	240,	1	x	120)
5	(3	x	185,	1	x	95)
6	(3	x	150,	1	x	95)

600
700
800

800 1155	(1444) 5	(3	x	240,	1	x	120)
6	(3	x	185,	1	x	95)
7	(3	x	150,	1	x	95)

800
800
900

1000 1443	(1804) 6	(3	x	240,	1	x	120)
8	(3	x	185,	1	x	95)
9	(3	x	150,	1	x	95)

(2	x	500)
(2	x	600)
(2	x	700)

1250 1804	(2255) 7	(3	x	300,	1	x	150)
8	(3	x	240,	1	x	120)

(2	x	700)
(2	x	600)

1600 2309	(2886) 8	(3	x	400,	1	x	240)
9	(3	x	300,	1	x	150)

(2	x	800)
(2	x	900)

2000 2887	(3609) 10	(3	x	400,	1	x	240)
12	(3	x	300,	1	x	150)

(2	x	800)
(2	x	900)
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ตาราง G – 4 TR LV 230 / 400 V
สาย	NYY	ร้อยท่อในอากาศ	การติดตั้งกลุ่มที	่2

พิกัดหม้อแปลง
(kVA)

กระแสพิกัด
In (1.25In)

(A)

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

315 455	(569) 2	(3	x	300,	1	x	150)
3	(3	x	120,	1	x	70)

2	x	125
3	x	90

400 577	(721) 3	(3	x	185,	1	x	95)
4	(3	x	95,	1	x	50)	

3	x	100
4	x	80

500 722	(903) 3	(3	x	240,	1	x	120)
4	(3	x	150,	1	x	95)
5	(3	x	120,	1	x	70)

3	x	125	
4	x	100
5	x	90

630 909	(1136) 4	(3	x	240,	1	x	120)
5	(3	x	150,	1	x	95)
6	(3	x	120,	1	x	70)

4	x	125
5	x	100
6	x	90

800 1155	(1444) 5	(3	x	240,	1	x	120)
6	(3	x	185,	1	x	95)

5	x	125
6	x	100

1000 1443	(1804) 6	(3	x	240,	1	x	120)
7	(3	x	185,	1	x	95)

6	x	125
7	x	100

1250 1804	(2255) 7	(3	x	300,	1	x	150)
8	(3	x	240,	1	x	120)

7	x	125
8	x	125

1600 2309	(2886) 9	(3	x	300,	1	x	150)
10	(3	x	240,	1	x	120)

9	x	125
10	x	125

2000 2887	(3609) 10	(3	x	300,	1	x	150) 10	x	125

ภาคผนวก G สายเมนหม้อแปลง LV 230 / 400 V, 240 / 416 V
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ตาราง G – 5 TR LV 230 / 400 V
สาย	NYY	ร้อยท่อฝังดิน	ห่าง	250	mm.	การติดตั้งกลุ่มที	่5

พิกัดหม้อแปลง
(kVA)

กระแสพิกัด
In (1.25In)

(A)

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

315 455	(569) 2	(3	x	240,	1	x	120)
3	(3	x	120,	1	x	70)

2	x	100
3	x	80

400 577	(721) 2	(3	x	300,	1	x	150)
3	(3	x	185,	1	x	95)
4	(3	x	120,	1	x	70)

2	x	125
3	x	90
4	x	80

500 722	(903) 3	(3	x	240,	1	x	120)
4	(3	x	185,	1	x	95)
5	(3	x	120,	1	x	70)

3	x	100
4	x	90
5	x	80

630 909	(1136) 4	(3	x	240,	1	x	120)
5	(3	x	185,	1	x	95)
6	(3	x	150,	1	x	95)

4	x	100
5	x	90
6	x	90

800 1155	(1444) 5	(3	x	240,	1	x	120)
6	(3	x	185,	1	x	95)
7	(3	x	150,	1	x	95)

5	x	100
6	x	90
7	x	90

1000 1443	(1804) 6	(3	x	300,	1	x	150)
7	(3	x	240,	1	x	120)
8	(3	x	185,	1	x	95)

6	x	125
7	x	100
8	x	90

1250 1804	(2255) 7	(3	x	300,	1	x	150)
8	(3	x	240,	1	x	120)
10	(3	x	185,	1	x	95)

7	x	125
8	x	100
10	x	90

1600 2309	(2886) 9	(3	x	300,	1	x	150)
10	(3	x	240,	1	x	120)

9	x	125
10	x	100

2000 2887	(3609) 9	(3	x	500,	1	x	300)
10	(3	x	400,	1	x	240)

9	x	150
10	x	125
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ตาราง G – 6 TR LV 230 / 400 V
สาย	XLPE	บนรางเคเบิลระบายอากาศ 

พิกัดหม้อแปลง
(kVA)

กระแสพิกัด
In (1.25In)

(A)

ขนาดสาย
(mm²)

ความกว้างรางเคเบิล
(mm)

315 455	(569) 2	(3	x	120,	1	x	70) 200

400 577	(721) 2	(3	x	150,	1	x	95)	
3	(3	x	95,	1	x	50)

300
300

500 722	(903) 2	(3	x	240,	1	x	120)
3	(3	x	120,	1	x	70)
4	(3	x	95,	1	x	50)

300
300
400

630 909	(1136) 2	(3	x	300,	1	x	150)
3	(3	x	185,	1	x	95)
4	(3	x	120,	1	x	70)

300
400
400

800 1155	(1444) 3	(3	x	240,	1	x	120)
4	(3	x	185,	1	x	95)
5	(3	x	150,	1	x	95)

400
500
600

1000 1443	(1804) 4	(3	x	240,	1	x	120)
5	(3	x	185,	1	x	95)
6	(3	x	150,	1	x	95)

500
600
700

1250 1804	(2255) 5	(3	x	300,	1	x	150)
6	(3	x	185,	1	x	95)
7	(3	x	150,	1	x	95)

700
700
800

1600 2309	(2886) 6	(3	x	300,	1	x	150)
7	(3	x	240,	1	x	120)
8	(3	x	185,	1	x	95)

900
900
900

2000 2887	(3609) 7	(3	x	300,	1	x	150)
8	(3	x	300,	1	x	150)
9	(3	x	240,	1	x	120)

1000
(2	x	600)
(2	x	700)

ภาคผนวก G สายเมนหม้อแปลง LV 230 / 400 V, 240 / 416 V
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ตาราง G – 7 TR LV 230 / 400 V
สาย	XLPE	บนรางเคเบิลบันได	

พิกัดหม้อแปลง
(kVA)

กระแสพิกัด
In (1.25In)

(A)

ขนาดสาย
(mm²)

ความกว้างรางเคเบิล
(mm)

315 455(569) 2	(3	x	95,	1	x	50) 200

400 577	(721) 2	(3	x	150,	1	x	95) 300

500 722	(903) 2	(3	x	185,	1	x	95)
3	(3	x	120,	1	x	70)

300
300

630 909	(1136) 2	(3	x	300,	1	x	150)
3	(3	x	150,	1	x	95)
4	(3	x	95,	1	x	50)

300
400
400

800 1155	(1444) 3	(3	x	240,	1	x	120)
4	(3	x	150,	1	x	95)
5	(3	x	120,	1	x	70)

400
500
500

1000 1443	(1804) 3	(3	x	300,	1	x	150)
4	(3	x	185,	1	x	95)
5	(3	x	150,	1	x	95)

500
500
600

1250 1804	(2255) 4	(3	x	300,	1	x	150)
5	(3	x	240,	1	x	120)
6	(3	x	150,	1	x	95)

600
700
700

1600 2309	(2886) 5	(3	x	300,	1	x	150)
6	(3	x	240,	1	x	120)
7	(3	x	185,	1	x	95)

700
800
800

2000 2887	(3609) 6	(3	x	300,	1	x	150)
7	(3	x	240,	1	x	120)
9	(3	x	185,	1	x	95)

900
900

(2x600)
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ตาราง G – 8 TR LV 230 / 400 V
สายXLPEบนรางเคเบิลด้านล่างทึบไม่มีฝาปิด

พิกัดหม้อแปลง
(kVA)

กระแสพิกัด
In (1.25In)

(A)

ขนาดสาย
(mm²)

ความกว้างรางเคเบิล
(mm)

315 455	(569) 2	(3	x	120,	1	x	70) 200

400 577	(721) 2	(3	x	185,	1	x	95)
3	(3	x	120,	1	x	70)

300
300

500 722	(903) 2	(3	x	300,	1	x	150)
3	(3	x	150,	1	x	95)
4	(3	x	120,	1	x	70)

300
400
400

630 909	(1136) 3	(3	x	240,	1	x	120)
4	(3	x	150,	1	x	95)
5	(3	x	120,	1	x	70)

400
500
500

800 1155	(1444) 3	(3	x	300,	1	x	150)
4	(3	x	240,	1	x	120)
5	(3	x	185,	1	x	95)

500
500
600

1000 1443	(1804) 4	(3	x	300,	1	x	150)
5	(3	x	240,	1	x	120)
6	(3	x	185,	1	x	95)

600
700
700

1250 1804	(2255) 6	(3	x	240,	1	x	120)
8	(3	x	185,	1	x	95)
9	(3	x	150,	1	x	95)

800
900
1000

1600 2309	(2886) 7	(3	x	300,	1	x	150)
8	(3	x	240,	1	x	120)

(2	x	600)
(2	x	500)

2000 2887	(3609) 9	(3	x	300,	1	x	150)
10	(3	x	240,	1	x	120)

(2	x	700)
(2	x	700)

ภาคผนวก G สายเมนหม้อแปลง LV 230 / 400 V, 240 / 416 V
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ตาราง G – 9 TR LV 230 / 400 V
สาย	XLPE	ร้อยท่อในอากาศ	การติดตั้งกลุ่มที	่2

พิกัดหม้อแปลง
(kVA)

กระแสพิกัด
In (1.25In)

(A)

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

315 455	(569) 2	(3	x	150,	1	x	95)
3	(3	x	70,	1	x	50)

2	x	80
3	x	50

400 577	(721) 2	(3	x	240,	1	x	120)
3	(3	x	95,	1	x	50)
4	(3	x	70,	1	x	50)

2	x	90
3	x	65
4	x	50

500 722	(903) 2	(3	x	300,	1	x	150)
3	(3	x	150,	1	x	95)
4	(3	x	95,	1	x	50)

2	x	100
3	x	80
4	x	65

630 909	(1136) 3	(3	x	240,	1	x	120)
4	(3	x	120,	1	x	70)
5	(3	x	95,	1	x	50)

3	x	90
4	x	65
5	x	65

800 1155	(1444) 4	(3	x	240,	1	x	120)
5	(3	x	150,	1	x	95)

4	x	90
5	x	80

1000 1443	(1804) 4	(3	x	300,	1	x	150)
5	(3	x	240,	1	x	120)
6	(3	x	150,	1	x	95)

4	x	100
5	x	90
6	x	80

1250 1804	(2255) 5	(3	x	300,	1	x	150)
6	(3	x	240,	1	x	120)
7	(3	x	185,	1	x	95)

5	x	100
6	x	90
7	x	80

1600 2309	(2886) 7	(3	x	300,	1	x	150)
8(3	x	240,	1	x	120)

7	x	100
8	x	90

2000 2887	(3609) 8(3	x	300,	1	x	150)
9	(3	x	240,	1	x	120)

8	x	100
9	x	90
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ตาราง G – 10 TR LV 230 / 400 V
สาย	XLPE	ร้อยท่อฝังดิน	ห่าง	250	mm	การติดตั้งกลุ่มที	่5

พิกัดหม้อแปลง
(kVA)

กระแสพิกัด
In (1.25In)

(A)

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

315 455	(569) 2	(3	x	185,	1	x	95)
3	(3	x	95,	1	x	50)

2	x	80
3	x	65

400 577	(721) 2	(3	x	240,	1	x	120)
3	(3	x	150,	1	x	95)
4	(3	x	95,	1	x	50)

2	x	90
3	x	80
4	x	65

500 722	(903) 3	(3	x	185,	1	x	95)
4	(3	x	150,	1	x	95)
5	(3	x	95,	1	x	50)

3	x	80
4	x	80
5	x	65

630 909	(1136) 3	(3	x	300,	1	x	150)
4	(3	x	185,	1	x	95)
5	(3	x	150,	1	x	95)

3	x	100
4	x	80
5	x	80

800 1155	(1444) 4	(3	x	300,	1	x	150)
5	(3	x	240,	1	x	120)
6	(3	x	150,	1	x	95)

4	x	100
5	x	90
6	x	80

1000 1443	(1804) 5	(3	x	300,	1	x	150)
6	(3	x	240,	1	x	120)
7	(3	x	185,	1	x	95)

5	x	100
6	x	90
7	x	80

1250 1804	(2255) 6	(3	x	300,	1	x	150)
7	(3	x	240,	1	x	120)
8	(3	x	185,	1	x	95)

6	x	100
7	x	90
8	x	80

1600 2309	(2886) 8	(3	x	300,	1	x	150)
9	(3	x	240,	1	x	120)

8	x	100
9	x	90

2000 2887	(3609) 10	(3	x	300,	1	x	150)
11	(3	x	240,	1	x	120)

10	x	100
11	x	90

ภาคผนวก G สายเมนหม้อแปลง LV 230 / 400 V, 240 / 416 V
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ตาราง G – 11 TR LV 240 / 416 V
สาย	NYY	บนรางเคเบิลระบายอากาศ

พิกัดหม้อแปลง
(kVA)

กระแสพิกัด
In (1.25In)

(A)

ขนาดสาย 
(mm²)

ความกว้างรางเคเบิล
(mm)

315 437	(546) 2	(3	x	150,	1	x	95)
3	(3	x	95,	1	x	50)

300
400

400 555	(694)
2	(3	x	240,	1	x	120)
3	(3	x	120,	1	x	70)
4	(3	x	95,	1	x	50)

400
400
500

500 694	(868)
3	(3	x	185,	1	x	95)
4	(3	x	120,	1	x	70)
5	(3	x	95,	1	x	50)

500
500
600

630 874	(1093) 3	(3	x	240,	1	x	120)
4	(3	x	185,	1	x	95)
5	(3	x	150,	1	x	95)

500
600
700

800 1110	(1388) 4	(3	x	240,	1	x	120)
5	(3	x	185,	1	x	95)
6	(3	x	150,	1	x	95)

7	00
700
800

1000 1388	(1735) 5	(3	x	300,	1	x	150)
6	(3	x	185,	1	x	95)
7	(3	x	150,	1	x	95)

900
800
900

1250 1735	(2169) 6	(3	x	300,	1	x	150)
7	(3	x	240,	1	x	120)
8	(3	x	185,	1	x	95)

(2x500)
(2x600)
(2x600)

1600 2221	(2776) 7	(3	x	300,	1	x	150)
9	(3	x	240,	1	x	120)

(2x700)
(2x800)

2000 2776	(3470) 8	(3	x	400,	1	x	240) (2x800)
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ตาราง G – 12 TR LV 240 / 416 V
สาย	NYY	บนรางเคเบิลบันได	

พิกัดหม้อแปลง
(kVA)

กระแสพิกัด
In (1.25In)

(A)

ขนาดสาย 
(mm²)

ความกว้างรางเคเบิล
(mm)

315 437	(546) 2	(3	x	150,	1	x	95) 300

400 555	(694) 2	(3	x	185,	1	x	95)
3	(3	x	120,	1	x	70)

300
400

500 694	(868) 2	(3	x	300,	1	x	150)
3	(3	x	150,	1	x	95)
4	(3	x	95,	1	x	50)

400
400
500

630 874	(1093) 3	(3	x	240,	1	x	120)
4	(3	x	150,	1	x	95)
5	(3	x	95,	1	x	50)

500
500
600

800 1110	(1388) 3	(3	x	300,	1	x	150)
4	(3	x	185,	1	x	95)
5	(3	x	150,	1	x	95)

500
600
700

1000 1388	(1735) 4	(3	x	300,	1	x	150)
5	(3	x	240,	1	x	120)
6	(3	x	150,	1	x	95)

700
800
800

1250 1735	(2169) 5	(3	x	300,	1	x	150)
6	(3	x	240,	1	x	120)
7	(3	x	185,	1	x	95)

900
900
1000

1600 2221	(2776) 7	(3	x	300,	1	x	150)
8	(3	x	240,	1	x	120)
9	(3	x	185,	1	x	95)

(2x700)
(2x600)
(2x700)

2000 2776	(3470) 7	(3	x	400,	1	x	240)
8	(3	x	300,	1	x	150)

(2x800)
(2x700)

ภาคผนวก G สายเมนหม้อแปลง LV 230 / 400 V, 240 / 416 V
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ตาราง G – 13 TR LV 240 / 416 V
สาย	NYY	บนรางเคเบิลด้านล่างทึบไม่มีฝาปิด

พิกัดหม้อแปลง
(kVA)

กระแสพิกัด
In (1.25In)

(A)

ขนาดสาย 
(mm²)

ความกว้างรางเคเบิล
(mm)

315 437	(546) 2	(3	x	185,	1	x	95)
3	(3	x	120,	1	x	70)

300
400

400 555	(694) 2	(3	x	300,	1	x	150)
3	(3	x	150,	1	x	95)
4	(3	x	120,	1	x	70)

400
400
500

500 694	(868) 3	(3	x	240,	1	x	120)
4	(3	x	150,	1	x	95)
5	(3	x	120,	1	x	70)

500
500
600

630 874	(1093) 4	(3	x	240,	1	x	120)
5	(3	x	185,	1	x	95)
6	(3	x	120,	1	x	70)

600
700
700

800 1110	(1388) 5	(3	x	240,	1	x	120)
6	(3	x	185,	1	x	95)
7	(3	x	150,	1	x	95)

800
800
900

1000 1388	(1735) 6	(3	x	240,	1	x	120)
7	(3	x	185,	1	x	95)
8	(3	x	150,	1	x	95)

(2x500)
(2x600)
(2x500)

1250 1735	(2169) 7	(3	x	300,	1	x	150)
8	(3	x	240,	1	x	120)

(2x700)
(2x600)

1600 2221	(2776) 8	(3	x	400,	1	x	240)
9	(3	x	300,	1	x	150)

(2x800)
(2x900)

2000 2776	(3470) 10	(3	x	400,	1	x	240) (2x900)
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ตาราง G – 14 TR LV 240 / 416 V
สาย	NYY	ร้อยท่อในอากาศ	การติดตั้งกลุ่มที	่2

พิกัดหม้อแปลง
(kVA)

กระแสพิกัด
In (1.25In)

(A)

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

315 437	(546) 2	(3	x	240,	1	x	120)
3	(3	x	120,	1	x	70)

2	x	125
3	x	90

400 555	(694) 3	(3	x	185,	1	x	95)
4	(3	x	95,	1	x	50)	

3	x	100
4	x	80

500 694	(868) 3	(3	x	240,	1	x	120)
4	(3	x	150,	1	x	95)
5	(3	x	95,	1	x	50)

3	x	125	
4	x	100
5	x	80

630 874	(1093) 4	(3	x	240,	1	x	120)
5	(3	x	150,	1	x	95)
6	(3	x	120,	1	x	70)

4	x	125
5	x	100
6	x	90

800 1110	(1388) 5	(3	x	240,	1	x	120)
6	(3	x	185,	1	x	95)

5	x	125
6	x	100

1000 1388	(1735) 6	(3	x	240,	1	x	120)
7	(3	x	185,	1	x	95)

6	x	125
7	x	100

1250 1735	(2169) 7	(3	x	300,	1	x	150)
8	(3	x	240,	1	x	120)

7	x	125
8	x	125

1600 2221	(2776) 9	(3	x	300,	1	x	150)
10	(3	x	240,	1	x	120)

9	x	125
10	x	125

2000 2776	(3470) 10	(3	x	300,	1	x	150) 10	x	125

ภาคผนวก G สายเมนหม้อแปลง LV 230 / 400 V, 240 / 416 V
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ตาราง G – 15 TR LV 240 / 416 V
สาย	NYY	ร้อยท่อฝังดิน	ห่าง	250	mm	การติดตั้งกลุ่มที	่5

พิกัดหม้อแปลง
(kVA)

กระแสพิกัด
In (1.25In)

(A)

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

315 437	(546) 2	(3	x	185,	1	x	95)
3	(3	x	120,	1	x	70)

2	x	100
3	x	90

400 555	(694) 2	(3	x	300,	1	x	150)
3	(3	x	185,	1	x	95)
4	(3	x	120,	1	x	70)

2	x	125
3	x	100
4	x	90

500 694	(868) 3	(3	x	240,	1	x	120)
4	(3	x	185,	1	x	95)
5	(3	x	120,	1	x	70)

3	x	125
4	x	100
5	x	90

630 874	(1093) 4	(3	x	240,	1	x	120)
5	(3	x	185,	1	x	95)
6	(3	x	120,	1	x	95)

4	x	125
5	x	100
6	x	90

800 1110	(1388) 4	(3	x	400,	1	x	240)
5	(3	x	240,	1	x	120)
6	(3	x	185,	1	x	95)

4	x	125
5	x	125
6	x	100

1000 1388	(1735) 5	(3	x	400,	1	x	240)
6	(3	x	240,	1	x	120)

5	x	125
6	x	125

1250 1735	(2169) 7	(3	x	300,	1	x	150)
8	(3	x	240,	1	x	120)

7	x	125
8	x	125

1600 2221	(2776) 8	(3	x	400,	1	x	240)
9(3	x	300,	1	x	150)

8	x	125
9	x	125

2000 2776	(3470) 10	(3	x	400,	1	x	240) 10	x	125
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ตาราง G – 16 TR LV 240 / 416 V
สาย	XLPE	บนรางเคเบิลระบายอากาศ	

พิกัดหม้อแปลง
(kVA)

กระแสพิกัด
In (1.25In)

(A)

ขนาดสาย 
(mm²)

ความกว้างรางเคเบิล
(mm)

315 437	(546) 2	(3	x	95,	1	x	50) 200

400 555	(694) 2	(3	x	150,	1	x	95)	
3	(3	x	95,	1	x	50)

300
300

500 694	(868) 2	(3	x	185,	1	x	95)
3	(3	x	120,	1	x	70)
4	(3	x	95,	1	x	50)

300
300
400

630 874	(1093) 2	(3	x	300,	1	x	150)
3	(3	x	150,	1	x	95)
4	(3	x	120,	1	x	70)

300
400
400

800 1110	(1388) 3	(3	x	240,	1	x	120)
4	(3	x	185,	1	x	95)
5	(3	x	120,	1	x	75)

400
500
500

1000 1388	(1735) 3	(3	x	300,	1	x	150)
4	(3	x	240,	1	x	120)
5	(3	x	185,	1	x	95)

500
500
600

1250 1735	(2169) 4	(3	x	300,	1	x	150)
5	(3	x	240,	1	x	120)
6	(3	x	185,	1	x	95)

600
700
700

1600 2221	(2776) 6	(3	x	300,	1	x	150)
7	(3	x	240,	1	x	120)
8	(3	x	185,	1	x	95)

900
900
900

2000 2776	(3470) 6	(3	x	400,	1	x	240)
7	(3	x	300,	1	x	150)
8	(3	x	240,	1	x	120)

1000
1000
1000

ภาคผนวก G สายเมนหม้อแปลง LV 230 / 400 V, 240 / 416 V
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ตาราง G – 17 TR LV 240 / 416 V
สายไฟฟ้า	XLPE	บนรางเคเบิล	แบบบันได

พิกัดหม้อแปลง
(kVA)

กระแสพิกัด
In (1.25In)

(A)

ขนาดสาย
(mm²)

ความกว้างรางเคเบิล
(mm)

315 437	(546) 2	(3	x	95,	1	x	50) 200

400 555	(694) 2	(3	x	120,	1	x	70) 200

500 694	(868) 2	(3	x	185,	1	x	95)
3	(3	x	95,	1	x	50)

300
300

630 874	(1093) 2	(3	x	240,	1	x	120)
3	(3	x	150,	1	x	95)
4	(3	x	95,	1	x	50)

300
400
400

800 1110	(1388) 3	(3	x	185,	1	x	95)
4	(3	x	150,	1	x	95)
5	(3	x	95,	1	x	50)

400
500
500

1000 1388	(1735) 3	(3	x	300,	1	x	150)
4	(3	x	185,	1	x	95)
5	(3	x	150,	1	x	95)

500
500
600

1250 1735	(2169) 4	(3	x	300,	1	x	150)
5	(3	x	185,	1	x	95)
6	(3	x	150,	1	x	95)

600
600
700

1600 2221	(2776) 5	(3	x	300,	1	x	150)
6	(3	x	240,	1	x	120)
7	(3	x	185,	1	x	95)

700
800
800

2000 2776	(3470) 6	(3	x	300,	1	x	150)
7	(3	x	240,	1	x	120)
9	(3	x	185,	1	x	95)

900
900

(2x600)
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ตาราง G – 18 TR LV 240 / 416 V
สายไฟฟ้า	XLPE	บนรางเคเบิลด้านล่างทึบไม่มีฝาปิด

พิกัดหม้อแปลง
(kVA)

กระแสพิกัด
In (1.25In)

(A)

ขนาดสาย
(mm²)

ความกว้างรางเคเบิล
(mm)

315 437	(546) 2	(3	x	120,	1	x	70) 200

400 555	(694) 2	(3	x	185,	1	x	95)
3	(3	x	95,	1	x	50)

300
300

500 694	(868) 2	(3	x	240,	1	x	120)
3	(3	x	150,	1	x	95)
4	(3	x	95,	1	x	50)

300
400
400

630 874	(1093) 3	(3	x	240,	1	x	120)
4	(3	x	150,	1	x	95)
5	(3	x	120,	1	x	70)

400
500
500

800 1110	(1388) 3	(3	x	300,	1	x	150)
4	(3	x	240,	1	x	120)
5	(3	x	150,	1	x	95)

500
500
600

1000 1388	(1735) 4	(3	x	300,	1	x	150)
5	(3	x	240,	1	x	120)
6	(3	x	185,	1	x	95)

600
700
700

1250 1735	(2169) 6	(3	x	240,	1	x	120)
8	(3	x	185,	1	x	95)
9	(3	x	150,	1	x	95)

800
900
1000

1600 2221	(2776) 7	(3	x	300,	1	x	150)
8	(3	x	240,	1	x	120)
9	(3	x	185,	1	x	95)

(2x600)
(2x500)
(2x600)

2000 2776	(3470) 9	(3	x	185,	1	x	95) (2x600)

ภาคผนวก G สายเมนหม้อแปลง LV 230 / 400 V, 240 / 416 V
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ตาราง G – 19 TR LV 240 / 416 V
สาย	XLPE	ร้อยท่อในอากาศ	การติดตั้งกลุ่มที	่2

พิกัดหม้อแปลง
(kVA)

กระแสพิกัด
In (1.25In)

(A)

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

315 437	(546) 2	(3	x	120,	1	x	70)
3	(3	x	70,	1	x	50)

2	x	65
3	x	50

400 555	(694) 2	(3	x	185,	1	x	95)
3	(3	x	95,	1	x	50)
4	(3	x	70,	1	x	50)

2	x	80
3	x	65
4	x	50

500 694	(868) 2	(3	x	300,	1	x	150)
3	(3	x	150,	1	x	95)
4	(3	x	95,	1	x	50)

2	x	100
3	x	80
4	x	65

630 874	(1093) 3	(3	x	240,	1	x	120)
4	(3	x	120,	1	x	70)
5	(3	x	95,	1	x	50)

3	x	90
4	x	65
5	x	65

800 1110	(1388) 4	(3	x	185,	1	x	95)
5	(3	x	120,	1	x	70)

4	x	80
5	x	65

1000 1388	(1735) 5	(3	x	185,	1	x	95)
6	(3	x	150,	1	x	95)
7	(3	x	120,	1	x	70)

5	x	80
5	x	80
6	x	65

1250 1735	(2169) 6	(3	x	240,	1	x	120)
7	(3	x	150,	1	x	95)
8	(3	x	120,	1	x	70)

6	x	90
7	x	80
8	x	65

1600 2221	(2776) 7	(3	x	240,	1	x	120)
8(3	x	185,	1	x	95)

7	x	90
8	x	80

2000 2776	(3470) 8(3	x	300,	1	x	150)
9	(3	x	240,	1	x	120)

8	x	100
9	x	90
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ตาราง G – 20 TR LV 240 / 416 V
สาย	XLPE	ร้อยท่อฝังดิน	ห่าง	250	mm	การติดตั้งกลุ่มที	่5

พิกัดหม้อแปลง
(kVA)

กระแสพิกัด
In (1.25In)

(A)

ขนาดสาย
(mm²)

ขนาดท่อ
(mm)

315 437	(546) 2	(3	x	150,	1	x	95)
3	(3	x	95,	1	x	50)

2	x	80
3	x	65

400 555	(694) 2	(3	x	240,	1	x	120)
3	(3	x	120,	1	x	95)
4	(3	x	95,	1	x	50)

2	x	90
3	x	65
4	x	65

500 694	(868) 3	(3	x	185,	1	x	95)
4	(3	x	120,	1	x	95)

3	x	80
4	x	65

630 874	(1093) 3	(3	x	300,	1	x	150)
4	(3	x	185,	1	x	95)
5	(3	x	120,	1	x	95)

3	x	100
4	x	80
5	x	65

800 1110	(1388) 4	(3	x	300,	1	x	150)
5	(3	x	185,	1	x	95)
6	(3	x	150,	1	x	95)

4	x	100
5	x	80
6	x	80

1000 1388	(1735) 5	(3	x	300,	1	x	150)
6	(3	x	240,	1	x	120)

5	x	100
6	x	90

1250 1735	(2169) 7	(3	x	240,	1	x	120)
8	(3	x	185,	1	x	95)

7	x	90
8	x	80

1600 2221	(2776) 8	(3	x	300,	1	x	150)
9	(3	x	240,	1	x	120)

8	x	100
9	x	90

2000 2776	(3470) 10	(3	x	300,	1	x	150) 10	x	100

ภาคผนวก G สายเมนหม้อแปลง LV 230 / 400 V, 240 / 416 V
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หลักการและข้อก�าหนด
	 แรงดันตกส�าหรับระบบแรงต�่า
	 1.		กรณีรับไฟแรงต�่าจากการไฟฟ้าแรงดันตกคิดจากเครื่องวัดฯ	 จนถึง
จุดใช้ไฟ	จุดสุดท้ายรวมกันต้องไม่เกิน	5	%	จากระบบแรงดันที่ระบุ
	 2.	 กรณีรับไฟแรงสูงจากการไฟฟ้าแรงดันตกคิดจากบริภัณฑ์ประธาน
แรงต�่า	 จนถึงจุดใช้ไฟ	 จุดสุดท้ายรวมกันต้องไม่เกิน	 5	%	 จากระบบแรงดัน 
ที่ระบุ	แรงดันตกจากสายประธาน	(Service)	ไปยังโหลด	(Load)	5	%

อาจแยกออกเป็น 
	 แรงดันตกในสายป้อน	(Feeder)	 	 2	-	3	%
	 แรงดันตกในวงจรย่อย	(Branch	Circuit)	 2	-	3	%	
	 รวมไม่เกิน		 	 	 	 5	%

การคำานวณแรงดันตก
	 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ	วสท.	พ.ศ.	2556	ได้ให้ตารางส�าหรับ
ค�านวณแรงดันตกในภาคผนวก	 ฐ	 ซึ่งมีทั้งหมด	 4	 ตารางตามชนิดของฉนวน	
และวิธีการติดตั้ง	

ภาคผนวก H
แรงดันตกตามการติดตั้งกลุ่มที่ 2 และ 5
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	 การค�านวณแรงดันตกสามารถท�าได้ตามสูตร

			 	 	 VD		 =		VD	(T)	x	I	x	L	/	1000	
	 โดยที่
	 	 	 VD	 =	 ค่าแรงดันตก	(V)
	 	 	 VD	(T)	 =	 ค่าจาก	ตารางภาคผนวก	ฐ	(mV/A/m)
	 	 	 I	 =		กระแส	(A)
	 	 	 L	 =		ความยาวทางเดียวของวงจร	(m)	
 
	 สูตรนี้ใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้า	1	เฟส	และ	3	เฟส
	 เนื่องจากค่า	VD	(T)	ในตารางได้ปรับค่าไว้ให้แล้ว

ตารางแรงดันตกตามการติดตั้งกลุ่มที่ 2 และ 5
	 เนื่องจากการติดตั้งกลุ่มที่	 2	 และ	 5	 มีใช้มากที่สุด	 จึงได้ท�าตาราง 
การค�านวณหาความยาวสายวงจรส�าหรับ	 แรงดันตกไม่เกิน	 2	%	และ	 3	%	
ตามกระแสพิกัด
	 ในการใช้งานจริงจะใช้กระแสน้อยกว่ากระแสพิกัด	 จากตารางสามารถ
ค�านวณหาระยะใหม่โดยการเทียบ
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ตัวอย่างที่ H.1  
 ระบบไฟฟ้า	1	ph	230	V	ใช้	สาย	60227	IEC	01	(THW)	4	mm2	การ
ติดตั้งกลุ่มที่	2	IL	=	10	A	ต้องการ	VD	ไม่เกิน	2	%	ระยะสูงสุด	เท่าใด

วิธีทำา
 จากตาราง	H	-	1	สาย	PVC	การติดตั้งกลุ่มที่	2
	 สาย	60227	IEC	01	(THW)	4	mm2

	 ที่กระแสพิกัด	28	A	VD	2	%	L	=	14.9	m
	 	 	 IL	 =		10	A	
	 	 	 L	 =		(14.9	x	28)	/	10
	 	 	 	 =		41.7	m
 
ตัวอย่างที่ H.2  
	 วงจรสายป้อน	3	เฟส	4	สาย,	230	/	400	V	ใช้	สาย	XLPE	แกนเดียว	
4	x	50	mm2	การติดตั้งกลุ่มที่	2	ถ้า	IL	=	140	A	ถ้าต้องการ	VD	ไม่เกิน	3	%	
ระยะสูงสุด	เท่าใด

วิธีทำา
	 จากตาราง	H	-	6	สาย	XLPE	การติดตั้งกลุ่มที่	2
	 สาย	XLPE	50	mm2

	 ที่กระแสพิกัด	159	A	VD	3	%	L	=	82.9	m
	 	 	 IL	 =		140	A	
	 	 	 L	 =		(82.9	x	159)	/	140
	 	 	 	 =		94.2	m

ภาคผนวก H แรงดันตกตามการติดตั้งกลุ่มที่ 2 และ 5
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ตัวอย่างที่ H.3  
 ระบบไฟฟ้า	 1	 ph	 230	 V	 ใช้	 สาย	 NYY	 แกนเดียว	 2	 x	 10	mm2	 

การติดตั้งกลุ่มที่	5	IL	=	50	A	ต้องการ	VD	ไม่เกิน	2.5	%	ระยะสูงสุด	เท่าใด

วิธีทำา
 จากตาราง	H	-	3	สาย	PVC	การติดตั้งกลุ่มที่	5
	 สาย	NYY	แกนเดียว	2	x	10	mm2

	 ที่กระแสพิกัด	62	A	VD	2	%		L	=	16.9	m
	 	 	 IL	 =		50	A	
	 	 	 L	 =		(16.9	x	62	x	2.5)	/	(50	x	2)
	 	 	 	 =		26.2	m

ตัวอย่างที่ H.4  
	 วงจรสายป้อน	3	เฟส	4	สาย,	230	/	400	V	ใช้	สาย	XLPE	แกนเดียว	
4	x	35	mm2	การติดตั้งกลุ่มที่	5	ถ้า	 IL	=	100	A	ถ้าระยะทางเดียว	80	m	 
VD	จะเป็นเท่าใด

วิธีทำา   
	 จากตาราง	H	-	8	สาย	XLPE	การติดตั้งกลุ่มที่	5
	 สาย	XLPE	4	x	35	mm2

	 ที่กระแสพิกัด	132	A	VD	3	%	L	=	77.7	m
	 	 	 IL	 =		100	A	
	 	 	 L	 =		(77.7	x	132)	/	100
	 	 	 	 =		103	m
	 ระยะ	80	m
	 	 	 VD	 =		(80	/	103)	x	3	 	 =	2.33	%
	 	 	 	 =		2.33	x	400	/	100	 	 =	9.3	V
	 หรือ	 VD	 =		1.17	x	100	x	80	/	1000	 =	9.36	V
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แรงดันตก สาย PVC แกนเดียว (ตาราง ฐ.1)

ขนาดสาย
(mm2)

1 เฟส AC
(mV / A / m)

3 เฟส AC
(mV / A / m)

รูปแบบการติดตั้ง

กลุ่มที่
1, 2

กลุ่มที่ 3, 7 กลุ่มที่
1, 2

กลุ่มที่ 3, 7

Touching Spaced Trefoil Flat Spaced

1.0 44 44 44 38 38 38 38

1.5 29 29 29 25 25 25 25

2.5 18 18 18 15 15 15 15

4 11 11 11 9.5 9.5 9.5 9.5

6 7.3 7.3 7.3 6.4 6.4 6.4 6.4

10 4.4 4.4 4.4 3.8 3.8 3.8 3.8

16 2.8 2.8 2.8 2.4 2.4 2.4 2.4

25 1.81 1.75 1.75 1.52 1.50 1.50 1.52

35 1.33 1.25 1.27 1.13 1.11 1.12 1.15

50 1.00 0.94 0.97 0.85 0.81 0.84 0.86

70 0.71 0.66 0.69 0.61 0.57 0.60 0.63

95 0.56 0.50 0.54 0.48 0.44 0.47 0.50

120 0.48 0.41 0.45 0.40 0.35 0.39 0.43

150 0.41 0.35 0.39 0.35 0.30 0.34 0.38

185 0.36 0.29 0.34 0.31 0.26 0.30 0.34

240 0.30 0.25 0.29 0.27 0.21 0.25 0.29

300 0.27 0.22 0.26 0.24 0.18 0.23 0.26

400 0.25 0.19 0.23 0.22 0.16 0.20 0.24

500 0.23 0.17 0.21 0.20 0.15 0.18 0.22

ภาคผนวก H แรงดันตกตามการติดตั้งกลุ่มที่ 2 และ 5
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แรงดันตก สาย PVC หลายแกน (ตาราง ฐ.2)

ขนาดสาย
(mm2)

1 เฟส AC
(mV / A / m)

3 เฟส AC
(mV / A / m)

ทุกกลุ่มการติดตั้ง ทุกกลุ่มการติดตั้ง

1.0 44 38

1.5 29 25

2.5 18 15

4 11 9.5

6 7.3 6.4

10 4.4 3.8

16 2.8 2.4

25 1.75 1.50

35 1.25 1.10

50 0.93 0.80

70 0.65 0.57

95 0.49 0.43

120 0.41 0.36

150 0.34 0.29

185 0.29 0.25

240 0.24 0.21

300 0.21 0.18

400 0.17 0.15



คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 441

แรงดันตก สาย XLPE แกนเดียว (ตาราง ฐ.3)

ขนาดสาย
(mm2)

1 เฟส AC
(mV / A / m)

3 เฟส AC
(mV / A / m)

รูปแบบการติดตั้ง

กลุ่มที่
1, 2

กลุ่มที่ 3, 7 กลุ่มที่
1, 2

กลุ่มที่ 3, 7

Touching Spaced Trefoil Flat Spaced

1.0 46 46 46 40 40 40 40

1.5 31 31 31 27 27 27 27

2.5 19 19 19 16 16 16 16

4 12 12 12 10 10 10 10

6 7.9 7.9 7.9 6.8 6.8 6.8 6.8

10 4.7 4.7 4.7 4.0 4.0 4.0 4.0

16 2.9 2.9 2.9 2.5 2.5 2.5 2.5

25 1.85 1.85 1.85 1.60 1.57 1.58 1.60

35 1.37 1.35 1.37 1.17 1.14 1.15 1.17

50 1.04 1.00 1.02 0.91 0.87 0.87 0.90

70 0.75 0.70 0.73 0.65 0.61 0.62 0.64

95 0.58 0.52 0.56 0.50 0.45 0.46 0.50

120 0.49 0.42 0.47 0.42 0.37 0.38 0.42

150 0.42 0.36 0.40 0.37 0.31 0.33 0.37

185 0.37 0.31 0.35 0.32 0.26 0.27 0.31

240 0.32 0.25 0.30 0.27 0.22 0.23 0.27

300 0.28 0.22 0.26 0.24 0.19 0.20 0.24

400 0.25 0.19 0.23 0.22 0.17 0.18 0.22

500 0.23 0.17 0.21 0.20 0.15 0.16 0.20

ภาคผนวก H แรงดันตกตามการติดตั้งกลุ่มที่ 2 และ 5
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แรงดันตก สาย XLPE หลายแกน (ตาราง ฐ.4)

ขนาดสาย
(mm2)

1 เฟส AC
(mV / A / m)

3 เฟส AC
(mV / A / m)

ทุกกลุ่มการติดตั้ง ทุกกลุ่มการติดตั้ง

1.0 46 40

1.5 31 27

2.5 19 16

4 12 10

6 7.9 6.8

10 4.7 4

16 2.9 2.5

25 1.85 1.60

35 1.35 1.15

50 0.99 0.86

70 0.68 0.60

95 0.52 0.44

120 0.42 0.36

150 0.35 0.31

185 0.30 0.25

240 0.24 0.22

300 0.21 0.18

400 0.19 0.16
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ตาราง H - 1 แรงดันตก
ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 230 V

สาย PVC การติดตั้งกลุ่มที่ 2 ตารางที่ 5 – 20

ขนาดสาย
(mm2)

พิกัดกระแส
(A)

แรงดันตกตาม
ภาคผนวก ฐ.1
(mV / A / m)

ความยาวสาย (m)
แรงดันตกไม่เกิน

2 % (4.6 V) 3 % (6.9 V)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

12

15

21

28

36

50

66

88

109

131

167

202

44

29

18

11

7.3

4.4

2.8

1.81

1.33

1.00

0.71

0.56

8.7

10.6

12.2

14.9

17.5

20.9

24.9

28.9

31.7

35.1

38.8

40.7

13.1

15.9

18.3

22.4

26.3

31.4

37.3

43.3

47.6

52.7

58.2

61.0

ภาคผนวก H แรงดันตกตามการติดตั้งกลุ่มที่ 2 และ 5



คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า444

ตาราง H - 2 แรงดันตก
ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 230 / 400 V

สาย PVC แกนเดียว การติดตั้งกลุ่มที่ 2 ตารางที่ 5 – 20

ขนาดสาย
(mm2)

พิกัดกระแส
(A)

แรงดันตกตาม
ภาคผนวก ฐ.1
(mV / A / m)

ความยาวสาย (m)
แรงดันตกไม่เกิน

2 % (8 V) 3 % (12 V)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

10

13

18

24

31

44

59

77

96

117

149

180

208

228

258

301

343

38

25

15

9.5

6.4

3.8

2.4

1.52

1.13

0.85

0.61

0.48

0.40

0.35

0.31

0.27

0.24

21.1

24.6

29.6

35.1

40.3

47.8

56.5

68.4

73.7

80.4

88

92.6

96.2

100

100

98.4

97.2

31.6

36.9

44.4

52.6

60.5

71.5

84.7

103

111

121

132

139

144

150

150

148

146
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ตาราง H - 3 แรงดันตก
ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 230 V

สาย PVC แกนเดียว การติดตั้งกลุ่มที่ 5 ตารางที่ 5 – 23

ขนาดสาย
(mm2)

พิกัดกระแส
(A)

แรงดันตกตาม
ภาคผนวก ฐ.1
(mV / A / m)

ความยาวสาย (m)
แรงดันตกไม่เกิน

2 %(4.6 V) 3 % (6.9 V)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

17

21

28

36

46

62

81

106

129

153

190

232

44

29

18

11

7.3

4.4

2.8

1.81

1.33

1.00

0.71

0.56

6.2

7.6

9.1

11.6

13.7

16.9

20.3

24.0

26.8

30.1

34.1

35.4

9.2

11.3

13.7

17.4

20.5

25.3

30.4

37.0

40.2

45.1

51.1

53.1

ภาคผนวก H แรงดันตกตามการติดตั้งกลุ่มที่ 2 และ 5



คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า446

ตาราง H - 4 แรงดันตก
ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 230 / 400 V

สาย PVC แกนเดียว การติดตั้งกลุ่มที่ 5 ตารางที่ 5 – 23

ขนาดสาย
(mm2)

พิกัดกระแส
(A)

แรงดันตกตาม
ภาคผนวก ฐ.1
(mV / A / m)

ความยาวสาย (m)
แรงดันตกไม่เกิน

2 % (8 V) 3 % (12 V)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

15

19

25

33

41

55

72

94

114

136

168

204

234

266

303

361

404

38

25

15

9.5

6.4

3.8

2.4

1.52

1.13

0.85

0.61

0.48

0.40

0.35

0.31

0.27

0.24

14.0

16.8

21.3

25.5

30.5

38.3

46.3

56.0

62.1

69.2

78.1

81.7

85.5

85.9

85.2

82.0

82.5

21.1

25.3

32.0

38.3

45.7

57.4

69.4

84.0

93.2

104

117

123

128

129

128

123

124
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ตาราง H - 5 แรงดันตก
ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 230 V

สาย XLPE แกนเดียว การติดตั้งกลุ่มที่ 2 ตารางที่ 5 – 27

ขนาดสาย
(mm2)

พิกัดกระแส
(A)

แรงดันตกตาม 
ภาคผนวก ฐ.3
(mV / A / m)

ความยาวสาย (m)
แรงดันตกไม่เกิน

2 % (4.6 V) 3 % (6.9 V)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

15

21

28

38

49

68

91

121

149

180

230

278

46

31

19

12

7.9

4.7

2.9

1.85

1.37

1.04

0.75

0.58

6.7

7.1

8.6

10.1

11.9

14.4

17.4

20.5

22.5

24.6

26.7

28.5

10

10.6

13

15.1

17.8

21.6

26.1

30.8

33.8

36.9

40

42.8

ภาคผนวก H แรงดันตกตามการติดตั้งกลุ่มที่ 2 และ 5
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ตาราง H - 6 แรงดันตก
ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 230 / 400 V

สาย XLPE แกนเดียว การติดตั้งกลุ่มที่ 2 ตารางที่ 5 – 27

ขนาดสาย
(mm2)

พิกัดกระแส
(A)

แรงดันตกตาม
ภาคผนวก ฐ.3
(mV / A / m)

ความยาวสาย (m)
แรงดันตกไม่เกิน

2 % (8 V) 3 % (12 V)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

14

18

25

34

44

60

80

106

131

159

202

245

284

311

349

410

468

40

27

16

10

6.8

4.0

2.5

1.6

1.17

0.91

0.65

0.50

0.42

0.37

0.322

0.27

0.24

14.3

16.5

20

23.5

26.7

33.3

40

47.2

52.2

55.3

60.9

65.3

67.1

69.5

71.6

72.3

71.2

21.4

24.7

30

35.3

40.1

50

60

70.8

78.3

82.9

91.4

98

101

104

107

108

107
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ตาราง H - 7 แรงดันตก
ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 230 V

สาย XLPE แกนเดียว การติดตั้งกลุ่มที่ 5 ตารางที่ 5 – 29

ขนาดสาย
(mm2)

พิกัดกระแส
(A)

แรงดันตกตาม
ภาคผนวก ฐ.3
(mV / A / m)

ความยาวสาย (m)
แรงดันตกไม่เกิน

2 % (4.6 V) 3 % (6.9 V)

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

25

33

43

54

71

94

124

150

180

223

271

31

19

12

7.9

4.7

2.9

1.85

1.37

1.04

0.75

0.58

5.9

7.3

8.9

10.8

13.8

16.9

20.1

22.4

24.6

27.5

29.3

8.9

11.0

13.4

16.2

20.7

25.3

30.1

33.6

36.9

41.3

43.9

ภาคผนวก H แรงดันตกตามการติดตั้งกลุ่มที่ 2 และ 5
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ตาราง H - 8 แรงดันตก
ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 230 / 400 V

สาย XLPE แกนเดียว การติดตั้งกลุ่มที่ 5 ตารางที่ 5 – 29

ขนาดสาย
(mm2)

พิกัดกระแส
(A)

แรงดันตกตาม 
ภาคผนวก ฐ.3
(mV / A / m)

ความยาวสาย (m)
แรงดันตกไม่เกิน

2 % (8 V) 3 % (12 V)

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

22

29

38

47

63

83

109

132

159

196

238

275

312

356

418

475

27

16

10

6.8

4.0

2.5

1.6

1.17

0.91

0.65

0.50

0.42

0.37

0.32

0.27

0.24

13.5

17.2

21.1

25.0

31.7

38.6

45.9

51.8

55.3

62.8

67.2

69.2

69.3

70.2

70.9

70.2

20.2

25.9

31.6

37.5

47.6

57.8

68.8

77.7

82.9

94.2

101

104

104

105

106

105
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หลักการและข้อก�าหนด
 -  ขนาดพิกัดกระแสของสายไฟฟ้าให้คิดไม่น้อยกว่า	125	%	ของกระแส
พิกัดมอเตอร์
	 -		ขนาดสายดินคิด	 1.15	 x	 In	 ตามข้อ	 4.19	และตาม	ตาราง	 4	 -	 2	 
ของ	CB	ขั้นถัดไป
	 -		มอเตอร์สตาร์ทแบบ	Star	-	Delta	ซึ่งจะมีสายเข้ามอเตอร์	6	เส้น
	 	 	 Ic	 =		 1.25	x	0.58	x	In		 =	0.725	x	In
	 	 	 ถ้า	6	เส้น	เดินในท่อเดียวกัน	Cg		 =	0.8
	 	 	 Ic	 =		 0.725	x	In	/	0.80
	 	 	 	 =		 0.91	x	In
	 -		CB,	Icb £	2.5	x	In
	 ค่าในตารางได้มาจากตารางต่างประเทศส�าหรับมอเตอร์ทั่วไป
	 CB	Icb	=	(1.5	-	2.0)	x	In

ภาคผนวก M
สาย ท่อ CB ของ Motors 
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ตัวอย่างที่ M.1 
 มอเตอร์	2.2	kW,	230V,	1	ph,	 In	=	19	A	 ใช้สาย	60227	 IEC	01	
(THW)	และ	NYY	เดินในท่อร้อยสายในอากาศให้หาขนาดสาย	ท่อ	CB	

วิธีทำา
	 Ic	 =		 1.25	x	In	=	1.25	x	19	=	24	A
	 CB		 =		 40	A	
	 สาย	Ground	1.15	x	19	=	22	A,	40	A
	 ตาราง	4	-	2	G	-	4	mm2

 สายไฟฟ้า
 60227 IEC 01 (THW) 	 2	x	4	mm2	(28	A)
	 	 	 	 	 G	-	4	mm2, f	15	mm
 NYY			 	 	 2	x	4	mm2	(28	A)
	 	 	 	 	 G	-	4	mm2, f	32	mm	
     ตาราง M - 1
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ตัวอย่างที่ M.2 
	 มอเตอร์	22	kW,	400V,	3	ph,	 In	=	42	A	 เดินในท่อร้อยสาย	และ
สตาร์ทแบบ	DOL	ให้หาขนาดสาย	ท่อ	CB

วิธีทำา
 Ic	 =		 1.25	x	I	=	1.25	x	42	=	53	A
	 CB		 =		 80	A	
	 สาย	Ground	1.15	x	42	=	48	A,	70	A
	 ตาราง	4	-	2	G	-	6	mm2

 สายไฟฟ้า
 60227 IEC 01	 3	x	16	mm2	(59	A)
	 	 	 	 	 G	-	6	mm2, f	25	mm
 NYY	 	 	 	 3	x	16	mm2	(59	A)
	 	 	 	 	 G	-	6	mm2, f	50	mm	
     ตาราง M - 2

ภาคผนวก M สาย ท่อ CB ของ Motors 
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ตัวอย่างที่ M.3 
	 มอเตอร์	 22	 kW,	400V,	3	ph,	 In	=	42	A	 เดินในท่อร้อยสาย	และ
สตาร์ท	Star	-	Delta	ให้หาขนาดสาย	ท่อ	CB

วิธีทำา 
	 Ic		 =		 1.25	In	=	1.25	In	/	1.732	=	0.73In
	 ถ้าเดินในท่อ	6	เส้น	2	กลุ่มวงจรตัวคูณปรับค่า	0.8	
	 Ic	 =	 0.73	In	/	0.8	=	0.91	In
	 	 =		 0.91	x	42
	 	 =		 38	A
	 CB		 =		 80	A

 สายไฟฟ้า
 60227 IEC 01	 	 6	x	10	mm2	(44	A)
	 	 	 	 G	-	6	mm2, f	32	mm
 NYY 		 	 6	x	10	mm2	(44	A)
	 	 	 	 G	-	6	mm2, f	65	mm	
    ตาราง M - 3 
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ตาราง M-1
ขนาดสาย CB และ ท่อ สำาหรับ Motor 1 ph, 230 V

พิกัดมอเตอร์ กระแสพิกัด
ขนาดของสายไฟฟ้า

ในท่อโลหะ
บริภัณฑ์
ป้องกัน

kW Hp
I
n

(A)
1.15 I

n

(A)
1.25 I

n

(A)
ขนาดสาย
(mm2)

ขนาดท่อ (mm) CB
(AT)60227 IEC 01 NYY

0.37 0.5 3.9 4.5 4.9 2	x	2.5
G	-	2.5 15 32 16

0.55 0.75 5.2 6.0 6.5 2	x	2.5
G	-	2.5 15 32 16

0.75 1.0 6.6 7.6 8.3 2	x	2.5
G	-	2.5 15 32 16

1.1 1.5 9.6 11 12 2	x	2.5
G	-	2.5 15 32 20

1.5 2.0 13 15 16 2	x	2.5
G	-	2.5 15 32 32

2.2 3.0 19 22 24 2	x	4
G	-	4 15 32 40

3.0 4.0 24 28 30 2	x	6
G	-	4 20 32 50

4.0 5.0 30 34 37 2	x	10
G	-	4 20 40 63

4.4 6.0 35 40 44 2	x10
G	-	4 20 40 70

5.5 7.5 42 48 52 2	x	16
G	-	6 25 40 70

6.0 8.0 44 51 55 2	x	16
G	-	6 25 40 90

7.0 9.0 49 56 61 2	x	16
G	-	6 25 40 90

7.5 10.0 54 62 67 2	x	25
G	-	6 32 40 90

ภาคผนวก M สาย ท่อ CB ของ Motors 
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ตาราง M-2
ขนาดสาย CB และ ท่อสำาหรับ Motor 3 ph, 400 V DOL

พิกัดมอเตอร์ กระแสพิกัด
ขนาดของสายไฟฟ้า

ในท่อโลหะ
บริภัณฑ์
ป้องกัน

kW Hp
In

(A)
1.15 In

(A)
1.25 In

(A)
ขนาดสาย
(mm2)

ขนาดท่อ (mm) CB
(AT)60227 IEC 01 NYY

0.37 0.5 1.0 1.1 1.2
3	x	2.5
G	-	2.5

15 32 16

0.55 0.75 1.5 1.7 1.9
3	x	2.5
G	-	2.5

15 32 16

0.75 1.0 1.9 2.2 2.4
3	x	2.5
G	-	2.5

15 32 16

1.1 1.5 2.5 2.9 3.1
3	x	2.5
G	-	2.5

15 32 16

1.5 2.0 3.4 3.9 4.2
3	x	2.5
G	-	2.5

15 32 15

2.2 3.0 4.8 5.5 6.0
3	x	2.5
G	-	2.5

15 32 16

3.7 5.0 7.4 8.5 9.2
3	x	2.5
G	-	2.5

15 32 20

5.5 7.5 11 13 14
3	x	2.5
G	-	2.5

15 32 20

7.5 10 15 17 19
3	x	2.5
G	-	2.5

15 40 32

11 15 21 24 26
3	x	6
G	-	4

20 40 50

15 20 28 32 35
3	x	10
G	-	4

25 40 63

18.5 25 35 40 44
3	x	10
G	-	6

25 40 80
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ตาราง M-2 (ต่อ)
ขนาดสายCB และท่อสำาหรับ Motor 3 ph, 400 V DOL 

พิกัดมอเตอร์ กระแสพิกัด
ขนาดของสายไฟฟ้า

ในท่อโลหะ
บริภัณฑ์
ป้องกัน

kW Hp
In

(A)
1.15 In

(A)
1.25 In

(A)
ขนาดสาย
(mm2)

ขนาดท่อ (mm) CB
(AT)60227 IEC 01 NYY

22 30 42 48 52
3	x	16
G	-	6

25 50 80

30 40 57 65 71
3	x	25
G	-	6

32 50 90

37 50 69 79 86
3	x	35
G	-	10

40 65 110

45 60 81 93 101
3	x	50
G	-	10

50 65 125

55 75 100 115 125
3	x	70
G	-	16

50 65 160

75 100 131 151 164
3	x	95
G	-	16

65 80 225

90 125 162 186 202
3	x	120
G	-	16

65 80 250

110 150 195 224 244
3	x	185
G	-	25

80 90 320

132 175 233 268 291
3	x	240
G	-	25

90 100 400

160 220 285 328 356
2	(3	x	95
G	-	25)

2	x	65
2	x	
80

400

200 270 352 405 440
2	(3	x	
150

G	-	35)
2	x	80

2	x	
90

630

ภาคผนวก M สาย ท่อ CB ของ Motors 
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ตาราง M-3
ขนาดสาย CB และท่อสำาหรับ Motor 3 ph, 400 V Star - Delta

พิกัดมอเตอร์ กระแสพิกัด
ขนาดของสายไฟฟ้า

ในท่อโลหะ
บริภัณฑ์
ป้องกัน

kW Hp
In

(A)
1.15 In

(A)
0.91 In

(A)
ขนาดสาย
(mm2)

ขนาดท่อ (mm) CB
(AT)60227 IEC 01 NYY

7.5 10 15 17 14
6	x	2.5
G	-	2.5

20 40 32

11 15 21 24 19
6	x	4
G	-	4

20 50 50

15 20 28 32 26
6	x	6
G	-	4

25 50 63

18.5 25 35 40 32
6	x	10
G	-	6

32 65 80

22 30 42 48 38
6	x	10
G	-	6

32 65 80

30 40 57 65 52
6	x	16
G	-	6

40 65 90

37 50 69 79 63
6	x	25
G	-	10

50 65 110

45 60 81 93 74
6	x	25
G	-	10

50 65 125

55 75 100 115 91
6	x	35
G	-	16

50 80 160

75 100 131 151 119
6	x	70
G	-	25

65 80 225

90 125 162 186 147
6	x	70
G	-	25

65 80 250

110 150 195 224 178
6	x	95
G	-	25

80 90 320
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ตาราง M-3 (ต่อ)
ขนาดสาย CB และท่อสำาหรับ Motor 3 ph, 400 V Star - Delta

พิกัดมอเตอร์ กระแสพิกัด
ขนาดของสายไฟฟ้า

ในท่อโลหะ
บริภัณฑ์
ป้องกัน

kW Hp
In

(A)
1.15 In

(A)
0.91 In

(A)
ขนาดสาย
(mm2)

ขนาดท่อ (mm) CB
(AT)60227 IEC 01 NYY

132 175 233 268 212
6	x	150
G	-	25

90 125 400

160 220 285 328 259
6	x	240
G	-	25

125 125 400

200 270 352 405 320
6	x	300
G	-	50

125 150 630

ภาคผนวก M สาย ท่อ CB ของ Motors 
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หลักการและข้อก�าหนด
	 -	 พิกัดกระแสลัดวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องมากกว่าค่ากระแส
ลัดวงจรที่จุดติดตั้ง	ข้อ	3.5.2
		 -			กระแสลัดวงจรทางด้านแรงดันต�่า	ขึ้นอยู่กับ
	 	 1)		ขนาดของระบบไฟฟ้า	ทางด้าน	MV	โดยทั่วไปค่า	Short	Circuit	
Capacity	ใช้	500	MVA
	 	 2)	 ขนาดพิกัดของหม้อแปลง	และ	%	U
	 	 3)	 ขนาดสายไฟฟ้า	และความยาวสาย
	 -	 การค�านวณกระแสลัดวงจรต้องท�าตามมาตรฐานต่าง	 ๆ	 ที่ก�าหนด	
มาตรฐานที่นิยมใช้คือ	IEC	60909		Short-circuit	Current	Calculation	in	
Three-phase	AC	System
 -	 การค�านวณมีรายละเอียดมาก	ผู้เขียนจึงได้ใช้	Computer	ค�านวณ
กระแสลัดวงจร	และท�าเป็นตารางไว้เพื่อให้ใช้สะดวก
	 -	 ค่ากระแสลัดวงจรในตาราง	โดยทั่วไปจะเป็นค่าสูงสุดตามข้อมูลที่ใช้	
แต่ถ้าข้อมูลผิดไปเช่นค่า	Impedance	ของหม้อแปลงลดลง,	มีมอเตอร์ต่ออยู่	
เป็นต้น
	 ค่ากระแสลัดวงจรที่แท้จริง	อาจเพิ่มขึ้นบ้าง
	 ดังนั้นในการใช้ตาราง	ควรเผื่อไว้	เพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไปควรเผื่อ
ประมาณ	25	%

ภาคผนวก S
กระแสลัดวงจร
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ตัวอย่างที่  S.1 
 หม้อแปลง	1600	kVA,	22	kV	/	230	-	400	V	ต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าที่
มี	S”KQ =	500	MVA	ให้หาพิกัดกระแสลัดวงจรของ	CB	ที	่ตู้	MDB	จะต้องใช	้
Main	CB	ขนาด	AT	และ	AF	และให้หาสายเมน	XLPE	เดินบนรางเคเบิลแบบ
ระบายอากาศ

วิธีทำา
	 จากตาราง		S	–	1	หม้อแปลง	1600	kVA
	 	 	 	 Ik = 36.4	kA
	 เผื่อ	25	%
	 	 	 	 Ik	 =	 1.25	x	36.4		 =			45.5	kA
	 กระลัดวงจรที่ตู้	 	 	 MDB		 =			50	kA
	 CB	ทุกตัวที่ตู้	MDB	 	 IC			 =			50	kA
																	 Main	CB
													 	 AT	 =	 2400	–	2800	A
															 	 AF		 =	 3200	A
	 จากตาราง	G	–	6
	 หม้อแปลง	1600	kVA	สายเมน
			 	 	 	 6	(3	x	300,	1	x	150	mm²)
		 	 	 	 7	(3	x	240,	1	x	120	mm²)
				 	 	 	 8	(3	x	185,	1	x	95	mm²)
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ตัวอย่างที่ S.2 
 หม้อแปลง	1000	kVA,	22	kV	/	230	-	400	V	ต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า 
ที่มี	S”KQ	=	500	MVA	ให้หา	พิกัด	Icu	ของ	CB	ที่	ตู้	MDB	และถ้าสายขนาด	
50	mm²	ยาว	25	m	จ่ายไฟไปให้ตู้	DB	ให้หา	พิกัด	Icu	ของ	CB	ที่	ตู	้DB

วิธีทำา
	 จากตาราง	
	 หม้อแปลง	1000	kVA,					Ik	 =		 23.2	kA
	 	 	 	 Icu				≥	1.25	x	23.2	 =		 29	kA
 
	 CB		ทั้งหมด	ที่ตู	้MDB		ต้องมี
	 	 	 	 Icu	 =	 30	kA

 

	 จากตาราง	
	 สาย	50	mm²,	ยาว	25	m,	หม้อแปลง	1000	kVA	
	 	 	 	 Ik	 =	 13.8	kA
	 	 	 	 Icu				≥				1.25	x	13.8			=			17.3	kA
 
	 CB	ทั้งหมด	ที่ตู้	DB	ต้องมี
	 	 	 	 Icu	 =	 18	kA

ภาคผนวก S กระแสลัดวงจร
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ตัวอย่างที่  S.3 
 หม้อแปลง	2000	kVA,	22	kV	/	230	-	400	V	ต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า 
ที่มี	S”KQ	=	500	MVA	ให้หา	พิกัด	Icu	ของ	CB	ที	่ตู	้MDB	และถ้าสายขนาด	
50	mm²	ยาว	30	m	จ่ายไฟไปให้ตู้	DB	ให้หา	พิกัด	Icu	ของ	CB	ที่	ตู้	DB

วิธีทำา
	 จากตาราง	
	 หม้อแปลง		2000	kVA,					Ik	 =	 44.8	kA
	 	 	 	 Icu   ≥			1.25	x	44.8		 =	 56	kA
 
	 CB	ทั้งหมด	ที่ตู้	MDB	ต้องมี
	 	 	 	 Icu	 =					56	kA

     =					65		kA
	 จากตาราง
	 	 สาย	50	mm²,	ยาว	25	m,	หม้อแปลง	2000	kVA		Ik	 =		18.1	kA	
	 	 สาย	50	mm²,	ยาว	50	m,	หม้อแปลง	2000	kVA		Ik	 =	10.5	kA

	 ใช้วิธี	Interpolation
	 ระยะห่าง						 50	–	25	 =	 25	m
	 กระแสต่าง			 18.1	–	10.5	 =	 7.6	kA
	 สาย	50	mm²,	ยาว	30	m							
													 	 Ik					 =		18.1	–	(7.6	/	25)	x	5			=		16.6	kA
	 	 	 	 Icu   ≥	 1.25	x	16.6					=				20.8	kA
 
	 CB	ทั้งหมด	ที่ตู้	DB	ต้องมี
	 	 	 	 Icu	 =	 22	kA
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ตาราง S – 1
ขนาด CB และ IC ที่ใช้กับหม้อแปลงที่ด้านแรงดันตำ่า 230 / 400 V

ขนาดพิกัด
หม้อแปลง

(kVA)

กระแส
พิกัด
(A)

125%
กระแสพิกัด

(A)

ค่าปรับตั้ง
CB

(AT)

AF
(A)

ค่าพิกัด
กระแสลัดวงจร

(kA)

315 455 568 500	–	550 630 18

400 577 721 600	–	700 800 18

500 722 903 800	–	900 1000 22

630 909 1136 1000	–	1100 1250 30

800 1155 1443 1250	–	1400 1600 25

1000 1443 1804 1500	–	1800 2000 30

1250 1804 2255 1900	–	2200 2500 42

1600 2309 2886 2400	–	2800 3200 50

2000 2887 3609 2900	–	3600 4000 65

2500 3608 4510 3700	–	4500 5000 80

ภาคผนวก S กระแสลัดวงจร
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ตาราง  S – 2 
กระแสลัดวงจรสมมาตรสามเฟส ที่ 400 V ใน หน่วย kA

พิกัดหม้อแปลง
(kVA)

ขนาดสาย
(mm²)

ระยะห่างจากหม้อแปลงถึงตำาแหน่งที่เกิดลัดวงจร (เมตร)

0 10 25 50 75 100

315

16 11.2 8.4 5.5 3.4 2.4 1.8

25 11.2 9.3 6.9 4.6 3.4 2.7

35 11.2 9.7 7.8 5.6 4.3 3.5

50 11.2 10.1 8.5 6.6 5.3 4.4

70 11.2 10.3 9.0 7.4 6.2 5.3

95 11.2 10.4 9.3 7.9 6.8 5.9

120 11.2 10.5 9.5 8.2 7.2 6.4

150 11.2 10.5 9.7 8.5 7.5 6.7

185 11.2 10.6 9.8 8.6 7.7 7.0

240 11.2 10.6 9.9 8.8 8.0 7.2

300 11.2 10.6 9.9 8.9 8.1 7.4

400 11.2 10.7 10.0 9.0 8.2 7.4

2	x	95 11.2 10.8 10.2 9.3 8.6 7.9

2	x	120 11.2 10.8 10.3 9.5 8.8 8.2

2	x	150 11.2 10.9 10.4 9.7 9.0 8.5

2	x	185 11.2 10.9 10.4 9.8 9.2 8.6

2	x	240 11.2 10.9 10.5 9.9 9.3 8.8

2	x	300 11.2 10.9 10.5 9.9 9.4 8.9
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ตาราง  S – 2 (ต่อ)
กระแสลัดวงจรสมมาตรสามเฟส ที่ 400 V ใน หน่วย kA

พิกัดหม้อแปลง
(kVA)

ขนาดสาย
(mm²)

ระยะห่างจากหม้อแปลงถึงตำาแหน่งที่เกิดลัดวงจร (เมตร)

0 10 25 50 75 100

400

16 14.1 9.9 6.0 3.5 2.4 1.9

25 14.1 11.2 7.8 5.0 3.6 2.8

35 14.1 11.9 9.0 6.2 4.6 3.7

50 14.1 12.4 10.1 7.4 5.8 4.7

70 14.1 12.7 10.8 8.5 6.9 5.8

95 14.1 12.9 11.3 9.3 7.7 6.6

120 14.1 13.0 11.6 9.7 8.3 7.2

150 14.1 13.1 11.8 10.1 8.7 7.7

185 14.1 13.2 12.0 10.3 9.0 8.0

240 14.1 13.3 12.1 10.6 9.3 8.4

300 14.1 13.3 12.2 10.7 9.5 8.6

400 14.1 13.3 12.3 10.8 9.7 8.8

2	x	95 14.1 13.5 12.6 11.3 10.2 9.3

2	x	120 14.1 13.6 12.8 11.6 10.6 9.7

2	x	150 14.1 13.6 12.9 11.8 10.9 10.1

2	x	185 14.1 13.6 13.0 12.0 11.1 10.3

2	x	240 14.1 13.7 13.0 12.1 11.3 10.6

2	x	300 14.1 13.7 13.1 12.2 11.4 10.7

3	x	185 14.1 13.8 13.3 12.6 12.0 11.4

3	x	240 14.1 13.8 13.4 12.7 12.1 11.5

3	x	300 14.1 13.8 13.4 12.8 12.2 11.7

ภาคผนวก S กระแสลัดวงจร
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ตาราง  S – 2 (ต่อ)
กระแสลัดวงจรสมมาตรสามเฟส ที่ 400 V ใน หน่วย kA

พิกัดหม้อแปลง
(kVA)

ขนาดสาย
(mm²)

ระยะห่างจากหม้อแปลงถึงตำาแหน่งที่เกิดลัดวงจร (เมตร)

0 10 25 50 75 100

500

16 17.6 11.3 6.4 3.6 2.5 1.9

25 17.6 13.2 8.6 5.2 3.7 2.9

35 17.6 14.2 10.2 6.6 4.8 3.8

50 17.6 14.9 11.6 8.2 6.2 5.0

70 17.6 15.4 12.7 9.5 7.5 6.2

95 17.6 15.7 13.4 10.5 8.6 7.2

120 17.6 15.9 13.8 11.2 9.3 8.0

150 17.6 16.0 14.1 11.7 9.9 8.5

185 17.6 16.1 14.3 12.0 10.3 9.0

240 17.6 16.2 14.5 12.4 10.7 9.5

300 17.6 16.3 14.7 12.6 11.0 9.8

400 17.6 16.3 14.8 12.8 11.2 10.0

2	x	95 17.6 16.6 15.3 13.4 11.8 10.5

2	x	120 17.6 16.7 15.5 13.8 12.4 11.2

2	x	150 17.6 16.8 15.7 14.1 12.8 11.7

2	x	185 17.6 16.8 15.8 14.3 13.1 12.0

2	x	240 17.6 16.9 15.9 14.5 13.4 12.4

2	x	300 17.6 16.9 16.0 14.7 13.6 12.6

3	x	185 17.6 17.1 16.4 15.3 14.3 13.5

3	x	240 17.6 17.1 16.4 15.4 14.5 13.7

3	x	300 17.6 17.1 16.5 15.5 14.7 13.9



คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 469

ตาราง  S – 2 (ต่อ)
กระแสลัดวงจรสมมาตรสามเฟส ที่ 400 V ใน หน่วย kA

พิกัดหม้อแปลง
(kVA)

ขนาดสาย
(mm²)

ระยะห่างจากหม้อแปลงถึงตำาแหน่งที่เกิดลัดวงจร (เมตร)

0 10 25 50 75 100

630

16 22.0 12.7 6.8 3.7 2.5 1.9

25 22.0 15.3 9.3 5.4 3.8 2.9

35 22.0 16.8 11.3 7.0 5.0 3.9

50 22.0 18.0 13.3 8.9 6.6 5.2

70 22.0 18.7 14.8 10.6 8.1 6.6

95 22.0 19.2 15.8 11.9 9.5 7.8

120 22.0 19.5 16.4 12.8 10.4 8.7

150 22.0 19.7 16.8 13.4 11.1 9.4

185 22.0 19.8 17.1 13.9 11.7 10.0

240 22.0 19.9 17.5 14.4 12.2 10.6

300 22.0 20.0 17.7 14.7 12.6 11.0

400 22.0 20.1 17.8 14.9 12.9 11.3

2	x	95 22.0 20.5 18.6 15.8 13.6 11.9

2	x	120 22.0 20.7 18.9 16.4 14.4 12.8

2	x	150 22.0 20.8 19.1 16.8 15.0 13.4

2	x	185 22.0 20.8 19.3 17.1 15.4 13.9

2	x	240 22.0 20.9 19.5 17.5 15.8 14.4

2	x	300 22.0 21.0 19.6 17.7 16.1 14.7

2	x	400 22.0 21.0 19.7 17.8 16.2 14.9

3	x	185 22.0 21.2 20.1 18.5 17.1 15.9

3	x	240 22.0 21.3 20.3 18.8 17.5 16.3

3	x	300 22.0 21.3 20.3 18.9 17.7 16.6

ภาคผนวก S กระแสลัดวงจร
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ตาราง  S – 2 (ต่อ)
กระแสลัดวงจรสมมาตรสามเฟส ที่ 400 V ใน หน่วย kA

พิกัดหม้อแปลง
(kVA)

ขนาดสาย
(mm²)

ระยะห่างจากหม้อแปลงถึงตำาแหน่งที่เกิดลัดวงจร (เมตร)

0 10 25 50 75 100

800

16 18.7 11.9 6.6 3.7 2.5 1.9

25 18.7 13.9 8.9 5.3 3.8 2.9

35 18.7 15.0 10.7 6.8 4.9 3.9

50 18.7 15.9 12.2 8.5 6.4 5.2

70 18.7 16.4 13.4 9.9 7.8 6.6

95 18.7 16.7 14.2 11.0 8.9 7.8

120 18.7 16.9 14.6 11.7 9.7 8.7

150 18.7 17.0 14.9 12.2 10.3 9.4

185 18.7 17.1 15.1 12.6 10.7 10.0

240 18.7 17.2 15.4 13.0 11.2 10.6

300 18.7 17.3 15.5 13.2 11.5 11.0

400 18.7 17.3 15.6 13.4 11.7 11.3

2	x	95 18.7 17.7 16.3 14.2 12.4 11.9

2	x	120 18.7 17.8 16.5 14.6 13.0 12.8

2	x	150 18.7 17.8 16.6 14.9 13.5 13.4

2	x	185 18.7 17.9 16.8 15.1 13.8 13.9

2	x	240 18.7 17.9 16.9 15.4 14.1 14.4

2	x	300 18.7 18.0 17.0 15.5 14.3 14.7

2	x	400 18.7 18.0 17.0 15.6 14.4 14.9

3	x	185 18.7 18.2 17.4 16.2 15.1 15.9

3	x	240 18.7 18.2 17.5 16.3 15.4 16.3

3	x	300 18.7 18.2 17.5 16.4 15.5 16.6
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ตาราง  S – 2 (ต่อ)
กระแสลัดวงจรสมมาตรสามเฟส ที่ 400 V ใน หน่วย kA

1000

	 16	 23.2	 13.2	 6.9	 3.7	 2.5	 1.9

	 25	 23.2	 16.0	 9.6	 5.5	 3.8	 2.9

	 35	 23.2	 17.7	 11.7	 7.2	 5.1	 3.9

	 50	 23.2	 18.9	 13.8	 9.1	 6.7	 5.3

	 70	 23.2	 19.7	 15.4	 10.9	 8.3	 6.7

	 95	 23.2	 20.2	 16.5	 12.3	 9.7	 8.0

	 120	 23.2	 20.5	 17.1	 13.2	 10.7	 8.9

	 150	 23.2	 20.5	 17.6	 13.9	 11.4	 9.7

	 185	 23.2	 20.7	 17.9	 14.5	 12.0	 10.3

	 240	 23.2	 20.8	 18.3	 15.0	 12.6	 10.9

	 300	 23.2	 21.0	 18.5	 15.3	 13.0	 11.3

	 400	 23.2	 21.1	 18.6	 15.5	 13.3	 11.6

	 2	x	95	 23.2	 21.7	 19.5	 16.5	 14.2	 12.3

	 2	x	120	 23.2	 21.8	 19.9	 17.1	 15.0	 13.2

	 2	x	150	 23.2	 21.9	 20.1	 17.6	 15.6	 13.9

	 2	x	185	 23.2	 22.0	 20.3	 17.9	 16.0	 14.5

	 2	x	240	 23.2	 22.0	 20.5	 18.3	 16.5	 15.0

	 2	x	300	 23.2	 22.1	 20.6	 18.5	 16.7	 15.3

	 2	x	400	 23.2	 22.1	 20.7	 18.6	 16.9	 15.5

	 3	x	185	 23.2	 22.4	 21.2	 19.5	 17.9	 16.6

	 3	x	240	 23.2	 22.4	 21.3	 19.7	 18.3	 17.0

	 3	x	300	 23.2	 22.5	 21.5	 19.8	 18.5	 17.3

	 3	x	400	 23.2	 22.5	 21.5	 20.0	 18.6	 17.5	

 พิกัดหม้อแปลง ขนาดสาย ระยะห่างจากหม้อแปลงถึงตำาแหน่งที่เกิดลัดวงจร (เมตร)
 (kVA) (mm²) 0 10 25 50 75 100

ภาคผนวก S กระแสลัดวงจร
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1250

	 16	 28.8	 14.4	 7.1	 3.8	 2.6	 1.9

	 25	 28.8	 18.1	 10.1	 5.7	 3.9	 3.0

	 35	 28.8	 20.4	 12.7	 7.5	 5.2	 4.0

	 50	 28.8	 22.3	 15.3	 9.6	 7.0	 5.4

	 70	 28.8	 23.5	 17.5	 11.8	 8.8	 7.0

	 95	 28.8	 24.2	 19.0	 13.6	 10.4	 8.4

	 120	 28.8	 24.7	 19.9	 14.7	 11.6	 9.5

	 150	 28.8	 25.0	 20.6	 15.7	 12.6	 10.4

	 185	 28.8	 25.2	 21.1	 16.4	 13.3	 11.2

	 240	 28.8	 25.4	 21.5	 17.1	 14.1	 12.0

	 300	 28.8	 25.5	 21.8	 17.5	 14.6	 12.5

	 400	 28.8	 25.7	 22.0	 17.8	 14.9	 12.8

	 2	x	95	 28.8	 26.4	 23.2	 19.0	 15.9	 13.6

	 2	x	120	 28.8	 26.6	 23.8	 19.9	 17.0	 14.7

	 2	x	150	 28.8	 26.8	 24.1	 20.6	 17.8	 15.7

	 2	x	185	 28.8	 26.9	 24.4	 21.1	 18.4	 16.4

	 2	x	240	 28.8	 27.0	 24.7	 21.5	 19.0	 17.1

	 2	x	300	 28.8	 27.1	 24.8	 21.8	 19.4	 17.5

	 2	x	400	 28.8	 27.1	 25.0	 22.0	 19.7	 17.8

	 3	x	185	 28.8	 27.5	 25.7	 23.2	 21.1	 19.3

	 3	x	240	 28.8	 27.6	 25.9	 23.5	 21.5	 19.8

	 3	x	300	 28.8	 27.6	 26.0	 23.8	 21.8	 20.2

	 3	x	400	 28.8	 27.7	 26.1	 23.9	 22.0	 20.4	

 พิกัดหม้อแปลง ขนาดสาย ระยะห่างจากหม้อแปลงถึงตำาแหน่งที่เกิดลัดวงจร (เมตร)
 (kVA) (mm²) 0 10 25 50 75 100

ตาราง  S – 2 (ต่อ)
กระแสลัดวงจรสมมาตรสามเฟส ที่ 400 V ใน หน่วย kA
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1600

	 16	 36.4	 15.6	 7.3	 3.8	 3.0	 2.0

	 25	 36.4	 20.4	 10.7	 5.8	 4.0	 3.0

	 35	 36.4	 23.6	 13.6	 7.7	 5.3	 4.1

	 50	 36.4	 26.3	 16.9	 10.2	 7.2	 5.6

	 70	 36.4	 28.2	 19.7	 12.7	 9.2	 7.2

	 95	 36.4	 29.4	 21.9	 14.9	 11.1	 8.9

	 120	 36.4	 30.0	 23.1	 16.4	 12.5	 10.1

	 150	 36.4	 30.5	 24.1	 17.6	 13.7	 11.2

	 185	 36.4	 30.9	 24.8	 18.5	 14.7	 12.1

	 240	 36.4	 31.2	 25.5	 19.4	 15.6	 13.1

	 300	 36.4	 31.4	 25.9	 20.0	 16.3	 13.7

	 400	 36.4	 31.5	 26.3	 20.5	 16.7	 14.2

	 2	x	95	 36.4	 32.7	 27.9	 21.9	 17.8	 14.9

	 2	x	120	 36.4	 33.0	 28.7	 23.1	 19.2	 16.4

	 2	x	150	 36.4	 33.3	 29.3	 24.1	 20.4	 17.6

	 2	x	185	 36.4	 33.4	 29.7	 24.8	 21.2	 18.5

	 2	x	240	 36.4	 33.6	 30.1	 25.5	 22.1	 19.4

	 2	x	300	 36.4	 33.7	 30.3	 25.9	 22.6	 20.0

	 2	x	400	 36.4	 33.8	 30.5	 26.3	 23.0	 20.5

	 3	x	185	 36.4	 34.4	 31.7	 27.9	 24.8	 22.3

	 3	x	240	 36.4	 34.5	 31.9	 28.4	 25.5	 23.1

	 3	x	300	 36.4	 34.6	 32.1	 28.7	 25.9	 23.6

	 3	x	400	 36.4	 34.6	 32.3	 29.0	 26.3	 24.0	

 พิกัดหม้อแปลง ขนาดสาย ระยะห่างจากหม้อแปลงถึงตำาแหน่งที่เกิดลัดวงจร (เมตร)
 (kVA) (mm²) 0 10 25 50 75 100

ตาราง  S – 2 (ต่อ)
กระแสลัดวงจรสมมาตรสามเฟส ที่ 400 V ใน หน่วย kA

ภาคผนวก S กระแสลัดวงจร
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2000

	 16	 44.8	 16.5	 7.5	 3.9	 2.6	 2.0

	 25	 44.8	 22.2	 11.0	 5.9	 4.0	 3.0

	 35	 44.8	 26.4	 14.3	 7.9	 5.4	 4.1

	 50	 44.8	 30.2	 18.1	 10.5	 7.4	 5.7

	 70	 44.8	 32.8	 21.7	 13.3	 9.5	 7.4

	 95	 44.8	 34.5	 24.4	 15.9	 11.7	 9.2

	 120	 44.8	 35.5	 26.1	 17.7	 13.3	 10.6

	 150	 44.8	 36.2	 27.4	 19.2	 14.7	 11.8

	 185	 44.8	 36.7	 28.4	 20.4	 15.8	 12.9

	 240	 44.8	 37.2	 29.4	 21.6	 17.0	 14.0

	 300	 44.8	 37.5	 30.0	 22.3	 17.8	 14.7

	 400	 44.8	 37.7	 30.4	 22.9	 18.3	 15.3

	 2	x	95	 44.8	 39.4	 32.4	 24.4	 19.3	 15.9

	 2	x	120	 44.8	 39.8	 33.6	 26.1	 21.2	 17.7

	 2	x	150	 44.8	 40.2	 34.4	 27.4	 22.6	 19.2

	 2	x	185	 44.8	 40.5	 35.1	 28.4	 23.8	 20.4

	 2	x	240	 44.8	 40.7	 35.6	 29.4	 24.9	 21.6

	 2	x	300	 44.8	 40.9	 36.0	 30.0	 25.6	 22.3

	 2	x	400	 44.8	 41.0	 36.3	 30.4	 26.1	 22.9

	 3	x	185	 44.8	 41.8	 37.9	 32.6	 28.4	 25.2

	 3	x	240	 44.8	 42.0	 38.3	 33.3	 29.4	 26.2

	 3	x	300	 44.8	 42.1	 38.6	 33.7	 30.0	 26.9

	 3	x	400	 44.8	 42.2	 38.8	 34.1	 30.4	 27.4	

 พิกัดหม้อแปลง ขนาดสาย ระยะห่างจากหม้อแปลงถึงตำาแหน่งที่เกิดลัดวงจร (เมตร)
 (kVA) (mm²) 0 10 25 50 75 100

ตาราง  S – 2 (ต่อ)
กระแสลัดวงจรสมมาตรสามเฟส ที่ 400 V ใน หน่วย kA
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2500

	 16	 55.1	 17.3	 7.6	 3.9	 2.6	 2.0

	 25	 55.1	 24.0	 11.3	 5.9	 4.0	 3.0

	 35	 55.1	 29.2	 14.9	 8.1	 5.5	 4.2

	 50	 55.1	 34.1	 19.3	 10.9	 7.5	 5.7

	 70	 55.1	 37.8	 23.5	 13.9	 9.8	 7.6

	 95	 55.1	 40.3	 26.9	 16.8	 12.1	 9.5

	 120	 55.1	 41.6	 29.2	 18.9	 13.9	 11.0

	 150	 55.1	 42.6	 30.9	 20.7	 15.5	 12.4

	 185	 55.1	 43.3	 32.2	 22.2	 16.8	 13.6

	 240	 55.1	 44.0	 33.4	 23.6	 18.2	 14.8

	 300	 55.1	 44.5	 34.2	 24.6	 19.2	 15.7

	 400	 55.1	 44.8	 34.8	 25.3	 19.8	 16.3

	 2	x	95	 55.1	 47.1	 37.4	 26.9	 20.8	 16.38

	 2	x	120	 55.1	 47.8	 39.0	 29.2	 23.0	 18.9

	 2	x	150	 55.1	 48.3	 40.2	 30.9	 24.9	 20.7

	 2	x	185	 55.1	 48.7	 41.1	 32.2	 26.3	 22.2

	 2	x	240	 55.1	 49.0	 41.9	 33.4	 27.7	 23.6

	 2	x	300	 55.1	 49.3	 42.4	 34.2	 28.6	 24.6

	 2	x	400	 55.1	 49.4	 42.8	 34.8	 29.3	 25.3

	 3	x	185	 55.1	 50.7	 45.0	 37.7	 32.2	 28.0

	 3	x	240	 55.1	 50.9	 45.6	 38.7	 33.4	 29.4

	 3	x	300	 55.1	 51.1	 46.0	 39.3	 34.2	 30.3

	 3	x	400	 55.1	 51.2	 46.2	 39.7	 34.8	 30.9

 พิกัดหม้อแปลง ขนาดสาย ระยะห่างจากหม้อแปลงถึงตำาแหน่งที่เกิดลัดวงจร (เมตร)
 (kVA) (mm²) 0 10 25 50 75 100

ตาราง  S – 2 (ต่อ)
กระแสลัดวงจรสมมาตรสามเฟส ที่ 400 V ใน หน่วย kA

ภาคผนวก S กระแสลัดวงจร
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เอกสารอ้างอิง

ประสิทธิ์	พิทยพัฒน์	 “คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า”
	 Bangkok	Cable	Co.,	Ltd.	2560
ประสิทธิ์	พิทยพัฒน์	 “การออกแบบระบบไฟฟ้า”
กระทรวงอุตสาหกรรม	 มอก	11	–	2553
วสท.	 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย
	 พ.ศ.	2556	
NEC	Art	314		 Outlet,	 Device,	 Pull,	 and	 Junction	 Boxes,	 
	 Conduit	 Bodies	 Fittings	 and	 Handhole	 
	 Enclosures	
 
  






